MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICO
- . .y Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo 1 Minimo | Efetuadas | Previstas % N %
F)esfnledan!e Residual mg/L Cl e 0.5 03 2 00,0% 0 0,0%
[Escherichia cali UFC/100mL 0 0 0 2 00,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
|Azoio Amoniacal mg/L NH4 0,5 <0,12 <(,12 00,0% 0 0,0%
N2 de colonias a22° € UFC/mL .- 13 13 00,0% 0 0,0%
[N de colonias a37°C UFC/mL ... 7 7 00,0% 0 0,0%
ICondutividade uSfem 2500 2000 2000 00,0% 0 0.0%
ICor mg/L PICO 20 <5 <5 00.0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 83 83 00.0% 0 0.0%
Manganés pall Mn 50 2,63 263 i i 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 5 5 i 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mglL 02 5 <10 <10 i 100,0% 0 00%
ICheiro Fator dilvicao 3 <10 <1,0 i 100,0% 0 0,0%
ISabor Fator diluicao <1,0 <1,0 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 04 0,4 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio ugit Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Ferro pg/l Fe 200 218 218 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 0,5 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio pg/L Sb 5 28 28 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ug/L As 10 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno ug/ll 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo(a ) pireno g/l 0,01 <0,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/lL B 1 0,20 0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos pall Bro3 10 835 835 1 1 100,0% 1 100,0%
Cadmio ug/L Cd 5 02 02 1 1 100,0% 0 0.0%
Clcio mg/L Ca .- 19,6 19,6 1 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo ug/L Pb 10 52 52 i 1 100,0% 0 00%
Cianetos ug/l Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 0,1450 0,1450 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio pgll. Cr 50 11 1.1 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano g/l 3 <0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 == 799,0 799,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 0,710 0710 i 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg === 168,000 168,000 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercdrio pa/L Hg 1 < 0,010 <0,010 i 1 100,0% 0 0,0%
Nigquel ug/L Ni 20 6,40 6,40 i 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: ngll 0, <008 <0,08 1 1 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno ugll 0,
- Benzo(b ) fluoranteno pgll 0, <0,020 <0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno uglL 0, < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno ugll 0, <(,020 <0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pg/ll 0, < 0,020 <0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: uglL 0,5 <0,15 <(,15 i 1 100,0% 0 0,0%
| - Diurdo pall 0.1 < 0,050 <{,050 i i 100,0% 0 0.0%
| - Linurdo ugll 0,1
- Terbutilazina ug/L 0,1 < 0,050 <(,050 00,0% 0 0,0%
- Desetilterbulilazina uglL 0,1 < 0,050 < 0,050 00,0% 0 0.0%
- Dimetoato nall 0,1
Selénio uglL Se 10 1.1 1,4 i 1 00,0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 280 280 i 1 00,0% 1 100,0%
Tetracloroeteno nall 10 <0,20 <0,20 i 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pall 10 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: ng/l 100 207,00 207,00 1 1 100,0% 1 100,0%
- Triclorometano (Clorof.) uoll 100 948 948 i 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano ug/l 100 28,50 28,50 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ug/l 100 7440 74,40 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) ug/l 100 95,00 95,00 1 1 100,0% 0 0.0%
Sadio mg/L Ha 200 235,0 2350 i 1 100,0% 1 100.0%
Sulfatos mg/L S04 250 160.0 160,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Radio Bg/L 100 <10,0 <100 i 1 100,0% 0 0.0%
Alfa Total Bg/L 05 <0,04 <0,04 i 1 100,0% 0 0.0%
Beta Total Bg/L 1 032 032 1 1 100,0% 0 0,0%
[Dose Indicativa mSv 0.1 <0,10 <0,10 1 1 100.0% 0 0,0%
TOTAL 65 65 100,0% 4 62%
Taxa de Cumprimento 93,8%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Fonte Chicd - Reservatdrio 03:01/2018
02 - Fonte Chicd - Reservatirio 07032018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Correlivas
Bromaos 02 07/03/2018 Nao identScada Abastecimento alternaivo temporério
Cloretos 02 07/03/2018 Caraleristcas naturals da origem de dqua Abastecimento aernaivo lemporario
Triha'ometanos 02 07/03/2018 Naoidentfcada Abastecimento alternaivo lemporério
Sodio 02 07/03/72018 Naoidentficada Abastecimento aternativo lemporério
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE EIRA GRANDE
" . Geit Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) e mo | _Minimo | Efeluadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl s 06 0,6 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Baclérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 i 1 100.0% 0 00%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.° de colonias a22° C UFCimL e
N.° de colonias a 37° C UFCIimL s
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PICO 20
H unid. de pH 65<pH<9,0
Manganés ugll Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mgl/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigdo 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio _uglt Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
IFerro ugll Fe 200
Hitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio uglt As 10
Benzeno ng/lL 1
- Benzo(a ) pireno ng/L 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L Bro3 10
Cadmio ug/L Cd 5
Célcio mg/L Ca -
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos pg/L Cn 50
Cobre mgiL Cu 2
Cromio ugiL Cr 50
1,2 - dicloroetano ug/L 3
Dureza Total mg/L CaCO3 ==
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio ma/L Mg -
Mercirio g/l Hg 1
Hiquel ualL Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: uglL 0.1
= Fluoranteno uglL 0,1
- Benzo( b } fluoranteno ugll 0.1
- Benzo( k ) fluoranteno uglL 01
- Benzo( ghi ) perileno uglL 0.1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ug/L 0.1
Pesticidas organoclor.: ugll 0,5
- Diurdo ug/L 0,1
- Linurdo uglL 0.1
- Terhutilazina ug/L 0.1
- Desetilterbutilazina ug/L 0,1
- Dimetoato uglL 0,1
Selénio ugll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
etracloroeteno ugll 10
Tricloroeteno ugll 10
Trihalometanos: ugll 100
- Triclorometano (Clorof.) na/l 100
- Bromodiclorometano pa/l 100
- Dibromoclorometano ng/L 100
- Tribromometano (Brom.) ugll 100
Sédio mg/L Na 00
Sulfatos mg/L $04 50
|Raddo Bg/L 00
JAlfa Total Bg/L 0,5
|Beta Total B/l 1
IDose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Eira Grande - Reservalério 2802/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Paramelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FORTES
R , 4 Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas [ Previstas % No %
Desinfectante Residual malL Cl s 0,6 <02 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 7 2 2 2 100.0% 2 100.0%
Azoto Amoniacal mg/l NH4 0.5 <012 <012 i 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a22°C UFCImL aee 55 55 1 1 100,0% 0 0.0%
M.° de colonias a 37°C UFCImL “ee 8 8 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 1000 1000 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mgil. PICO 20 <50 <50 1 i 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH=<9,0 79 79 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ug/l Mn 50 719 719 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos myg/l. NO3 50 <50 <50 1 00,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <1,0 <10 00,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigio k <1,0 <10 00,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigdo <10 <10 00,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 0,5 0.5 00,03% 0 0,0%
Aluminio ng/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/00mL
Ferro ugll Fe 200
Nitritos mglL NO2 0,5
Antiménio pa/L §b 5
Arsénio ug/L As 10
Benzeno pa/l 1
- Benzo(a ) pireno no/L 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos uglL BrO3 10
Cadmio ugll Cd 5
Célcio mg/L Ca e
Chumbo gL Pb 10
Cianetos pgll Cn 50
Cobre mgl/L Cu 2
Crémio uafl Cr 50
1,2 - dicloroetano pg/L 3
Dureza Total mg/L CaC03 =
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg =
Mercirio pall Hg 1
Niquel pg/L Mi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pa/L 0,1
- Fluoranteno pa/l 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pa/l 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno pa/l 0.1
- Benzo( ghi ) perileno pa/l 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno po/l 0,1
Pesticidas organoclor.: na/l 0.5
- Diurdo ngll 0,
- Linurdo ngll 0,
- Terbutilazina pg/ll 0,
- Desetilterbutilazina ugll 0,
- Dimetoato poll 0,
Selénio ug/l Se 10
Cloretos mg/L €l 250
Telracloroeteno pgll 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) ug/l 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) poll 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Radio Ba/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Ba/L 1
Dose Indicativa mSv 0.1
TOTAL 18 18 100,0% 2 11,1%
Taxa de Cumprimento 88,9%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Fortes - Reservaldrio 240112018
02 - Fortes - Reservaldrio 28032018
INFORMACﬂO COMPLEMENTAR RELATIVA f\AVERIGUAQﬁO DAS SITUAGGES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Correlivas
Bacténias cofformes 01 2410112018 Nao identficada Abastecimento aternativo temporério
Baclérias co™ormes 02 28/03/2018 Naoidentfcada Abastecimento a"ernativo temporério
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE PEQUENA
A : - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl "e 03 03 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 i 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,12 <012 1 i 100,0% 0 0,0%
.* de colonias a22°C UFCImL . 0 0 1 i 100.0% 0 0,0%
.* de colonias a37° C UFCImL e 0 0 1 i 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSfem 2500 3%0 330 1 i 100,0% 0 0,0%
Cor mglL PtCO 20 <5 <5 1 i 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 79 79 1 i 100,0% 0 0,0%
Manganés pall Mn 50 12,00 12,00 1 i 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <10 <10 1 i 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 i 100,0% 0 0,0%
Aluminio ugfl Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro pg/l Fe 200
Hitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/l Sb 3
Arsénio ugll As 10
Benzeno ng/L 1
| - Benzo( a) pireno ug/lL 0,01
IBoro mg/L B 1
[Bromatos ug/L Bro3 10
Icadmio ug/L Cd 5
Cilcio mygl/L Ca .-
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio ugil Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mg/L CaC03 .-
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio myg/L Mg .-
Merciirio pgil Hg 1
Niquel ug/L Ni 20
Hidrocarb. aromdt. Polic: pg/L 0.1
- Fluoranteno ugll 0.1
- Benzo(b ) fluoranteno ug/L 0.1
- Benzo(k ) fluoranteno ug/L 0.1
- Benzo( ghi ) perileno ug/L 0,1
- Indeno { 1,2,3-cd ) pireno ug/lL 0.1
Pesticidas organoclor.: pg/L 0.5
- Diurdo ug/L 0,1
- Linurdo ug/L 0.1
- Terbutilazina ugll 0.1
- Desetilterbutilazina ug/lL 0,1
- Dimetoato ugll 0.1
Selénio ugll Se i0
Cloretos mgl/L Cl 250
Tetracloroeteno pg/L 10
Tricloroeteno ug/l 10
Trihalomelanos: pg/l 100
= Triclorometano (Clorof.) pgll 100
- Bromodiclorometano pa/l 100
- Dibromoclorometano ua/l 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sédio mgiL Na 200
Sulfatos mglL §04 250
Raddo By/L 100
Alfa Total BglL 0,5
Beta Total BylL i
Dose Indicativa msy 0,1
TOTA 18 18 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Corte Pequena - Reservatorio 2410172018
02 - Corte Pequena - Reservatdrio 28103/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Paradmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE BAIXO
A : z Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Mximo | _Minimo | Efeluadas| Previstas % s 7
IDesinfectante Residual myg/L Cl .- 05 05 1 1 00,0% 0 0.0%
[Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 1 00,0% 0 0,0%
|Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 0 1 1 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 0,5
N de colonias a 22° C UFCImL ---
N.? de colonias a37° C UFCimL .-
Condutividade uSlcm 2500
Cor mg/L PtCO 20
H unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/l Mn 50
[niitratos mg/L NO3
Oxidabilidade mgl/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigio 3
Turvagio UNT 4
Aluminio ugiL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/M00mL 0
|.ferro uglL Fe 200
Nitritos ma/L NO2 05
Antimdnio uglL Sb 5
Arsénio uglL As 10
Benzeno ugll 1
| - Benzo(a ) pireno uglL 0,01
1Boro mg/L B 1
IBromatos ugll Bro3 10
ICédmio gl Cd 5
Célcio mg/L Ca s
Chumbo ug/L Pb 1
Cianetos ugll Cn 5
Cobre mg/L Cu 2
'ﬁmlo ui!lL Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mg/L CaCO3 s
Enterococos UFC/00mL 0
Fluoretos mgll. Fe 15
Magnésio mg/L Mg s
Mercirio ug/L Hg 1
Miquel nalL Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: ugll 0,1
- Fluoranteno ng/L 01
- Benzo(b ) fluoranteno ng/L 0,1
- Benzo(k ) fluoranteno ngll 0.1
- Benzo( ghi ) perileno uglL 01
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ng/lL 01
Peslicidas organoclor.: uglL 05
- Diurdo ug/ll 01
- Linurdo ug/lL 01
- Terbutilazina ualt 01
- Desetilterbutilazina ug/L 01
- Dimetoato ugll 01
ISelénio ugil Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
Tetracloroeteno ugiL 10
Tricloroeteno uglL 10
Trihalometanos: na/l 100
- Triclorometano {Clorof.) uglL 100
- Bromodiclorometano uglL 100
- Dibromoclorometano ng/L 100
- Tribromometano (Brom.) uglL 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L §04 250
Radao Bqg/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L i
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 1D_0£l’u 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Portela Ata de Baio - Reservatdrio 28022018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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-MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE CIMA ;
" g s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) =g = Efetuadas ] Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 0.6 05 2 2 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mglL NH4 05 <0,12 <0,12 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a22°C UFCImL .es 5 5 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a37°C UFCImL .- 3 3 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 1000 1000 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mglL PtCO 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 76 7.6 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pg/l Mn 50 46,40 45,40 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mgl/L HO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1.1 1,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigio 3 <10 <10 1 1 100,0% Q 0,0%
Sabor Fator diluigio <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 14 14 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro uglL Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio ug/L $b 5
Arsénio ug/L As 10
Benzeno pg/L 1
- Benzo(a ) pireno g/l 0,01
Boro mg/lL B 1
Bromatos g/l Bro3 10
Cadmio ug/l Cd 5
Cilcio mgl/L Ca ===
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos pg/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pg/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ug/L 3
Dureza Total mglL CaCO3 =
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg -
Merciirio pg/l Hg 1
Niquel uglL Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: ugll 0,
- Fluoranteno ugll A
- Benzo( b ) fluoranteno ngll ;
- Benzo( k) fluoranteno ugll 0,
- Benzo( ghi ) perileno uall 0,
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno uglL 0,
Pesticidas organaclor.: pgll 0,
- Diurdo ngiL 0,
- Linurdo uail. 0,1
- Terbutilazina ug/L 0,1
- Desetilterbutilazina ug/L 0,1
- Dimetoato ngll 01
Selénio pall Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pail 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) i 100
1Sadio mag/L Na 200
Isulfatos mglL S04 250
[Radzo Bq/L 100
[Aifa Total Bq/L 05
[Beta Total Bq/L 1
[Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 18 18 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Portela Alta de Cima - Reservatério 17101/2018
02 - Portela Alta de Cima - Reservatdrio 2110372018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Casftro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CABACINHOS
i . . Valores Ohtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % e %
|Desinfectante Residual mglL Cl --- 06 0.4 2 2 00,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.? de colonias a22°C UFCImL ==
N2 de colonias a37°C UFCImL .=
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PLICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés pgil Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
QOxidabilidade mgl/L 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
abor Fator diluigao 3
Turvacio UNT 4
Aluminio uafl Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ugll Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio pall Sb 5
Arsénio pall As 10
Benzeno pall i
- Benzo(a) pireno pa/l 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L Bro3 10
Cédmio pall Cd 5
Célcio mg/L Ca ---
Chumbo uall Ph 10
Cianctos pail Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pglL Cr 50
1,2 - dicloroetano pgll 3
Dureza Total mglL CaC03 .-
Enterococos UFC/{00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg .-
Mercirio ua/l Hg 1
Miguel pa/L Ni 20
Hidrocarh. aromét. Polic: pa/l 0.1
- Fluoranteno po/l 0.1
- Benzo{ b ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo{ k ) fluoranteno pg/L 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno pg/ll 0,1
| - Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1
|Pesticidas organaclor.: ugll 0,5
- Diurdo ugll 01
- Linurao ug/L 01
- Terbutilazina uglL 01
- Desetilterbutilazina 1g/L 01
- Dimetoato ugll 0.1
Selénio ugiL Se 10
ICloretos mgl/L Cl 250
Tetracloroeteno uglL 10
Tricloroeteno nglL 10
Trihalometanos: nglL 00
- Triclorometano (Clorof.) uglL )0
- Bromodiclorometano ug/L 0
- Dibromoclorometano ugil 0
- Tribromometano (Brom.) ugil 0
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mglL S04 250
|Raddo Bg/L 100
JAlfa Total Byl 0.5
IBeta Total B/l 1
IDose Indicativa mSy 0,1
TOT/ (i 6 100,0% 0 00% |
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Cabarinkos - Reservatério 0301/2018
02 - Cabacinhos - Reservatério 07/03/2018
INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1° TRIMESTRE
fornecida através de andlises peridicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE CIMA
i p - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | _Minimo | Efeluadas | Provistas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl se 04 04 i 1 100,0% 0 0.0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0,0%
|Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 0,5
N.° de coloniasa22°C UFC/mL see
IH.2 de coloniasa 37°C UFCImL see
Condutividade uSlcm 2500
Cor mg/L PICO 20
H unid, de pH 65<pH<90
|l.|anganés ug/L hn 50
Nitratos ma/l HO3 50
J0xidabilidade mglL 02 5
ICheiro Fator diluicio 3
15abor Fator dilui¢cio 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/lL AV 200
UFC/100mL
nall Fe 200
mg/L NO2 0.5
ng/L Sb 5
pa/l As 10
Benzeno ng/l 1
- Benzo{a ) pireno ugll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/l Bro3 10
Cadmio pg/L Cd 5
Célcio mglL Ca ===
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos pa/l Cn 50
Cohre mg/L Cu 2
Crémio ugil Cr 50
1,2 - dicloroetano pa/l 3
Dureza Total mglL CaCO3 ==
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ---
Mercirio pall Hy 1
Niquel g/l Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: pa/l 0,
- Fluoranteno pall i
- Benzo( b ) fluoranteno pa/l ;
- Benzo( k ) fluoranteno pgll A
- Benzo( ghi ) perileno pa/l )
- Indeno (1,2,3-¢d ) pireno na/L A
Pesticidas organoclor.: uglt 5
- Diurdo pal A
- Linurao ugll K
- Terhutilazina pall Kl
- Deselilterbutilazina poll 0,1
- Dimetoato pall 0,1
Selénio uglL Se 10
Cloretos ma/L Cl 250
etracloroeteno pall 10
ricloroeteno pall 10
rihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) uglL 100
- Bromediclorometano pa/l 100
- Dibromoclorometano pa/l 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sadio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
[Radao BglL 100
JAifa Total Bg/L 0,5
[Beta Total Bg/L 1
IDose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Funchosa de Cima - Reservatério 07022018

INFORMAGAOQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Dala

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE BAIXO
R i fot Valores Obtidos N.° de Anéalises (PCQA Analises > VP
Farameleos Unidades Valor Paramélrico (VP) Méaximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %
FJesEnfedanle Residual mg/L C -. 07 07 1 00,0% 0 0,0%
IEscherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 00,0% 0 0,0%
IBaclérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N2 de colonias a 22° C UFC/mL =
IN2 de colonias a 37° C UFCImL I
ICondutividade uSlcm 2500
ICor mg/L PtCO 20
I_pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/l Mn 50
IHitratos mg/L NO3 50
JOxidabilidade mglL 02 5
ICheiro Fator diluigio 3
Sabor Fator diluigao 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ngfl Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro pa/l Fe 200
|Niln‘tos mg/L HOZ 0,5
Antiménio ug/L Sb ]
Arsénio uail As 10
IBenzeno ugil 1
1 - Benzo(a ) pireno ugil 0,01
IBoro mg/L B 1
IBromatos ug/L BrO3 10
[Cadmio uglL Cd 5
ICélcio mg/L Ca ---
JChumbo uglL Pb 10
ICianetos uglL Cn 50
l@re mg/L Cu 2
Crémio uall Cr 50
11,2 - dicloroetano ugiL 3
Dureza Total mag/L CaCO3 ---
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio magiL Mg ---
Mercirio ugll Hg 1
Niquel uafL Ni 20
idrocarb. aromét, Polic: pall 0,1
- Fluoranten pall 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno pall 0.1
- Benzo( k ) fluoranteno ugll 0.1
- Benzo( ghi ) perileno uall 0.1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 0.1
[Pesticidas organoclor.: gl 05
- Diurdo pall 0,1
- Linurdo pg/lL 0,1
- Terbutilazina pall 0,1
- Desetilterbutilazina pg/l 0,1
- Dimetoato pgll 0,1
Selénio ug/L Se 10
ICloretos mg/L C 250
Tetracloroeteno pa/l 10
Tricloroeteno ngll 10
Trihalometanos: ng/L 0
- Triclorometano (Clorof.) pgll 0
- Bromodiclorometano pa/l 0
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pa/l 100
Sadio mg/L Na 200
Sulfatos mgl/L S04 250
|Radao Bg/L 00
JAlfa Total Bg/L 0,5
IBeta Total Bg/L 1
IDose Indicativa mSy 0,1
1 TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Funchosa de Baixo - Reservatério 21/02/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parimetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 21 de Maio de 2018 2




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA
" ; . Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA Andlises > VP
RARiIVBi Unidades Valox Param#trice (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
|Desinfectante Residual mglL Cl san 03 03 1 1 100,0% 0 0,0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
|Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 00%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5
. de colonias a2’ C UFCImL “ee
.° de coloniasa 37 C UFCImL “es
Condutividade uSlcm 2500
Cor mg/L PtCO 20
[pH unid. de pH 65<pH=<9,0
Manganés pgll Mn 50
[ Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mgiL 02 5
Cheiro Fator dilui¢do 3
Sabor Fator diluigdo 3
Turvagio UNT 4
Aluminio ng/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ugll Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio nall Sb 5
Arsénio uglt As 10
Benzeno ugll i
- Benzo(a ) pireno pafl 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ugll Bro3 10
Cadmio ug/l Cd 5
Calcio mgl/L Ca "o
Chumbo uglL Pb 10
Cianetos pg/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano nall 3
Dureza Total mgll CaC03 .-
Enterococos UFCi100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mall Mg s
Merciirio g/l Ha 1
Niquel pa/L Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: pall 01
- Fluoranteno nall 01
- Benzo( b ) fluoranteno pgll 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno pa/l 0.4
- Benzo( ghi ) perileno pa/l 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno uall 0,1
Pesticidas organoclor.: pa/l 0,5
- Diurdo pall 01
- Linurdo pall 01
- Terbulilazina pall 0.1
- Desetilterbutilazina ug/l 01
- Dimetoato pall 01
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mgiL Cl 250
| Tetracloroeteno pgll 10
Tricloroeteno pgll 10
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100
- Bromodiclorometano pgll 100
- Dibromoclorometano 1g/L 100
- Tribromometano (Brom.) ugll 100
|Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Raddo Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de ﬁnﬁ)ﬁmento 100|.OT
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Mon'e da Estraida - Reservaldrio 07/02/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FERNAO GIL
n . - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anélises > VP
Pardmetros Umdad_es Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % ne %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 03 03 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.° de colonias a 22° C UFCimL .-
N.” de colonias a 37° C UFCimL .-
Condutividade uSlcm 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH<9.0
Manganés gl Mn 50
Hitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigdo 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
iFerro uglL Fe 200
INitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio poll Sb ]
Arsénio ug/l As 10
IBenzeno ug/L 1
| - Benzo( a ) pireno uglL 0,01
IBoro ma/L B i
Bromatos ugil Bro3 10
Cédmio pg/L Cd 5
Célcio mg/L Ca =es
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre myg/L Cu 2
Crémio ugll Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mg/L CaCO3 e
Enteracocos UFC/00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mag/L Mg e
Merciirio pall Ha 1
Niguel pa/L Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pa/l 0.1
- Fluoranteno pa/l 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pall 0.1
- Benzo( k ) fluoranteno po/L 0,1
- Benzo( ghi ) perileno pa/l 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pglL 0.1
|Pesticidas organoclor.: ng/L 0,5
- Diurao pa/l 0.1
- Linurdo pa/l 01
- Terbutilazina pa/ll 0.1
- Desetilterbutilazina pa/l 0.1
- Dimetoato ngll 0.1
ISelénio ugll Se 10
[Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pa/l 10
Tricloroeteno pa/L 10
Trihalometanos: na/L 100
= Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pglL 100
- Dibromoclorometano nglL 100
- Tribromometano (Brom.) pgil 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mglL §04 250
Raddo Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa msv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 00%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Fern3o G1 - Casa Partcular 1 07/02/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALFARROBEIRA
A . feus Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Mximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 0,6 0,6 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.* de colonias a22° C UFCImL ---
N.? de colonias a37° C UFCImL ---
Condutividade uSicm 2500
Cor mg/L PtCO 20
I_FH unid. de pH 65<pH<9.0
Manganés ug/L Mn 50
[Hitratos mg/L NO3 50
lOxidabilidade mglL 02 5
ICheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigéo 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/H00mL 0
IFerm ugll Fe 200
Hitritos mg/L NO2 05
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio ug/l As 10
Benzeno uall 1
- Benzo(a) pireno ugll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L BrO3 10
Cédmio uall Cd S
Célcio mall Ca -
Chumbo ug/L Pb 1
Cianetos ug/L Cn k]l
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ugfl Cr 50
1,2 - dicloroetano pglL 3
Dureza Total magil. CaCO3 -
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos malL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg “ea
Merciirio ua/l Hy 1
Niquel ug/L Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pa/l 0,1
- Fluoranteno pall 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo( k) fluoranteno uall 04
- Benzo( ghi ) perileno pall 04
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall 04
Pesticidas organoclor.: na/l 0,5
- Diurdo pa/l 014
- Linurdo pgll 04
- Terbutilazina pg/L 01
- Desetilterbutilazina po/L 0,1
- Dimetoato pa/l 0.1
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mgiL Cl 250
Tetracloroeteno po/L 10
Tricloroeteno pa/L 10
Trihalometanos: no/L 100
- Triclorometano (Clorof.) pa/l 100
- Bromodiclorometano pa/l 100
- Dibromoclorometano pg/L 100
- Tribromometano (Brom.) pa/l 100
Sadio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L $04 250
[Rado Bg/L 100
[Alfa Total Bg/L 0,5
[Beta Total Bg/L 1
[Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 106,9% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOQS DE COLHEITA DATA
01 - Afarrobe’ra - Reservatorio 070272018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIA DA ARRAIA
£ . - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % e %
ﬁesinfectanle Residual mgiL Cl vee 0.7 07 1 1 100,0%. 0 0,0%
[Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 1 100,0%
IBactérias coliformes UFC{100mL 0 0 0 1 1 100.0% i 100,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
[N de colonias a 22° C UFCImL .e-
[N de colonias a 37° C UFC/mL e
ICondutividade u$lem 2500
ICor mg/L PICO 20
I_pH unid. de pH 65<pH<9.0
Manganés ug/L Mn 50
INitratos mg/L NO3 50
lOxidabilidade mglL 02 5
[Cheiro Fator diluigao 3
Isabor Fator diluigio 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFCI00mL 0
Ferro ugll Fe 200
Hitritos mgl/L NO2 0,5
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio uglt As 10
Benzeno _ gl 1
| - Benzo(a ) pireno ngll 0,01
IBoro mg/L B 1
Bromatos pg/L Bro3 10
Cadmio uglL Cd 5
Célcio mg/L Ca -
IChumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
ICrémio ug/L Cr 50
11,2 - dicloroetano ugll 3
[Dureza Total mg/L CaCO3 ‘e
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg =
ug/l Hg 1
g/l Ni 20
Hidrocarh. aromat. Polic: pg/L 01
- Fluoranteno _ugll 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pg/L 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno pg/L 0,
- Benzo( ghi ) perileno pg/l 0,
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pgll E
JPesticidas organoclor.: g/l 5
- Diurdo ugll ;
- Linurdo ugll A
- Terhutilazina uglL 7
- Desetilterbutilazina gl 7
- Dimetoato pgll 0.1
Selénio pall Se 10
Cloretos mg/L CI 250
Tetracloroeteno ug/l 10
Tricloroeteno ugll 10
Trihalometanos: ug/L 100
- Triclorometano (Clorof.) g/l 100
- Bromodiclorometano pgfl 100
- Dibromoclorometano palt 100
- Tribromometano (Brom.) palk 100
Sédio mglL Na 200
Sulfatos mglL $04 250
Radio Byl 100
Alfa Total Byl 0,5
Beta Total Byl 1
Dose Indicativa msy 0.1
TOTAL 3 3 100,0% 2 66,7%
Taxa Mpﬁmenlo 33.3%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Alcaria da Arrgia - Reservatorio 21{0212018

INFORMAGAOQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardimetro Ponto Dala Causa Medidas Corretivas
Escherichia coli 01 2110272018 N&o ldentficada Abastecmento &ernaivo lemporério
Baclérias cotformes 01 21/02/2018 N30 ldentecada Abastecimento g%ernatvo temporério

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MAGOITO
& , s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) warinG | Wit | Elstaadas | Pravietas % e %
rDesinfedan!e Residual mg/L Cl === 06 06 1 100.0% 0 0.0%
IEscherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
IBactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <0,12 <(,12 1 100,0% 0 0,0%
IN2 de colonias a22° C UFC/mL -.- > 300 > 300 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFCImL =-- > 300 > 300 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 1000 1000 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 76 76 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pall Mn 50 391 391 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,1 1,10 i 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigdo 3 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 13 1.3 1 i 100,0% 0 0.0%
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ug/l Fe 200
Nitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio ugil As 10
Benzeno uall 1
- Benzo{a ) pireno pall 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L Br03 10
Cédmio ug/L Cd 5
Célcio mg/L Ca -
Chumbo gl Pb 10
Cianetos uglL Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ugil 3
Dureza Total mg/L CaC03 “e
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio myg/L Mg “ea
Merciirio ugll Hg 1
Higuel pg/L Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: na/lL 0,1
- Fluoranteno uall 0,1
- Benzo(b ) fluoranteno g/l 01
- Benzo( k ) fluoranteno nall 0,1
- Benzo( ghi ) perileno nall 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall 0,1
Pesticidas organoclor.: g/l 0,5
- Diurdo pa/l 0,1
- Linurdo ugll 0,1
- Terbutilazina pa/l 0,1
- Desetilterbutilazina ng/l 0,1
- Dimetoato g/l 0,1
Selénio pg/L Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno _uall 1
Tricloroeteno pall 1
Trihalometanos: pall 00
- Triclorometano (Clorof.) pall 00
- Bromodiclorometano pall 00
- Dibromoclorometano pall 00
- Tribromometano (Brom.) pall 00
Sédio mgil Na 200
Sulfatos my/L S04 250
Raddo Bq/L 100
Alfa Total Ba/lL 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1
T% 15 15 ‘EOOJ{_)':’: 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Magoio - Reservatorio 2110272018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE BRENHOSA
= ; Sk Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl se 0.7 04 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFCI100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NHY 05
N.° de colonias a 22° C UFC/mL “--
N. de colonias a37° C UFC/mL “--
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigZo 3
Sabor Fator diluigio 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFCI100mL 0
Ferro ug/L Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio pall Sb 5
Arsénio pall As 10
Benzeno pgll 1
- Benzo(a ) pireno pgll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pg/L BrO3 10
Cadmio pgil Cd 5
Célcio mgiL Ca ..
Chumbo ng/L Pb 10
Cianetos uail Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio uglL Cr 50
1,2 - dicloroetano pafl 3
|Dureza Total mg/L CaCO3 -
[Enterocacos UFC/100mL 0
[Fluoretos malL Fe 15
[Magnésio malL Mg e
IMerciirio uglL Ha 1
[Niquel ug/L Ni 20
[Hidrocarb. aromaét. Polic: g/l 0,4
- Fluoranteno pa/l 01
- Benzo( b ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo(k ) fluoranteno nall 0,1
- Benzo( ghi ) perileno pall 0.1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 0,1
JPesticidas organoclor.: pa/l 0,5
- Diurdo pall 01
- Linurdo pg/l 0.1
- Terbutilazina pall 0.1
- Desetilterbutilazina pall 0.1
- Dimetoato pall 0.1
Selénio uglL Se 10
Cloretos mgiL Cl 250
Tetracloroeteno ug/L 10
Tricloroeteno pa/L 10
Trihalometanos: pall 100
= Triclorometano (Clorof.) pg/l 100
- Bromodiclorometano po/l 100
- Dibromoclorometano pall 100
= Tribromometano (Brom.) pa/l 100
Sédio mgiL Na 200
Sulfatos mg/L $04 250
Radio Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 0.5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa msv 0,1
TOTAL [ [ 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Brenhosa - Reservatério 17/01/2018
02 - Brenhosa - Reservatirio 21/03/2018

INFORMAGAOQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidace com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CASA BRANCA
R : - Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Anilises > VP
Paramolros Unldad_es Valor Paramétrico (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 0.7 0.5 2 2 00,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <012 <012 00.0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22° C UFC/mL .- 163 163 00.0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL .- 146 145 00.0% 0 0,0%
Condutividade uSlcm 2500 390 320 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 10 10 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 13 13 100,0% 0 0.0%
Manganés pg/L Mn 50 831 8,31 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 15 15 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 40 4,00 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigao 3 1 1,00 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluiggo 3 < 5 100,0% 0 0,0%
Turvagéo UNT 4 3.0 36,0 100,0% 1 100,0%
Aluminio ualL Al 200 1360.0 1360,0 i 100,0% 1 100,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0.0%
Ferro ugfl Fe 200 7250 7250 1 1 100,0% 1 100,0%
Nitritos mg/L NO2 05 <01 <0,1 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio ug/L Sb 5 <20 <20 i 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio ugll As 10 <20 <20 i 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno nall 1 <020 <020 1 1 100,0% 0 0.0%
| - Benzo( a ) pireno uall 0,01 < (,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
IBoro mg/L B 1 < 0,020 <0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
|Bromatos g/l Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio ug/L Cd 5 <040 <040 i 1 100,0% 0 0,0%
Cilcio mg/L Ca -- 218 218 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 1 <20 <20 1 1 100,0% Q 0,0%
Cianetos ugll Cn 5( <50 <50 i i 100,0% 0 0,0%
Cobre mglL Cu 2 0,0210 0,0210 i 1 100,0% Q 0,0%
Crémio ug/l Cr 50 <20 <20 i i 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pall 3 <0750 <0,750 i 1 100,0% 0 0.0%
| Dureza Total mg/L CaCO3 1400 140.0 1 1 100,0% Q 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mg/l. Fe 1,5 <0200 <0,200 1 1 100.0% 0 0.0%
Magnésio mg/L Mg " 18,800 18,800 1 1 100,0% Q 0,0%
Mercirio uglL Hg 1 < 0,010 <0,010 1 1 100,0%, 0 0.0%
Niguel uolL Hi 20 <40 <40 i 1 100,0% Q 0,0%
Hidrocarh. aromét. Polic: ugll 0, <008 <0,08 1 1 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno ugll 0,
- Benzo( b ) fluoranteno g/l 0,1 < (0,020 < 0,020 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno pg/l 0,1 < 0,020 < (0,020 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno pa/l 0,1 < 0,020 < 0,020 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 00,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pa/l 0,5 <015 <015 00,0% 0 0.0%
- Diuréo pa/l 0,1 < 0,050 <0,050 00,0% 0 0,0%
- Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina pa/l 0,1 < 0,050 <0,050 1 00,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pg/l 0.1 < 0,050 < 0,050 1 00,0% 0 0,0%
- Dimetoato ug/l 0.1
Selénio ug/L Se 10 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 45 45 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno pg/l 10 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pglL 10 <010 <0,10 1 1 100,0% 4] 0.0%
Trihalometanos: palL 100 15,20 16,20 1 1 100,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100 335 335 1 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano pgll 100 377 3.77 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pgll 100 6,12 6,12 i 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pall 100 1,93 1,93 i 1 100,0% 0 0.0%
Sadio mg/L Na 200 36,1 36,1 i 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 24,0 240 i 1 100,0% 0 0,0%
Radio Ba/L 100 <100 <10,0 i 1 100,0% 0 0.0%
JAlfa Total Ba/L 0,5 <0,04 <0,04 i 1 100,0% 0 0.0%
IBeta Total Bg/L 1 <0,10 <0,10 i 1 100,0% 0 0,0%
IDose Indicativa mSv 0,1 <01 <0,1 i 1 100,0%. 0 0,0%
1 TOTA 65 65 100,0% 3 4,6%
Taxa de Cumprimento 954%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Casa Branca - Reserva'drio 17/01/2018
02 - Casa Branca - Reservadrio 211032018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Turvagan 01 17/01/2018 Carateristicas natura's da origem de 2qua Abastecimento aernatvo terporério
Alumino 01 170172018 Naoidentficada Abastecimento a'ternativo temporério
Ferro 01 17/01/2018 Naoidentficada Abastecimento atemnativo temporério

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CHOGA QUEIMADA
N . ; Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo T Mimimo | Efetuadas | Previstas % o %
|Desinfectante Residual mg/L Cl .- 09 03 2 2 100,0% 0 0,0%
[Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <012 <012 1 i 100,0% 0 0.0%
H.° de colonias a 22° C UFCImL === 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37°C UFC/mL .- 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlcm 2500 220 220 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mgl/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
H unid. de pH 65<pH<90 76 76 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ug/L Wn 50 1,39 1,39 1 1 100,0% 0 0,0%
HNitratos mg/L HO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mgl/L 02 5 1,2 120 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigio 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 1,0 1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio nall Al 200 17.9 17,9 i 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 0 0 1 1 1000% __ 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 23 2.3 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 05 <01 <0,1 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio g/l Sb 5 <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ug/L As 10 <10 <10 1 i 100,0% 0 00%
Benzeno ug/L 1 <020 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo(a ) pireno uall 0,01 < 0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,01 0.01 1 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos ug/L Bro3 10 6,5 6.5 1 1 100,0% 0 0.0%
Cédmio Cd 5 <020 <0,20 1 1 100.0% 0 0,0%
Célcio myg/L Ca == 234 234 1 100,0% Q 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 <10 <1,0 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos pg/L Cn <5 <5 i 100,0% 0 0,0%
Cobre ma/L Cu 2 0,0019 00019 i 100,0% 0 0,0%
Crémio pall Cr <10 <10 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano ugfl 3 <0,750 < 0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 .- 85,1 85.1 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mgll Fe 1,5 < 0,200 < 0,200 1 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/L. Mg “ea 6,610 6,610 1 1 100,0% 0 0.0%
[Mercirio uall Hy 1 <0010 | <0010 1 i 1000% 0 0.0%
IHiquel gL Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromat. Polic: pall 01 < 0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno ugll 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno pg/l 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno ugll 0.1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno pa/L 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 0,1 <0,020 <(,020 1 1 100,0% 0 0.0%
Pesticidas organoclor.: pall 0,5 <015 <015 i 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo ug/L 01 < 0,050 <0.050 i 1 100,0% 0 00%
- Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina ugll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina pgll 0, < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dimetoato ugll 0,
Selénio ng/L Se 10 <10 <1.0 1 1 100.0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 25 25 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno ugll <020 <0,20 1 1 00,0% 0 0,0%
Tricloroeteno uall <(,10 <0,10 i 1 00,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pgll 00 44,30 44,30 1 1 00,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) ugfl 00 18,60 18,60 1 1 00,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pgll 00 11,80 11.80 1 1 00.0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pail 0 11,50 11,50 1 i 00.0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) ugll 0 2,34 2,34 1 100,0% 0 0,0%
Sodio mg/L Ha 200 14,0 14,0 i 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 12.0 12,0 1 100,0% 0 0,0%
Radéio Bg/L 100 <100 <10,0 1 100,0% 0 0.0%
Alfa Total Bg/L 05 <004 <0,04 i 100,0% 0 00%
Beta Total Bg/L 1 <0,10 <0,10 1 100,0% 0 00%
Dose Indicativa mSv 0,1 <0,10 <0,10 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 65 65 100_L0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Choga Quemada - Reservatirio 17/01/2018
02 - Choga Que'mada - Reservatinio 2110312018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE QUEBRADAS
a ; i Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Winimo | Efeluadas]| Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 0.6 0.3 2 1 200,0% 0 0,0%
Escherichia coll UFC/100mL 0 0 0 2 1 200,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 1 200.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5 <0,12 <0,12 1 i 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a22°C UFCimL --- 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCImL .- 0 0 1 i 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 1000 1000 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 i 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 79 79 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pagfl Mn 50 1,35 1,35 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mg/l. 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluicio 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 08 08 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio uafl Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ug/L Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio ug/L Sb 3
Arsénio ugll As 10
Benzeno ugil 1
- Benzo( a ) pireno uall 0,01
Boro mg/LB 1
Bromatos ug/L BrO3 10
Céadmio ng/L Cd 5
Célcio mglL Ca Saa
Chumbo uglL Ph 10
Cianetos nglL Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio uglL Cr 50
1,2 - dicloroetano ugil 3
Dureza Total mg/L CaCO3 men
Enterococos UFC/00mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mglL Mg e
Merciirio uall. Hg 1
Niquel pafl Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ngll A
- Fluoranteno ugll ,
- Benzo( b ) fluoranteno nall A
- Benzo( k ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo( ghi ) perileno ug/l 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 0,1
Pesticidas organoclor.: ug/l 0,5
- Diurdo ug/ll 01
- Linurdo ug/lL 01
- Terbutilazina ug/l 04
- Desetilterbutilazina g/l 01
- Dimetoato ng/L 0,1
Selénio uall Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pa/l 10
Tricloroeteno uall 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano ua/l 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pgll 100
Sddio mg/L Na 200
Sulfatos mgfL S04 250
Radio Ba/L 100
Alfa Total Ba/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSy 01
TOTAL 18 15 120,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Quebradas - Reservatdrio 17/01/2018
02 - Quetradas - Reservatdrio 21/03/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS
" : : Valores Ohtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas| Previstas % e %
Desinfectante Residual mglL Cl --- 0,5 02 2 2 100,0% 0 0,0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
IBacléfias coliformes _UFC/100mL 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mag/L NH4 0,5
[N2 de colonias a22° C UFCImL - e
[N de colonias a37° C UFC/mL .-
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigao 3
Turvagio UNT 4
Aluminio uglL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ug/l Fe 200
HNitritos mg/L NO2 05
Antiménio ug/L §b 5
Arsénio ug/l As 10
|Benzeno nall 1
| - Benzo( a) pireno gl 0,01
[Boro mg/L B 1
Bromatos ug/l BrO3 10
Cédmio pgl/l Cd 5
Célcio my/L Ca sae
Chumbo ug/l. Pb 10
Cianetos ua/l. Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ng/L. Cr 50
1,2 - dicloroetano pa/l 3
Dureza Total mg/L CaCO3 pn
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mglL Fe 15
Magnésio mglL Mg ses
Mercirio 10/l Hg i
Hiquel ugfl Ni 20
[Hidrocarb. aromat. Polic: ugfl 0,1
- Fluoranteno uglL 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( k ) fluoranteno uglL 0,1
- Benzo( ghi ) perileno g/l 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1
Pesticidas organoclor.: uglL 0,5
- Diurdo ug/L 0,1
- Linurao gl 0,
- Terbutilazina pg/L 0,
- Desetilterbutilazina pg/l 0,
- Dimetoato uall 0,
Selénio ugll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pa/l
Tricloroeteno po/l
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pgll 100
- Dibromoclorometano pall 100
= Tribromometano (Brom.) na/l 100
Sédio mg/L Na 200
[Sulfatos mglL S04 250
Raddo BaiL 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 04
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de memo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Carvalinhos - Reservatdrio 24/01/2018
02 - Carvalénhos - Reservatdrio 2803/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.® 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS
5 : i Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mglL Cl “e- 03 0,2 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,12 <0,12 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22° C UFC/mL -a- 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37°C UFC/mL - e 0 0 1 i 100,0% 0 0,0%
Condutividade nSlcm 2500 480 480 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor myg/L PtCO 20 <5 <5 1 i 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 6.5<pH<90 1.6 7.6 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés pg/l Mn 50 0,67 067 1 1 100,0% 0 0,0%
INitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 i 100,0% 0 0,0%
lOxidabilidade malL 02 5 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
ICheiro Fator diluigao 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sahor Fator diluigdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagéo UNT 4 0,6 0.6 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ug/l Fe 200
Nitritos ma/L NO2 0,5
Antiménio ugll b 5
Arsénio jg/L As 10
Benzeno pall 1
- Benzo( a ) pireno uafl 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos g/l BrO3 10
Cédmio g/l Cd 5
Calcio mglL Ca S
Chumbo ug/L Ph 10
Cianetos ug/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ug/L Cr 50
11,2 - dicloroetano gl 3
I_Dureza Total mg/L CaC03 .-
Enterococos UFC/100mL 0
IFluoretos mglL Fe 1,5
[Magnésio malL Mg .-
[Merciirio ugll Hg 1
Niquel uafl Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pafl 01
- Fluoranteno ugfl 0.1
« Benzo(b ) fluoranteno ugil 0,1
- Benzo( k) fluoranteno ngll 0.4
- Benzo( ghi ) perileno il 0.1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno uall 01
Pesticidas organoclor.: na/l 0,5
- Diuréo ugll 0,1
- Linuro pgll 01
- Terbutilazina ugll 01
- Desetilterbutilazina na/l 0,1
- Dimetoato uall 0.1
Selénio uglL Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pall 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano {Clorof.) na/l 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pgll 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sodio mg/L Na 200
[Sulfatos mg/L S04 250
IRadio Byll 100
JAlfa Total Bg/L 0,5
IBeta Total BglL 1
[Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 18 18 1D|y.]’/| 0 U.D%_
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Pego dos Megros - Reservatorio 030172018
02 - Pego dos Negros - Reservatinio 07/03/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PERNADEIRA
y ; i Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
RIS Unidades ¥alor Rarambirivo (F] Méximo | Minimo | Efetuadas| Previstas | % N2 %
Iﬁesinleclanle Residual mg/L Cl --- 03 03 1 1 100,0% 0 0.0%
[Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
IBactérias coliformes UFC/100mL (! 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
[H2 de colonias a 22° C UFCImL “--
N.° de colonias a 37° C UFCImL ===
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH=<90
Manganés pall Mn 30
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mglL 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
Sabor Fator diluigdo 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ugll Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio uglL Sb 5
Arsénio nglL As 10
Benzeno ug/L 1
- Benzo(a) pireno pgll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ugll BrO3 10
Cadmio ug/L Cd 5
Célcio mg/L Ca .-
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/l Cn 50
Cobre mgiL Cu 2
Crémio pglL Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
|Dureza Total mgl/L CaCO3 =e-
[Enteracacos UFC/100mL 0
[Fluoretos mglL Fe 15
[Magnésio mg/L Mg e
IMercrio ug/L Hg 1
[Niquel ug/L Ni 20
[Hidrocarb. aromat. Polic: g/l 0.1
- Fluoranteno ugll 01
- Benzo( b ) fluoranteno ugll 01
- Benzo( k ) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( ghi ) perileno uall 01
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ngll 0.1
|Pesticidas organoclor.: nall 05
- Diurdo pall 0,1
- Linurdo pall 0.1
- Terbutilazina nall 0,1
- Desetilterbutilazina uall 0.1
- Dimetoato nall 0.1
|Selénio g/l Se 10
[Cloretos mg/L CI 250
Tetracloroeteno ngll
Tricloroeteno ugll
Trihalometanos: ugll 00
- Triclorometano (Clorof.) uglL 00
- Bromodiclorometano ugll 00
- Dibromoclorometano ugll 00
- Tribromometano (Brom.) ug/L 00
Sadio mg/l. Na 200
Sulfatos mg/l. S04 250
Radio Bg/L 100
[Alfa Total Bo/L 05
| Beta Total BalL i
Dose Indicativa msv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 00%
Taxa de E-lfr-nprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Pernadeira - Reservatdrio 211022018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Dala

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTA MORA
" : rput Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N %
Desinfectante Residual mglL CI P 0.2 02 1 1 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFCHO0mL__ 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal ma/L HH4 0.5
N.° de colonias a 22’ C UFC/mL s.n
N.° de colonias a37°C UFC/mL =.
Condutividade uslcm 2500
Cor mgl/L PtCO 20
|pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluicao 3
Turvagao UNT 4
Aluminio uglL Al 200
Clostridium Perfringens UFCHOD_mL 0
Ferro pg/l Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/l Sb 5
Arsénio pgll As 10
Benzeno ng/L 1
- Benzo(a ) pireno ug/lL 0,01
|Boro mg/L B 1
[Bromatos ugfl Bro3 10
[Cédmio ugll Cd 5
Célcio mg/L Ca e
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio gl Cr 50
1,2 - dicloroetano ng/L 3
Dureza Total mg/L CaC03 s
Enteracocos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio myil. Mg s
Merciirio ug/L Hg i
Niguel ualL Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: ugil 01
- Fluorantene ugll 01
- Benzo( b ) flucranteno _ugll 01
- Benzo(k ) fluoranteno uglt 01
- Benzo( ghi ) perileno uglL 0,14
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ngll 0.1
Pesticidas organoclor.: uglL 05
- Diurdo ngll 0,4
- Linuréo ngll 0,4
- Terbutilazina pall 0,4
- Desetilterbutilazina ug/ll 0,1
- Dimetoato g/l 0,1
Selénio ngll. Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno nall 10
Tricloroeteno poll 10
Trihalometanos: na/L 100
- Triclorometano (Clorof) ugll 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pall 100
= Tribromometano (Brom.) g/ 100
Sddio mgl/L Na 200
Sulfatos _mg/L. S04 250
Radio Ba/L. 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa msv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - AltaMora - Casa Partcular 6 211022018
INFORMA(}AO COMPLEMENTAR RELATIVA AAVERIGUA(;I-\O DAS SITUAG()ES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parémelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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‘'MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALES
N . . Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anilises > VP
Parametros Umdad_es Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % N %
Desinfectante Residual mgl/L Cl e 0,7 0,7 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5 <0,12 <0,12 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22°C UFC/mL e 1 i 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37°C UFC/mL s 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
Condutividade pSlem 2500 1200 1200 1 1 100,0% 0 0,0%
ICor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 8.4 8.4 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés pe/L Mn 50 <0,50 <0,50 1 1 100,0% 0 0,0%
[Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
IOxidabilidade mg/L 02 § <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
[Cheiro Fator diluigao 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigdo 3 <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 09 09 1 i 100,0% 0 0.0%
Aluminio ug/L Al 200 <50 <50 i 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 00,0% 0 0.0%
Ferro uall Fe 200 794 794 i i 00,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 0,5 <01 <01 1 i 00,0% 0 0,0%
Antimonio uglL Sb 5 <1,0 <1,0 1 00,0% 0 0,0%
Arsénio ugll As 10 <1,0 <1,0 1 00,0% 0 0,0%
Benzeno pall 1 <020 <0,20 1 00,0% 0 0.0%
- Benzo(a ) pireno uglL 0,01 <0,0050 <0,0050 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 0,02 0,02 100,0% 0 0.0%
Bromatos ug/l Bro3 10 21,0 21,0 100,0% 1 100,0%
Cédmio pg/L Cd 5 <0,20 <0.20 100,0% 0 0.0%
Cilcio mglL Ca .- 372 3r2 100,0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 20 20 100,0% 0 0.0%
Cianetos pg/l Cn 50 <5 <5 100,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 0,1150 0,1150 100,0% 0 0.0%
Cromio uglL Cr 50 <10 <1,0 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pa/l 3 < 0,750 < 0,750 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 --- 481,0 481,0 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 15 < 0,200 < 0,200 1 00,0% 0 0,0%
Magnésio mgl/L Mg .- 89,900 89,900 1 00,0% 0 0,0%
Merciirio pall Hg 1 < 0,010 <0010 1 00,0% 0 0,0%
Hiquel po/L Ni 20 11,30 11,30 1 1 00,0% 0 0,0%
Hidrocarh. aromét. Polic: ugll 0,1 <0,08 < 0,08 1 1 00,0% 0 0,0%
- Fluoranteno pg/ll 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno ugll 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno ug/l 0,1 < 0,020 <0020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno pgll 0,1 < 0,020 <0020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pg/l 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
|Pesticidas organoclor.: pa/l 0,5 <0,15 <0,15 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo pa/ll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pafl 0,1
- Terbutilazina pa/l 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pgll 0.1 <0,050 <0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Dimetoato pall 0.1
ISelénio ug/l Se 10 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
[Cloretos mgl/L Cl 250 220 220 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno pall 10 <020 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pa/l 10 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pa/l 100 123,00 12300 1 1 100,0% 1 100.0%
- Triclorometano (Clorof.) ugll 10 6,60 6,80 1 1 100.0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano ugll 0 2320 2320 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pall 0 50,60 §0,60 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) uall 00 42,40 4240 1 1 100,0% 0 0.0%
Sédio myl/L Na 00 1230 1230 1 1 100,0% Q 0,0%
Sulfatos mglL S04 250 76,0 76,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Radio Bg/l 100 <100 <100 1 1 100,0% 0 0,0%
Alfa Total Byl 0,5 <0,04 <0,04 1 1 100,0% 0 0,0%
|Beta Total B/l 1 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Dose Indicativa msy 0,1 <010 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 62 62 100,0% 2 3,2%
~ Taxade Cumprimento 96,8%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Vaes - Reservaldrio 07:02/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Trihalometanos 01 07/02/2018 Nao ldentficada Abastecimento a'ternatvo temporério
Bromatos o 07/02/2018 Nao ldentfcada Abastecimento aternaivo lemporério

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.2 TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAINHAS
n ; i b Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
P Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo 1 Minimo | Efetuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl “u 04 03 2 2 100,0% 0 0,0%
[Escherichia coli UFCHO00mL 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
IBactérias coliformes UFC/100mL 0 0 2 2 _100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <0,12 <012 1 1 100,0% 0 0.0%
IN2 de colonias a 22° C UFCimL -u 0 0 1 i 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL “-s 0 0 1 i 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 210 210 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <50 <50 1 i 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 17 Tt 1 i 100,0% 0 0.0%
Manganés pall Mn 50 0,74 0,74 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mag/L NO3 50 <5 <5 1 i 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mgl/L 02 5 1,2 1,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluico k <10 <1,0 1 i 100.03% 0 0,0%
Sabor Fator diluicao <10 <1,0 1 i 00,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 0.9 0.9 1 1 00,0% 0 0,0%
Aluminio ng/L Al 200 174 174 1 i 00.0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/00mL 0 0 0 1 1 00.0% 0 0.0%
[Ferro ugil Fe 200 24 24 1 1 00,0% 0 0,0%
Hitritos mag/L HO2 0,5 <01 <0.1 1 1 00,0% 0 0,0%
Antiménio g/l Sb 5 <10 <10 1 00.0% 0 0.0%
Arsénio ugll As 10 <10 <10 1 00,0% 0 0,0%
|Benzeno pg/ll 1 <0,20 <020 1 00,0% 0 0,0%
I - Benzo(a) pireno ugll 0,01 <0,0050 <0,0050 1 00,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 0,02 0,02 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos ug/L BrO3 10 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Céadmio ugfl ¢d 5 <0,20 <020 1 100,0% 0 0.0%
Célcio mg/L Ca e 224 24 i 100,0% 0 0.0%
Chumbo pgll Pb 10 <10 <10 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos ug/l Cn 50 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0069 0,0069 1 100,0% 0 0,0%
Crémio ngll Cr 50 <10 <10 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano gl 3 < 0,750 <(,750 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mgl/L CaC03 - 84,7 84,7 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
{Fluoretos mglL Fe 15 <0,200 < 0,200 1 100,0% [i 0.0%
Magnésio mglL Mg == 7.040 7.040 1 00,0% 0 0,0%
Merciirio uglL Hg 1 <0,010 <0,010 1 00,0% 0 0,0%
[Hiquel paiL Ni 20 <20 <20 1 1 00,0% [} 0,0%
[Hidrocarb. aromét. Polic: uglL 0,1 <0,08 <0,08 1 1 00,0% 0 0,0%
- Fluoranteno uglL 01
- Benzo( b ) fluoranteno ng/lL 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 00,0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno ug/L 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 00,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno ng/L 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno _ugll A <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: uglL . <015 <0,15 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo ugll A < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo ugll s
- Terbutilazina ugll 0, < 0,050 < (0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina ug/lL 0, <0,050 <0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Dimetoato pall 0,
Selénio uglL Se 10 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L C 250 25 25 1 1 100.0% 0 0,0%
Tetracloroeteno pall 10 <0,20 <0,20 1 1 100.0% 0 0,0%
Tricloroeteno pa/l 10 <0.10 <0,10 i 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pall 100 70 51,70 1 1 100,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) pg/L 100 30 21,30 i 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometfano pg/L 100 510 15,10 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano g/l 100 3,00 13.00 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pall 100 3 231 1 1 100,0% 0 0.0%
Sadio mg/L Na 200 4, 4.1 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 20 20 1 1 100,0% 0 0.0%
IRadio B/l 100 <100 <10,0 1 1 100,0% 0 0.0%
JAlfa Total B/l 0,5 < 0,04 < 0,04 i 1 100,0% 0 0,0%
IBeta Total B/l 1 <0,1 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
[Dose Indicativa mSy 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
TOTAL 65 65 100ﬂ9% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Fontainhas - Reservatério 03/01/2018
02 - Fontainhas - Reservatdrio 07/03/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 21 de Maio de 2018 44




WUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE EIRA VERDE-CASA VELHA
x : e Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Fleluadas| Previstas % e %
Desinfectante Residual ma/L Cl s 1,0 0.6 2 2 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal myg/L NH4 05
.° de colonias a22°C UFCimL e
.° de colonias a37°C UFCimL see
Condutividade uSlcm 2500
Cor mall. PICO 20
H unid. de pH 65<pH<9,0
Manganés ug/L Ma 50
Jtitratos _mg/L KO3 50
Oxidabilidade mg/L. 02 5
Cheiro Fator diluicio 3
Sabor Fator diluigdo 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio uall Al 200
Clostridium Perfringens UFCM00mL _ 0
Ferro na/l Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0.5
Antiménio pall Sb 5
Arsénio uaiL As 10
Benzeno uglL i
- Benzo( a ) pireno nall 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos upail Bro3 10
[Cédmio pall Cd 5
Calcio mgl/L Ca -
Chumbo pg/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ualL Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mg/L CaCO3 s
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ==
Mercirio ua/l Hg 1
Higquel g/l Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: ngll 0,1
- Fluoranteno ngll 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno uall 0,1
- Benzo(k ) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( ghi ) perileno ugll 01
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1
Pesticidas organoclor.: ng/L 0,5
- Diurdo poll 0.1
- Linurdo gl 0,1
- Terbutilazina gl 0,1
- Desetilterbutilazina __ugl 01
- Dimetoato ugll 01
Selénio ugll Se 10
Cloretos mgiL Cl 250
Tetracloroeteno uall 10
Tricloroeteno ugiL 10
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) uall 100
- Bromodiclorometano pgil 00
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Isédio mg/L Na 200
Sulfatos ma/l S04 250
Radio Bg/L 100
[Alfa Total BqlL 05
Beta Tofal BalL 1
Dose Indicaliva msv 0.1
TOTAL 6 [ 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Eira Verde-Casa Velha - Reservattrio 240172018
02 - Eira Verde-Casa Velha - Reservatorio 2810312018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS SITUACOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRA
5 ; i Valores Obhtidos N.° de Analises (PCQA! Anilises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efoluadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L C .- 04 0.2 2 2 100,0% 0 0.0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 1 50.0%
IBacléﬁas coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 1 500% 1
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <012 <012 1 100,0% 0 0.0%
JH.2 de colonias a22°C UFC/mL == > 300 > 300 1 100.0% 0 0.0%
[N de colonias a37° C UFC/mL - >300 > 300 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 850 850 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 74 74 1 100,0% 0 0.0%
Manganés pg/L Mn 50 340,00 340,00 1 100,0% 1 100,0%
Hitratos mg/L HO3 50 7 7 i 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1.3 1,30 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluicdo 3 <1,0 <10 i 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluicdo 3 <10 <10 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 40 40 i 100,0% 0 0,0%
Aluminio ugll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro pall Fe 200
Nitritos mg/l. NO2 0,5
Antiménio 1g/L Sb 5
Arsénio ugll As 10
IBenzeno ug/ll 1
| - Benzo( a) pireno gl 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/l BrO3 10
Cédmio ng/L Cd 5
Célcio mg/L Ca se
Chumbo pg/L Pb 10
Cianetos g/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Croémio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano pa/l 3
Dureza Total mg/L CaCO3 ses
IEnterococos UFCI100mL 0
IFluoretos nig/L Fe 1,5
IMagnésio mglL Mg .ee
IMercirio ug/L Hy 1
INiguel ugfL Hi 20
[Hidrocarb. aromét. Polic: uglL 0,1
- Fluoranteno pgll 0,1
- Benzo(b ) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( k) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno 1g/L 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno g/l 0,1
Pesticidas organoclor.: _uglt 0,5
- Diurdo ug/lL 0,1
- Linurdo ug/lL 0.1
- Terbutilazina po/l 0.1
- Desetilterbutilazina pa/l 0.1
- Dimetoato pa/l 0,1
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pa/l
Tricloroeteno pag/l 1
Trihalometanos: pall 00
- Triclorometano (Clorof.) pall 0f
- Bromodiclorometano nallL 10
- Dibromoclorometano na/lL 10
- Tribromometano (Brom.) uafl 10
ddio mg/L Na 200
ulfatos mg/L S04 250
Radao Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 01
TOTAL 18 18 100,0% 3 16,7%
Taxa de Cumprimento 83,3%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Sozlhe’ra - Reservatorio 24/01/2018
02 - Soa'heira - Reservatirio 2810372018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAQRO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Escherichia co'i 02 28:0372018 N3o identfeada Abastecimento aernaivo temporério
Bactras cotformes 02 280372018 N30 identfeada Abastecimento alternasvo temporério
anganés 02 28/03/2018 N3oidentfcada Abastecimen'o aternadvo tlemporrio

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE NORA NOVA-NORA VELHA
R B oo g Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) —pere=s= Winimo | Efetuadas | Previstas % Ne %

Desinfectante Residual mg/L Cl --- <02 <02 1 100.0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0,0%
lBactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 i 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5 <012 <012 1 100,0% 0 0,0%
M.° de colonias a22°C UFCImL == 0 0 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a37° C UFCImL - 0 1] 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 830 830 1 100,0% 0 0,0%
Cor mglL PtCO 20 <5 <5h 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 1.7 7.7 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pa/l. Mn 50 0,95 095 1 100,0% 0 0,0%
HNitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <10 <10 1 100,0% 0 0,0%
ISabor Fator diluigdo 3 <10 <10 1 100,0% 0 0,0%
Turvagao UNT 4 11 i1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio uglL Al 200 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Glostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro g/l Fe 200 85 85 1 i 100,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L HO2 0,5 <01 <01 1 i 100,0% 0 0,0%
Antiménio gL Sb 5 <1,0 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Arsénio ug/L As 10 <1,0 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Benzeno ug/l 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo(a) pireno pgf 0,01 <0,0050 <(,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0.01 0,01 1 i 100,0% 0 0,0%
|Bromatos _ua/l BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
ICadmio g/l cd 5 <0.20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
ICalcio mg/L Ca - 424 424 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 29 29 1 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos 1g/L Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mgiL Cu 2 0,0352 0,0352 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio g/l Cr 50 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano 19/ 3 < 0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 == 3890 389,0 i 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mgl/L Fe 1,5 0,398 0,398 1 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mgl/L Mg .- 64,500 64,500 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercirio ug/l Hg 1 <0,010 <0,010 1 1 100,0% 0 0,0%
HNiquel _ug/L Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromét. Polic: _ngll X <0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 0,0%

- Fluoranteno _ugll ;
- Benzo( b ) fluoranteno nglL 5 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo(k ) fluoranteno na/l ; <0,020 < 0,020 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno na/l 0, <0,020 <0,020 1 100,0% 0 00%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno nail 0,1 <0,020 < 0,020 i 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: uaill 0,5 <0,15 <015 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo uait 01 <0,050 < 0,050 1 100,0% 1] 0,0%

- Linurdo uall 0,1
- Terbutilazina nall 01 < 0,050 <0,050 1 100,0% 0 0.0%
« Desetilterbutilazina uglL 01 < 0,050 < 0,050 1 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato ngll 01
Selénio ngll Se 10 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 64 64 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno ugll. 10 <0.20 <020 1 100,0% 0 0.0%
Tricloroeteno na/L 10 <0,10 <0,10 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pall 100 17.40 17,40 1 100,0% 0 0,0%
= Triclorometano (Clorof.) pg/ 100 <0,10 <0,10 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano ug! 100 0,34 0,34 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano gl 100 240 2,40 1 100,0% 0 0,0%
= Tribromometano (Brom.) nafl 100 14,70 14,70 1 100,0% 0 0,0%
ddio mg/L Ha 200 545 54,5 1 100,0% 0 0,0%
[Sulfatos mg/L $04 750 30 330 i 100,0% 0 0,0%
Radio Bg/L 100 <100 < 10,0 1 100,0% 0 0,0%
Alfa Total Bg/L 05 <0,04 <004 1 100,0% 0 0,0%
Bela Total Bg/L 1 <0,10 <0,10 1 100,0% [i] 0,0%
IDose Indicativa mSy 0,1 <0,10 <0,10 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 6_2 62 100,0% 0 0,0%

Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Nora Nova-Nora Vetha - Reservatrio 211022018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUACOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Correlivas
Castro Marim, 21 de Maio de 2018 47




