MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
TOTAL DO CONCELHO ;
" ” Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo 1 Minimo | Efetuadas | Previstas % N %
[Desinfectante Residual mglL Cl T 13 <02 7 izl 00,0% 0 0.0%
IEscherichla coli UFC/100mL 0 kil 0 7 7 00,0% 1 A%
Bactérias coliformes UFC_;'@mL 0 74 0 Vil 7 00,0% 2 8%
[Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,12 <012 29 29 00,0% 0 0,0%
N.° de colonlas a22°C UFCImL aea 173 0 29 2 100,0% 0 0,0%
N.? de colonlas a37°C UFC/mL .. 42 0 2 pal) 100,0% 0 0,0%
Condutividade nSlem 2500 2000 210 28 2 100,0% 0 0,0%
[Cor mglL PtCO 20 <50 <50 2 2 100,0% 0 0,0%
oH unid. de pH 65<pH <90 83 12 2 2 1000% 0 0.0%
Manganés pall Mn 50 61,80 <50 29 2 100,0% 1 34%
Nitralos mg/L NO3 50 48 <50 23 23 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 16 <10 2 2 100,0% 0 00%
Cheiro Fator dilui¢io 3 4 <10 2 2 100,0% 1 34%
Sabor Fator diluigio 3 <10 <10 2 2 100,0% 0 00%
Turvacdo UNT 4 9.0 <04 2 2 100,0% 1 34%
Aluminio ugl Al 200 50,2 <10 16 16 1000% 0 00%
Clostridium Perfringens UFCI100mL 0 0 0 16 6 100.0% 0 0.0%
Ferro uall Fe 200 74,1 <20 10 0 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 05 <01 <01 10 10 100,0% 0 0,0%
[Antiménio uall Sb 5 1,1 <1,0 10 10 100,0% 0 0,0%
Arsénio pall As 10 38 <10 10 10 100,0% 0 0.0%
Benzeno pall 1 <0,20 < 0,20 10 10 100,0% 0 0.0%
|- Benzo{a) pireno ugll 0,01 < 0,0050 <(,0050 10 10 100,03 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,037 0,014 10 10 100,0% 0 0,0%
Bromalos ugl Bro3 10 17,0 <50 10 10 100,0% 1 10,0%
ICéﬂﬂo pall. Cd 5 <0,20 <020 10 10 100,0% 0 0,0%
Célcio mg/L Ca aas 117,0 242 10 10 100,0% 0 00%
Clhumbo uall Pb 10 14,7 <10 10 10 100,0?’: 1 10,0%
Cianetos ua/l Cn 50 <5 <5 10 10 100,0% 0 0,0%
[Cobre mglL Cu 2 0,0057 0,0012 10 10 100,0% 0 0.0%
Crémio pall Cr 50 1,7 <1,0 10 10 100.0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano poll 3 <0,750 <0,750 10 10 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mgfl. CaC0O3 .- 872,0 845 10 10 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 10 10 100,0% 0 00%
Fluoretos mg/L Fe 15 0,375 <0,200 10 10 100,0% 0 00%
IMagnésio mglL Mg ree 162,000 6,200 10 10 100,0% 0 0.0%
Merciirio pall. Ha 1 <0,010 <0010 10 10 100,0% 0 0.0%
Niquel ual Ni 20 940 <20 10 10 100,0% 0 00%
Hidrocarb. aromat. Polic: ngll 0.1 <008 <008 10 10 100.0% 0 00%
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo{b ) fluoranteno uall 04 <0,020 <0,020 10 10 100.0% 0 00%
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 0,1 <0,020 <0,020 10 10 100,0% 0 0.0%
- Benzo{ ghi ) perileno pal 01 <0,020 <0020 10 10 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2 3-cd ) pireno pal 0,1 <0,020 <0,020 10 10 100.0% 0 0,0%
JPesticidas organoclor.: pal 05 <015 <015 10 10 100,0% 0 0,0%
= Diurdo pal 01 <0,050 < 0,050 10 10 100,0% 0 0.0%
- Linurdo uagfl 01
- Terbutilazina uall 01 <0,050 <0,050 10 10 100,0% 0 00%
- Desetilterbutilazina na/L 0,1 < 0,050 <0,050 10 10 100,0% 0 0.0%
- Dimetoato uall 01
Selénlo pall Se 10 64 <10 10 10 100,0% 0 00%
Cloretos mg/L Cl 250 400 % 10 10 100,0% 3 30,0%
Tetracloroeteno uglL 10 <020 <020 10 10 100,0% 0 0.0%
Tricloroeteno uat 10 <0,10 <0,10 10 10 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: ualL 100 145,00 <050 10 10 100,0% 1 10,0%
= Triclorometano (Clorof.) pal 100 19.90 <0,10 0 10 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pall 100 24,60 <010 0 10 00,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pal 100 14,60 <010 0 0 00,0% 0 0,0%
« Tribromometano (Brom.) pall 100 50,00 <0,20 0 0 00,0% 0 0,0%
Mo mg/L Na 200 1560 3 0 0 00,0% 0 0,0%
Sulfatos mglL S04 250 2100 120 0 10 00,0% 0 0,0%
Radio BglL 100 <100 <100 0 10 100,0% 0 0,0%
ﬂfa Total Byl 05 0,09 <0,04 10 10 100.0% 0 0%
Beta Total BglL 1 045 <010 10 10 1000% 0 0%
Dose Indicativa mSy K] <01 <01 10 10 100,0% 0 0.0%
TOTAL _1037 1037 100%. 12 12%
Taxa de Cumprimento 98,8%
1) Durante os meses de Abril, Malo e Junho de 2018, foram realizadas 1037 andfises na 4gua para consumo humano.
2) Com base nas andlises efetuadas, conclui-se que, nesle pericdo de lempo, registaram-se 12 incumprimentos na qualidade da &gua.

Filomena Pascoal Sintra, Vice-Presidente do Municipio de Caslro Marim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 15212017, de 7 de Dezembro, torna plblicos, os

resultados obtidos nas andlises efetuadas & qualidade da &gua para consumo humano

(PCQA), aprovado pela auloridade competente (ERSAR).

Por Delegaggo de Cd
icel

CastroM

Dr.2 Filomer|s Pascoal Sintra

im, 20 de Agosto de 2018

ho concelho de Castro Marim previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018

fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua

Abra 30 Jun

RESUNO DE INCUMPRIMENTOS

Parametros Data Zona de Abastecimento Causa Medidas Corretivas
Clrens 1310572018 , CampeTos i Caraleristoas nalurals da origem de Squa Abastzcimento altsmatvo emporério
Chumbo 13/05/2018 Carperos Haoldentfcada ¢ Abastzcimen'o alernafvo temporério
Mangerés 27/03/2018 Picamal Cara'erisficas nakrais da crigem ds gua - Abastecimenlo alisrnafvo lemparério
Turvagso 2700572018 Pigamal Carateristcas nzurals da origem de Sgua Abastecimento altzrnafive temporéria
Clretos 27/05/2018 Pcrlsla A¥a de batio Cerglzisicas nalura's da crigem de Sgua Abastecimento alsrativo temporério

Colformes tola's 03/.03/2018 Funchiosa da Cima HZoldenSicada Abastzcimento alizrnalivo kemporirio

Escherictia col 03/05/2018 Funchosa da Cima W&o Kenthcada Abasterimento altemativo temporério
Chero 23052018 Carvahirhos Haoldentfcada Abastecimento altzmatvo tempordrio
Bromstos 23052018 Carvalinhos N30 ldentficada Abas!zcimento altzrmafivo tempordrio
Triha'ometanos 2310572018 Carvatirhos N2oidenficada Abastecimento alemativo temporério
Clore'os 180472018 Pemadera Caraleristcas nara’s da origem d2 &gua Abastzcimento altzrmatvo temporéria
Cofformes fol's 130872018 Sozhetas N3 ldentfcada Abastecimento alzmafvo tmpordrio

TOTAL 12 12
== =

ZA 01 - Altura Ativa

ZA 02 - Principal Afiva

ZA 03 - Cerro do Enho Ativa

ZA 04 - Campeiros Aliva

ZA 05 - Tanoeiro Ativa

|ZA 06 - Soa'helras Ativa

ZA 07 - Vale das Zorras Ligada 8 7A 02

7A 08 - Vale Andreu Afiva

1ZA 09 - Pisa Barro de Bzixo Ativa

ZA 10 - Pisa Barro de Cima Aliva

Aliva

Ligada & 7A 02

Aliva

Afiva

Ativa

7A 16 - Murieira de Cima Ativa

ZA 17 - Murleira de Baixo Ativa

ZA 18 - Corle do Gago Ativa

ZA 19 - Corlelha Ativa

7A 20 - Alcarias Grandes Ativa

ZA 21 - Marroquil - Amendogira Aliva

ZA 22 - Fonle Chicd Ativa

7A 23 - Eira Grande Ativa

ZA 24 - Fortes Afiva

ZA 25 - Corle Pequena Ativa

ZA 26 - Portela Alla de Baixo Aliva

IZT\??- Porlela Alla de Cima Ativa

ZA 28 - Cabacinhos Ativa

ZA 29 - Funchosa de Gima Ativa

Aliva

ZA 31 - Monle da Estreda Ativa

ZA 32 - FernZo Gil Ativa

ZA 33 - Alfarrobelra Ativa

ZA 34 - Alcaria da Arraia Afiva

ZA 35 - Magolio Afiva

Aliva

Afiva

Aliva

Aliva

Aliva

Ativa

Aliva

Afiva

- Ativa

IZA 45 - Fonlalnhas Afiva

7A 46 - Casa Velha - Eira Verde Afiva

7A 47 - Soaheira Aliva
7A 48 - Nora Hova - Nora Velha Afiva !" e ] Py U W R0 .\

TOTAL DE ZONAS DE ABASTECIMENTO ATIVA

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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2° TRIMESTRE 01




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade dadgua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTURA i
= ; wi Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
L Parametros Unidadas Valor Paramélrico (VF) Méaximo | Minimo | Efeluadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl “en <02 <0,2 3 3 100,0% 0 0,0%
Escherichla coli UFC/00mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFCI100mL 0 0 0 3 3 _100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mgil. NH4 05 <0,12 <012 3 3 100,0% 0 0,0%
IN.‘ de colonias a22°C UFCImL__ e- 1 0 3 3 100,0% 0 00%
M. de colonias a 37° C UFCImL = 0 - 0 3 3 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSicm 2500 220 210 3 3 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 3 3 100,0% 0 00%
H unid. de pH 65<pH <90 7.6 76 3 3 100,0% 0 0,0%
ﬁlanganés ugll Mn 50 3,68 143 3 3 100,0% 0 00%
[Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,50 1,10 3 3 100,0% 0 00%
Chelro Fator diluigéo 3 <1,0 <1,0 3 3 100,0% 0 00%
Sabor Fator diluigdo 3 <10 <10 3 3 100.0% 0 00%
Turvagéo UNT 4 <04 <04 3 3 100,0% 0 0,0%
Aluminio uall Al 200 250 220 3 3 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 Q 3 3 100,0% 0 00%
Ferro uafl Fe 200
Nitritos mg/L HO2 05
Antiménio ualL Sb 5
|Arsénio pall As 10
Benzeno pgll 1
- Benzo{ a ) pireno poll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos uafl. Bro3 10
Cadmlio pol Cd 5
Calcio mglL Ca res
Chumbo uafl Pb 10
Cianetos pall Cn 50
Cobre mg/L. Cu 2
Crémio poll Cr 50
1,2 . dicloroetano nall 3
Dureza Total mg/L CaCO3 e
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mylL Fe 15
Magnésio mg/L Mg ree
Merclirio nall Ha i
Niquel o/l Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: nal. 0d
« Fluoranteno pal 01
« Benzo{ b ) fluoranteno pall 0
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 0,
- Benzo{ ghl ) perileno ual 0
- Indeno (1,2,3-¢d ) plreno pall 0,
Peslicidas organoclor.: pnall 05
- Diurdo uafl 01
- Linurdo ual 04
- Terbutilazina uagl 01
- Desetilterbutilazina pal 0,4
- Dimetoato pall 01
1Selénlo uall Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno uall 10
Tricloroeteno pall 10
| Trihalometanos: uoll. 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano nall 100
- Dibremoclorometano paft 100
- Tribromometano (Brom.) _uoll 100
Sédio mg/L Na 200
‘Slllatos mgfl. S04 25(
Radio Bg/L 100
IA]I'a Total Ball 05
Beta Total BalL 1
Dose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 48 48 1000% 0 00%
- Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Alura - Ecomarché 040472018
Afyra - Farmécia 020572018
Alra - Merczda 030572018
INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Paramelro Ponlo Dala Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




Data

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
: ZONA DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL
A . Valores Ohtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Parametros Umdad-es Valor Paramétrico (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N. %
Desinfectante Residual mg/L Cl sas 05 <02 3 3 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFCI'ML 0 0 0 3 3 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mall NH4 05 <012 <012 3 3 1000% 0 0,0%
N.? de colonias a 22°C UFCIimL " 0 0 3 3 00,0% 0 0.0%
N.° de colonias a31° C UFCImL === 0 0 3 3 00.0% 0 0.0%
Condutividade uSicm 2500 210 210 3 3 00,0% 0 0,0%
Cor mglL PICO 20 <5 <5 3 3 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 81 7 3 3 100,0% 0 0.0%
Manganés pall Mn 50 <050 <050 3 3 100,0% 0 0,0%
Mitratos mag/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,40 <10 3 3 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator dilui¢ao 3 <10 <1,0 3 3 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <1,0 <1,0 3 3 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 04 <04 3 3 100,0% 0 00%
Aluminio paL Al 200 230 178 3 3 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/H00mL 0 0 0 3 3 1000% 0 0.0%
[Ferro uall. Fe 200
INitritos mglL NOZ 05
Antiménio pall. Sb 5
Arsénio pall As 10
Benzeno pall 1
- Benzo{ a ) pireno pol 0,01
Boro mg/lL B 1
Bromalos pall Bro3 10
Cédmio pall Cd 5
Célcio mglL Ca e
Chumbo pafl Pb 10
Cianetos pall Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio uol Cr 50
1,2 - dicloroetano pal 3
Dureza Tolal mglL CaC03 .-
Enterococos UFC/00mL 0
Fluoretos mglL Fe 15
Magnésio ma/l Mg see
Mercirio ol Ha 1
Higuel pgl Ni 2
Hidrocarb. aromat. Polic: noll 01
- Fluoranteno ngll 0,1
|- Benzo{ b ) fluoranteno poll 0,1
- Benzo{ k ) fluoranteno nolL 0.1
- Benzo{ ghi ) perileno uoll 0,1
-Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgl 0,1
Pesticidas organoclor.: noll. 05
- Diurdo no/L 0,1
- Linurdo uafl 01
- Terbutilazina uall 0,1
= Desetilterbutilazina uafl 0,1
- Dimetoato uall 0.1
ISelénio uall Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno uall 10
Tricloroeteno uall 10
Trihalometanos: uafl, 100
- Triclorometano (Clorof.) na/l 100
- Bromodiclorometano uofl 100
- Dibromoclorometano polL 100
- Tribromometano (Brom.) ualt 100
ISadio magl/L Na 200
5Su[fatos mg/l S04 250
Raddo BalL 100
Alfa Total B 05
Beta Total BJ?J'L 1
Dose Indicativa mSy 01
TOTAL 43 48 1000% 0 00%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Azinhal - UC Confnuados 04042018
M Fﬂndsco-(}a*r-pes'm 02»05@13
C. Marim - Cenfro Saldz 030872018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Causa Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n,° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
5 ZONA DE ABASTECIMENTO DE CERRO DO ENHO
R A 3 Valores Oblidos N.° de Anélises (PCQA) Anélises > VP
| Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo_|_Minimo | Efeluadas [ Previstas % No %
Desinfectante Residual mg/L Cl --- 05 05 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 i 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% (1] 0.0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 0,5
N.° de colonias a22°C UFCIimL ses
NS decolonlasa 37 C UFCimL se
Condutividade pSicm 2500
Cor magllL PICO 20
IpH unid, de pH 65<pH <90
Manganés ugl Mn 50
[Nitratos mg/L KO3 50
[Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator dilvi¢do 3
Sabor Fator dilvigdo 3
Turvacio UNT 4
Aluminio pal Al 200
Clostridium Perfringens UFC/00mL ]
Ferro uall Fe 200
Nitritos mg/L NOZ 05
Antimnio nall Sb 5
Arsénio pall As 10
Benzeno ol 1
- Benzo{ a ) pireno pofl 0,01
Boro mg/l. B 1
Bromatos pall BrO3 10
Cidmio pall Cd 5
Célcio mg/L Ca aaa
Chumbo ugll Pb 10
&netos uall Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio woll Cr 50
1,2 . dicloroetano ol 3
Dureza Total mg/L CaC03 see
Enterococos TJHF%.'mDmL 0
Fluoretos mgl. Fe 15
Magnésio ma/L Mg ans
Merclrio pall Ha 1
[Niguel uol Ni 2
Hidrocarb. aromét. Polic: uall 01
« Fluoranteno nall 04
- Benzo( b ) fluoranteno pal 01
- Benzo{ k ) fluoranteno ual 0,
« Benzo( ghi ) perileno uall 0,
«|ndeno (1,2,3-cd ) pireno uall 0,
Pesticidas organoclor.: uall 0,5
- Diurdo nall 0,1
- Linurdo nall ]
- Terbutilazina nal 01
- Desetilterbutilazina pall 01
- Dimetoato pal 01
Selénio ual Se 10
Cloretos mgfl. Cl 250
[Tetracloroeteno pall 10
Tricloroeteno uall 10
Trihalometanos: pal 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pal 100
+ Dibromoclorometano nal 100
- Tribromometano (Brom.) ualt 100
Isadio mg/L Na 200
l%tos mg/L S04 _ 250
Radio BolL 100
IAHa Total Bo/L 05
Beta Total Ball i
Dose Indicativa mSv 01
TOTAL 3 3 100.0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimenlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Germo do Enha 020572018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIRQS
" : g Valores Obtidos N.° de Anilises (PCQA) Andlises > VP
Parémetros Unldad_es Valor Paramétrico (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Ci = 08 <02 2 2 100,0% Q 00%
Escherichia coli UFCI{00mL 0 [i] 0 - 2 2 100,03 0 0.0%
Bactérias coliformes UFCI100mL 0 0 0 2 2 00.0% 1] 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <012 <012 1 1 00,0% 0 0.0%
N.° de colonias a22° C UFCImL == 0 0 1 1 00,0% 0 0.0%
N.? de colonias a37° C UFC/mL == 2 2 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade 1Slem 2500 1000 1000 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor my/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 75 75 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pal Mn 50 28,20 28,20 i 1 100,0% 0 00%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 i 1 100,0% 0 00%
Oxidabilidade ma/l. 02 5 <10 <1,0 1 1 1000% 0 0.0%
Cheiro Fator dilulcdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluicdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Turvacio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0.0%
JAluminio nall Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Clostridium Perfringens UFC/00mL_ 0 0 0 1 1 1000% 0 0,0%
Ferro ol Fe 200 22,0 220 1 1 100,0% 0 0,0%
Hitritos mg/L NO2 05 <0, <01 1 1 100,0% 0 00%
Antiménio wol Sb 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Arsénio _uol As 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Benzeno nall 1 <020 <020 1 1 1000% 0 00%
- Benzo{ a ) pireno pa/ll 0,01 <0,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,04 004 1 1 1000% 0 0.0%
IBfomalos uoll Bro3 10 <50 <50 1 | 100,0% 0 0.0%
Cédmio ol cd 5 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 00%
Célcio mg/L Ca - 78,3 783 1 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo pol Pb 10 14,7 14.7 1 1 100,0% 1 100,0%
Cianetos pglL Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mgll Cu 2 0,0987 0,0287 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio ual Cr 50 <10 <10 1 i 100,0% 0 00%
1,2 - dicloroetano pal 3 <0.750 <0750 1 i 100,0% 0 00%
Dureza Total mg/L CaC03 = 4960 49,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 0,260 0,260 1 1 100,0% 0 0.0%
Magnésio mgo/lL Mg -.- 69,900 69,800 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercirio uoll Ha 1 <0010 <0010 1 1 100,0% 0 0.0%
Hiquel pall. Ni 20 940 940 1 1 100,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromét. Polic: pafl 0,1 <0,08 <008 1 1 100.0%. 0 0.0%
- Fluoranteno pafl 01
- Benzo{ b ) fluoranteno pal 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0%. 0 00%
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno pafl 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
-Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall 01 < 0,020 <0.020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pall 05 <015 <0,15 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo uall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo nafil 0,1
- Terbutilazina pall 0,1 < 0,050 <0050 1 1 100,0% 0 00%
- Desetilterbutilazina uall 041 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dimetoato ol 01
Selénio uafl Se 10 <10 <10 1 1 100.0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 25 280 280 i 1 100,0% i 1000%
Tetracloroeteno pall 10 <020 <0,20 1 1 100.0% 0 0.0%
Tricloroeteno uall 10 <010 <0.10 1 1 100,0% 0 0.0%
| Trihalometanos: pall 00 885 885 i i 100,0% 0 0,0%
« Triclorometano (Clorof.) nall 00 0,14 0,14 1 1 100,0% 0 0,0%
« Bromodiclorometano pall 00 024 0,24 1 1 100.0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pall 00 1.02 1,02 1 1 100,0% 0 00%
- Tribromometano (Brom.) uol 100 745 745 1 1 100,0% 0 0.0%
Sédio mg/L Na 200 1040 104.0 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 67,0 67,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Radio Bgll 100 <100 <100 1 1 100,0% 0 00%
JAlfa Total BqlL 05 <004 <004 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total Bgll 1 <010 <040 1 i 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 00%
TOTAL 65 65 100,0% 2 gi%
Taxa de Cumprimento 96.9%
PONTOS DE COLHEITA DATA
CampeTos 1110472018
Campetos 130472018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIG UAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Dala Causa Medidas Corretivas
Clorelos [ §3)08/2018 Cara'eristcas nairas da origem d2 2gua Abas'ecimento alternaiivo kmporério
Chumto 02 130872018 N30 ldentficada Abas'scmenta aiternativo mpor&ro

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018 05



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
’ ZONA DE ABASTECIMENTO DE TANQEIRO
R 5 Valores Obtidos N.? de Analises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) e = s T Efetuadas | Previstas % N° %
Desinfectante Residual mg/L Cl nes 04 04 1 100.0% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFC/M00mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 00% |
Azoto Amoniacal mgfl NH4 05 <012 <042 1 1 100,0% 0 00%
N.° de colonias a22° C UFC/mL ses 0 0 1 1 100,0% 0 00%
{}.° decolonias a37°C UFC/mL “es 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 1100 1100 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mgfl. PICO 20 <5 <5 1 i 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 74 74 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pall Mo 50 3830 3830 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Chelro Fator diluigio ] <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluicdo 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
ITurvacin UNT 4 <04 <04 1 1 100.0% 0 0.0%
Aluminio _uafl Al 200
Clostrdium Perfringens UFC/00mL 0
Ferro uafl Fe 200
[Nitritos mg/L NO2 05
Antimonio uall. Sb 5
Arsénio pafl As 10
Benzeno nglL 1
- Benzo{ a ) pireno nall 0,01
Boro mg/L B 1
Bromalos ug/L BrO3 10
Cadmio ua/L Cd 5
Calcio mg/L Ca ---
Chumbo ual Pb 10
Cianetos ua/l Cn 50
Cobre mgfL Cu 2
Croémio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mg/L CaCO3 ==
[Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/l. Mg ee
Mercidrio pall Ha 1
[Niguel o Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 0,1
- Fluoranteno poll 01
- Benzo{ b ) fluoranteno pall 0,1
|- Benzo( k) fluoranteno poll 01
- Benzof ghl ) perileno uall 01
-Indeno (1,2.3-cd ) pireno pall 01
[Pesticidas organoclor.: pall 05
- Diurdo uall 01
- Linuréo ol 01
= Terbutilazina pall 01
- Deselilterbulilazina pall 0,4
= Dimetoato poll 01
IMO uofl Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno uall 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) ol 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) paft 100
Isédio mglL Na 200
[Sulfatos mglL S04 250
Radio BglL 100
Ball 05
BglL 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 15 15 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fentanério ds Tenostro 02/052018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembhro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS
- ; . Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Umdad_es Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Ci == <02 <02 2 2 00.0% 00%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 00.0% 00%
Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 0 2 2 100.0% 1 50.0%
Azoto Amoniacal mg/l. NH4 05 <012 <0,12 1 1 100.0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22 C UFCImL s 0 0 1 100,0% 0 00%
N.° de colonias a37° C UFC/mL -u 0 0 1 100,035 0 00%
Condulividade uSlkem 2500 210 210 1 100,0% 0 00%
Cor mg/L PLCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
H unid. de pH 65<pH<90 74 74 1 1 1000% 0 00%
Manganés polL Mn 50 1,54 154 1 1 100,0% 0 0.0%
[Nitratos mg/L HO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mo/l. 02 5 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator dilul¢do 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Sabor Fator dilui¢ao 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 05 05 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pall Al 200 126 126 1 1 100,0% 0 00%
Clostridium Periringens UFC/{00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro uol Fe 200 43 43 1 1 100,0% 0 0.0%
INitritos mg/L HO2 05 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio pall Sb 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio pgl As 10 <1,0 <10 1 i 100,0% 0 0.0%
Benzeno nall 1 <0,20 <020 i i 100,0% 0 00%
- Benzo{ a ) pireno pol 0,01 <10,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 0,01 001 1 1 100,0% 0 00%
Bromatos pall BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Cédmio pal cd 5 <020 <020 1 1 100,0% 0 00%
|Célcio mg/L Ca - 252 252 1 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo ol Pb 10 <10 <10 1 1. 100.0% 0 0.0%
Cianetos pall Cn 50 <5 <5 1 1 100.0% 0 00%
Cobre mg/L Cu 2 0,0050 0,0050 1 1 100.0% [1] 00%
Cromlo pall Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano uall 3 <0750 <0,750 1 1 100.0% 0 00%
Dureza Total mg/L CaCO3 === 845 845 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
_ﬂggfe!os mglL Fe 15 <0,200 <0,200 1 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg e 6,630 6,630 1 1 100,0% 0 0.0%
Merciirio ugl Hg 1 <0.010 < 0,010 1 1 100,0% 0 0,0%
Niguel ol Hi 20 <20 <20 1 1 100.0% 0 00%
[Hidrocarb. aromat. Polic: ugll 0,1 <008 <008 1 1 100,0% 0 00%
- Fluoranteno uall 0,4
- Benzo(b ) fluoranteno nall 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 00.0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno uoll 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 00,0% 0 0,0%
- Indeno (1,23-cd ) pireno uall 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 00,0% 0 0.0%
Pesticidas organocior.: pall 05 <015 <0,15 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo nall. 0,1 < (0,050 < 0,050 1 1 100.0% 0 0.0%
- Linurdo pall 01
- Terbutilazina pal 04 < 0,050 < (0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pall 04 <0,050 < 0,050 1 1 100,05 0 0.0%
- Dimetoato nafl 01
Selénio uall Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 2% 2 1 1 100.0% 0 00%
Tetracloroeteno uall 10 <0,20 <0,20 1 1 100,03 0 0,0%
Tricloroeteno el 10 <0,10 <0,10 1 1 100.0% 0 0.0%
Trihalometanos: pall 100 36,20 36,20 1 1 100,0% 0 0.0%
= Triclorometano (Clorof.) na/L 100 15,00 15,00 1 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano poll 100 10.20 10,20 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano uall 100 9,25 9,25 1 1 100.0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pofl 100 1,74 1,74 1 1 100,0% 0 0.0%
Sédio mo/L Na 200 136 136 1 1 100.0% 0 00%
Sulfatos mg/L S04 250 130 130 1 1 100,0% 0 0,0%
Radio BglL 100 <100 <100 1 1 100,0% 0 00%
Alfa Total Ba/lL 05 <004 <004 1 1 100,0% 0 00%
Bela Total BolL 1 0,11 011 1 1 100.0% 0 0,0%
Dose Indicativa mSv 0,1 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
I_ TOTAL 65 65 100.0% 1 15% |
~ Taxade Cumprimento 985%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fortandrio da Seahatras 111042018
Fontanério de Soaheras 1305/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parimelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Colformes lotsis 02 06/01/1500 Mao ienficada Abastecimento a%ernatvo tempardrio

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2.° TRIMESTRE 01
forneclda através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abr a 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU
: s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) e == Efeluadas | Previstas % Ne %

rDesInfectﬂ\li Residual my/L. Ci sen 06 06 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
[Azoto Amoniacal ma/L NH4 05

N.2 de colonias a22’C UFCImL ==
|_N,° de colonias a37°C UFCImL “e-

Condutividade uSfem 2500

Cor mg/L PtCO 20

pH unid. de pH 65<pH<9.0
IManganés pol Mn 50

Nitratos mg/L NO3 80

Oxldabilidade mg/L 02 5

Chelro Fator dilul¢do 3

Sabor Fator diluicio 3

Turvacao UNT 4

Aluminio pall Al 200

Clostridium Perfringens UFC/100mL 0

Ferro ugll Fe 200
INitritos ma/L NO2 05

Antiménio ual Sb 5

Arsénio uall As 10

Benzeno pall 1
| - Benzo{ a ) pireno ngl 0,01

Boro mg/L B 1

Bromatos pall Bro3 10

Cidmlo uall. Cd 5

Célclo mg/L Ca se s

Chumbo ual. Pb 10

Clanetos pal Cn 50

Cobre mg/L Cu 2

Crémio uall Cr 50

1,2 - dicloroetano uafl 3

Dureza Total mgfl CaC03 es

Enterococos UFC/100mL 0

Fluoretos mall Fe 15

Magnésio mg/L Mg “en

Merclrio uall. Ha 1

Niquel uall Hi 2

Hidrocarb. aromét. Polic: uall 0,1

- Fluoranteno uafl o1

- Benzo( b ) fluoranteno ugl 01

- Benzo( k ) fluoranteno uagll 04

- Benzo( ghl ) perileno pall 01

- Indeno (1,2,3-cd ) plreno palL 01

Pesticidas organoclor.: _uglt 05

- Diurgo nall 01

- Linurdo uall 0,1

- Terbulilazina pagl 04

- Desetilterbutilazina pal 01

- Dimetoato ol 0.1

Selénio ugll Se 10

Cloretos mg/L Gl 250

Tetracloroeteno ugl 10

Tricloroeteno nal. 10

Trihalometanos: ual 100

- Triclorometano (Clorof.) uall 100

- Bromodiclorometano nall 100

- Dibromoclorometano uall 100

- Tribromometano (Brom.) uall 100
ESédio mg/L Na 200

Sulfatos mgll S04 250

Radio BaglL 100

Alfa Total BalL 0,5

Beta Total Ba/lL 1

Dose Indicativa msv 0,1

TOTAL 3 3 1000% 0 00% |
_ Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanirio de Vals Andreu 090572018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponlo

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n,° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua | 2.2 TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) ‘Abr a 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE BAIXO
R - Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) [—==c— Minimo | Efetuadas | Previstas % Ne %
DeslInfectante Residual mg/L Ci - 05 <02 2 2 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFC/{00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 000% 0 0.0%
mag/L NH4 05 <012 <012 1 00,0% 0 0,0%
UFCImL v 0 0 1 00,0% 0 0%
UFCImL s 0 0 i 1 100,0% 0 0%
ustem 2500 230 230 1 1 100,0% 0 0%
mg/L PICO 20 <5 <5 1 i 00,0% 0 0,0%
unid. de pH 65<pH<90 7 17 1 1 00,0% 0 00%
!Manganés ug/l Mn 50 1,16 1,16 1 i 00,0% 0 0.0%
Nitratos mall NO3 50 <5 <5 1 1 00,0% 0 00%
Oxidabilidade malL 02 5 <10 <10 i 1 1000% 0 00%
Chelro Fator dilui¢do 3 <10 <10 1 1 100.0% 0 00%
Sabor Fator dilui¢do 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 07 07 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio uall Al 200
Clostridium Perfringens UFCI100mL 0
Ferro ual Fe 200
Nilritos mg/L NO2 05
IAntiménio pol Sb 3
Arsénio pall. As 10
Benzeno nall 1
- Benzo{ a ) pireno nall 0,01
I_B_oro ma/L B 1
Bromatos . poll BrO3 10
Cédmio pall Cd 5
Célcio mglL Ca "es
Chumbo ual Pb 1
Cianetos pgl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ugh Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mg/L CaC03 -
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mglL Fe 15
Magnésio mgll. Mg naa
[Mercirio uofl Hg 1
HNiguel ual Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 0.1
» Fluoranteno poll 0.1
: Benzo{ b ) fluoranteno T 0,1
- Benzo{ k ) fluoranteno uofl 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno noll 0.4
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno uolt 0,1
Pesticidas organoclor.: pgl 05
- Diurgo uoll 0,1
- Linurdo pal 04
« Terbutilazina pal 0,1
+ Desetilterbutilazina ual 04
- Dimetoato nall 0.1
Selénio ual Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno na/L 10
Tricloroeteno uall 10
Trihalometanos: na/lL 100
- Triclorometano (Clorof,) na/L 100
- Bromodiclorometano poll 100
= Dibromoclorometano noll 100
: Tribromometano (Brom.) ol 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L. S04 250
lmao Boll 100
Alfa Total Bg/L 0,5
IBeia Total BglL 1
I_Dose Indicativa mSv 0.
TOTAL ‘l_§ 18 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimenlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA '
Fontznério da Pisa Barro da Baixo 11104/2018
Fentznério ds Pisa Barro de Bixo 130672018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIG UAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmeltro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018 (]



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises peridicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE CIMA
N e Valores Obtidos N.° de Analises (FCQA) Anilises > VP
Parametros Unldac-llci Valor Paramétrico (VP) Héximo | _Minimo | Efeluadas | Previstas % NS %
|Desin!ec{ante Residual mglL Ci --- 50 <02 2 2 100,05 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 00% |
Azoto Amonlacal mg/L NH4 05
N.° de colonlas a22° C UFCImL ses
N.° de colonias a37r° C UFCImL ses
Condutividade uslem 2500
Cor mg/L PtCO 20
H unid. de pH 65<pH<90
Manganés ugl Mn 50
Nitratos mail NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
[Chelro Fator dilui¢o 3
Sabor Fator diluiggo 3
Turvacio UNT 4
Aluminio pall Al 200
|Clostridium Perfringens UFC/100mL ]
Ferro ual. Fe 200
Nitritos mg/l NO2 0,5
[ Antiménio ual b 5
Arsénlo nall As 10
Benzeno pall 1
- Benzo{a) plreno poll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pall BrO3 10
Cadmio gl Cd 5
Célcio mglL Ca ===
Chumbo uoll. Ph 10
Cianetos pal Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio ual Cr %
1,2 - dicloroetano nall 3
Dureza Total mg/L CaC03 e
[Enterococos UFC/00mL 0
Fluoretos mall. Fe 15
Magnéslo mgll Mg ree
Mercirio pall Hg 1
Niquel uol Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: uall 01
= Fluoranteno pall 01
= Benzo{ b ) fluoranteno pal 01
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 0,
« Benzo{ ghi ) perileno uafl. 0,
+Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno nall 0,
Pesticidas organoclor.: uall. 0,5
- Diurdo pall 0,
- Linuréo pall. 0,
- Terbutilazina pall 0,
- Desetliterbutilazina pall 01
- Dimetoato pall 01
|Selénlo uall Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
Tetracloroeteno pall 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) pal 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sédio mglL Na 200
Sullatos mg/L S04 250
Radao Ball 100
[Alfa Total Bgll 05
Beta Total Ball 1
}Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanéio de Pisa Barro da Cima 11/0472018
Fonltandria de Pisa Bamo da Gima 130672018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MATOS
5 g Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° Yo
Desinfectante Residual mglL Cl - i3 <02 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 i 1] 2 2 100,0% 0 00% |
Azoto Amoniacal mgfl. NH4 05 <012 <012 1 1 _1000% 0 0,0%
I_N." de colonias a 22° C UFC/mL - 9 9 1 1 100,0% 0 0.0%
N.? de colonias a37° C UFC/mL - 8 8 1 1 100.0% 0 0,0%
Condutividade pSfem 2500 750 750 1 1 100,0% 0 00%
Cor mglL PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 79 79 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés pal Mn 50 217 217 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
[Oxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Chelro Fator diluigdo <10 <10 i 1 100.0% 0 00%
Sabor Fator diluigio <10 <10 i 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 05 05 1 1 100,0% 0 00%
Aluminlo pall Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ual Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
JAntiménio ugl Sb 9
Arsénio uafl As 10
Benzeno na/ll 1
- Benzo{ a ) pireno pa/L 0,01
[Boro mg/L B 1
|Bromatos uall BrO3 10
Cédmio nal Cd 5
Cilcio mg/l Ca -
Chumbo gl Pb 10
Cianetos ugfl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Tolal mg/L CaCO3 - s
Enterococos UFG/100mL 0
Fluoretos malL Fe 15
Magnésio mgfl. Mg se
Mercirio paol Ha i
Niquel pal Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: [T 04
- Fluoranteno ugl 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno ngll 0
« Benzo{ Kk ) fluoranteno nall 04
- Benzo{ ghl ) perileno gl 0,1
» Indeno {1,23-cd ) pireno nall 0,1
Pesticidas organoclor.: poll 05
- Diurdo wol 01
= Linurao poll 01
= Terbutilazina polL 0,1
- Desetilterbutilazina ol 0,1
» Dimetoato palL 01
Selénlo pal Se 10
Cloretos mgiL. Cl 250
Telracloroeteno o/l 10
Tricloroeteno poll 10
Trihalometanos: uall 100
- Triclorometano (Clorof.) poll 100
» Bromodiclorometano woll 100
- Dibromociorometano uol 100
« Tribromometano (Brom.) ugl 100
Sodio mafl. Na 200
Sulfatos ma/l. S04 250
Raddo Bo/l 100
fa Total BglL 05
Beta Total BglL 1
Dose Indicativa mSy 01
TOTAL 18 18 1000% 0 0.0%
_ Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanirio ds Malos 1110472018
Fontanirio da Malos 13106/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n. 152/12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORUJOS o
- : £l Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Umdad_es Valor Paramétrico (VP) [—eee =1 piimo | Efetuadas stas % Ne %
Desinfectante Residual mglL. Cl “en 04 04 1 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 1 100.0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFCIH00mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Ameniacal mg/L NH4 0,5
M. de colonlas a22°C UFCImL “an
N.° de colonlas a3r C UFCImL sea
Condutividade uSicm 2500
Cor mglL PICO 20
oH unid. de pH 65<pH<90
Manganés uoll. Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Onidzbilidade mg/L 02 5
Cheiro Falor dilulgio 3
Sabor Fator diluicdo 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio uall Al 200
|Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
[Ferro ol Fe 200
Nitritos __ma/L NO2 05
IAntimonio pall Sb 5
Arsénlo uol As 10
Benzeno pall 1
- Benzo( a ) pireno pal 0,01
Boro mg/lL B 1
Bromatos uall. Bro3 10
Cadmio pall Cd 5
Calcio mgfl Ca nee
Chumbo pal Pb 10
Cianetos pal Cn 50
Cobre mg/l. Cu 2
Crémio uall Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mg/L CaC03 ses
UFC/100mL 0
mag/L Fe 15
mgﬂ Mg amw
pal Ha 1
uall Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 04
- Fluoranteno uall 01
« Benzo{ b ) fluoranteno pall 0,
- Benzo{ k) fluoranteno uoll 01
- Benzo{ ghl ) perileno pol 01
| - Indeno (1,2,3-cd ) plreno __ual 0,1
Pesticidas organoclor.: uoll 05
- Diurdo _uol 01
= Linurdo uol 0,1
- Terbutilazina pol 01
- Deselilterbutilazina uol 0,1
- Dimetoato ol 01
Selénlo nail Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno uoll 10
Tricloroeteno ual 10
Trihalometanos: uoll 100
- Triclorometano (Clorof.) uol 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano palt 100
- Tribromometano (Brom.) uoll 100
Sddio mg/L Na 200
ISulfatos mg/L S04 250
Radio BglL 100
[Alfa Total Bol 05
Beta Total BolL 1
Dose Indicativa mSy 041
TOTAL 3 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Conios 23052018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INGUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SENTINELA
x y . ._Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Paridmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) [ == Efeluadas | Provistas % g %
Desinfectante Residual mglL. Cl sea 03 03 1 100,03% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 1 00,0% 0 0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 1] 0 1 1 00,0% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,12 <012 1 1 00,0% 0 0%
N2 decoloniasa22°C UFCimL === 0 0 1 1 00,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 371°C UFCImL aen 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade 1Sicm 2500 2000 2000 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
H unid, de pH 65<pH<90 nr 7.7 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pall Mn 50 5,39 539 1 1 100.0% 0 0.0%
Nitratos mg/l. NO3 50 24 24 1 1 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,2 1,20 1 1 100,0% 0 0.0%
Chelro Fator dilui¢3o 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
abor Fator diluigdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvacéo UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio poll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ual Fe 200
Hitritos mg/L NO2 05
Antiménio ugl Sh 5
Arsénlo nall As 10
Benzeno pall i
I - Benzo( a ) pireno o/l 0,01
Boro ma/L B 1
Bromatos ugll Bro3 10
Cadmio Cd ]
'Th:io n% Ca -
Chumbo uall Pb 10
Cianetos palt Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio nall. Cr 50
1,2 - dicloroetano uall 3
Dureza Total mg/L €aCO3 i
Enterococos UFC/100mL 0
[Fluoretos mglL Fe 15
Magnésio mg/L Mg -
IMerct‘Jrlo uofl Ha 1
Niquel pall Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: pall. 0,1
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno nall 01
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 04
- Benzo{ ghl ) perileno uall 01
| - Indeno (1,23-cd ) pireno nafl (K]
Pesticidas organoclor.: uall 05
« Diurdo nall 0,1
- Linurdo uall 01
- Terbutilazina uafl 0.1
- Desetilterbutilazina pall. 01
- Dimetoato uo/l 0,4
Selénlo ugl Se 10
Cloretos mall Ci 250
Telracloroeteno palL 10
Tricloroeteno uoll 10
Trihalometanos: uall 100
« Triclorometano (Clorof.) ugll 100
- Bromodiclorometano nall. 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pal. 100
Sédio myg/L Na 200
Sulfatos ma/L S04 250
Radio Ba/lL 100
Alfa Total BalL 05
Bela Total BalL 1
Dose Indicaliva mSv 0,1
TOTAL 15 15 100,0% 0 0,0%
= Taxa dEE%primento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fentanério d3 Sentnala 180572018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parimelro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.® 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da d4gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises peri6dicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PICARRAL
A g Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Taximo T Minimo | Efetuadas | Previstas % o %
I&nrectame Residual mglL Cl s 04 03 2 2 1000% 0 0.0%
Escherichla coll UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0.0%
Azolo Amonlacal mg/L. NH4 05 <012 <0,12 1 1 00,0% 0 0.0%
N.° de colonlas a 22° C UFCimL ) 0 0 1 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a37° C UFC/mL sen 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 080 980 1 1 100,0% 0 00%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 100,0% 0 0.0%
@ unid. de pH 65<pH<90 76 76 1 100,0% 0 00%
'_!ﬁ_rlganés nol Mn 50 61,80 61,60 1 100,0% 1 100.0% -
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <1,0 <1,0 1 1 00,0% 0 00%
Cheiro Fator dilui¢do 3 <10 <10 1 1 00,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigéo 3 <10 <10 1 1 00,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 9.0 90 1 1 100,0% 1 100,0%
Aluminio pall Al 200
hCloslﬁdium Perfringens UFC/100mL
Ferro uglL Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0.5
Antiménio ual Sb 5
Arsénlo pall As 10
Benzeno T 1
- Benzo{ a) pireno pafll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos nafl BrO3 10
Cédmio gl Cd 5
Calcio mg/L Ca “ea
Chumbo uall. Pb 10
Cianetos ugll Cn 50
Cobre mgll Cu 2
Cromio uagl Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mgfL. C2C03 e
Enterococos UFC/100mL 0
[Fluoretos ma/L. Fe 1,5
mgiL Mg ==
pal Hg i
poll Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pafll 01
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo( b ) flucranteno ugl. 0,1
- Benzo( k) fluoranteno pall 0.1
- Benzo{ ghi ) perileno uafl. 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall Al
|Pesticidas organoclor.: uafl 5
- Diurao uall A
- Linurdo pall Kl
- Terbutilazina pall 0,1
- Deselilterbutilazina pall 01
- Dimetoato pall 04
Selénlo _uoll Se 10
Cloretos ma/L. Cl 250
Tetracloroeteno pall 10
|Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: T 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometana pall 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfalos mg/L S04 250
Radio Bgll 100
Alfa Total Bg/lL 0.5
Beta Total BglL 1
Dosae Indicativa mSv 01
TOT 18 18 100,0% 2 11.1%
Taxa de mﬁmenlo 88.9%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanéro de Pigarel 240472018
Fontznésio da Pigarral 270572018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Mangands 02 270612018 Caralerisicas nalura's da crigam de &gua Abastecimento 2termnaiive emporério
Turvagzo 02 270052018 Cara'eristcas nara's da crigem de Squa Abastecimenta 2%naivo Bmporéro

Caslro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezemhro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MURTEIRA DE CIMA
A ; s Valores Obtidos N.° de Anilises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waxime | Minimo Efeluadas | Provistas % Ne %
Desinfectante Residual mglL Cl .- 03 02 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC{100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Azoto Amonlacal mg/L NH4 05 <012 <012 1 1 00,0% 0 0.0%
N.° de colonlas a2 C UFCImL . 0 0 1 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias 2 37° C UFCimL - 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade _uSfcm 2500 210 210 1 1 100,03 0 0,0%
Cor mall. PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
jpH unld. de pH 65<pH<90 75 75 1 1 100,0% 0 00%
Manganés pal Mn 50 1,08 1,08 1 1 100,0% 0 00%
Nitratos mgfl. NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mgfl 02 5 1,2 1,20 1 1 100,0% 0 0.0%
{Cheiro Fator dilui¢io 3 <10 <10 1 i 100,0% 0 00%
ISabor Fator dilvigio 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio uoll Al 200 125 125 1 1 100.0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 1000% 0 00% |

Ferro uall Fe 200 22 22 1 1 100.0% 0 0,0%
Nitritos mg/l NO2 05 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio pall Sh 5 <1,0 <1,0 1 1 100.0% 0 0,0%
Arsénio pall As 10 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno pall 1 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo{ a ) pireno po/l 0,01 < 10,0050 <(,0050 1 1 100,03 0 0.0%
Boro mg/L B i 0,02 0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos _uafl Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Cédmio pall Cd 5 <0,20 <0,20 i 1 100,0% 0 0,0%
Célclo mg/L Ca === 267 2,7 1 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo pafl Pb 10 <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 00%
Cianetos pall Cn 5 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre “mg/L Cu 2 0,0012 00012 1 1 1000% 0 0.0%
Crémlo ol Cr 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0.0%
1,2 . dicloroetano nalL 3 < 0,750 < (0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 .= 858 858 i 1 100,0% 0 00%
Enterococos UFC/00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
IFluoretos mg/L Fe 1,5 < 0,200 <0,200 1 1 100.0% 0 0.0%
IMagnéslo mglL Mg -~ 6,200 6,200 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercirio pall Hg i <0,010 <0,010 1 1 100,0% 0 0.0%
Niquel poll Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pal [X] <0,08 <0.08 i 1 100,0% 0 0.0%

| - Fluoranteno pafl 01
= Benzo{ b ) fluoranteno nall 0,1 <0020 < 0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno uall 0,1 <0020 < (0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno ugll 01 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
= Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno nall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: ual 05 <015 <015 i 1 100.0% 0 00%
= Diurdo uall 0,1 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 00%

- Linurdo uoll 0.1
- Terbutilazina poll 01 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 00%
- Desetilterbutilazina pall 01 <0,050 <0.050 1 i 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato pall 04
Selénio ugll. Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 26 2% 1 1 100,0% 0 00%
Tetracloroeteno pall 10 <020 <0.20 1 1 100,0% 0 0%
Tricloroeteno uall 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0%
Trihalometanos: ugll 00 4970 49,70 1 1 100,0% 0 0.0%
« Triclorometano (Clorof.) nall 00 19.90 19,90 1 i 100,0% 0 0,0%
« Bromodiclorometano pall 00 12,30 12,30 1 1 100.0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano polL 100 14,60 14,60 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) T 100 288 288 i i 100,0% 0 00%
Sodio mg/L Na 200 134 131 1 1 1000% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 130 13,0 1 1 100,0% 0 0.0%
|Rad§o Ba/L 100 <100 <100 1 1 100,0% 0 0,0%
Alfa Total BalL 0,5 <0,04 <004 1 1 100,0% 0 0.0%
[Be!a Total Bgl. 1 <0,10 <010 1 1 100.0% 0 0,0%
Dose Indicativa mSy 01 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%

| —_ TOIAL 65 65 1000% 0 00% |
Taxa de Cumprimenlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Murterada Cima 240472018
Fontznério ds Mricra ds Cima 27RE2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parimetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MURTEIRA DE BAIXO
N ; 5i Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méaximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl === 03 0.2 2 2 100,0% 0 0%
Escherichla coli UFCI100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal _ mglL NH4 05
N.° de colonias 2 22°C UFCimL aae
N.2 de colonias a 37°C UFCImL see
Condulividade uStem 2500
Cor mglL PICO 20
H unid. de pH 65<pH<9.0
Manganés uol Mn 50
[Nitratos mo/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluicio 3
Sabor Fator dilvicio 3
Turvagio UNT 4
Aluminio uall Al 200
Ciostridium Perfringens UFC/4100mL 0
[Ferro uall. Fo 200
[Hitritos mo/L NO2 05
Antiménio uall b 5
Arsénio pal As 10
IBaneno ugh 1
~Benzo( a ) pireno uall 0,01
Boro mg/LB 1
Bromatos o/l Bro3 10
Cadmio ol Cd 5
'mo mg/L Ca an
Chumbo nall Ph 10
mews uall. Cn 50
Cobre ma/L Cu 2
Crémio palL Cr 50
1,2 - dicloroetano pafl 3
|_l}ureza Total mg/L CaCO3 e
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mgfL Fe 15
Magnésio mgl. Mg [
Merciirio ugll Hg 1
Niguel uall Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ngll 0.1
« Fluoranteno noll 0,1
« Benzo{ b ) fluoranteno nglL 01
- Benzo{ k ) fluoranteno nal 0.1
« Benzof ghi ) perileno nal 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno nalL 0,1
Pesticidas organoclor.: nal 05
- Djurdo pall. 0,1
- Linurao pal 0,1
- Terbytilazina pall 0,1
- Desetilterbutilazina nall 0,1
- Dimetoato pall 0,1
Selénio pall Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pall 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pall 100
= Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano _ual 100
- Dibromoclorometano pall 100
« Tribromometano (Brom.) pgll 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L 804 250
Radao Bg/lL 100
[Alla Total BalL 05
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 04
TOTAL 6 [ 100,0% 0 0,0%
Taxade Culrn_primentn 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fenlandio ds Murtera de Baxo 200472018
Fontanério de Muriera de Baixo 270312018
INFORMAQAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parimetro Ponto Data Causa Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE DO GAGO
3 : Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) 5506 T Winimo | Efetuadas] Provistas [ % NS %,
Desinfectants Residual mgiL Gl T 04 04 — | 1000% 0 0.0%
Escherichia coli UFCM00mL 0 0 0 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFCH&Or_n.L. 0 0 0 1 i 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
M. de colonias a22° C UFCimL =e
N.° de colonias a 37° C UFCimL -e
Condutividade uSlcm 2500
Cor mg/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<9.0
{Manganés Mn 50
[Nitratos ma/L HO3 50
Oxidabilidade mgil 02 5
Cheiro Fator dilui¢io 3
§Sabor Fator diluigio 3
Turvag¢io UNT 4
Aluminio pall. Al 200
ICIostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ugl Fe 200
Nitritos mglL NO2 05
Antimonio uoll 8b 5
Arsénio uol As 10
Benzeno pall 1
- Benzo{ a ) pireno uglL 0,01
Boro mgl B i
Bromatos nal Bro3 10
Cadmio nafl Cd 5
Célcio mg/L Ca =as
Chumbo pgl Pb 10
Ciangtos gl Ca 50
Cobre mgfL Cu 2
Crémio ol Cr 50
LI - dicloroetano ugl 3
Dureza Tofal mgll. CaCO3 = e
I_Enierococos UFCH00mL 0
Fiuorelos mglL Fe 15
Méslo mg/L Mg .-
Mercdrio pal Hg 1
Niquel pall Ni 20
Hidrocarh. aromét. Polic: pafll 0,4
- Fluoranteno pafl 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno pafl 0,1
- Benzo{ k) fluoranteno uall 01
- Benzo( ghi ) perileno pall 01
ﬂeﬂo (1,2,3-cd ) pireno pal [§]
Pesticidas organoclor.: pall 5
- Diuréo noll ;
« Linurdo pat A
- Terbutilazina uall 5
- Deselilterbutilazina ualL [IX]
- Dimetoato o/l 0,1
Selénio ol Se 10
Cloretos mglL Ci 250
Tetracloroeteno pall 1
Tricloroeteno palL 1
Trihalometanos: pal 00
- Triclorometano (Clorof.) pall 00
- Bromodiclorometano ol 00
- Dibromoclorometano pall 100
= Tribromometano (Brom.) pal 100
Sodio mg/L Na 200
|Sulfatos ma/l. S04 250
[Radio BglL 100
Alfa Total BglL 0.5
Beta Total BglL 1
Dose Indicaliva mSv 0,1
T0T/ 3 3 1000% 0 0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Corts Gago 090572018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIG UAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parémetro Ponto Dala Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra30Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA
5 - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
L Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %
Desinfectanle Residual ma/L Cl aan <02 <02 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFGHOOEL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22° C UFC/mL -
N.° de colonias a37°C UFC/mL ..
Condutividade uslcm 2500
Cor mglL PLCO 20
H unid. de pH 65<pH<9.0
Manganés uall Mo 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxldabilidade mg/L 02 5
Chelro Fator diluicao 3
Sabor Fator diluigio 3
Turvacio UNT 4
Aluminio pal Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ual Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Anliménlo ual Sb 5
Arsénio pgl As 10
Benzeno ngll 1
- Benzo{ a ) pireno poll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pall BrOo3 10
Cadmio ol Cd 5
Célclo mglL Ca .-
Chumbo ol Pb 10
Cianetos pal Cn 50
Cobre mglL Cu 2
Cromio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano uall 3
Dureza Total ma/l. CaCO3 ee
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 15
Magnésio mglL Mg =s=
Mercirio pall Hg 1
Niguel paf Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 01
- Fluoranteno pal 01
- Benzo{ b ) flucranteno uall 01
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 01
- Benzo{ ghl ) perileno pal 01
-Indeno ( 1,2,3-cd ) plreno ual 0,1
Pesticldas organoclor.: uafl 0,5
- Diurdo uall 01
-Linuro uall 01
- Terbutilazina ol 0.1
= Desetilterbutilazina uall 04 e
- Dimetoato uall 01
Selénio poll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno uafl 10
Tricloroeteno ugll 10
Trihalometanos: pa/lL 100
= Triclorometano (Clorof.) no/L 100
» Bromodiclorometano ugll 100
- Dibromoclorometano ugll 100
= Tribromometano (Brom.) ngll 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
[Radio Ball 100
[Alfa Total BglL 05
|Beta Total BglL 1
Dose Indicativa mSy e 01
TOTAL 3 3 100.0% 0 00%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlanério da Cordeha 02/05/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Paramelro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES
= et Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anélises > VP
Patmatros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo [ Efetuadas | Previstas % N.° %
Desinfectante Residual ma/L Cl === 02 02 1 1 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL = 0 0 . 0 1 1 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 00% |
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22° C UFC/mL =.
IN.° de colonias a 37° C UFCImL i
Condutividade uSicm 2500
Cor mall PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH<9.0
Manganés Lol Hn 5
Nitratos ma/L NO3 50
Oxidabilidade mg/l 02 5
Cheiro Fator dilui¢do 3
Sabor Fator diluigao 3
Turvagio UNT 4
Aluminio _uall Al 200
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0
Ferro pal Fe 200
Nitritos ma/L NOZ 05
Antiménio uafl. Sb 5
Arsénio ual As 10
Benzeno pofl 1
- Benzo{ a ) pireno nolL 0,01
Boro mglL B i
Bromatos uall BrO3 10
Cadmio pall Cd 5
Célcio mall Ca L
Chumbo ol Pb 10
Cianetos pafl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mgil. CaCO3 z=-
Enterococos UFC/100mL 0
Fluorelos mall. Fe 1,5
Magnésio mall Mg s
Mercrio ual Hg 1
Niguel pal Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: ol 0,1
- Fluoranteno noll 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno ol 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno no/L 0,1
- Benzof ghi ) perileno uol 0,1
- Indeno (1,2 3-cd ) pireno palL 01
Peslicidas organoclor.: paoll 0,5
- Diurdo o/l 01
= Linurdo pal 0,1
- Terbutilazina pall 0,1
= Deselilterbutilazina pall 01
- Dimetoato poll 01
Selénlo pai Se 10
Cﬁretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno uoll 10
Tricloroeteno uol 10
Trihalometanos: uoll 00
- Triclorometano (Clorof.) ugl 00
- Bromodiclorometano ol 00
- Dibromoclorometano nofll 00
- Tribromometano (Brom.) poll 100
Sédio mgfl Na 200
[Sulfatos gL S04 250
Radio BaglL 100
IAlfa Total BalL 0,5
Beta Total Bal 1
lDose Indicaliva mSv 04
| TOTAL 3 3 100.0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Alcariss Grandes (20572018
INFORMAGAOQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Broma'os 01 1000172018 N30 ldentecada Abastecimen'o aernzSvo lemporério
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MARROQUIL-AMENDOEIRA
N : Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidacles Valor Paramétrico (VP) Maximo | Winimo | Efeluadas| Previstas | % N %
|Desintectante Resigual mgiL Gl --- 02 02 1 1 100,0% 0 0.0%
I_Escherichla coli UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 0 00.0% 0 0.0%
[Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <012 <0,12 00,0% 0 00%
N de colonias 2 22° C UFCImL se 0 0 00,0% 0 0.0%
N.” de colonias a 37* C UFCImL i 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade uslem 2500 210 210 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mglL PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid, de pH 65<pH <90 74 74 1 1 100,0% 0 0,0%
IManganés hn 50 154 1,54 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100.0% 0 00%
Oxidabilidade mglL 02 5 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Chelro Fator dilvigio 3 <10 <10 1 1 100.0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigio 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagao UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio pal Al 200 122 122 00,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 0 0 00.0% 0 00%
[Ferro ugl Fe 200 <20 <20 00,0% 0 00%
Nitritos mg/l NO2 05 <01 <04 00,0% 0 0.0%
Antiménlo g/l Sb 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio ua/l As 10 <10 <10 1 i 100.0% 0 00%
Benzeno poll 1 <020 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
« Benzo(a ) pireno pall 0,01 <00050 | <0.0050 1 1 100,0% 0 00%
Boro mglL B 1 001 001 1 1 100,0% 0 00%
|Bromatos pall Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cédmio pall Cd 5 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
Calcio mg/L Ca me 245 245 1 i 100,0% 0 0.0%
Chumbo pall Pb 10 <10 <10 1 1 100.0% 0 00%
Cianetos pall Cn 50 <5 <5 1 1 100.0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0046 0,0046 1 1 100.0% 0 0,0%
Cromio ugl Cr 50 <10 <10 1 1 000% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano uall 3 < (0,750 <(,750 1 1 00,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 ane 84,6 84,6 1 1 00,0% 0 0,0%
Enterococos UFCI00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 1,5 < 0,200 <0,200 1 1 100,0% 0 0,0%
[Magnésio mg/L Mg -- 6,660 6,660 1 1 100,0% 0 0.0%
Mercirio pall Ha 1 <0,010 <0,010 1 1 1000% 0 00%
Niguel uall Ni 20 <20 <20 1 i 100.0% 0 00%
[Hidrocarb. aromét. Polic: gl 0 <008 <0,08 i 1 100,0% 0 00%
- Fluoranteno pal (K]
- Benzo{ b ) fluoranteno pal 01 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo{ ghl ) perileno uafl 01 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
-Indeno (1,2,3-cd ) pireno na/l 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
Pesticldas organoclor.: ol 0,5 <0,15 <0,15 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo pgll 01 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo ugll 0,1
« Terbutilazina gl 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina uall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato nall 04
Selénio uall Se 10 <10 <10 i 1 100,0% 0 00%
Cloretos mg/L Ci 250 26 26 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno na/l 10 <020 <020 1 1 100,0% 0 0.0%
Tricloroeteno ual 10 <010 <010 i 1 100,0% 0 00%
Trihalometanos: ugll 100 39,80 39,60 1 1 100,0% 0 00%
- Triclorometano (Clorof.) wall 100 17,80 17,60 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano uall 100 1210 1210 1 1 100,0% 0 00%
- Dibromoclorometano pafl 100 848 846 1 1 100,0% 0 0.0%
= Tribromometano (Brom.) pall 100 144 144 i 1 100,0% 0 00%
Sédio mgfl Na 200 132 132 1 i 100,0% 0 0.0%
|_S%!os mgll. §04 250 120 120 1 1 100.0% 0 0.0%
Radio BglL 100 <100 <10,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Iﬂfa Tolal Bgll 05 <0,04 <004 1 1 100,0% 0 0.0%
Beta Total Byl i <0,10 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa _mSy 01 <010 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 62 62 100.0% 0 00% |
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlanério de Amendosia-Mamoqul 02052018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DDS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 20 de Agosto de 2018 20



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICO
5 s Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unldaies Valor Paramétrico (VP) Bximo_|_Minimo | Efeluadas | Previstas % K %,
Desinfectante Residual maiL Cl - 1,1 1.1 1 1 100,0% 0 00%
UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
UFCH00mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
ma/L NH4 05
nla UFC/mL .-
Jn.2 de colonlas a 37 C UFC/mL e
Condutividade uSfem 2500
Cor mg/L PICO 20
I‘PH unid. de pH 65<pH <90
Manganés pall Mn
IN'rtratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mgll 02 5
Chelro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluicdo 3
Turvacdo UNT 4
Aluminio _uaf Al 200
Clostridium Perfringens UFC/{00mL L_
|Ferro uall Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménlo uall Sb 5
Arsénio ugll As 10
Benzeno ol 1
- Benzo{a ) pireno uall 0,01
Boro mg/LB 1
Bromatos g/l Bro3 10
Cédmio pall Cd 5
Célclo mg/L Ca -
Chumbo ol Pb 10
Cianetos pagll Cn 50
Cobre ‘mg/L Cu 2
Crémio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano _uall 3
Dureza Total maf. C2C03 e
Enteracocos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 15
IMagnésio ma/L M =
Merciirio pa/l Hg 1
Niquel __uoft i 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pal 01
+ Fluoranteno pal. 0,1
« Benzo{ b ) flucranteno pol 01
- Benzo{ k) fluoranteno pall 01
- Benzo{ ghi ) perileno pall [i]
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pol 0,1
Pesticidas organoclor.: uall 05
- Diurdo pal 01
« Linurdo ___ual 0,1
- Terbutilazina ugl 0,1
- Desetilterbutilazina nall 01
- Dimetoato ol 01
Selénlo yall Se 10
Cloretos mgfL Ci 250
Telracloroeteno _al 10
Tricloroeteno __uoll 10
Trihalometanos: pall 00
-+ Triclorometano (Clorof.) pall 00
. Bromodiclorometano poll 00
- Dibromoclorometano ugll 100
= Tribromometano (Brom.) pall 100
|Sédio mg/L Na 200
Sulfatos ma/l. $04 250
Raddo Ball 100
Alfa Total Ball 05
Beta Total BglL 1
Dose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério da Fonts Chich 020572018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018 2



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da d4gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE EIRA GRANDE
" o Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anilises > VI
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) e = Eretuadas | Previstas % Ne %
Desinfectante Residual ma/L Cl .- 03 <02 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/00mL _ 0 0 0 2 2 00.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mag/L NH4 0,5 <0,12 <0,12 i 1 00,0% 0 0,0%
N.* de colonlas a 22°C UFC/mL nes 2 2 1 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCImL ses 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uslem 2500 210 210 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
oH unid, de pH 65<pH<9.0 75 75 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés nol Mn 50 094 094 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 i 1 100.0% 0 00%
Oxidabilidade mg/L 02 5 13 130 i 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluicio 3 <10 <1,0 1 1 100.0% 0 0,0%
Sahor Fator diluigio 3 <1,0 <1,0 i 1 100,0% 0 0.0%
Turvacio UNT 4 05 05 1 1 100,0% 0 0.0%
JAluminio uoll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL. 0
[Ferro uall Fe 200
Hitritos mglL HO2 05
Antiménlo ual Sb 5
Arsénio pall. As 10
Benzeno pal 1
- Benzo( a ) pireno pall 0,01
Boro mofl. B 1
Bromatos uall Bro3 10
Cadmio poll Cd 5
Calcio mgll Ca_ ree
Chumbo uol Pb 10
Cianetos ugll Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio nall Cr 50
1,2 - dicloroetano uall 3
Dureza Total mg/L CaC03 fe-
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 15
Iﬁg_nésfo mg/l Mg e-
Merciirio piall Hg 1
Niquel yofL Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pal 0,1
- Fluoranteno pall 04
- Benzo( b ) fluoranteno uall 0f
- Benzo( k) fluoranteno pofll 0f
- Benzo{ ghi ) perileno poll 04
| - Indeno (1,2,3-cd ) pireno uall 01
Peslicidas organoclor.: pall 05
- Diurao ugl 04
- Linurdo noll 04
- Terbutilazina poll 0
- Desetilterbutilazina uall 01
- Dimetoato uall _0d
Selénio ugll Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno uall
Tricloroeteno uoll
Trihalometanos: uall 00
» Triclorometano (Clorof.) uoll 00
| - Bromodiclorometano uall 00
- Dibromoclerometano pall 00
- Tribromometano (Brom.) poll 100
Sédio mgfl. Na 200
Sulfatos mg/L 804 250
Radio Ball 100
fAlfa Total BolL 05
Beta Total BalL 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 18 18 100.0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlzniria de Eira Grands 240472018
Fonlznirio de Era Grands 21/03/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parimetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Coretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018

n




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FORTES
- 2oz Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl s 05 05 1 1 100.0% 0 0.0%
IEscherichia coli UFC/{00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFCH00mL__ 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mgfL NH4 05
N.° de colonlas a 22°C UFCImL e
N.° de colonias a 37°C UFCImL nee
Condulividade uSiem 2500
Cor mg/L P{CO 20
[oH unid. de pH 65<pH <90
Manganés pa/l Wn 50
Hitratos mg/L NO3 50
Oxidabllidade 02 5
Chelro Fator dilui¢io 3
Sabor Fator diluicdo 3
Turvagio UNT 4
[Alurninio ol Al 200
Clostridium Perfringens UFCiH00mL 0
IFerro ol Fe 200
[Nitritos mg/L NO2 05
Antiménlo pal Sb 5
Arsénio pall As 10
Benzeno nal 1
- Benzo{ a ) pireno pall 0,01
Boro mg/L B 1
Bromalos uall BrO3 10
Cadmlo pall Cd 5
Célcio malL Ca ---
Chumbo pall Pb 10
Cianetos pall Cn 50
Cobre mglL Cu 2
Crémio pall Cr 50
I_i,z - dicloroetano ual 3
Dureza Total mg/L CaC03 =e-
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mafl. Fe 15
Magnésio ma/l. M “aa
Mercirio pafl Ha 1
[Niguel uall Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 01
- Fluoranteno ugll 04
- Benzo{ b ) fluoranteno uall 0,4
- Benzo( k ) fluoranteno gl 0.1
- Benzof ghl ) perileno uoll 0
= Indeno (1,2,3-cd ) pireno poll 01
Peslicidas organoclor.: ol 05
- Diurdo _gf 0.1
- Linurao gl 01
- Terbutilazina pall 01
- Desetilterbutilazina pafl 01
- Dimetoato ngll 0,1
ISelénio gl Se 10
ICloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pol 10
Tricloroeteno uall 10
Trihalometanos: woll 100
| - Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano uall 100
- Dibromoclorometano pafl 100
« Tribromomelano (Brom.) pall 100
ISodio mg/l Na 200
Sulfatos my/l. 04 250
Radio BalL 100
[Alfa Total Ba/L 05
Beta Total Ball 1
Dose Indicativa mSv 0,1
I TOTAL 3 3 100.0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlanirio ds Forles 230572018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM ] CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE PEQUENA
. — Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Tt 1 Mithto [ Efcuades] Previsias % N 7
I'l_)esfnfectante Residual mglL Cl 04 04 1 1| 1000% 0 00% |
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mall. NH4 05
N.° de colonias a22° C UFC/mL aes
N.° de colonias a 37° C UFC/mL e
Condutividade uSicm 2500
Cor mglL PLCO 20
H unlid, de pH 65<pH<9.0
Manganés uall Mn 50
Nitratos mo/l. NO3 50
Oxidabilidade mgl/L 02 5
Chelro Fator diluigio 3
Sabor Fator diluigio 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio pafl Al _200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ugl Fe 200
Nitritos mg/L NOZ 5
Antiménio uol Sb 5
Arsénio pal As 10
Benzeno uall 1
- Benzo{ a ) pireno poll 0,01
Boro mo/L B 1
Bromatos pafl Bro3 10
Cédmio L Cd 5
Célclo ___malLCa “es
Chumbo gl Pb 10
Cianetos pol Cn 50
Cobre mglL Cu 2
Crémio pail Cr 50
1,2 - dicloroetano ual 3
Dureza Total mg/L CaCO3 ..
[Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 15
Magnésio mg/L Mg i
Merciirio uall Ha i
Niguel pall Hi 20
Hidrocarb. aromat. Polic: pall 01
- Fluoranteno pal 01
= Benzo{ b ) fluoranteno _pall 01
- Benzof k ) fluoranteno pall 01
- Benzo{ ghi ) perileno qall 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pal 041
Pesticidas organoclor.: uall 05
- Diurdo pall 0,
- Linurdo pal 0,1
- Terbutilazina pal A
- Desetilterbutilazina uafl Al
- Dimetoato paf A
Selénio ugl Se 10
Cloretos mg/L C 250
Tetraclorogteno uafl 10
Tricloroeleno - pa/l 10
Trihalometanos: _ pal 100
« Triclorometano (Clorof.) uall 100
« Bromodiclorometano uafl 100
« Dibromoclorometano uall 100
- Tribromometano (Brom.) uafl 100
Sadio ma/L Na 200
Sulfatos ma/L S04 250
[Radio Byl 100
Alfa Total BglL 05
Beta Total BglL 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontznirio ds Corte Pequena 230572018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018

24



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE BAIXO
& ; - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) 506 T Minimo | Efeluadas] Previstas | % N° %
Desinfectante Residual mgll. Cl “-e 05 04 2 2 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/{00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 00%
|Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 0 2 2 1000% 0 0.0%
Azoto Amonlacal mg/L NH4 05 <12 <0,12 1 1 100,0% 0 00%
N.° de colonlas 222°C UFC/mL “mu [i] [1] 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonlas a 37°C UFCImL .- 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade __nSlem 2500 2000 2000 1 1 100.0% 0 0,0%
Cor mo/L PtCO 20 <5 <5 i 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 75 75 1 1 100.0% 0 0.0%
IManganés pa/l Kn 50 36,00 36,00 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mglL NO3 50 14 14 1 1 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mg/L 02 5 16 1,60 1 1 100,03% 0 0.0%
ICheiro Fator dilul¢io 3 <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluicio 3 <10 <1,0 i 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 0.7 0.7 1 1 100.0% 0 0.0%
Aluminio poll A 200 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL ] 0 0 i 000% 0 00% |
Ferro uall Fe 200 268 268 i 00,0% 0 00%
Nitritos mg/L NO2 0,5 <01 <01 1 00.0% 0 0.0%
Antimonio ol Sb 5 <10 <10 1 1 1000% 0 0.0%
JArsénio pol As 10 1.2 1.2 1 1 1000% 0 0.0%
Benzeno uall 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{a ) pireno pgll 0,01 <0,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 00%
Boro mg/L B 1 0,03 0,03 i 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos pall BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
[Cadmio pall Cd 5 20,20 <0.20 i i 100,0% 0 0,0%
Célclo mgfL Ca == 1170 117,0 1 1 100,0% 0 00%
Chumbo ugll Pb 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos pal Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% a 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0046 0,0046 1 1 100.0% 0 00%
Cromio ol Cr 50 <10 <10 1 1 1000% 0 00%
1,2 - dicloroetano pall 3 <0,750 <0,750 1 i 100.0% 0 00%
Dureza Total mgfl CaC03 == 752.0 7520 1 i 100,0% 0 00%
Enterococos UFC/400mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 00%
Fluoretos mgfl Fe 15 <0,200 <0,200 1 1 100,0% 0 00%
IMagnésio mg/L Mg .. 111,000 111,000 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercirio pal Ha 1 <0,010 <0,010 i 1 100,0% 0 00%
Niquel ol Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromat. Polic: pafl 0,1 <0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 00%
- Fluoranteno [T 0,1
= Benzo( b ) fluoranteno nafl, 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 00%
- Benzo({ k ) fluoranteno uglL 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 00%
- Benzo{ ghi ) perileno pafl 0.1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 00%
~Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno gl 0,1 <0,020 <0,020 i i 100,0% 0 0.0%
Pesticidas organoclor.: ol 0,5 <015 <015 1 1 100,0% 0 00%
- Diurdo ngll 0,1 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo nalL 0,1
- Terbutilazina ugl 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 00%
= Desetilterbutilazina noll 0,1 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 00%
- Dimetoato ugl 0,4
{Selénio uofl. Se 10 <1,0 <10 1 1 100,0% [1] 00%
Cloretos mg/L Cl 250 400 400 1 1 1000% 1 100,0%
Telracloroeteno ol 10 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 4] 00%
Tricloroeteno gl 10 <0,10 <0,10 1 i —_100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: nall 00 <0,50 <0,50 1 00,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) nall 0 <0,10 <010 1 00,0% 0 00%
- Bromodiclorometano nall 00 <0,10 <0,10 1 00,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano ngll 00 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 00%
|- Tribromometano (Brom.) nall 100 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Sédio mag/L Na 200 156.0 1560 1 100,0% 0 0.0%
l%tos ma/l. S04 250 190.0 1200 1 100.0% 0 0.0%
Radio BglL 100 <100 <100 1 100,0% 0 0.0%
Alfa Total BglL 0.5 <0,04 <0,04 1 1 100.0% 0 0,0%
Beta Total Bg/lL 1 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSv 0,1 <0,1 <01 1 1 100,0% 0 00%
TOTAL 65 65 100.0% 1 1.5%
Taxa de Cumprimento 98,5%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Pere'a Ata da Baixo 24042018
Fontznirio de Perdsla Ala da Baixo 2700872018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponlo Dala Causa ~Medidas Cofrelivas
Clralos 02 2108/2018 Carateristicas natra's da cigem d2 &qua AbastsCimento a¥ematvo tampordrio

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.® 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abr a 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE CIMA
= ; - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Parametros Umdatles Valor Paramétrico (VP) - == s TEfetu adas | Previstas | % N° %
Desinfectante Residual mg/L Ci =e= 03 03 00,0% 0 00%
|Escherichla coll UFC/00mL 0 0 0 00,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFC/00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
IAzolo Amonizcal mg/L NH4 05
N.° de colonlas a22°C UFCImL se-
N.° de colonlasa37°C UFCImL aen
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH <90
Manganés pall Mo 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mgll 02 5
Cheiro Fator dilulcio 3
Sabor Fator dilulcao 3
Turvagio UNT 4
Aluminio _nalL Al 200
Clostridium Perfringens UFCHM00mL___ 0
Ferro ol Fe 200
Nitritos mo/L NO2 0,5
Antiménio uafl Sb 5
Arsénio pal As 10
Benzeno ol 1
|- Benzo( a) pireno nall 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos uall BrO3 10
Cédmlo nall Cd 5
Célclo mg/L Ca se-
Chumbo uofl Pb 10
_[Cianetos uagl Cn 50
Cobre ma/lL Cu 2
Crémio uaft Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mg/L CaCO3 i--
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mglL Fe 15
Magnésio mglL Mg .un
Werciirio pafl Ha 1
Niquel poll Ni 20
Hidrocarh. aromét. Polic: pall 01
- Fluoranteno ual. 01
- Benzo{ b ) fluoranteno ugl 0,1
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo{ ghl ) perileno poll 0,1
h-_lndeno (1,2,3-cd ) plreno oL 0,1
Pesticidas organoclor.: uall 05
- Diurdo pall 0,1
- Linuréo uall 0,1
- Terbutilazina ol 0,
= Deselilterbutilazina ngll 0,
- Dimetoato uoll 0,1
Selénio uagll Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
Tetracloroeteno ugll 10
Tricloroeteno uoll 10
Trihalometanos: unoll 100
« Triclorometano (Clorof.) nall 100
- Bromodiclorometano o/l 100
- Dibromoclorometano pal 100
- Tribromometano (Brom.) pol 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos malL S04 250
Raddo BalL 100
fa Total BolL 05
Beta Total BglL 1
[Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 1000% 0 00%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlzndrio d2 Portela Alla d2 Cima 16/05/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponlo Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CABACINHOS
i 2 Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paraméirico (VF) Méaximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual malL Cl s <02 <0,2 1 1 100,0% 0 0,0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFCH00mL [i] 0 000% 0 00%
Azoto Amoniacal mgll NH4 05 <012 <012 00,0% 0 00%
N2 de colonias 2 22° C UFCImL ses 4 9 000% 0 00%
N.° de colonias a 37° C UFCimL s 15 i5 1 i 1000% 0 00%
Condutividade nSicm 2500 1200 1200 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
H unid. de pH 65<pH <90 76 76 1 i 100,0% 0 00%
Manganés uall Mn 50 <050 <050 1 1 100,0% 0 00%
INitratos mg/L NO3 50 9 9 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Cheiro Fator diluiggo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Sabor Fator diluigao 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 00%
Aluminio _uall Al 200
IGIostridEum Perfringens UFCH00mL 0
Ferro uall Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio ualL Sb 3
Arsénio poll As 10
Benzeno uoll 1
- Benzo{ a) pireno nall 0,04
Boro mg/L B 1
Bromatos pal BrO3 10
Cadmio uall Cd 5
Cilcio mg/L Ca mes
Chumbo pall Pb 10
Cianetos pal Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano uall 3
Dureza Total mg/L CaC03 )
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 15
IMagnésio ma/L M ==
Mercirio gl Ha 1
Niguel pof Mi 20
Hidrocarb. aromat. Polic: pal 01
- Fluoranteno pgll 0,1
- Benzo(b ) fluoranteno pall 01
- Benzo{ k) fluoranteno pgl 0
- Benzof ghi ) perileno pal 0,1
- Indeno (1,2,3-¢d ) pireno yall 0,1
Pesticidas organoclor.: __pal 05
- Diurdo pal 0.1
= Linurdo pall 01
- Terbutilazina pal 0.1
- Desetilterbutilazina pall 01
- Dimetoato pal 01
Selénlo uol Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pal 10
Tricloroeteno pal 10
Trihalometanos: pall 100
= Triclorometano (Clorof.) ugll 100
- Bromodiclorometano pal 100
- Dibromoclorometano pgll 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sédio mgll Na 200
Sulfatos mgll $04 250
Radio BglL 100
JAlfa Total BalL 05
Beta Total Ba/lL 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 15 15 100 0 00%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontznério d2 Chacirhos 020572018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmelro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE CIMA
. \ s Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Analises > VP
Paradmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) - ximo | _Minimo_| Efetuadas | Previstas % N° %,
Desinfectante Residual mg/L CI aas 06 03 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 1 500%
Bactérias coliformes UFC/{00mL 0 0 0 2 2 00.0% 1 50,0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 05 <012 <012 1 i 00,0% 0 00%
N.° de colonlas a22° C UFCImL e 173 173 1 i 00,0% 0 0,0%
|5 de colonias a 37° C UFCImL “ea 42 42 1 1 100,0% 0 00%
Condulividade uSlem 2500 2000 2000 1 100,0% 0 0,0%
[Cor mg/L PLCO 20 <5 <5 1 100,0% 0 00%
Ipl-l unid. de pH 65<pH <90 76 76 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ualt Mn 50 17.40 17.40 1 100.0% 0 00%
Nitratos mg/L HO3 50 21 2 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Cheiro Fator dilulgéo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigdo 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 04 04 1 1 100,0% 0 0.0%
[Aluminio uoll Al 200
Closlridium Perfringens UFC/100mL 0
|Ferro uall Fe 200
[Nitritos ma/L HO2 05
JAntiménio pall Sb 5
Arsénio pafl As 10
Benzeno ugl i
- Benzo{ a) pireno uall 0,01
Boro mg/LB 1
Bromatos uall BrO3 10
Cidmio uall Cd 5
Célclo mg/L Ca e-
Chumbo ugf Pb 10
Cianetos pall Cn 50
[Cobre mglL Cu 2
Crémio ual Cr 50
1,2 - dicloroetano ol 3
Dureza Total ‘mg/L CaCO3 ==
[Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 15
Magnésio mg/L M, =ee
Mercirio pall Ha 1
palL Ni 20
idrocarb. aromét. Polic: pgll 04
- Fluoranteno pall 01
- Benzo( b ) fluoranteno wall )
- Benzo( k ) fluoranteno uall )
- Benzo{ ghi ) perileno uall A
-Indeno (1,2,3-cd ) plreno uall A
|Pesticidas organoclor.: uafl '
- Diurdo ual, )
- Linurdo uoll A
- Terbutilazina ual. 0
- Desetilterbulilazina pafll 0,1
- Dimetoato uoll [
ﬂénlo uall Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno uall 10
Tricloroeteno uoll 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) ugll 100
- Bromodiclorometano uall 100
| - Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pafll 100
Sodio mglL Na 200
Sulfatos mgfl. S04 250
Radio BglL 100
Alfa Total Byl 05
Beta Total BglL 1
Doss Indicativa ___m$v 01
TOTAL 18 18 1000% 2 114%
Taxa de Cumprimento 88.9%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério da Funchosa da Cima 04042018
Fontznério da Funichosa de Cima 060672018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Paramelro Ponto Data Causa ~Medidas Corretivas
Colformes botz's 02 0501/1200 Nio identicada Abas'scmento aternafio kmpordrio
Escharichia col 02 08011900 Nzoldenticada Abaslecimento a¥ernatvo kemporkio

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE BAIXO
” ; Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Analises > VP
Parémetros Unldacies Valor Paramétrico (VP) i Winimo | Efeluadas | Prvistas | % N %
Desinfectante Residual malL Cl aes 07 05 2 2 00,0% [1] 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal ma/l. NH4 05 <012 <012 1 1 100,0% 0 0,0%
N de colonias a 22° C UFCImL =es 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
N. de colonias a 37° C UFCImL “e- 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Condulividade uSlem 2500 230 230 1 i 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
H unid. de pH 65<pH<9.0 74 74 1 i 1000% 0 0.0%
Manganés pall Mn 50 228 228 1 1 100.0% 0 0,0%
Nitratos mg/L HO3 50 <5 <5 i 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade 02 5 13 130 1 1 100,0% 0 00%
Cheiro Fal%{;fulciu 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluicdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 00%
Aluminio ual Al 200 157 15,7 1 1 100,0% 0 00%
Clostridium Perfringens UFCI100mL 0 0 1 1 100,0% 0 00% |

Ferro uall Fe 200 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 05 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
[Antiménio ugll Sb 5 <10 <10 1 1 1000% 0 00%
Arsénio uolL As 10 <10 <10 1 1 100.0% 0 00%
Benzeno nal 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
« Benzo{ a ) pireno nal 0,01 < 0,0050 <0,0050 1 1 100.0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,01 0,01 1 1 100.0% 0 0,0%
|Bromatos pall BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cadmio pall Cd 5 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Célcio mg/L Ca we 242 242 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo pall Pb 10 <10 <10 1 1 100.0% 0 0.0%
Cianetos uall Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0028 0,0028 1 1 100,0% 0 0,0%
Cromio ual Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano o/l 3 < (0,750 <0,750 1 1 100.0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaC03 == 923 923 i 1 100.0% 0 0,0%
[Enterococos UFC/100mL 0 0 0 T 1 1000% 0 0.0%
mgll. Fe 1,5 < 0,200 < 0,200 1 1 100,0% 0 0,0%
ma/l Mg - 6,920 6920 1 1 100,0% 0 00%
nafl Ha 1 <0,010 <0010 1 1 100,0% 0 00%
pall Hi 20 <20 <20 1 i 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 01 <0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 0.0%

- Fluoranteno pall 04
- Benzo( b ) fluoranteno ual 0, <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno pall 5 <0,020 <0020 1 1 100,0% 0 00%
- Benzof ght ) perileno uoll A <0,020 <0020 1 i 100,0% 0 0.0%
-Indeno (1,2,3-cd ) pireno poll A <0,020 <0020 1 1 100,0% 0 0.0%
Pesticidas organoclor.: ual 5 <015 <015 1 1 100,0% 0 00%
- Diurdo pall Al <0,050 <0,050 i 1 100,0% 0 0.0%

- Linurdo pall Al
- Terbutilazina uol 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Deselilterbutilazina gl 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 00%

- Dimetoato pol 0,1
Selénio nol Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cloretos mgfL CI 250 32 32 1 1 100.0% 0 0.0%
Tetracloroeteno uol 10 <0,20 <0.20 i 1 100.0% 0 0,0%
Tricloroeteno uoll 10 <010 <010 i 1 100,0% 0 0,0%
|Trihalometanos: uol 100 17,70 17,70 1 1 100.0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) uoll 100 856 856 i 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano uol 100 546 548 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ugl 100 342 342 i 1 100.0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pofll 100 028 028 1 1 100,0% 0 00%
Sddio mg/L Na 200 144 144 1 1 100,0% 0 0,0%
[Sulfatos mg/L S04 250 130 130 1 1 100,0% 0 00%
Radéo BglL 100 <100 <100 1 1 100,0% 0 0,0%
JAlfa Tolal BglL 05 <0.04 <004 1 1 100,0% 0 0.0%
Beta Tolal Bgl 1 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 65 65 100.0% 0 00%

Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Funchosa de Baixo 18042018
Fontanério da Furchosa de Baixo 200672018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n,° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
5 ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA
" " s Valores Obtidos N.° de Anédlises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efetuadas | Previstas | % N° %
IDesinfeo ante Residual mg/L Cl nea 09 04 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 00%
Bactérias coliformes UFCI{00mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0,0%
Azoto Amonlacal mg/L NH4 0,5 <(,12 <012 1 1 00,07 0 0,0%
N.° de colonlas a 22° C UFC/mL _n 0 0 1 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCimL .- 0 0 1 1 100,0% 0 00%
[Condutividade uslem 2500 900 200 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L F{CO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
pH unid. de pH 65<pH <9.0 75 75 1 1 100,0% 0 00%
Manganés pofl Mn 50 <050 <050 1 1 100.0% 0 0.0%
Nitratos mg/L. NO3 50 5 5 1 1 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mglL 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator dilul¢do 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
ISabor Fator dilulgio 3 <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 06 06 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pall Al 200 <50 <50 00,0% 0 0.0%
IClostridium Perfringens UFC/00mL 0 0 0 00.0% 0 0.0%
Ferro ual Fe 200 32 32 00,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L. NO2 05 <01 <04 00,0% 0 0,0%
Antiménio pgl Sb 5 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénlo ual As 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Benzeno ol 1 <(,20 <020 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{a ) pireno pall. 001 <0,0050 <0,0050 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,02 0,02 i 1 100,0% 0 00%
Bromatos uafl Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio ugll Cd 5 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 00%
Célcio mglL Ca e 465 465 1 1 100,0% 0 00%
Chumbo ngl Pb 1 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos ual Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/l. Cu 2 00041 0,0041 1 1 100,0% 0 00%
Cromio ugll Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano ugl 3 < 0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 s 3960 3960 1 1 00.0% 0 0,0%
[Enterococos UFC/{00mL 0 0 0 1 1 00,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 1,5 0274 0,274 1 1 00.0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg “ee £6,300 65,300 1 1 100,0% 0 0,0%
Merciirio uall Hg ] <0,010 <0,010 1 1 100,0% 0 0,0%
[Riquel uall Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 00%
Hidrocarb. aroméat. Polic: pall 0,1 <0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno pal 0,1
» Benzo( b ) fluoranteno pal 0,1 <0020 < 0,020 1 1 100,03 0 00%
+ Benzo( k) fluoranteno pgll 0,1 < (0,020 <0.020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghl ) perileno uafl 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 00%
- Indeno (1,23-cd ) pireno __uol 0,1 <0.020 <0,020 1 i 100.0% 0 0.0%
Pesticldas organoclor.: yall 05 <0,15 <0,15 1 1 100,0% 0 0,0%
= Diurdo pall 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
= Linurdo nall 0,1
- Terbutilazina uoll 01 <0,050 <0,050 i 1 100,0% 0 00%
- Desetilterbutilazina uoll 01 <0,050 <0050 i 1 100.0% 0 0.0%
- Dimetoato pall 01
ISelénio ugl. Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Cloretos mglL Cl 250 87 87 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno uoll 10 <020 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno uall 10 <010 <0,10 1 i 100,0% 0 00%
Trihalometanos: uofl 100 6,87 6,87 1 1 100,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) pol 100 <010 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano uafl 00 042 012 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pafl 00 099 0,99 1 1 100,0% 0 0.0%
= Tribromometano (Brom.) pal. 00 5.76 576 1 1 100,0% 0 0.0%
Sadio mafL Na 200 738 738 1 1 100,0% 0 00%
Sulfatos mg/l 804 250 400 400 1 1 100,0% 0 00%
Radio BglL 100 <10,0 <10,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Alfa Total BalL 05 <004 <004 1 1 100,0% 0 0,0%
|Beta Total BglL 1 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 00%
Dose Indicativa msy 04 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
I TOTAL 65 65 100,0% 0 00%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontznério da Mon's da Esada 040472018
Fonlanério de Mon'e da Esrada 030372018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parimelro Ponlo Data Causa Medidas Coirelivas
Castro Marim, 20 de Agosto de 2018 30



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 2.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Abra 30 Jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FERNAO GIL
z " 5ys Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
IL Parédmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) s Eretuadas | Previstas % Ne %
Desinfectante Residual mglL Cl - 06 02 2 2 100.0% 0 00%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 1(20% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NHé 0,5 <0,12 <012 1 100.0% 0 0%
N.° de colonlas a22° C UFGImL e 2 2 1 100.0% 0 0%
N.? de colonias a 37° C UFCImL =es 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uslem 2500 1200 1200 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
pH unid. de pH 65<pH<90 7.6 76 1 1 100,0% 0 0,0%
[Manganés uglL Mn 50 8.75 875 1 1 1000% 0 0.0%
Nitratos mg/l NO3 50 12 12 i 1 100.0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1.0 1,00 1 1 100.0% 0 0,0%
Chelro Fator dilui¢io 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Szbor Fator diluigio 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 00%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pal Al 200
Clostridium Perfringens UFCJ100‘I_11'L 0
Ferro uofl Fe 200
Nitritos mafl NO2 05
[Antiménio uol Sb 5
Arsénlo uo/l As 10
[Benzeno uol 1
- Benzo{ a ) pireno poll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pall. BrO3 10
Cadmlo nalL Cd 5
Cilcio molL Ca ree
Chumbo o/l Pb
Cianetos pall Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio poll Cr 50
1,2 - dicloroetano uall 3
Dureza Total mgfL CaCO3 wes
IEnlemcocos UFC/100mL 0
Iﬂmrelos mglL Fe 15
Magnésio mg/L Mg ana
IMercﬁrio ua/l Ha 1
Niquel ual Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pal 01
- Fluoranteno __nall 01
- Benzo{ b ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo{ k) fluoranteno _ pall 0
» Benzo{ ghi ) perileno pall 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno uall 04
[Pesticidas organoclor.: uall 05
- Diurdo uall 01
« Linurdo uofl 01
- Terbutilazina uall 0d
« Desetilterbutilazina pall. 01
- Dimetoalo ol 01
Selénio __uafl Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
Tetracloroeteno uall 10
Tricloroeteno uall 10
Trihalometanos: uall. 100
- Triclorometano {Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano uall. 100
- Dibromoclorometano _ngft 100
- Tribromometano (Brom.) pafl 100
|Sédio mgfL Na 200
Sulfatos mall 04 250
Radio BqlL 100
Alfa Total BglL 05
Beta Total BaglL 1
Dose Indicativa mSy 04
TOTAL 18 18 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLKEITA DATA
Fem3o GI 04042018
Fermnao G 06/05/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 20 de Agosto de 2018
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