MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE BAIXO
. . Lo Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %

Desinfectante Residual mg/L Cl . 03 03 2 2 100,0% [i] 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/{100mL 0 0 0 2 2 000%_ 0 0.0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 05 <005 <0,05 00,0% 0 00%
N.° de colonias a22° C UFCImL ie- 53 53 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a37°C UFC/mL e 18 18 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSicm 2500 258 258 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor_ mg/L PICO 20 <5 <5 i 1 100.0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH <90 74 74 | 1 100,0% 0 00%
Manganés gl Mn 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
Nitratos mg/L HO3 50 <2 <2 i 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mglL 02 5 0.8 080 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Falor diluicdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigio 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pgll Al 200 < 50 <50 1 1 100.0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Ferro ugl Fe 200 <50 <50 1 1 100,03% 0 0,0%
Nitritos ma/L NO2 0,5 <002 <002 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio pall Sb 5 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Arsénio uglL As 10 <2 <2 1 1 100,03 0 0,0%
Benzeno uglL 1 <020 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ a) pireno ugl 0,01 < 0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/l B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos ugll BrO3 10 <50 <50 1 1 100.0% 0 0,0%
Cadmio ugl Cd 5 <040 <040 1 1 100.0% 0 0.0%
Célcio mglL Ca s 26,0 260 1 1 100.0% 0 0,0%
IChumbo uall Pb 10 <30 <30 1 1 100.0% 0 0.0%
Cianetos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 1000% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 <0010 <0,010 1 1 100,0% 0 0.0%
Cromio pal Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano ng/l 3 <0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 == 1100 1100 1 1 100,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 <040 <040 i 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg .- 10,000 10,000 1 1 100,0% 0 0.0%
Mercirio ugh Hg 1 <002 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Niguel nalL Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromat. Polic: ngl 04 <002 <002 1 1 100,0% 0 00%

- Fluoranteno na/l 01
- Benzo{ b ) fluoranteno ugh 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k) fluoranteno pafl 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno ugl 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno nall 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%

Peslicidas organoclor.: ugl 0,5
- Diurdo nall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 00%
= Linurdo ugl 0,1 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
« Terbutilazina ngll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
« Desetilterbutilazina ngh 0,1 <0,050 <0.050 1 1 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato nall 04
Selénio pgll Se 10 <2 <2 1 1 100,0%, 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 33 33 1 i 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno ugl 10 <020 <0,20 1 i 100,03 0 0,0%
Tricloroeteno g/l 10 <0410 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: uglh 100 44,30 44,30 1 i 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) ualL 100 10,30 1030 1 i 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano ugll 100 14,60 14,60 1 i 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano uglt 100 15,00 15,00 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pall 100 440 4,40 1 i 100,03 0 0,0%
Sodio mg/L Na 200 190 19.0 i 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mglL S04 250 16,0 16,0 1 1 100,0% 0 0,0%

Radio BaglL 100
Alfa Total Bg/lL 0,5 < 0,04 < 0,04 1 i 100,03 0 0,0%

Beta Total Bg/lL 1
Dose Indicativa mSv 04 <01 <01 1 i 100,0% 0 0.0%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanrio de Porte!a Aka de Balwo 07/10/2020
Fonlanério da Porte!a Aka de Balxo 02i12/2020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Dala Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021 25




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE CIMA
% N ; Valores Obtidos N.° de Anlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méaximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %

Desinfectante Residual mg/L Cl - 02 0.2 2 2 100,0% 0 0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 2 100,0% 0 0%
Coliformes totais UFC/00mL 0 0 0 2 00,0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal magiL NH4 0,5 < (0,05 < 0,05 00,0% 0 0,03
N.2 de colonias a22°C UFCImL = 48 48 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFC/mL .- 13 13 1 i 100.0% 0 0,0%
Condutividade pSlem 2500 273 273 1 i 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 7.2 1.2 1 i 100,0% 0 0,0%
IManganés g/l Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 e 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1.0 1,00 1 1 100.0% 0 0,0%
Cheiro Fator dilui¢do 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100.0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 <07 <07 1 1 100.0% 0 0,0%
Aluminio uaflL Al 200 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0_ 0 1 100,0% 0 00%
Ferro ng/L Fe 200 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 05 <002 <002 i 1 100.0% 0 00%
Antiménio ugll Sh 5 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Arsénio _ pofl As 10 <2 <2 1 1 1000% 0 00%
1Benzeno poll 1 <0,20 <0,20 i 1 100.0% 0 0,0%
- Benzof a ) pireno pgl 0,01 <0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 4] 0.0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100.0% 0 0,0%
Bromatos pafl Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio uglh Cd 5 <040 <040 1 1 100.0% 0 0,0%
Calcio mgfl Ca === 250 250 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo palL Pb 10 <30 <30 1 1 100.0% 0 0,0%
Cianetos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0,010 1 1 100.0% 0 0,0%
Crémio pail Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano 1018 3 <0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 T 1100 1100 1 1 100,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/H00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 1,5 <040 <040 1 i 100,0% 0 0.0%
Magnésio mg/L Mg -- 10,000 10,000 1 1 100,0% 0 0,0%
Merciirio pafl Hg 1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Niquel paoll Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 0,1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%

- Fluoranteno uglh 0.1
- Benzo{ b ) fluoranteno uof 041 < 0,020 < 0,020 1 1 100,03 0 0,0%
« Benzo( k) fluoranteno ugl 0,1 <0,020 <(0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno pgll 0,1 <0,020 <0,020 1 i 100,034 0 0.0%
« Indeno (1,2,3-¢d ) pireno uall 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%

Pesticidas organoclor.: o/l 0,5
« Diurdo ugll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 i 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pall 0,1 <0,050 <0,050 1 i 100,0% 0 00%
- Terbutilazina pgll 01 < (0,050 < (0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Deselifterbutilazina polL 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%

- Dimetoato ugh 0,1
Selénio pgll Se 10 <2 <2 1 1 100,03 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 38 38 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno ugll 10 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno ungll. 10 <010 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: gl 100 4390 43,90 1 1 100.0% 0 0,0%
= Triclorometano (Clorof.) ugh 100 8,02 802 1 1 100,0% 0 0.0%
+ Bromodiclorometano poll 100 14,50 14,50 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano gl 100 16,70 16,70 1 1 100.0% 0 0,0%
- Tribromemetano (Brom.) ugl 00 4,65 465 1 1 100,0% 0 0,0%
Sédio mg/L Na 200 260 28,0 i 1 100.0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L 804 250 16,0 16,0 1 1 100,0% 0 0,0%

Radao Bg/L 100
Alfa Total BglL 05 <004 < 0,04 1 1 100,0% 4] 0.0%

Beta Total BolL 1
Dose Indicativa m8v 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 4] 0,0%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério d2 Portela Afa da Cima 07/10/2020
Fontanirio d2 Portsta Ata da Gima 021272020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Dala Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021 26




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CABACINHOS
N . . Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % e %
Desinflectante Residual mglL Cl e 05 04 2 2 00.0% [1] 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0,0%
Coliformes tolais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <0,05 <005 1 100.0% 0 0,0%
N2 de colonias a 22° C UFCImL se 7 7 1 100.0% 0 0,0%
N.° de colonias a37°C UFCImL .u = 3 3 1 1 100.0% 0 0,0%
Condutividade puslem 2500 1866 1866 1 1 100.0% 0 0.0%
Cor mglL PCO 20 <5 <5 1 1 1000% 0 0.0%
oH unid. de pH 65<pH<9,0 75 75 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés uglL Mn 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 i 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mgil 02 5 08 0,80 i 1 1000% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigio 3 <3 <3 i 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigio 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Turva¢io UNT 4 <07 <07 i 1 100,0% 0 00%
Aluminio ng/L Al 200 <50 <50 i i 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 i i 100.0% 0 0.0%
Ferro pgl Fe 200 <50 <5) i i 100,03% 0 0.0%
Nilritos mg/L NO2 05 < 0,02 <0,02 i 1 100,0% 0 00%
Antiménio poll Sb 5 <1 <1 1 i 100,0% 0 0.0%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 i 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno noll 1 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ a) pireno poll 0,01 < 0,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 <072 <02 1 1 100,03 0 0.0%
Bromatos uall BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio ugl Cd 5 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Calcio mg/L Ca - - - 77.0 770 1 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo pall Pb 1 <30 <30 1 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos ugh Cn 50 <10 <10 { 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mgfl Cu 2 0,0230 0,0230 1 1 100.0% 0 0,0%
Cromio pal Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano poll 3 <0,750 <0,750 1 1 100.0% 0 0,0%
Dureza Tolal mg/L CaC0O3 “.n 90,0 20,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 [i 1 1 100.0% 0 0,0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 0,450 0450 1 1 100.0% 0 0,0%
Magnésio mgfL Mg = 170,000 170,000 1 1 100.0% 0 0,0%
Mercirio pal Hg 1 <(,02 <(,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Niquel ualL Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pg/l 0,1 <0,02 <0,02 1 1 100.0% 0 0,0%
- Fluoranteno pofl 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno ug/ll 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno pg/l 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno ol 0,1 <0,020 <(,020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno poll 01 <0,020 <0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
Peslicidas organoclor.: uglL 05
- Diurdo poll 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100.0% 0 00%
- Linurdo pgll 01 < 0,050 < (0,050 1 1 100.0% 0 00%
- Terbutilazina nal 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina pglL 01 <0,050 < (0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato pol 0.1
1S¢elénio ugll Se 10 <? <2 1 1 100,0% 0 00%
Cloretos mg/L Cl 250 261 261 1 1 100.0% 1 100,0%
Tetracloroeteno pglL 10 <(,20 <0,20 i 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno nall 10 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalomelanos: pofl. 100 3,87 387 1 1 100.0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) polL 100 0,11 011 1 1 100.0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano nall 100 <010 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano poll 100 0,28 0,28 1 1 100.0% 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) ol 100 348 348 1 1 100,0% 0 0.0%
ILWO mg/L Na 200 1300 130,0 1 1 100,0%, 0 0,0%
Sulfatos ma/L S04 250 980 280 1 i 100,0% 0 0.0%
IR_adéo Ba/l 100
Alfa Total BglL 05 <004 <0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
Beta Total BalL 1
Dose Indicativa m8v 01 <01 <01 1 1 100.0% 0 0,0%
TOTAL 63 63 100.0% 1 1.6%
Taxa de Cumprimento 98,4%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandrio d2 Cabacinhos 2110/2020
Fontanario da Cabacinhas 0812/2020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Clrelos 01 2111072020 Cara'eristicas natura's da origem de dqua Abastecimanto aternatvo temporério

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 3 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE CIMA
" S . Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA Analises > VP
Parametros Unldacies Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas %_ N.° %

Desinfectante Residual mg/L Cl =es 05 05 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <005 <005 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 22°C UFCImL 1o 0 0 i 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37 C UFCImL se- 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 258 258 1 i 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0.0%
H unid. de pH 65<pH<9,0 82 82 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés pg/lL Mn 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 00%
Nitratos mg/l. NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mgfl 02 5 07 070 1 1 100.0% 0 00%
'%ro Fator diluigio 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 08 08 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio pall Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/H00mL 0 0_ 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro pal Fe 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L HO2 05 <0,02 <0,02 1 1 100.0% 0 0.0%
[Antiménio uall Sh 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ng/ll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno nall 1 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo(a ) pireno pgll 0,01 <0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos ugh Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cédmio nglL Cd 5 <0,40 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Calcio mg/L Ca s 220 220 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo pafl Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos uglL Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0010 1 1 100,0% 0 0,03%
Cromio ugh Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pail 3 <0,750 <(0,750 1 1 1000% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaCO3 sa 90,0 90,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFCi100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L. Fe 15 <040 <040 1 i 100.0% 0 0,0%
IMagnésio mglL Mg aan 9,000 9,000 1 1 100.0% 0 0.0%
IMercirio ugh Hg 1 < 0,02 < 0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
INiquel pafl Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pgfl 0.1 <0,02 <0,02 1 1 100,03 0 0.0%

- Fluoranteno ugi 0,1
- Benzo{ b) fluoranteno gl 0,1 <(,020 < 0,020 1 i _1000% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno nalL 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100.0% 0 0.0%
- Benzo{ ghi ) perileno nall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i __100.0% 0 0,0%
- Indeno { 1,2,3-cd ) pireno ngil 0,4 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%

Pesticidas organoclor.: ol 05
- Diurao ugl 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo nafl 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,03 0 0,0%
= Terbutilazina pal 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina pal 0,1 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0.0%

- Dimetoato pgiL 04
|Selénio ugh Se 10 <2 <2 1 1 100,03% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 3 3 i 1 100.0% 0 0,0%
Tetracloroeteno pgfl 10 <020 <0,20 i 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pgll 10 <0,10 <0,10 i 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pgll 100 5640 56,40 1 i 100.0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) pagll 100 19,60 19,60 i 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano pg/l 100 14,40 14,40 1 1 100,0% 4] 0,0%
- Dibromoclorometano pafl 100 18,00 18,00 i 1 100.0% 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) pall 100 445 4,45 1 1 100.0% 0 0,0%
JS6dio ma/l Na 200 18,0 18,0 1 1 100,0% 0 0,0%
ISLIfatos mg/L S04 250 14,0 14,0 1 1 100,0% 0 0,0%

Radao Bgl 100
Alfa Total BglL 05 <004 <004 1 1 100,0% 0 0,0%

Beta Total Bg/l 1
Dose Indicativa mSv 04 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério dz Funchosa da Cima 211072020
Fontanério d2 Funchesa da Cima 091122020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da égua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE BAIXO
4 : sk Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anélises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo 1 Minimo | Efetuadas | Previstas % e o
Desinfectante Residual mg/L Cl e- 06 04 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0_ 2 2 00,03% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,05 <0,05 i 1 00,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22°C UFCimL .- 96 96 i 1 00,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37°C UFCimL -- 18 18 1 1 100,0% Q 0,0%
Condutividade uSicm 2500 296 295 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<9,0 87 87 1 1 100,0% 0 00%
Manganés g/l Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 1000% 0 0.0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <05 <05 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigao 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 00%
Sabor Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100.0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 11 1,1 1 1 100,0% 0 00%
Aluminio pgil Al 200 <50 <50 1 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/00mL 0 0 1 1% 0% 0 0.0%
IFerro ng/L Fe 200 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 05 <002 <0,02 1 100,0% 0 0,0%
Antimonio pgll 8b 5 <10 <10 1 1 100.0% 0 00%
Arsénio pgll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno pgll 1 <020 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ a ) pireno pal 0,01 <0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 i 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos ngll BrO3 10 6,0 6,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Cédmio ug/l. Cd 5 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Célcio myglL Ca == 290 290 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo ugl Pb 10 <30 <30 1 1 100.0% 0 0,0%
Cianetos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0010 < 0,010 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio uglL Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pgl 3 < 0,750 < 0,750 1 i 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 s 1100 110,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Imretos mg/L Fe 1,5 <040 <040 1 1 100,05 4] 0,0%
Fagnésio ma/L Mg ... 9,000 9,000 1 1 100,0% 4] 0.0%
Mercirio pal Hg 1 <002 <002 1 1 100,0% 0 0.0%
IN_fqgeI uglL Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pagl 0,1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno pafll 01
- Benzo{ b ) Aluoranteno pall 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno pal 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 00%
= Benzo{ ghi ) perileno pal 0,1 < (0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0.0%
- Indeno ( 1,2.3-cd ) pireno nal 0,1 < 0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 00%
|Pesticidas organoclor.: pafll 05
| - Diurao pall 0,1 < 0,050 < 0,050 i 1 100,0% 0 00%
- Linurdo pall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Terbutilazina pal 0,4 < 0,050 < 0,050 i 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina pal 0,1 < 0,050 < 0,050 i 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato poll 01
|Selénio 1ol Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 35 35 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno pal 10 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
Tricloroeteno pgll 10 <010 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pal 100 32,00 3200 1 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) poll 100 556 556 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pal 100 7,65 7.65 1 1 100,0% 0 0,0%
+ Dibromoclorometano poll 100 1220 12.20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) pafll 100 6,64 6,64 1 1 100,0% 0 0,0%
|Sodio mg/L Na 200 210 210 1 1 100.0% 0 0,0%
[Sulfatos mg/l 504 250 160 16,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Radio BagflL 100
|Nfa Total BglL 05 <0,04 <(0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
Bela Total _Ball 1
Pe Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 00%
TOTAL 63 63 100.0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandria da Funchosa de Baito 2111072020
Fonlanério de Funchosa ds Baito 09/12/2020
INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021 29




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLOQ ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anlises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA
u . - Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N° %
Desinfectante Reslidual mg/L Cl --- 0.6 04 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Coliformes totais UEC/100mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0.5 <0,05 <005 1 1 00,0% 0 0,0%
N.? de colonias a22°C UFCIimL .- 15 15 i 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL == 10 10 i 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSlem 2500 1867 1867 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PiICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 00%
rg_H unid. de pH 65<pH<9,0 75 7.5 1 il 100,0% 0 0.0%
Manganés nall Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 i 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mgfl 02 5 08 080 1 1 100,0% 0 00%
Chelro Fator diluigao 3 <3 <3 1 1 100,0%, 0 0.0%
|Sabor Fator dilui¢do 3 1 0,70 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagao UNT 4 0.8 08 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio uglL Al 200 <50 <50 1 00,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 1] 0_ 1 00.0% Q 0.0%
Ferro ugl Fe 200 <50 <50 1 00,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 05 <0,02 <0,02 1 00,0% 0 0,0%
Antiménio pgl Sh 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénlo pgl As 10 <2 <2 i 1 100,0% 0 0,0%
|Benzeno ol 1 <020 <020 1 1 1000% 0 0.0%
- Benzo( a ) pireno [T 0,01 <(0,0050 <(,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mglL B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 0.0%
§Bromatos o/l BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cédmio uglL Cd 5 < 0,40 <040 1 1 100,0% 0 0.0%
Célcio mg/L Ca se- 770 77,0 1 1 100,0% 0 0.0%
IChumbo pgll Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos nug/ll Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mglL Cu 2 <0010 | <0010 1 1 100,0% 0 0.0%
Cromio ngfl Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
1,2 - dicloroetano pgl 3 <(),750 <(),750 1 1 100,0% 0 00%
Dureza Total mg/L CaC03 .- 2000 000,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Enterococos UFCi100mL 0 0 0 1 1 100.0%, 0 0.0%
Fluoretos mg/L Fe 1,5 0420 0,420 i 1 100,0%. 0 0,0%
Magnésio mafl Mg == 180,000 180,000 i 1 100,0% 0 0.0%
Mercdrio ngfl Hg i <(,02 < 0,02 i 1 100.0% 0 0,0%
Niquel pgll Ni 20 <50 <50 i i 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 01 <002 <0,02 i 1 100.0% 0 0,0%
- Fluoranteno ol 01
- Benzo( b) fluoranteno pall 01 < 0,020 < 0,020 1 i 100.0% 0 0,0%
- Benzo(k ) fluorantenc pall 0, <0,020 <0020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno pgll 0, < (0,020 < 0,020 1 1 100.0% 0 0,03
- Indeno ( 1,23-cd ) pireno pall 0, <0020 < 0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pgll 05
- Diurdo pall 0,1 <0050 <0050 1 1 100,0% 0 0.0%
= Linurdo pa/l. 0.1 < 0,050 < 0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Terbutilazina pgll 0,1 <0050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pall 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato ugl 01
Selénio ug/. Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 250 250 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno ngll 10 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pgl 10 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalomelanos: pnoll 100 322 322 1 1 100,0% 0 00%
- Triclorometano (Clorof.) pgl 100 0,13 0,13 1 1 100,0% 0 00%
- Bromodiclorometano pgll 100 <0,10 <0,10 1 i 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ugh 100 0,14 0,14 1 1 100,0% 0 00%
= Tribromometano (Brom.) unall 100 295 295 1 1 100,0% 0 0.0%
Sodio mg/L. Na 200 1200 120,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos _mg/lL S04 250 98.0 98,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Radio Ba/L 100
Alfa Total Ball 05 <0,04 <0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
Bela Total BglL 1
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 6_3 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério da Mon's da Estrada 211072020
Fontznério da Mon's da Estada 0211272020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FERNAO GIL
N ; s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) [—per Minimo_| Efeluadas | Previstas % o %
Desinfectante Residual mg/L Cl - 04 03 2 2 100.0% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 00%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <005 <005 1 i 100.0% 0 0.0%
N.° de colonias a22°C UFCImL - - - 10 10 1 i 100.0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL === i 8 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSlem 2500 248 246 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 77 7.7 1 1 100.0% 0 0.0%
Manganés pg/L Mn 50 120,00 120,00 1 1 100,0% i 100.0%
Hitratos mgiL NO3 50 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Oxidabilidade mgiL 02 5 06 0,60 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigio 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator dilui¢do 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio nglL Al 200 <50 <50 1 00,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/{00mL 0 [i] 0 1 00,0% 0 0.0%
Ferro Fe 200 <50 <50 1 00,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 05 < 0,02 <0,02 1 1 00.0% 1] 00%
Antiménio gl 8b 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 00%
Arsénlo g/l As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno pgl 1 <020 <020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Benzof a ) pireno poll 0,01 < (,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B i <02 <02 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos pall BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio gl Cd 5 < (0,40 <040 1 1 100,0% 0 0.0%
Calcio mg/L Ca s 220 220 1 1 100,03% 0 0,0%
Chumbo uglL Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos ugl Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Cobre mg/L Cu 2 < 0,010 <(,010 1 i 100.0% 0 0.0%
Cromio ungl Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pgll 3 <0,750 <(,750 1 1 100,0% 0 0.0%
.pureza Total mg/L CaCO3 - - 90,0 20,0 1 1 100,03 0 0,0%
Enterococos UFC/00mL 0 0 0 1 i 100,05 0 0,0%
Fluoretos mgll Fe 15 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio ma/L W . 9,000 9,000 1 i 100,0% 0 0,0%
Mercirio ug/l Hg 1 <002 <0,02 1 1 100.0% 0 0,0%
Hiquel pall Ni 20 <50 <50 1 i 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: uglL 01 <002 < 0,02 1 1 100.0% 0 0,0%
+ Fluoranteno pall 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pgll 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno pa/l 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100.03% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno uall 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
-Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: ugl. 05
- Diurdo pall 0, <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo pa/l 0, < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Terbutilazina pgll 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100,03 0 00%
- Desetilterbutilazina pall 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato ugl 0,1
Selénio ugll Se 10 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 32 32 1 1 100,0% 0 00%
Tetracloroeteno nafl 10 <020 <0,20 i 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno ol 10 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalomelanos: nall 100 82,90 82,90 1 1 100,0% 0 00%
- Triclorometano {Clorof.) pgll 100 3340 33,40 i 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano pal 100 2550 2550 1 1 100.0% 4] 0,0%
- Dibromoclorometano ual 100 19,50 19,50 i 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) g/l 100 4,52 4,52 i 1 100,0% 0 0.0%
Sodio ma/l. Na 200 17,0 17,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos _mg/L §04 250 15,0 15,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Raddo Bg/L 100
Alfa Total Ba/lL 0,5 <0,04 <004 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total Ba/L 1
rDose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 63 _1000% 1 1,6%
Taxa de Cumprimento 934%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Femao Gi 1411072020
Femao Gi 02/1272020

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Mzanganés

0f

141072020

Carateristicas naturals da origem da dqua

Abastecimento a%ernafvo lemporério

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALFARROBEIRA
" o Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parédmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) ==t e o Preuislas % e %
Desinfectante Residual mglL Cl oo 04 03 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 00%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 < 0,05 <005 1 1 100,0% 0 0,0%
N.? de colonias a 22° C UFCImL v 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCImL s 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade pSlem 2500 253 253 1 1 100.0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 7.6 76 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés paiL Mn 50 <10 <10 i 1 100.0% 0 00%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 i 1 100.0% 0 00%
Oxidabilidade mg/L 02 5 06 060 1 1 100.0% 0 0.0%
Chelro Fator dilulgao 3 <3 <3 1 1 100.0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 00%
Turvacio UNT 4 <07 <07 1 i 100,03 0 0,0%
Aluminio uail Al 200 <50 <50 1 1 00,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 9 0 0 1 1 00,0% 0 0.0%
Ferro Fe 200 <50 <50 1 1 00.0% 0 0.0%
Hitritos mo/L NO2 05 <002 <0,02 1 1 00,0% 4] 00%
Antimdnio pall Sb 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno ugll 1 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 0.0%
« Benzo( a ) pireno pall 0,01 <0,0050 < (,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 <02 <(,2 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos pg/L BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cadmio pafl Cd 5 <040 <040 1 1 100,0% 0 0.0%
Calcio mg/L Ca --- 22,0 220 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo pall Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0,010 1 1 100,0%. 0 0,0%
Crémio ugiL Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano pgll 3 <0,750 <0750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 . 90,0 900 1 1 100.0% 0 0,0%
UFC/M00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
mg/L Fe 15 <040 <040 1 1 100.0% 0 00%
mg/L Mg nue 8,000 9,000 1 1 100,0% 0 00%
ugl Hg 1 <002 <002 1 1 100,0% 0 0.0%
[Niguel ugh Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
[Hidrocarb. aromat. Polic: pgl 0,1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno ugll 0,1 .
- Benzo( b) fluoranteno ugl 0,4 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
= Benzo{ k) fluoranteno gl 0,1 <0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ght ) perileno ugl 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100.0% 0 00%
- Indeno { 1,2,3-¢d ) pireno I 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: ugl 0,5
= Diurdo nall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pol 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
= Terbutilazina ualL 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina ugl 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato ugh 0.1
Selénio pal Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 32 32 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno ugh 10 < (0,20 <020 1 1 100.0% 0 0,0%
Tricloroeteno poll 10 <0,10 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: uol 100 82,20 8220 1 1 100.0%. 0 0.0%
= Triclorometano (Clorof.) pall 100 3340 3340 1 1 100,0% 0 00%
- Bromodiclorometano ol 100 2550 2550 1 1 100.0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano polL 100 19.50 19,50 1 1 100.0% 0 00%
- Tribromometano (Brom.) poll 100 452 4,52 1 1 100,0% 0 00%
Sodio mg/L Na 200 17,0 170 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L 04 250 15,0 150 1 1 100,0% 0 0,0%
Radio BglL 100
Alfa Total BglL 05 <0,04 < 0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa msv 01 <01 <01 1 i 100,0% 0 0,0%
TOT. L 63 63 100,0% 1] 0.0%
Taxa de mrimenlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério ds AfarrcheTa 14/1072020
Fentandrio de A¥arrcbera 02/12/2020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Caslro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIA DA ARRAIA
A P sk Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Andlises > VP
Parimetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Mximo |_Minimo | Efeluadas | Previstas % N° %
Desinfectante Residual mg/L Cl --- 04 03 2 F] 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFCH00mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal _ mg/L NH4 05 <005 <005 1 1 00,0% 0 0.0%
N.° de colonlas a22°C UFCimL - 10 10 1 1 00,03 0 00%
M.° de colonias a37°C UFCImL = 8 8 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 248 246 1 1 100,0% 0 00%
Cor mg/L. P{ICO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 7.7 7.7 1 i 100,0% 0 0,0%
IManganés gl Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 19 19 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 07 0.70 1 1 100.0% 0 0,0%
[Cheiro Fator diluicdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluicdo 3 <3 <3 1 1 100.0% 0 0,0%
Turvacao UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pgll Al 200 <50 <50 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 100,0% 0 0.0%
Ferro Fe 200 <50 <50 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 0,5 <0,02 <0,02 100,0% 0 0,0%
Antiménio pgl Sb 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio noll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 00%
Benzeno pgl 1 <020 <020 1 i 100.0% 0 0,0%
- Benzo{ a) pireno pall 0,01 < 0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mygll. B 1 <02 <02 i 1 100.0% 0 0,0%
Bromatos pglL Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Cadmio uglt Cd 5 <040 <040 i 1 100.0% 0 0,0%
Calcio mg/L Ca s 220 22,0 i 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo pgl Pb 10 <30 <30 i 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos gl Cn 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0010 1 1 100,0% 0 0,0%
Cromio pgl Cr 50 <10 <10 1 1 100,0%. 0 0,0%
1,2 - dicloroetano ugl 3 < 0,750 <0750 1 1 100.0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaC03 --- 20,0 90,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mg/L Fe 15 <040 <040 1 1 100,0% Q 0,0%
Magnésio mg/L Mg -- 9,000 9,000 1 1 100,0% 0 0,0%
ﬂercilriu pal Hyg 1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Niguel pa/L Hi 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromat. Polic: ugl I <002 <0,02 1 1 1000% 0 0.0%
« Fluoranteno pal 0,
- Benzo{ b ) fluoranteno ugl 0, <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno poll A < 0,020 <0,020 i 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno ugll A <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
«Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugll ; <0,020 < 0,020 1 1 100.0% 0 00%
Pesticidas organoclor.: pugll 5
- Diurdo pgl A <0,050 <0,050 1 i 100,0% 0 0.0%
« Linurdo ng/ll 0.1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Terbutilazina ng/ll 0,1 <0,050 <(,050 1 i 100,03 0 0.0%
- Desetilterbutilazina pg/ll 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
« Dimetoato na/ll 0,1
Selénio ugll Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 32 32 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno uglL 10 <020 <020 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pa/l 10 <0,10 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pa/ll 100 6540 65,40 i 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) pall 100 24,80 24,60 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pa/l 100 20,30 20,30 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano pa/L 100 16,50 16,50 i 1 100,0% Q 0,0%
= Tribromometano (Brom.) pgll 100 3,80 380 i 1 100,0% 4] 0,0%
Sodio mg/L. Na 200 17,0 17,0 1 1 100.0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 15,0 150 1 1 100,0% 0 0,0%
Radio BglL 100
Alfa Total BaglL 0,5 <004 <004 1 1 100,0% 0 0.0%
Beta Total BglL 1
Dose Indicativa mSy 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandrio de Akaria da Araia 14/1072020
Fontanéria da Alcaria da Aaia 02/1212020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Dala Causa — Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MAGOITO
: : s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo |_Minimo | Efeluadas | Previstas % N° %
Fesln fectante Residual mg/L Cl .- 04 03 2 2 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/l NH4 0,5 <005 < 0,05 100.0% 0 0,0%
N.° de colonias a 22° C UFC/mL .- 0 0 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37°C UFC/mL === 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
Condutividade usicm 2500 253 253 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0,0%
eH unid. de pH 65<pH<90 7.7 7 i i 100,0% 0 00%
Manganés pa/l Mn 50 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 i 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mg/L 02 5 09 090 i 1 100.0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100.0% 0 00%
Sabor Fator diluigio 3 <3 <3 i 1 100.0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio ngll Al 200 <50 <50 1 100,0% [1] 00%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 0 0 1 100,0% 0 0,0%
Ferro gl Fe 200 <50 <50 1 100.0% 0 0.0%
Nitritos mg/L HO2 05 <0,02 <002 1 100.0% 0 0.0%
Antiménio pall Sb 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio pgll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno pa/l 1 <020 < 0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( a ) pireno ng/L 0,01 < 0,0050 < (,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100,0%. 0 0,0%
Bromatos ug/l. Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cédmio uglL Cd 5 <040 <040 1 1 100,0%. 0 0,0%
Célcio mg/L Ca ss 220 20 1 1 100,0% 0 00%
Chumbo ng/L Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos uglL Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 < 0,010 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio pgl Cr 50 <10 <10 1 i 100,0% 0 00%
1,2 - dicloroetano pa/ll 3 <0750 < 0,750 1 1 100.0% 0 0,0%
Dureza Total mglL CaC03 .- 90,0 20,0 1 1 100.0% 0 00%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 <040 <040 i 1 100,0% Q 0.0%
Magnésio mgiL Mg - 9,000 9,000 1 1 100.0% 0 0.0%
Mercurio pgll Hg 1 <0,02 <002 i 1 100,0% 0 0.0%
Niquel poll Ni 20 <50 <50 i 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pal 0,1 <002 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno palL 0,1
- Benzo(b ) fluoranteno pal 01 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno pall 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno _ual 01 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pal 0, <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pafl 0,
- Diurdo pall 0,1 < 0,050 < (0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
[ Linurdo ugl 0, <0050 | <0050 1 1 100,0% 0 0.0%
= Terbulilazina gl 0,1 <0050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina poll 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato polt 01
Selénio uglL Se 10 <2 <2 1 1 100,03 0 0,0%
Clorelos mgiL Cl 250 32 32 1 1 100,0% 0 0,0%
| Tetracloroeteno ugll 10 <0,20 < 0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeleno pgll 10 <010 <010 1 1 100.0% 0 0,0%
Trihalometanos: Tt 100 64,50 64,50 1 i 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) pgfl 100 24,40 24 40 1 1 100.0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ngll 100 19,70 1970 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano gl 100 16,60 16,60 1 1 100.0% 0 00%
- Tribromometano (Brom.) nall 100 3,60 380 1 1 100.0% 0 0,0%
Sodio mg/L Na 200 180 18,0 1 1 100.0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 15,0 150 1 1 100.0% 0 0,0%
Radio Bg/L 100
'ﬁfa Total Bg/L 0,5 <004 <004 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total BolL 1
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOT/ L 63 100,0% [1] 00%
Taxa de Cumprimento 1000%
PONTOS DE COLKEITA DATA
Fontanaria de Magoln 14/10/2020
Fontznario da Maga'n 02122020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Correlivas
Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021 3



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLOQ ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE BRENHOSA
P : oo Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramélrico (VF) Méximo | Minimo | Efetuadas | Previsias % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl -e- 04 03 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFCHUOH_'IL 0 0 0 2 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 < 0,05 < 0,05 1 00,0% 0 0,0%
N.° de coloniags a 22°C UFCimL - 55 55 1 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a37°C UFCImL .- 16 16 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 265 265 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 73 73 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés pgll Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/l. NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,0 1,00 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator dilui¢do 3 <3 <3 i 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigao 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvacio UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio uall Al 200 <50 <50 00,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC{100mL 0 0 000% 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 <50 <50 00,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 05 <0,02 <0,02 00,0% 0 0.0%
Antiménio jal Sb 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 00%
Arsénio nglL As 10 <2 <2 i 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno pal 1 <0,20 <020 i 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo{ a) pireno uglt 0,01 < (,0050 <0,0050 1 1 100,03 0 0,0%
Boro mglL B 1 <02 <02 i 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos pal Bro3d 10 <50 <50 i 1 100,0% 0 0.0%
Cédmio pal Ccd 5 <040 <040 i 1 100,0% 0 0.0%
Célcio mg/L Ca .= 250 250 i 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo pall Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianstos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0130 00130 i 1 100,0% 0 0,0%
Crémio ngl Cr B <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano uall 3 < 0,750 < 0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaCO3 - 100.0 100,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFCH00mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 00%
Fluoretos mg/L Fe 15 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,03%
Magnésio mg/L Mg .- 10,000 10,000 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercirio pgl Hg 1 <002 <002 1 1 100,0% 0 0,0%
Niguel unall Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 4] 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pgll 0,1 <0,02 <002 1 1 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno ua/ll. 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno pgl 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
« Benzo{ k ) fluoranteno gl 0,4 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 4] 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno pgll 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
« Indeno { 1,2,3-cd ) pireno ol 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Peslicidas organoclor.: pall 0,5
- Diurdo g/l 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pgl 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Terbutilazina ngll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Deselilterbutilazina ugll 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato no/l. 01
Selénio pgl Se 10 <2 <2 1 1 100.0% 0 0.0%
Cloretos mglL Cl 250 35 35 1 1 100.0% 0 0.0%
Telracloroeteno pgl 10 <020 <0,20 1 1 100,03 0 0,0%
Tricloroeteno nglL 10 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pgl 100 67,80 67,80 1 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) pnoll 100 29,10 29,10 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ngll 100 19,60 19,80 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ugil 100 1520 1520 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pal 100 365 365 1 i 100,0% 0 0,0%
Sédio mgfl Na 200 210 210 1 1 100,0% 0 00%
Sullatos mgll. S04 250 150 150 1 1 100,0% 0 0,0%
Redio BglL 100
Alfa Total BglL 0,5 <0,04 < 0,04 1 1 100,0% 0 0,0%
Bela Total Ball 1
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Brenhosa 07/10/2020
Fontanério de Brenhosa 02/1272020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parémetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 4° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CASA BRANCA
o 2 P Valores Obtidos N.° de Analises (FCQA Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Shrine 1 Miimo | Sieluadas] Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl e 04 03 2 p. 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 00%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0___ 2 2 100.0% 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,05 <005 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a22°C UFC/mL - == 61 61 1 1 100,0% 0 0,0%
I-N 2 de colonias a37° C UFCimL --- 18 18 1 i 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSfcm 2500 265 265 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<90 11 71 1 1 100,0% 0 0.0%
|Manganés ugl Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 06 0,60 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Falor diluigdo 3 <3 <3 1 i 100.0% 0 0.0%
Sabor Fator diluicio 3 <3 <3 1 i 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 <07 <07 1 i 100.0% 0 0,0%
Aluminio uall Al 200 <50 <50 i 1 100,0% 0 00%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0_ 0 i 1 100,0% 0 0.0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 i 1 100,0% 0 0.0%
Nitritos mg/l NO2 05 <0,02 <0,02 i 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio __ ughsb 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 00%
Arsénio uglL As 10 <2 <2 1 1 100.0% 0 0.0%
Benzeno palL i <0,20 <0.20 1 1 100,0% 0 00%
- Benzo{ a ) pireno poll 0,01 <(,0050 < (,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B i <02 <02 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos pal BrO3 10 <50 <50 1 i 100,0% 0 0.0%
[Cadmio ugl Cd 5 <040 <0,40 1 1 100,0% 0 0.0%
Calcio mg/L Ca - 250 250 i i 100,0% 0 00%
[Chumbo ugl Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos pal Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mglL Cu 2 00120 0,0120 1 1 100,0% 0 0,0%
Cromio polL Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano noll 3 < 0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L. CaC03 »u- 100,0 100,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mgiL Fe 1,5 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/l. Mg -- 10,000 10,000 1 1 100,0% 0 0.0%
Mercirio pglL Hg 1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
[Riquel no/L Hi F) <50 <50 1 i 100,0% 0 00%
Hidrocarb. aromat. Polic: nafl 0,1 <002 <(,02 i 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno pgll 0,1
- Benzo( b) fluoranteno ng/lL 0,1 < 0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k) fluoranteno gl 0,1 < 0,020 < 0,020 i 1 100,0% [1] 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno pafll 01 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
-Indeno { 1,2,3-cd ) pireno pgll 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
[Pesticidas organoclor.: pall 0,5
- Diurdo pafl 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
= Linurdo paf 01 <0050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Terbutilazina poll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pal. 0.1 <0050 <0050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato pglt 01
{Selénio ugll Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/l. Cl 250 35 35 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno polt 10 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pglt 10 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: ugiL 100 50,60 5060 1 1 100,0% 0 00%
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100 19,00 19,00 1 1 100,0% 0 00%
- Bromodiclorometano pnal 100 15.80 1580 1 1 100,0% 0 00%
- Dibromoclorometano ugh 100 12,60 12,60 1 1 100,03 0 00%
- Tribromometano (Brom.) __ugh 100 32 325 1 1 100,0% 0 0,0%
Sédio mg/L Na 200 210 21,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos ma/l S04 250 150 15,0 1 i 100,0% 0 0,0%
Radio Bl 100
Alfa Total Bg/L 05 <004 <004 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSy 0,1 <01 <04 1 1 100,0% Q 0,0%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario d2 Caza Branca 0711072020
Fontanrio de Casa Branca 021272020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CHOGA QUEIMADA
" : G Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Héximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % o %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 04 03 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFCi100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0%
[Azoto Amonacal mg/L NHA 05 <0,05 <0,05 1 1 100,0% 0 0%
N.° de colonias 222°C UFCImL --- 75 75 1 1 100.0% 0 0,0%
N.? de colonias a37° C UFC/ImL === 20 20 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade usiem 2500 284 264 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<90 71 7.1 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés g/l Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/lL 02 5 06 0,60 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigao 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvacao UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio uglh Al 200 <50 < 50 i 00,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/00mL 0 0 0 i 00,0% 0 0.0%
Ferro ugl Fe 200 <50 <50 1 00,0% 0 0.0%
Nilritos mg/L NO2 05 <0,02 <002 1 00,0% 0 0,0%
Antiménio ugl Sb 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 00%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 1 1 100,03% 0 0.0%
Benzeno ol 1 <0.20 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo{a) pireno poll 0,01 < 0,0050 < (,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos ug/t. BrO3 10 <50 <50 1 i 100,0% 0 0,0%
Cadmio pgl Cd 5 <040 <040 1 1 100.0% 0 0.0%
Célcio mg/L Ca “es 250 250 1 1 100,0% 0 0,0%
[Chumbo ugl Pb 1 <30 <30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos uglL Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 00130 0,0130 1 1 100,0% 0 0,0%
Cromio ugh Cr 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pa/L 3 <0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Tolal mg/L CaC03 --- 1000 1000 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFCI100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mag/L Fe 1,5 <040 <040 i 1 100.0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg == 10.000 10,000 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercirio ugi Hg 1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
Niguel pafl Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pail 0,1 < 0,02 <(,02 1 1 100,0% 0 00%
- Fluoranteno _ual 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ugl 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k) fluoranteno uall 0,1 < (0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno nall 0,1 < (0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 01 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
Pesticidas organoclor.: pgll 0,5
- Diurdo uall 0.1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pgll 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Terbutilazina pall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,03 0 0.0%
« Desetilterbutilazina pgll 0,1 < 0,050 < (0,050 i 1 100.0% 0 0,0%
- Dimetoato pall 0,4
Selénio ugl Se 10 <2 <2 1 i 100.0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 36 3% i 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno pafl 10 <020 <020 1 1 100.0% 0 0,0%
Tricloroeteno pgll 10 <010 <010 i 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: _ngll 100 49,80 4980 1 1 100,0% 0 0.0%
- Triclorometanao (Clorof.) pall 100 18,10 18,10 1 i 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pall 100 1520 1520 1 1 1000% 0 0,0%
- Dibromoclorometana pall 100 1310 13,10 1 i 100,0% 0 00%
= Tribromometano (Brom.) pgll 100 341 341 1 1 100.0% 0 0.0%
Sdio mglL Na 200 21,0 210 1 1 100.0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 150 15,0 1 i 100,0% 0 0,0%
Radao Bg/l 100
[Alfa Total BalL 05 <0, <004 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total Bg/lL 1
Dose Indicativa m8v 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTA _L 63 63 100,0% 0 0.0%
Taxa deﬁ'lﬁpﬁmento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontaniio de Choga Quemada 07/10/2020
Feritanério de Choga Que'mada 021272020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Dala Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE QUEBRADAS
o i se Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Andlises > VP
Parameltos Unidades | Valor Paramétrico (VP) {55501 winimo | Efeuadas] Previstas | % NS %
|Deslnfectante Residual mg/L Cl - 05 03 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 1] 2 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0.5 <005 <005 00,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22° C UFC/mL == 53 53 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCimL .- 12 12 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSicm 2500 266 266 1 1 100,03 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH=<90 72 72 1 1 100,0% 0 0,0%
IManganés gl Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L. HO3 50 <? <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mg/L. 02 5 1,2 1,20 1 i 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluicao 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluicao 3 <3 <3 1 i 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio pofll Al 200 <50 <50 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/{100mL 0 0 0 100.0% 0 0.0%
Ferro gl Fe 200 <50 <50 100,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 05 <002 <0,02 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio Jigh b 5 <2 <2 i 1 100.0% 0 0.0%
Arsénio ugh As 10 <2 <2 i 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno pall 1 <020 <020 1 1 100,0% 0 00%
- Benzo( a) pireno pall 0,01 < (0,0050 <0,0050 i 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos uglL BrO3 10 <50 <50 i 1 100,0% 0 0,0%
Cadmio pal Cd 5 <040 <040 i 1 100,0% 0 00%
Calcio mg/l. Ca == 250 250 i 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo gL Pb 1 <30 <30 1 1 100,0% 0 00%
Cianetos pgfl Cn 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Cobre mg/L Cu 2 0,0120 0,0120 1 1 100,0% 0 00%
Cromio pglL Cr ) <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano gl 3 <0750 < 0,750 1 1 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 - == 100,0 100.0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fiuoretos mglL Fe 15 <040 <040 1 1 100.0% 0 00%
Magnésio mg/L Mg === 10,000 10,000 1 1 100,0% 0 0.0%
Mercirio pafl Hg 1 <002 <002 1 1 100,0% 0 0,0%
Niquel uglL Ni 20 <50 <50 1 1 100.0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 0,1 <0,02 <002 1 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno ugll 01
- Benzo{ b ) fluoranteno uglL 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno pall 01 < (0,020 < (0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
= Indeno (1,2,3-¢d ) pireno ug/l 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: poll 05
- Diurdo ng/l. 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pgll 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
= Terbutilazina pg/l 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pall 01 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoalo ugll 01
Selénio ugl Se 10 <2 <2 1 1 100.0%. 0 0,0%
Cloretos mglL Cl 250 36 36 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno pgl 10 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 0.0%
Tricloroeleno gl 10 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pgll 100 5260 5260 1 1 100,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) uol 100 1960 19,60 i 1 100.0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano ugh 100 16,40 16,40 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ugL 100 1330 13,30 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) ugh 100 334 33 1 1 100,03 0 0,0%
Sédio mg/L Na 200 21,0 210 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mgfl. S04 250 16.0 160 1 1 100,0% 0 0.0%
Radio BqlL 100
Alfa Total BglL 05 <(,04 < 0,04 1 1 100,0% 0 00%
Beta Total BalL 1
Dose Indicativa mSv [IA] <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
TOTAL 63 63 100.0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanirio de Qusbradas 07/1072020
Fontanirio ds Quetradas 02/1212020
INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Paradmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS
5 ; s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas %_ N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl a-s 03 03 2 2 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totals UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <0,05 <0,05 1 100,0% 0 0,0%
IN=de colonias a 22 C UFCImL .- 0 0 1 100,0%. 0 00%
[N de colonias a37°C UFCImL - 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade pSlem 2500 560 560 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 16 76 1 1 100,0% 0 0,0%
|Man§anés nall Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
[Oxidabilidade mg/L 02 5 1,0 1,00 1 1 100,0% 0 0,0%
IChelro Fator dilui¢do 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
|Sabor Fator diluigio 3 <3 <3 1 1 100,056 0 0,0%
Turvagio UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio uolL Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro nglL Fe 200 <50 <50 1 1 100,03% [1] 0,0%
Nitritos mgfl. NO2 0,5 <0,02 < 0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio pall Sb 5 <2 <2 1 1 100,0% 4] 00%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno no/l 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ a) pireno ugh 0,01 <0,0050 <(,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 i 100,0% 0 00%
Bromatos ugl BrO3 10 <50 <50 i 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio uol Cd 5 <040 <040 i 1 100,0% 0 0,0%
Célcio mg/l. Ca —en 350 350 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo nglL Pb 10 <30 <30 i 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos pgh Cn 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0,010 1 1 100.0% 0 0,0%
Crémio pall Cr 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano ugh. 3 < 0,750 <0,750 i 1 100.0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaCO3 === 2100 200 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 1,5 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Iﬁg_nésio mg/L Mg - - 30,000 30,000 i 1 100.0% 0 0,0%
Merciirio g/l Hg 1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Higuel pglL Hi 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: poll 0,1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno ugh 01
- Benzo{ b ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo({ k ) fluoranteno ugl 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno poll 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pofl 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
Pesticidas organoclor.: uoll 05
- Diurdo ugl 01 < (0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 00%
- Linurdo pal 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Terbutilazina nall 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina pall 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato pofl 01
Selénio pall Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 4] 00%
Cloretos mg/L Cl 250 74 74 1 1 100,0% 0 0,0%
Telracloroeteno ugl 10 <020 <020 1 1 100.0% 0 00%
Tricloroeteno ugh 10 <010 <010 1 1 100.0% 0 00%
Trihalometanos: pall 100 £0,00 80,00 1 1 100,0% 0 0,0%
« Triclorometano (Clorof.) pall 100 836 836 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ugl 100 1320 1320 1 1 100,0% 0 00%
- Dibromoclorometano ugl. 100 2320 2320 1 1 1000% 0 00%
- Tribromometano (Brom.) ugll 00 35.20 3520 1 1 100.0% 0 0.0%
Sadio mg/L Na 200 40,0 40,0 1 1 100.0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L $04 250 350 350 1 1 100.0% 0 0.0%
Radio Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 05 < 0,04 < 0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
|Beta Tolal BalL 1
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 i 100,0% 0 0,03%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Foritanério de Carvathinhos 14/10/2020
Fontandrio ds Carvattinhos 021272020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM ] CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS
A e Valores Ohtidos N.° de Anélises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas | % E m

Desinfectante Residual ma/L Cl ‘e 06 04 2 2 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFC/H00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal ma/l. NH4 0,5 <005 <005 i 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22° C UFCImL = 15 15 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL s 10 10 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade ___uSlem 2500 1867 1867 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L P{ICO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 00%
pH unid. de pH 65<pH<90 75 75 1 1 100.0% 0 0,0%
Manganés g/l Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos _mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100.0% 0 0.0%
Oxidabilidade mglL 02 5 08 080 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigao 3 <3 <3 1 1 100.0% 0 0.0%
Sabor Fator dilui¢do 3 1 070 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 08 08 1 1 100,0% 0 0,035
Aluminio uglL Al 200 <50 <50 1 1 00,03 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 0 0 1 i 00.0% 0 0,0%
Ferro pafl Fe 200 <50 <50 1 1 00.0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio pglL 8b 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Benzeno paoll 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo(a) pireno pal 0,01 <0,0050 | _<0,0050 i 1 100.0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 <02 <0,2 1 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos uall Bro3 10 <50 <50 1 1 100.0% 0 0,0%
Cadmio uglL Cd 5 <(,40 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Célcio mg/L Ca == 770 770 1 1 100.0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Me mg/L. Cu 2 <0,010 < 0,010 1 1 100,0% 0 0.0%
Crémio uglL Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano naf 3 <(,750 < 0,750 1 1 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 se= 9000 900.0 1 1 100,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mg/L Fe 15 0420 0420 1 1 100,0% 0 0.0%
Magnésio mg/L Mg se 180,000 180,000 1 1 100,0% 0 0.0%
Mercdrio ng/L Hyg 1 < 0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
Niquel pgll Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: o 0, <002 <002 1 1 100,0% 0 0.0%

- Fluoranteno pgll 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno na/l 0,1 <(,020 <(,020 1 1 100,0% 0 00%
- Benzo( k ) fluoranteno ng/ll 7 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
« Benzo( ghi ) perileno ngll ; < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ngl K < 0,020 < 0,020 1 1 100,03 0 0.0%

Peslicidas organoclor.: ngi 05
- Diurdo pall 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ng/ll 0.1 < (0,050 < 0,050 1 i 100,0% 0 0,0%
- Terbutilazina nall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina na/l 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%

- Dimetoato pgl 0,1
Selénio pgl Se 10 <2 <2 1 i 100,0% 0 0.0%
Cloretos mg/L ClI 250 32 32 1 1 100,03 0 0.0%
Tetracloroeteno ugL 10 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 0.0%
Tricloroeteno nglL 10 <010 <010 1 1 100,0% Q 0,0%
Trihalometanos: pa/l 100 322 322 1 1 100,0% Q 0.0%
« Triclorometano (Clorof.) ngll 100 013 0,13 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano nall 100 <010 <0,10 1 1 100,0% 4] 0.0%
- Dibromoclorometano ngll 100 0,14 0,14 1 1 100,0% Q 0,0%
- Tribromometano (Brom.) nall 100 2,95 205 1 1 100.0% 0 00%
Sadio mg/L Na 200 1200 1200 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mgfl S04 250 93,0 98,0 i 1 100.0% 0 0,0%

Radio Ba/L 100
Alfa Total BalL 0,5 <0,04 <004 1 1 100,0% 0 0,0%

Beta Total BalL 1
Dose Indicativa mSy 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Pego dos Negros 21110/2020
Fontanério de Pego dos Negros 091272020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PERNADEIRA
= i it Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anidlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo 1 Minimo | Efetuadas | Previstas % N %
IDeslnrectanle Residual ma/L Cl .- 05 04 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFCH00mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <005 <005 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a22°C UFCImL .- 15 15 i 1 100.0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFCImL T 10 10 1 1 100.0% 0 0.0%
Condutividade pSlem 2500 1867 1867 1 1 100.0% 0 00%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
oH unid. de pH 65<pH<90 75 75 1 1 100.0% 0 0.0%
Manganés ugll Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Oxidabilidade mgil 02 5 08 080 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigao 3 1 070 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvacio UNT 4 08 08 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pg/L Al 200 <50 <50 1 1 00,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/00mL 0 0 0 1 1 00.0% 0 0.0%
Ferro pgll Fe 200 <50 <50 1 1 00.0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 05 <002 <0,02 1 1 100.0% 0 0,0%
Antiménio gl Sb 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno ng/ll 1 <020 <(,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( a ) pireno nglL 0,01 < 0,0050 <0,0050 1 1 100.0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100.0% 0 0.0%
Bromatos uah. Bro3 10 <50 <50 1 i 100,05 0 0,0%
Cadmio ugl Cd 5 <040 <040 1 i 100,05 0 0.0%
'@cio mg/L Ca --- 77,0 770 1 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo pall Ph 10 <30 <30 1 1 100,035 0 0.0%
'Cia_netos ugh Cn 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0,010 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio gl Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pgl 3 < 0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mglL CaCO3 .- 900.0 900,0 1 1 100,0% 0 0,0%
iEnlerococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mgfl Fe 1,5 0420 0420 1 1 100,0% 0 0,0%
|Maqnéslo mall Mg .- 180,000 180,000 1 1 100,0% 0 0,0%
Mercirio g Hg 1 <002 <(,02 i 1 100,0% 0 0,0%
[Hiquel pofl Hi 20 <50 <50 i { 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromat. Polic: pagll 0,1 < 0,02 < 0,02 i 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno pgll 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 i 1 100,0% 1] 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno pagll 0,1 < 0,020 < (0,020 1 1 100,0% 4] 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno pgll 0,1 < 0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno { 1,2,3-cd ) pireno pafl 0,1 < 0,020 < (0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
[Pesticidas organoclor.: pail 05
- Diurdo pal 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
~Linuréo _ gl 0,1 <0050 | <0050 1 1 1000% 0 0,0%
« Terbutilazina pafl 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pall 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dimetoato ugh 01
Selénio ugh Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 257 257 1 1 100,0% 1 100,0%
Tetracloroeteno pgl 10 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno ual 10 <010 <010 1 1 1000% 0 0.0%
Trihalemetanos: pal 100 56,40 5640 1 1 100,0% 0 0,0%
= Triclorometano (Clorof.) pafll 100 19,60 19,60 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pgl 100 14,40 1440 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ual 100 18,00 18.00 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) ugll 100 4.45 445 1 1 100,0% 0 0,0%
Sbdio mgfl Na 200 18,0 180 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos malL S04 250 140 140 1 i 100,0% 0 00%
Radéo BqlL 100
Alfa Total BglL 05 <0,04 <0,04 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total BglL 1
Dose Indicativa mSv 0.4 <0,1 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 63 1000% 1 16% |
Taxa de Cumprimento 93 4%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério d2 PernadeTa 21/1072020
Fontanério da Pernadera 09/12/2020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Clorelos 01 211072020 Caraterisicas naturals da origem de dqua Abastecimenta a%ernatvo temporério
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises peri6dicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTA MORA
R . _ Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Héximo |_Minimo | Efeluadas | Previslas % G %
Desinfectante Residual _mg/L Ci ae 04 04 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 15 15 2 2 100,0% 1 50.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,05 <0,05 i i 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 22°C UFCImL =-- 0 0 1 1 100,0% 0 00%
N. de colonias a 37°C UFCImL --- 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade uSlem 2500 254 254 1 1 100,0% 0 00%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
H unid. de pH 65<pH<9,0 76 7.6 1 1 100.0% 0 0.0%
Manganés uglL Mn 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100.0% 0 0.0%
|Oxidabilidade mg/L 02 5 09 050 1 i 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator dilulcao 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 80 80 1 1 100.0% 1 100.0%
Aluminio pall Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Closlridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 00% |
Ferro nalL Fe 200 9300 930,0 1 1 100,0% 1 100.0%
Hitritos mg/L HO2 05 <0,02 <0,02 1 1 100.0% 0 0.0%
Antiménio pgl $b 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio pafl As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno uglL 1 <0,20 <0.20 1 1 100,0% 0 0,0%
= Benzo{a) pireno pglL 0,01 <0,0050 <0,0050 1 1 100.0% 0 0.0%
Boro molL B 1 <0.2 <0.2 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos gl Bro3 10 <50 <50 1 i 100.0% 0 0.0%
Cédmio ugfi Cd 5 <040 <040 1 1 1000% 0 0.0%
Calcio mg/L Ca == 220 220 1 1 100.0% 0 0.0%
Chumbo gl Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos pgfl Cn 50 <10 <10 1 i 100,0%, 0 00%
Cobre mglL Cu 2 <0,010 <0010 1 1 100,0% 0 0,0%
Cromio poll Cr 50 <10 <10 1 i 100,0%, 0 00%
1,2 - dicloroetano ngl. 3 <0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaCO3 see 90,0 90,0 1 i 100,0% 0 00%
Enterococos UFC/00mL 0 7 7 1 1 100,03% 1 100,0%
Fluoretos mglL Fe 15 <040 <040 1 i 100,0% 0 00%
IMagnésio mall Mg ree 9.000 9,000 1 1 100,0% 0 0,0%
|Mercirio ol Hg 1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
Niguel pgfl Ni 20 <50 <50 1 1 100.0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: palL 01 <0,02 <002 1 i 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo{ b ) flucranteno pall 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo{ k) fluoranteno ugl 0,1 <0,020 <0020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Benzo{ ghl ) perileno pall 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugh 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100.0% 0 0.0%
Pesticidas organoclor.: pglL 05
- Diurdo ugl 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Linuréo pall 0,1 <0,050 < 0,050 1 i 100,0% 0 0,0%
- Terbulilazina pglL 0,1 <0030 <0,050 1 1 100.0% 0 00%
- Desetilterbutilazina __ ol 0 <0,050 < 0,050 1 i 100,0% 0 0.0%
- Dimetoato pgll 0,1
Selénio pall Se 10 <2 <2 1 i 100,0% 0 0,0%
Cloretos maglL Cl 250 32 32 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno pall 10 <020 <020 1 i 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno uoll 10 <0,10 <010 1 1 100,05 0 0,0%
Trihalometanos: ugll 100 81,90 B1.20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) uall 100 3280 32.80 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pall 100 2520 2520 1 i 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano pall 100 19,40 1940 1 1 100,03 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) pofl 100 448 448 1 1 100,0% 0 0,0%
Isédio mg/L Na 200 17,0 17,0 i 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 15,0 150 1 il 100,0% 0 0.0%
Radao BglL 100
Alfa Total BglL 05 <004 <004 1 1 100.0% 0 0.0%
Beta Total Bl 1
Dose Indicativa mSy 01 <01 <01 1 1 100.0% 0 0,0%
TOTAL 63 63 100.0% 4 63%
Taxa de Cumprimento 93,7%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Ata Wera 21/1072020
Alta Mora 0011272020
Verificasdo

INFORMAGAQ GOMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Paramelro Ponta Data Causa Medidas Corretivas
Cofformas totzis 01 2111072020 Fa%a Limpeza Limpaza, Abasacimanlo a%=rnaive
Turvagdo 0f 21/10/2020 Fata limpeza Limpeza, Abastscimento a“rnafvo
Fermo 01 211072020 Cearateristoas natura’s da origem de dgua Abastecimento aernaivo temporério
Entsrococos 01 2111072020 Fa%a Limpeza Limpeza, Abastecimento a%rnafvo
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALES
" : s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) —pzeree [ Minimo | Efetuadas | Previstas % N %
Desinfectante Residual ma/L Cl .- 04 03 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 1] 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amonlacal mg/L NH4 0.5 <005 <005 1 1 100.0% 0 0.0%
N.° de colonias a22°C UFCImL --- 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFCImL == 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Condutividade uSlem 2500 _ 254 254 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <$ 1 1 100.0% 0 0,0%
oH unid. de pH 65<pH <90 76 76 1 i 100,0% 0 0,0%
Manganés uglL Mn 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 0.0%
Nitratos mag/L NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 09 090 1 1 100.0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
[Sabor Falor diluigio 3 <3 <3 1 1 100.0% 0 00%
Turvagdo UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio uall Al 200 <50 < 50 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Ferro nglL Fe 200 <50 <50 1 1 100.0% 0 0.0%
Nitritos mgfL NO2 05 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio ngh Sb 5 <2 <2 1 1 100.0% 0 0,0%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
[Benzeno pal 1 <020 <020 1 1 1000% 0 0.0%
- Benzo( a ) pireno ugh 0,01 < 0,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100.0% 0 0,0%
Bromatos ugll. BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio pgll Cd 5 <040 <040 1 1 100.0%. 0 0,0%
Calcio mg/L Ca .- 220 220 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo ugll Pb 1 <30 <30 1 1 100.0% 0 0,0%
Cianetos unoll. Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mgfl Cu 2 <0,010 <0,010 1 1 100,0% 0 00%
Cromio pgll Cr 50 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano ual 3 <0,750 <0,750 1 1 1000% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 = 90,0 90,0 1 i 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 [i] 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mg/L Fe 15 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg == 9,000 9,000 1 1 100,0% 0 00%
Mercirio ug/L Hg 1 <002 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Niquel pall Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromat. Polic: poll 0,1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno ugl 0,1
- Benzo{ b ) flucranteno pgl 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno nglL 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno poll 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ngll 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 00%
Pesticidas organoclor.: pall 0,5
- Diurdo poll 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ugl 01 <(,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,03
- Terbutilazina pnall 01 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina ugl 01 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato noll 0.1
Selénio pal Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Clorelos ma/L Cl 250 32 32 1 1 100.0% 0 0.0%
Tetracloroeteno pall 10 <020 <020 1 1 100,03 0 0,0%
Tricloroeteno uol 10 <010 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pgll 100 81.%0 81,90 1 1 100,0% 0 0,0%
« Triclorometano (Clorof.) gL 100 32.80 3280 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ol 100 2520 2520 1 1 100,03 0 0,0%
- Dibromoclorometano o/l 100 19,40 19,40 1 1 100,0% Q 0.0%
- Tribromometano (Brom.) ugl 100 448 448 1 1 100,0% 0 0,0%
Sédio mg/L Na 200 170 17,0 1 1 100.0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L $04 250 150 15,0 1 1 100,0% [4] 0,0%
Raddo BglL 100
Alfa Total BglL 05 <0,04 <0,04 i 1 100,03 4] 0,0%
Beta Total Bg/lL 1
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 i 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 83 &3 100.0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Vaks 14/102020
Fontanério de Valss 02/12/2020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa WMedidas Corretivas
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua 4° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAINHAS
e ; Zii Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Anilises > VP
Parédmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) (— ximo | _Minimo | Efeluadas | Previstas % Ne %
Desinfectante Residual malL Cl .- 0,3 03 2 Fl 100,03 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFCHO00mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <005 <005 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 22°C UFCimL .- 97 97 1 00,0% 0 0,0%
N.?° de colonias a37°C UFCimL = 19 19 i 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade usiem 2500 255 2535 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mglL PICO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0.0%
E-I unid. de pH 65<pH=<90 82 82 1 1 100,0% 0 00%
Manganés pall Mn 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0.0%
'Mos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <05 <05 i 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <3 <3 i 1 100,0% 0 00%
[Sabor Fator diluicao 3 <3 <3 1 1 1000% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 00%
Aluminio pgl Al 200 <50 <50 00,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 1? 0 0 00,0% 0 0.0%
Ferro ngl Fe 200 <50 <50 00,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L HO2 05 <0,02 < 0,02 1 00,0% 0 0,0%
Anliménio uglL Sb 5 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio uglL As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno ugl 1 <020 <(,20 1 1 100,0% 0 0,03
| - Benzo{ a ) pireno na/ll. 0,01 < (,0050 < (,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/l B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos pgll BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cédmio uall Cd 5 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Célcio mg/L Ca - - 230 230 i 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo pgl Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 0,0%
Cianetos ualk Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cobre mgiL Cu 2 < 0,010 <0,010 i 1 100,0% 0 00%
Crémio pol Cr 50 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pol 3 < 0,750 <0,750 1 i 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/l. CaCO3 e 200 20,0 1 | 100,0% 0 0,0%
|Enterococos UFC/H00mL 0 2 2 1 i 100,0% 1 100,0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 <040 <040 1 i 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/l Mg === 9,000 9,000 1 1 100.0% 0 00%
Mercirio ol Hg 1 <002 <0,02 1 1 100.0% 0 0,0%
Niquel pall Ni 20 <50 <50 1 1 100.0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: nol 0,1 < 0,02 <002 1 1 100.0% 0 0,0%
« Fluoranteno uglL 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ngl 04 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno ng/L 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno ngll 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
| - Indeno (1,2,3-cd ) pireno gl 0,1 < 0,020 <0020 i 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pofl 0,5
= Diurdo ngll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ug/lL 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Terbutilazina g 0,1 < 0,050 <0050 i 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pall 0,1 <(,050 < 0,050 i 1 100.0% 0 0,0%
- Dimetoato ng/l 0,1
Selénio pgl Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 30 30 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno pg/l 10 < 0,20 <020 1 1 100.0% 0 0.0%
Tricloroeteno pafll 10 <0,10 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pal 100 57,20 57,20 1 1 100,035 0 00%
- Triclorometano (Clorof.) pafll 100 18,00 18,00 1 1 100,0% 0 00%
- Bromodiclorometano pg/l 100 16,20 16,20 1 1 100,03 0 00%
- Dibromoclorometano g/l 100 17,20 17,80 1 1 100,03 0 00%
- Tribromometano (Brom.) pgl 100 441 441 1 1 100,0% 0 0,0%
ISédio mg/L Na 200 170 17,0 1 1 100,0% 0 0.0%
ISulfatDs mg/L S04 250 14,0 140 1 1 100,0% 0 0,0%
Radio Bgll 100
IAlfa Total BgfL 05 <0,04 < 0,04 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total Bgll 1
Dose Indicativa mSy 0,1 <01 <01 1 i 100,0% 0 0.0%
TOTA 63 63 100,0% 1 1,6%
Taxa de Cumprimento 984%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandria de Fontanhas 2111072020
Fontanério ds Fontanhas 09/12/2020
INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Paramelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Enterooncos 01 211072020 Fata Lirpeza Limpeza, Abastecimento aernafio
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE EIRA VERDE-CASA VELHA
N . i Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) e = = Frotuadas | Previstas % N m

Desinfectante Residual mg/L Cl “e 04 03 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFCH00mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
IAzolo Amoniacal mg/l NH4 05 <0,05 <0,05 i 1 100,0% 0 0,0%
IH.2 de colonias a 22° C UFCImL - 4 4 1 i 100,0% 0 0,0%
IN.2 de colonias a 37° C UFCImL ses 2 2 i i 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSlem 2500 253 253 i 1 100,0% 0 0.0%
Cor myglL PiCO 20 <5 <5 i 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 . 7 1 i 100,0% 0 0,0%
IManganés ugl Mn 50 <10 <10 i 1 100,035 0 0,03
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 1] 0,0%
Oxidabilidade mg/l. 02 5 08 0,80 i i 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator dilui¢do 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 <07 <07 i 1 100,0% 0 0.0%
|Mumin|‘o pall Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Ferro ugl Fe 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
INitritos mg/L NO2 05 <002 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
[Antimdnio pgl Sb 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ngll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
IBanenu pall 1 <020 <0.20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( a ) pireno nafl 0,01 <0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L. B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos uglL BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Cadmio pal Cd 5 <040 <040 1 1 100,03 0 00%
Célcio mglL Ca B 220 220 1 1 100,0% 0 00%
Chumbo ugit Pb 10 <30 <30 1 1 100.0% 0 0.0%
Cianetos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0010 1 1 100.0% 0 0.0%
Crémio pg/L Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano pgll 3 < 0,750 <0,750 1 1 100,0% 0 0.0%
Dureza Total malL CaC03 .- 90,0 90,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Fluorelos mg/L Fe 15 <040 <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mgfl Mg - 8,000 9,000 1 1 100,0% 0 00%
Mercdrio uall Hg 1 <0,02 <(,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Niquel pal Ni 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Hidrocarb. aromat. Polic: gl 04 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%

- Fluoranteno pal 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno ngll 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
~Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ugl 0,1 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 00%

Pesticidas organoclor.: uglL 05
- Diurdo pall 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
« Linurdo pgll 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Terbutilazina pall 0.1 <0050 <0,050 1 1 100,0% 0 00%
- Desetilterbutilazina pafl 0.1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato ualt 01
Selénio pglL Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 32 32 1 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno pafll 10 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pall 10 <010 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: ngl 100 81,20 81,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) pgl 100 31,10 31,10 1 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano uglt 100 24,10 2410 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano pgll 100 20,80 20,50 1 1 100,0% 0 00%
- Tribromometano (Brom.) pgll 100 511 511 1 1 100,0% 0 0,0%
Sodio mg/L Na 200 180 18.0 1 1 100,0% 0 00%
Sulfatos mg/L S04 250 150 15,0 1 1 100,0% 0 0.0%

Raddo Ball 100
[Alfa Total BalL 05 <0 <00 ] [ 1000% 0 0.0%

Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 63 1000% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Eira Verde-Casa Veha 14/10/2020
Fontanério de Eira Verde-Casa Veha 02/12/2020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa ~ Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 out a 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRA
i ; Eii Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Unidades Vlor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl “ee 03 03 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/{00mL__ 0 0 0 2 2 000% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mag/L. NH4 05 <0,05 <005 00,0% 0 0,0%
N.? de colonias a 22°C UFC/mL ses 0 0 00,0% 0 00%
N.° de colonias a 37°C UFCimL e 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade Sicm 2500 251 251 1 1 100,0% 0 00%
Cor mglLL- PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 76 76 1 1 100,0% 0 0.0%
Manganés gl Mn 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 0.0%
INitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 0.7 070 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluicio 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluicio 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvacio UNT 4 <07 <07 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio ugl Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Ferro ugll Fe 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Nitritos mg/lL NO2 05 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio gl b 5 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio pall As 10 <g <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno ug/ll i <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ a) pireno ugiL 0,01 < 0,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro “mg/LB 1 <02 <02 1 1 1000% 0 0,0%
Bromatos g/l Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Céadmio ol Cd 5 <040 ~ <040 1 1 100,0% 0 0,0%
Calcio mg/L Ca - 220 22,0 1 i 100,0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 <30 <30 1 i 100,0% 0 0,0%
Cianetos pgl Cn 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
Cobre mgfL Cu 2 <0,010 < 0,010 1 1 100.0% 0 0.0%
Crémio uoll Cr 50 <10 <10 i 1 100.0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano pal 3 <0,750 <0750 i 1 100.0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 --- a0.0 90,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 15 <040 <040 i 1 100,03 0 0,0%
Iﬁgﬂésio mg/l Mg e 9,000 9,000 i 1 100.0% 0 00%
Mercirio pol Hy 1 <002 <002 i 1 100,0% 0 00%
@el pgll Ni 20 <50 <50 i 1 100,03 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: ugll 01 <002 <002 1 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno ngl 01
- Benzo( b ) fluoranteno gl 01 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k) fluoranteno ngll 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,03%
+ Benzo( ghi ) perileno g/l 01 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno poll 0.1 <0,020 <0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: uall 0,5
« Diurdo pgll 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 4] 0,0%
- Linurdo ugll 0,1 <(,050 < (0,050 1 1 100.0% 0 0,0%
- Terbutilazina pgl 01 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,03
- Desetilterbutilazina pall 0,1 <0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato uglL 01
Selénio pgl Se 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mgiL Cl 250 32 32 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno uglL 10 <020 <020 1 1 100,03 0 0,0%
Tricloroeteno ugl 10 <010 <010 1 1 100,0% 0 00%
Trihalometanos: ugl 100 65,80 65,80 1 1 100.0% 0 0,0%
|- Triclorometano (Clorof.) uglL 100 2490 2480 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pall 100 20,20 2020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pgl. 100 16,80 16,80 1 1 100,0% 0 00%
- Tribromometano (Brom.) pall 100 387 387 1 1 100,0% 0 0.0%
Sodio mgfl Na 200 170 170 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 150 150 1 1 100,0% 0 0,0%
Radio Ba/L 100
Alfa Total Bgll 0.5 <0,04 <(0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
Bela Total Bg/lL 1
Dose Indicativa mSv 01 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 63 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério ds Soahera 1411072020
Fontanério ds SoaheTa 02/12/2020
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021

45




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2020
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 4.° TRIMESTRE
fornecida através de anlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 outa 31 dez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE NORA NOVA-NORA VELHA
i i ; Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA! Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl == 06 04 2 2 1000% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 00%
Coliformes totais UFC/100mL 0 8 8 2 2 100,0% 1 50.0%
Azoto Ameniacal malL NH& 05 <005 <0,05 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a22°C UFCimL se 15 15 1 i 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCImL s 10 10 1 1 100.0% 0 0,0%
Condutividade uSiem 2500 1867 1867 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
jpH unid. de pH 65<pH<90 7.5 75 i 1 100,0% 0 00%
Manganés uoll Mn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <2 <2 1 1 100,0% 0 00%
Oxidabilidade mg/L 02 5 08 080 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator dilvicdo 3 <3 <3 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator dilui¢do 3 1 0,70 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 7.0 7.0 1 1 100,0% 1 100,0%
Aluminio pgfl Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Closlridium Perfringens UFC/100mL _g 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro wo/L Fe 200 210,0 210,0 1 1 100,0% 1 100,0%
Nitritos mg/L NO2 05 <002 <0,02 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio pgll Sb 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Arsénio ugll As 10 <2 <2 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno ugi 1 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
| - Benzo( a ) pireno ugl 0,01 <0,0050 | <0,0050 1 1 100.0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 <02 <02 1 1 100,0% 0 00%
[Bromatos ugll Bro3 10 <50 <50 1 1 100.0% 0 0.0%
Cadmio uglL Cd 5 <0,40 <0,40 1 1 100,0% 0 00%
Calcio mg/L Ca == 77,0 770 1 1 100,0% 0 00%
Chumbo pgll Pb 10 <30 <30 1 1 100,0% 0 00%
Cianetos pgiL Cn 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 <0,010 <0,010 1 1 100.0% Q 0.0%
Cromio ugll Cr 50 <10 <10 1 1 100.0% Q 0.0%
1,2 - dicloroetano nagll 3 <0,750 <(),750 1 1 100,0% 4] 0.0%
Dureza Total mg/L CaCO3 == 9000 900.0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 10 10 1 1 100.0% 1 100.0%
Fluoretos mgfl Fe 1,5 0420 0420 1 1 1000% 0 00%
[Magnésio mg/L Mg == 180,000 180,000 1 1 100.0% g 0.0%
Mercario nglL Hg 1 <0,02 <0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Nigue! pal Ni 2 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromat. Polic: gl (X <0,02 <0,02 1 i 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno pgl 01
- Benzo{ b ) fluorantena ualL 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ k ) fluoranteno ng/L 01 <0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno gl 0,1 <0,020 <0,020 i i 100,0% 0 00%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pgll 0,1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pall 05
| - Diurdo uglL 0,1 <0,050 <0,050 1 i 100,0% 0 0.0%
- Linurdo pagll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 i 1000% 1] 0,0%
- Terbutilazina pgll 01 <0,050 < 0,050 1 i 100,0% 0 0,0%
- Deselilterbutilazina nal 0,1 < 0,050 < (0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato ngll 0,1
Selénio 1l Se 10 <2 <2 1 i 100,0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 3 3 1 1 100,0% 0 00%
Tetracloroeteno uglL 10 <0,20 <0,20 i i 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pg/ll 10 <0,10 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: poll 100 322 322 1 i 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) ngll 100 013 013 1 1 100,0% 0 00%
- Bromodiclorometano pgll 100 <010 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano pg/ll 100 014 014 1 1 100,0% 0 00%
- Tribromometano (Brom.) pgll 100 295 295 1 1 100,0% 0 0.0%
Sodio mg/L Na 200 1200 1200 1 1 100.0% 0 00%
Sulfatos mg/L S04 250 230 93,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Raddo BglL 100
Alfa Total BaglL 05 <0,04 <004 i 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total BalL 1
Dose Indicativa may 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 63 £3 100,0% 3 63%
Taxa de Cumprimento 93,7%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Nora Nova-Nora Velha 2111022020
Nora Nova-Nora Vetha 02/1272020

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parimetro Ponto Dala Causa ~Medidas Correlivas
Colformes tota's 01 211072020 Fa'ta Limpeza Limpeza, Abasecimenlo aernatvo
Turva;3a 01 211072020 Faa Limpeza Limpaza, Abas®cimen'o a¥%rmatvo
Femo 01 21/1072020 Carateristioas nalura’s da erigem d2 2gua Abaslzcimento a%mativo lemporério
Enterococos 01 211072020 Fa4a Limpeza Limpaza, Abasecimen'o 2%rnafvo

Castro Marim, 26 de fevereiro de 2021
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