MUNICIPIO DE CASTRO MARIM ' CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente [ERSAR) outa3ldez
TOTAL DO CONCELHD
Valores Obtidos .2 de Analises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Méximo | Minimo Efetuadasl Previstasl % N.2 I %
Desinfetante residual me/LCl 06 | o1 40 20 | 100% 0o | %
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 40 40 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 18 0 40 40 100% 4 3%
Enterococos col./100mL 0 0 0 23 23 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 23 23 100% 0 0%
Nimero de coldnias a 22 °C col./mL --- >300 | ND(<1) 23 23 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 °C col./mL --- >300 | ND(<1) 23 23 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 8,3 74 23 23 100% 0 0%
Arsénio* pg/LAs 10 <3 <0,50 19 19 100% 0 0%
Antiménio* ug/LSb 5 <1,5 <15 19 19 100% 0 0%
Mercirio* pg/L Hg 1 <0,2 <0,2 19 19 100% 0 0%
Cianetos* pg/L Cn 50 <15 < 19 19 100% 0 0%
Crémio peg/L Cr 50 <2 <2 17 17 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 17 17 100% 0 0%
Cédmio* pg/L Cd 5 <1 <1 19 19 100% 0 0%
Cobre me/LCu 2 <0,3 | <0,020 17 17 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 3,3 <3 17 17 100% 0 0%
Fluoretos* mg/LF 1,5 0,33 <0,10 19 19 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,6 <1,5 17 17 100% 0 %
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 23 23 100% 0 0%
Nitratos* mg/LNO3 50 <10 0,8 19 19 100% 0 %
Cheiro a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 23 23 100% 0 0%
Condutividade uS/cm 2500 1400 220 23 23 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 17 17 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 17 17 100% 0 0%
Sédio* mg/L Na 200 110 14 19 19 100% 0 0%
Célcio mg/LCa 74 21,2 17 17 100% 0 0%
Magnésio me/L Mg 82 8 . 17 17 100% 0 0%
Selénio* pg/LSe 10 <3 <2 19 19 100% 0 0%
Cloretos* mg/LCl 250 300 28 19 19 100% 1 5%
Manganés pg/L Mn 50 37 <15 17 17 100% 0 0%
Sulfatos* mg/L S04 250 180 <10 19 19 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 264 <50 17 17 100% 5 2%
Sabor a 252C Fatordiluicdo 32 <1 <1 23 23 100% 0 0%
Turvacdo UNT 4 14 <0,3 23 23 100% 6 26%
Bromatos* pg/L Bro3 10 9,6 <3 19 19 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 365 24 23 23 100% 2 9%
Dureza total mg/L CaCO3 il 520 86 17 17 100% 0 0%
Boro* mg/LB 1 <0,15 | <0,030 19 19 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona* ug/L 01 <0,03 | <0,03 19 19 100% 0 0%
Linurao* ug/L 01 <0,03 | <0,03 19 19 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 17 17 100% 0 0%
Desetilterbutilazina*® ug/L 01 <0,03 | <0,03 19 19 100% 0 0%
Terbutilazina* pg/L 0,1 <0,03 <0,03 19 19 100% 0 0%
Diurdo ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 17 17 100% 0 0%
Pesticidas Totais* pg/L 0,5 <0,03 <0,03 19 19 100% 0 0%
Mecoprope* pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 19 19 100% 0 0%
Simazina peg/L 0,1 <0,03 <0,03 19 19 100% 0 0%
Desetilsimazina*® pe/L 0,1 <0,03 <0,03 19 19 100% 0 0%
Clorpirifos pe/L 0,1 <0,03 | <0,03 17 17 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 01 <0,03 | <0,03 17 17 100% 0 0%
Compostos Orgénicos Volateis:
1,2 - dicloroetano® Lg/L 3 <0,3 <0,10 19 19 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L m—- 16 <3 17 17 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L - 9 <3 17 17 100% 0 0%
Dibromoclorometano pe/L - 7 <3 17 17 100% 0 0%
Bromoférmio g/l <3 <3 17 17 100% 0 0%
Triclotuetano® pg/L <1 <0,3 19 19 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 31 <3 17 17 100% 0 0%
Tetracloroeteno® pg/L - 3 <0,10 19 19 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano* pg/L 10 3 <1 19 19 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno pg/L <0,010 | <0,010 17 17 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 17 17 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pe/L 0,01 <0,003 | <0,003 17 17 100% 0 %
Benzo(g,h,i)perileno pg/L - <0,010 <0,010 17 17 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L <0,010 | <0,010 17 17 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares g/l 0,1 <0,010 | <0,010 17 17 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total Ba/L | 0,1 [ <004 [ <004 [ 17 | 17 | 100% | o | o%
Dose indicativa® msv_ | 0,1 010 [ 010 [ 19 | 19 | 100% | o | o%
Compostos Organicos:
Benzeno* pe/l | [ <030 [ <030 [ 19 19 [ 100% | o 0%
TOTAL | 1362 | 1362 | 100% | 15 1%
Taxa de Cumprimento 95%

*Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Aguas do Algarve, S.A.)

Castro Marim, 27 de margo de 2023




1) Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, foram realizadas 1362 analises
de &gua para consumo humano.

2)  Com base nas anélises efetuadas, conclui-se que, neste periodo de tempo, registaram-se 15
incumprimentos na qualidade da agua.

Jodo Manuel Afonso Pereira, Vereador do Municipio de Castro Marim, em cumprimento do disposto no
Decreto-Lei n.° 152/2017 de 7 de dezembro, torna publicos, os resultados obtidos nas analises efetuadas
a qualidade da agua para consumo humano no concelho de Castro Marim previstas no Programa de
Controlo da Agua (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

/ O Vereaglor
/e /
FARST'S e

QDr/loéo Manuel Afonso Pereira

Castro Marim, 27 de marco de 2023



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez

RESUMO DE INCUMPRIMENTOS

Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Zona de Funcionamento inad do da reded Manutencdo/li za/higienizacd
- a ncio e adequa ede de nutencao/limpe: ienizagao
Turvacdo Abastecimento 02/11/2022 e e s oo & g X ‘p - 2 <;‘ .
o aducdo/distribuicdo na rede de distribuicdo/reservatério
Principal
Zona de Funcionamento inadequado da rede de Manutencdo/limpeza/higienizacd
o
Aluminio Abastecimento 02/11/2022 oo F At b il 4 ¢ £ .p & £ g
L aducdo/distribuicio na rede de distribuicdo/reservatério
Principal
N&o foram tomadas medidas por ndo,
Cloretos Campeiros 12/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |haver risco para a satde (parecer AS
ou por auséncia de parecer)
s ” - . Abastecimento alternativo
Bactérias coliformes Fontainhas 07/12/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva .
temporério
. N&o foram tomadas medidas porque
Amendoeira/Mar . - . 3 B . -
Ferro i 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva as andlises posteriores ndo
roqui - T "
9 confirmaram o incumprimento
. N&o foram tomadas medidas porque
= Amendoeira/Mar " - 57 . . . -
Turvacdo " 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as andlises posteriores nio
roqui . . .
9 confirmaram o incumprimento
N&o foram tomadas medidas porque
Ferro Tanoeiro 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as anélises posteriores ndo
confirmaram o incumprimento
NZo foram tomadas medidas porque
Turvagdo Tanoeiro 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva |as anélises posteriores ndo
confirmaram o incumprimento
N&o foram tomadas medidas porque
Ferro Vale Andreu 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva as analises posteriores ndo
confirmaram o incumprimento
N&o foram tomadas medidas porque
Turvagdo Vale Andreu 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  [as andlises posteriores nio
confirmaram o incumprimento
N3o foram tomadas medidas porque
Ferro Cerro do Enho 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as anélises posteriores nio
confirmaram o incumprimento
NZo foram tomadas medidas porque
Turvacdo Cerro do Enho 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as anélises posteriores nio
confirmaram o incumprimento
N3o foram tomadas medidas porque
Aluminio Cerro do Enho 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva as andlises posteriores no
confirmaram o incumprimento
N&o foram tomadas medidas porque
Ferro Corte Gago 27/10/2022 Aaveriguagdo das causas foi inconclusiva as andlises posteriores ndo
confirmaram o incumprimento
N&o foram tomadas medidas porque
Turvacdo Corte Gago 27/10/2022 Aaveriguagdo das causas foi inconclusiva as andlises posteriores ndo

confirmaram o incumprimento

Castro Marim, 27 de margo de 2023




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM _ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade dadgua | 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periédicas previstas no PCQA d la autoridade notaﬂumﬁmznm (ERSAR) outa3ldez

ZA1 - Altura

ZA2 - Principal

ZAS3 - Pisa Barro de Cima
ZA4 - Pisa Barro de Baixo
ZAS5 - Matos

ZA6 - Soalheiras

ZA7 - Campeiros

ZA8 - Cerro do Enho

ZA9 - Cortelha

ZA10 - Fonte Chicé

ZA11 - Tanoeiro

ZA12 - Vale Andreu

ZA13 - Fontainhas

ZA14 - Amendoeira-Marroquil
ZA15 - Alcarias Grandes
ZA16 - Pego dos Negros
ZA17 - Corte Gago

ZA18 - Carvalhinhos
ZA19 - Fortes

Castro Marim, 27 de margo de 2023




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUNMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade dadgua 42 TRIVIESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pelaautoridade cumpetg_vltsjERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTURA
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Ma’ximo' Minimo Efetuadasl Previstas] % N.2 I %
Desinfetante residual me/Lcl 04 | o1 3 | 3 100% o | o
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
Ndmero de colénias a 22 oC col./mL --- >300 ND<1 3 3 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 °C col./mL >300 ND<1 3 3 100% [ 0%
Parametros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 83 7,4 3 3 100% 0 0%
Arsénio® pg/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio* pg/LSb 5 <15 <1,5 1 1 100% 0 0%
Mercirio* pg/L Hg 1 <0,2 <0,2 1 1 100% 0 0%
Cianetos* ug/L Cn 50 <5 <5 1 1 100%- 0 0%
Crémio pe/L Cr 50 --- --- 0 0 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 - 0 0 100% 0 0%
Cadmio* pg/L cd 5 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 0 0 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 - - 0 0 100% 0 %
Fluoretos* mg/LF 15 <0,20 | <0,20 1 a 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 0 0 100% 0 %
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 3 3 100% 0 0%
Nitratos* mg/LNO3 50 23 2,3 1 1 100% 0 %
Cheiro a 252C Fator diluigdo 3 <1 <1 3 3 100% 0 0%
Condutividade pS/cm 2500 1400 204 3 3 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 0 0 100% 0 %
Nitritos mg/LNO2 0,5 -~ --= 0 0 100% 0 0%
Sédio* mg/LNa 200 15 15 1 1 100% 0 %
Cilcio mg/LCa - =os == 0 0 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 0 0 100% 0 0%
Selénio* pg/L Se 10 <3 <3 1 1 100% 0 %
Cloretos* mg/Lcl 250 29 29 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 0 0 100% 0 0%
Sulfatos*® mg/LS04 250 12 12 1. 1 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 0 0 100% 0 %
Sabora 25°C Fator dilui¢do 3 <1 <1 3 3 100% 0 0%
Turvagio UNT 4 <0,3 <0,3 3 3 100% 0 %
Bromatos* ug/L Bro3 10 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 53 24 3 3 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - - == 0 0 100% 0 0%
Boro* ma/LB 1 <0,030 | <0,030 i 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona* g/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linuréo* e/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 0 0 100% 0 %
Desetilterbutilazina* g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina* pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurio pg/L 01 0 0 100% 0 0%
Pesticidas Totais* g/l 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope* g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina* /L 0,1 <0,03 | <0,03 7 1 100% 0 0%
Clorpirifos ug/L 01 0 0 100% 0 0%
Imidaclopride ug/L 01 0 0 100% 0 0%
Compostos Organicos Volateis:
1,2 —dicloroetano* pg/L 3 <0,10 0,10 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio g/l 0 0 100% 0 0%
Bromodiclorometano g/l 0 0 100% 0 0%
Dibromoclorometano ne/L - 0 0 100% 0 %
Bromoférmio pe/L - - 0 0 100% 0 0%
Tricloroetano* pg/L --- <1 <1 3. 3 100% 0 %
Trihalometanos g/L 100 0 0 100% 0 0%
Tetracloroeteno* pg/L - <0,10 <0,10 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano® pg/L 10 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromiticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/l - 0 0 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno g/L - - - 0 0 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 0 0 100% 0 0%
8enzo(g,h,i)perileno g/l 0 0 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L 0 0 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 01 0 0 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total B/l | 0,1 ~ | T o [ o J 0% | o | o%
Dose indicativa*® msv_ | 0,1 910 | 0w | 1 | 1 | 1% | o | o
Compostos Organicos:
Benzeno* we/t | <030 | <030 | 1 1 [ 100% | o 0%
TOTAL 69 69 | 100% | o | o%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Altura - Eurotel 02/11/2022
Alagoinha - Café "0 Carrapato” 12/10/2022
CasaAlta - Quinta da Cebola 07/12/2022
Altura* 19/12/2022

*Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Aguas do Algarve, S.A.)

Castro Marim, 27 de margo de 2023




*Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Aguas do Algarve, S.A.)

Castro Marim, 27 de margo de 2023

MUNICiPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores daqualidade dadgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pelaautoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL
Valores Obtidos ] N.2 de Andlises (PCQA) Anilises> VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Ma‘ximol Minimo IEfetuadas{ Previstas’ % N.2 [ %
Desinfetante residual me/Lcl 03 [ o1 | 3 | 3 [ 100% o | %
Pardmetros Microbiolégicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 3 3 100% 0 0%
Ndmero de colénias a 22 ¢C col./mL - 182 ND<1 3 3 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 °C col./mL - 173 ND<1 3 3 100% 0 0%
Parametros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 65-9,5 83 8 3 3 100% 0 %
Arsénio* ng/LAs 10 <0,50 <0,50 1 1 100% 0 0%
Antimdnio* pg/Lsb 5 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Mercirio* pg/L Hg 1 <02 <02 i 1 100% 0 0%
Cianetos * pg/L Cn 50 <5 <5 [l 1 100% 0 0%
Crémio ug/L Cr 50 - - 0 0 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 0 0 100% 0 0%
Cédmio* pe/L cd 5 <15 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/L Cu 2 — - 0 0 100% 0 0%
Chumbo yg/LPb 10 0 [ 100% 0 0%
Fluoretos* mg/LF 15 0,12 0,12 1 i 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 0 0 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2,0 <2,0 3 3 100% 0 0%
Nitratos* mg/LNO3 50 <0,8 <0,8 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fatordiluicdo 3 <1 <1 3 3 100% 0 0%
Condutividade uS/cm 2500 264 220 3 3 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNHa 0,5 - --- 0 0 100% 0 %
Nitritos mg/LNO2 0,5 o 0 0 100% 0 0%
Sédio* mg/LNa 200 17 17 1 1 100% 0 0%
Célcio mg/LCa - - --- 0 0 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 0 0 100% 0 0%
Selénio* g/l Se 10 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Cloretos* mg/LCl 250 31 31 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 0 0 100% 0 0%
Sulfatos* mg/L S04 250 13 13 1 4 100% 0 0%
Ferro ug/L Fe 200 0 0 100% 0 0%
Sabor a 25°C Fator diluicdo 3 <1 <1 3 3 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 14 <0,30 3 3 100% 1 33%
Bromatos* pg/L BrO3 10 4 4 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAI 200 365 50 3 3 100% 1 33%
Dureza total mg/L CaCO3 - --= 0 0 100% 0 0%
Boro* mg/LB 1 <0,030 | <0,030 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona* pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo* ug/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 - - 0 0 100% 0 0%
Desetilterbutilazina * g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina* pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% ) 0%
Diurdo ye/L 0,1 0 0 100% 0 0%
Pesticidas Totais* g/l 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope* g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Simazina* g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Desetilsimazina* g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos g/l 01 0 0 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 0,1 0 0 100% 0 0%
Compostos Organicos Voldteis:
1,2 —dicloroetano* ng/L 3 <0,10 <0,10 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L 0 0 100% 0 0%
Bromodiclorometano g/l 0 0 100% 0 0%
Dibromoclorometano g/l 0 0 100% 0 0%
Bromoférmio g/l 0 0 100% 0 %
Tricloroetano* g/l . <1 <1 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos g/l 100 0 0 100% 0 0%
Tetracloroeteno® g/l <0,10 | <0,10 1 q 100% 0 %
Tricloroetano e Tetracloroetano* pg/L 10 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos {HAP):
Benzo(b)luoranteno e/l T 0 0 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno Hg/L - === === 0 0 100% 0 0%
Benzofa)pireno ug/L 0,01 0 0 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pg/L 0 0 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pe/L - --- 0 0 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares ug/L 0,1 0 0 100% 0 %
Radiolégicos:
Alfa total Ba/l | 01 [ T T 0o [ o [ 1% | o | o%
Doseindicativa® msv_ | 01 [ <00 | <010 [ 1 | 1 | 0% | o | 0%
Compostos Orgénicos:
Benzeno* we/l | [ <030 [ <030 | 1 1 [ 10% | o 0%
TOTAL 69 69 | 100% | 2 3%
Taxa de Cumprimento 97%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Monte Novo 12/10/2022
Casas Novas 02/11/2022
Murteira de Baixo 07/12/2022
Alcaria* 04/11/2022




INFORMACAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUACOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Manutengao/li higieniza
~ Funcionamento inadequado darede de | engio/limpeza/hig i
Turvagdo Casas Novas 02/11/2022 PR 5o narede de
aducdo/distribuicdo Lo L.
distribuicdo/reservatério
. . Manutengdo/limpeza/higienizag
Funciona to inadequado da rede d N
Aluminio Casas Novas 02/11/2022 mentol fuado darede de do narede de

adugdo/distribuicio

distribuicdo/reservatério

Castro Marim, 27 de margo de 2023




fornecidaatravés de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DLn.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade dadgua 42 TRIMESTRE 01
outa3idez

ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE CIMA

Valores Obtidos N.2 de Anilises (PCQA) Anilises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Méximo | Minimo Efetuadas‘ Previstasl % N.2 | %
Desinfetante residual me/LCl 03 03 2 | 2 100% o | o»
Pardmetros Microbiolégicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 22 2C col./mlL ND(<1) | ND(<1) 1 1 100% 0 0%
Numero de colénias a 37 2C col./mL ND(<1) | ND(<1) 1 1 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,9 7,9 1 1 100% 0 0%
Arsénio ug/LAs 10 <3 <3 g 1 100% 0 0%
Antiménio pg/Lsb 5 <15 <1,5 1 1 100% 0 0%
Mercdrio pg/L Hg 1 <0,20 <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos ug/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio ug/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 %5 <5 1 1 100% 0 0%
Cédmio pg/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo pg/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 <0,10 | <0,10 1 B! 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1 4 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade us/cm 2500 235 235 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/L NHa 0,5 <0,02 | <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/LNa 200 17 17 i 1 100% 0 0%
Calcio mg/LCa — 21,2 21,2 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/LMg - 3 8 1 1 100% 0 %
Selénio ug/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 34 34 b} 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 4 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 34 34 1 1 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 il 100% 0 0%
Turvacio UNT 4 0,47 0,47 1 i 100% 0 0%
Bromatos pg/L Bro3 10 9,2 9,2, 1 4, 100% 0 0%
Aluminio pg/L Al 200 40 40 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 e 86 86 1 1 100% 0 0%
Boro mg/L B 1 <0,15 <015 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona ug/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurio g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Metolacloro g/l 01 <0,03 | <0,03 1 I 100% 0 0%
Desetilterbutilazina g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina ng/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais peg/L 05 <0,03 | <003 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pg/L 01 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina ng/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Imidaclopride Hg/L 0,1 <0,03 <0,03 i ti 100% 0 %
Compostos Organicos Volsteis:
1,2 = dicloroetano g/l 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L e 16 16 1 i 100% 0 0%
Bromodiclorometano ug/L 7 7 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pg/L - 6 6 1 i 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pe/L - <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos ue/L 100 29 29 1 i1 100% 0 0%
Tetracloroeteno Lg/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pg/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos {4AP}:
Benzo(b)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno ng/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno ug/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzolg,h,i)perileno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ng/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total Ba/L | 01 [ <004 [ <00s [ 1 | 1 [ w00 | o | o%
Dose indicativa msv_ | 0,1 | <010 [ w00 |3 [ 1 | 100 | o | o%
Compostos Organicos:
Benzeno ue/l | [ <03 [ <03 | 1 1 | 100% | o 0%
TOTAL [ 7 72 | 100% | o 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Pisa Barro de Cima 12/10,2022
Fontanério de Pisa Barro de Cima 14/12/2022

Castro Marim, 27 de marco de 2023




Castro Marim, 27 de marco de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4° TRIMESTRE 01
fornecidaatravés de anilises periddicas previstas no PCQA aprovado pela idade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE BAIXO
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Mdximo ! Minimo Efetuadasl Previstasl % N.2 l %
Desinfetante residual mg/LCl 04 | o3 2 2 [ 100% 0o | o
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Ndmero de coldnias a 22 °C col./mL &= ND(<1) | ND(<1) 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 2C col./mL ND(<1) | ND(<1) 1 1 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,9 7,8 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 gl 1 100% 0 0%
Antiménio ug/LSb 5 <15 <1,5 1 1 100% 0 0%
Mercirio ug/L Hg 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cadmio pg/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo pg/LPb 10 3 3 1 1 100% 0 %
Fluoretos mg/LF 15 0,11 0,11 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <15 1 1 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiro a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade uS/cm 2500 236 236 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 %
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Sodio mg/LNa 200 16 16 1 1 100% 0 0%
Célcio mg/LCa 22,4 22,4 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg - 8 3 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/L Cl 250 32 32 1 1 100% 0 %
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 27 27 1 1 100% 0 0%
Ferro Jg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100% 0 0%
Bromatos pg/L Bro3 10 9,3 9,3 1 1 100% 0 %
Aluminio pg/LAl 200 54 54 1 { 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 = 150 150 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 %
Pesticidas:
Bentazona pa/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina g/L 0,1 <0,03 <0,03 i) 1 100% 0 0%
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais pe/L 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 i 100% 0 0%
Simazina ug/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina ug/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos ug/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride pe/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Voldteis:
1,2 - dicloroetano Lg/L 3 <03 <03 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L 13 13 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L 4 4 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pg/L --- 3 3 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio ng/L <3 3 1 1 100% 0 %
Tricloroetano g/l <0,3 <0,3 1 1 100% 0 %
Trihalometanos pg/L 100 20 20 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno ng/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pg/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pg/L --- <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno g/l 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 %
Benzo(g,h,i)perileno pe/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Polinucleares ng/L 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total B/l | 0,1 | <00a [ <004 [ 1 | 1 [ do0% | o [ o%
Dose indicativa msv | 01 | <010 | <00 1 | 1 ] 1% | o | o%
Compostos Orgénicos:
Benzeno e/l | [ <03 | <03 | 1 1 [ w0% | o 0%
TOTAL 72 72 | 1w00% [ o 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Pisa Barro de Baixo 12/10/2022
_F_gpgana’rio de Pisa Barro de Baixo 14/12/2022




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade dadgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pelaautoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIVIENTO DE MATOS
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Méximcl Minimo Efetuadasl Previstasl % N.2 | %
Desinfetante residual me/Lcl 03 0,3 2 | 2 100% 0o | o%
Pardmetros Microbiol6gicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 22 &C col./mL ND<1 ND<1 1 1 100% 0 0%
Nimero de coldnias a 37 °C col./mL === ND<1 ND<1 | 1 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,9 7,9 9 1 100% 0 %
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio ug/Lsb 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Mercdrio pg/L Hg i <0,20 <0,20 1 i 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cédmio pg/L cd 5 e i <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo pg/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 15 0,13 0,13 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 S5 <15 <15 1 1 100% 0 %
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 %
Cheiroa 252C Fatordiluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade pS/cm 2500 239 239 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/LNa 200 16 16 i 1 100% 0 0%
Célcio mg/LCa ~= 22 22 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 3 B 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/L Se 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 31 31 1 i 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 %
Sulfatos mg/L S04 250 26 26 gi 1 100% 0 0%
Ferro ng/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 i 100% 0 %
Turvagdo UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100% 0 0%
Bromatos ug/L Bro3 10 9,4 9,4 1 ! 100% 0 %
Aluminio pg/LAl 200 51 51 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - 90 S0 1. 4 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 i 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo e/l 0,1 <0,03 <0,03 i 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Terbutilazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo ug/L 01 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais Lg/L 05 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 "100% 0 0%
Simazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Desetilsimazina pe/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos ng/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Imidaclopride g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Volateis:
1,2 - dicloroetano ug/L 3 <03 <03 1 1 100% 0 %
Cloroférmio g/l 16 16 1 1 100% 0 %
Bromodiclorometano pg/L 7 7 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pe/L 5 5 1 1 100% 0 %
Bromofdrmio pg/L <3 3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano Lg/L <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 28 28 1 1. 100% 0 0%
Tetracloroeteno ne/l. - <3 <3 1 1 100% 0 %
Tricloroetano e Tetracloroetano ug/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
peliciclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k|fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% [} 0%
Benzo(a)pireno ug/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g h,i)perileno ug/L - <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 %
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares /L 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total Ba/L | 0,1 [ 0o [ «00a | 1 | 1 | 10 | o | o%
Dose indicativa msv_ | 01 [ o0 [ 010 |3 |3 [ 10 | o | o%
Compostos Organicos:
Benzeno pe/l | [ <03 [ <03 | 1 1 ] 0% | o 0%
TOTAL [~ 72 | 100% | o 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandrio de Matos 12/10/2022
Fontanario de Matos 14/12/2022

Castro Marim, 27 de marco de 2023




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de De zembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida atrvalg's( de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Maximo ] Minimo Efetuadasl Previstas' % N.2 I %
Desinfetante residual me/LCl 03 | o3 2 | 2 100% o | o%
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 22 °C col./mL === <1 <1 1 1 100% 0 0%
Namero de colénias a 37 °C col./mL <1 <1 1 1 100% 0 0%
Parimetros Fisico-Quimicos:
PH unid. de pH 6,5-9,5 7,8 7,8 1 1 100% 0 0%
Arsénio ug/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio ug/Lsb 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 %
Merctrio ug/L Hg 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 %
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cadmio g/l Cd 5 <1 < 1 1 100% 0 %
Cobre mg/L Cu 2 <0,020 <0,020 1 il 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 0,14 0,14 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1, 1 100% 0 0%
Condutividade us/cm 2500 236 236 1 1. 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/L NHa 0,5 <0,02 | <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 %
Sédio mg/L Na 200 16 16 1 1 100% 0 0%
Calcio mg/LCa 21,8 21,8 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 14 14 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/L Se 10 <3 <3 iy 1 100% 0 0%
Cloretos me/LCl 0 28 28 i 1 100% 0 %
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 24 24 1 1 100% 0 0%
Ferro Hg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 25¢C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100% 0 0%
Bromatos pg/L Bro3 10 9,4 9,4 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAI 200 39 39 1 1 100% 0 %
Dureza total mg/L CaCO3 - 110 110 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 | <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona e/l 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Linurdo g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro Lg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina g/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 i 100% 0 0%
Diurio g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais g/l 05 <0,03 | <0,03 i 1 100% 0 0%
Mecoprope g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 01 <0,03 | <0,03 1, 1 100% 0 0%
Desetilsimazina ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos ug/L 0,1 <0,03 | <003 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1. 100% 0 0%
Compostos Organicos Volateis:
1,2 —dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pe/L s 9 9 1 . 100% 0 0%
Bromodiclorometano g/l = 3 3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano Lg/L 3 3 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio ng/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano /L <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 15 15 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno pg/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano Hg/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 %
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno pg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno g/l 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pg/L <0,010 | <0,010 1 i 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 01 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total Ba/L | 01 | <004 [ <004 [ 1 | 1 [ 100% o [ o%
Dose indicativa msv_ | 01 | <010 w0 | 1 | 1 | 1% o | o
Compostos Organicos:
E— ne/t | [ <03 [ <03 | 1 1 | 100% 0 0%
TOTAL 72 72| 100% 0 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Soalheiras 12/10/2022
Fontanario dg Soalheiras 14/12/2022

Castro Marim, 27 de marco de 2023



Castro Marim, 27 de margo de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DLn.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIRDS
Valores Obtidos N.2 de Analises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximol Minimo Efetuadasl Previstas] % N.2 %
Desinfetanta residual me/Lcl o5 | o2 2 | 2 [ 100% o | o%
Pardmetros Microbiolégicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 %
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 %
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 ) 0 1 1 100% 0 0%
Ndmero de colénias a 22 oC col./mL = <1 <1 1 A 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 °C col./mL --- <1 <1 1 1 100% 0 0%
Parametros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 65-9,5 5,5 7;5 1 1 100% 0 0%
Arsénio ug/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio ug/LSb 5 <5 <15 1 1 100% 0 0%
Mercrio pg/L Hg 1 <0,20 <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 i 100% 0 0%
cadmio pe/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 <0,10 <0,10 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <1,5 <15 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1, 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 i 100% 0 0%
Cheiro a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade HS/cm 2500 1400 1400 1 il 100% 0 %
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Sodio mg/LNa 200 110 110 1 1 100% 0 0%
Calcio mg/LCa 48,8 48,8 i1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg === 66 66 1 1! 100% 0 0%
Selénio pg/L Se 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 300 300 1 1 100% 1 100%
Mangangs pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/LS04 250 130 190 il 1 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 25°C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 il 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 <0,30 <0,30 i 1 100% 0 0%
Bromatos pg/L Bro3 10 <9 <9 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 34 34 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 === 400 400 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB a <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro Lg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina Jg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina pg/L 01 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Diurio pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais pg/L 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope Le/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 ol 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Voldteis:
1,2 —dicloroetano pe/L 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L --- 7 7 1 1 100% 0 %
Bromodiclorometano pg/L <3 <3 i 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pg/L <3 <3 1 il 100% 0 0%
Bromoférmio Le/L <3 3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pg/L s <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 # 7 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno ng/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano ng/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pe/L - <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno g/l 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(gh,ijperileno Lg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares ug/L 01 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total Ba/L | 01 [ <008 [ <00s [ 1 [ 1 [ 100% [ o [ o%
Dose indicativa msv_ | 01 [ <010 [ <010 | 3 | 1 | 100 | o | o%
Compostos Organicos:
Benzeno we/l | [ <03 [ <03 [ 1 1 [ 100% [ o 0%
TOTAL 72 72 | 100% | 1 1%
Taxa de Cumprimento 99%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Casa Particular 5 12/10/2022
Casa Particular 6 14/12/2022

=



INFORMACAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUACOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
N&o foram tomadas medidas por
i ndo haver risco para a satide
Cloretos Casa Particular 12/10/2022 Aaveriguagdo das causas foi inconclusiva P

5

{parecerAS ou por ausénciade
parecer)

Castro Marim, 27 de margo de 2023
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Castro Marim, 27 de margo de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade c (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIVIENTO DE CERRO DO ENHO
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Anilises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Méximo | Minimo Efetuadasl Previstasl % N.2 %
Desinfetante residual me/LCl 04 | 03 2 2 | 100% 0 0%
Parametros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 4] 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 22 °C col./mL - <1 <1 1 y 100% 0 0%
Numero de colénias a 37 °C col./mL - <1 <1 1. 1 100% 0 %
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 81 81 1 1 100% 0 0%
Arsénio ug/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio ug/LSb 5 <15 <15 1 1 100% 0 0%
WMercdrio pg/L Hg 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niguel pg/L Ni 20 <5 <5 1 i 100% 0 0%
Cadmio g/L Cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <03 <03 1 1 100% 0 0%
Chumbo g/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 15 0,19 0,19 3 3. 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 1,5 1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1 1. 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiro a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 h 1 100% 0 0%
Condutividade pS/em 2500 285 285 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Mitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/LNa 200 16 16 . 1 1 100% 0 0%
Célcio mg/LCa 233 23,3 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 11 11 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/Lcl 250 35 35 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 36 36 pl 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/LS04 250 31 31 1 1 100% 0 0%
Ferro ug/L Fe 200 264 264 1 1 100% 1 100%
Sabor a 25¢C Fatordiluicdo g <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 91 9,1 1 1 100% 1 100%
Bromatos pg/L Bro3 10 8 8 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 215 215 1 i 100% 1 100%
Dureza total mg/L CaCO3 — 100 100 1 i 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina e/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 d 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais pe/L 0,5 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pe/L 0,1 <0,03 <0,03 1 g 100% 0 0%
Simazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Volétels:
1,2 - dicloroetano ug/L 3 <03 <03 1 1 100% 0 %
Cloroférmio ng/L 5 5 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L 3 3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pg/L - 3 3 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pg/L --- <0,3 <0,3 1 il 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 11 14 1 1. 100% 0 0%
Tetracloroeteno Jg/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pg/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbon=tos Aromaticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno pg/L s <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pe/L - <0,010 <0,010 1, 15 100% 0 0%
Benzo(a)pireno g/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pg/L = <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L - <0,010 | <0,010 1 L 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 0,1 <0,010 | <0,010 4! 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total Ba/L | 0,1 [ <001 [ <001 [ 1 1 [ 1w0% | o 0%
Doseindicativa msv_ | 01 | <010 [ <010 | 1 1 | 1002 | o 0%
Compostos Orgénicos:
Benzeno we/l | [ <03 [ <03 [ 1 1 [ 1006 [ o 0%
TOTAL [ 7 72 | w0% | 3 4%
Taxa de Cumprimento 96%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Casa Particular 5 27/10/2022
Casa Particular 6 14/12/2022




INFORMACAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUACOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro Panto Data Causa Medidas Corretivas
f ES di
Casa Particular ) i B ) Nio fcf(am tomada's mei vrfas porque
Ferro S 27/10/2022 Aaveriguagio das causas foi inconclusiva  |as andlises posteriores nio
confirmaram o incumprimento
. NFo foram & medid; u
. Casa Particular ) R ) . MNao ovr. m omada.s Kl wﬁas porque
Turvagdo < 27/10/2022 Aaveriguaggo das causas foi inconclusiva  [as andlises posteriores ndo
confirmaram o incumprimento
. N&. i
Casa Particular ) ) - ) Fo foﬁam tumada{s madx?as porque
5 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as analises posteriores no
Aluminio confirmaram o incumprimento

Castro Marim, 27 de marco de 2023
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3idez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Anélises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Méximol Minimo Efetuadas{ Previstas' % N.2 I %
Desinfetante residual meg/Lcl 03 | 02 2 | 2 | 100% o | o%
Parametros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Ndmero de coldnias a 22 °C col./mL - <1 <1 1 a 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 °C col./mL - <1 <1 1 1 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,9 7,9 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio pg/LSh 5 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Mercirio g/l He 1 <0,20 | <020 1 K 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L N 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cadmio pg/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 <3 <3 i 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 0,10 0,10 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5. <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 i 1 100% 0 0%
Cheiroa 25°C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 %
Condutividade us/cm 2500 244 244 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 %
Sédio mg/LNa 200 14 14 1 1 100% 0 0%
Calcio mg/LCa === 22,2 22,2 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 11 11 F 1 100% 0 0%
Selénio ug/Lse 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 32 32 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% [ 0%
Sulfatos mg/L S04 250 11 11 i 1 100% 0 0%
Ferro ug/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 25¢C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagio UNT 4 0,57 0,57 1 1 100% 0 0%
Bromatos pg/L BrO3 10 95 9,5 1 1 100% 0 %
Aluminio ug/LAI 200 52 52 1 1 100% 0 %
Dureza total mg/L CaC03 100 100 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 01 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina Lg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo ng/L 0,1 <0,03 <0,03 2 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais pg/L 0,5 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope g/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina ng/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Clorpirifos ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride g/l 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Volateis:
1,2 - dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L 4 4 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L - 3 3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano /L 4 4 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio Lg/L <3 3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pg/L <03 <03 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 11 11 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno g/l s <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pe/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno pe/L <0,010 | <0,010 1 ] 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pe/L = <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 <0,003 <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pe/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L - <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pe/L 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total Ba/l | 01 [ <004 | <os [ 1 | 1 [ 100% [ o%
Dose indicativa msv_ | 01 | <010 [ w10 | 1 | 1 [ 100% o [ 0%
Compostos Orgénicos:
Benzeno we/l | | <03 | <03 [ 1 1 [ 100% 0 0%
TOTAL 72 72 | 100% 0 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandrio de Cortelha 19/10/2022
Fontanério de Cortelha o 07/12/2022

Castro Marim, 27 de margo de 2023
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Castro Marim, 27 de marco de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de anilises periddicas previstas no PCQA aprovado pelaautoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICO
Valores Obtidos ] N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Maximo | Minimo ]Efetuadas{ Previstasl % N.2 I %
Desinfetante residual me/Lcl 06 | 03 2 2 | 100% o | o%
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 %
Ndmero de coldnias a 22 eC col./mL <1 <1 1, 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 °C col./mL - <1 <1 1 u 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,9 7,9 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antimonio ug/Lsh 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Mercdrio ug/L Hg 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel g/l Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cédmio pg/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 %
Chumbo pg/LPb 10 <3 <3 & 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 15 0,11 0,11 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 il 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fatordiluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade pS/cm 2500 252 252 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 05 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 %
Hitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/LNa 200 15 15 1 I 100% 0 0%
Célcio mg/LCa 22,9 22,9 1 X 100% 0 %
Magnésio mg/L Mg i 11 11 1 pb 100% 0 0%
Selénio ug/L Se 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 33 33 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 16 16 1 1 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabora 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvacdo UNT 4 0,41 0,41 1 1 100% 0 0%
Bromatos pg/L Bro3 10 9,3 9,3 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 61 61 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - 100 100 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB s <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona jg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 ¥ 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina ug/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Pesticidas Totais ug/L 0,5 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina g/l 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina g/l 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 I 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 0,1 <0,03 <0,03 . 1 100% 0 0%
Compostos Orgénicos Volateis:
1,2 —dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 %
Cloroférmio pg/L 5 5 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L 3 3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pe/L 4 4 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L 2 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano g/l <03 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 12 12 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno pe/L --- <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano Lg/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pa/L - <0,010 <0,010 4 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzog,h,i)perileno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L e <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 0,1 <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total Ba/L | 01 | <004 [ <001 | 1 1 | 1% | o | o%
Doseindicativa msv_ | 01 | <010 | <010 | 1 1 [ 100% | o | ow
Compostos Orgénicos:
Benzeno we/l | [ <03 [ <03 [ 1 1 [ 100% | o 0%
TOTAL 72 72 | 100% | o %
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Fonte Chicé 19/10/2022
Fontanério de Fonte Chicd 07/12/2022
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IMUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMEN TO DE TANOEIRO
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Anilises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Maximo | Minimo Efetuadas’ Previslasl % N.2 I %
Desinfetante residual me/LCl 04 | o3 2 [ 2 | 100% o | o»
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Namero de colénias a 22 °C col./mL - <1 <1 1 i 100% 0 0%
Numero de col énias a 37 2C col./mL - <1 <1 1 i 100% 0 0%
Parametros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 8 8 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 1 i 100% 0 0%
Antiménio pg/LSb 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 %
Merctrio ug/L Hg 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cadmio g/L Cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,3 <03 1 1 100% 0 %
Chumbo pg/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 0,19 0,19 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 i 1 100% 0 0%
Cheiro a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade pS/cm 2500 250 250 1 1. 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Sodio mg/LNa 200 16 16 1 1 100% 0 0%
Calcio mg/L Ca — 22,9 22,9 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg === 12 12 1 1 100% 0 0%
Selénio jig/L Se 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 31 31 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 35 35 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/LS04 250 29 29 1 1 100% 0 0%
Ferro ug/L Fe 200 241 241 1 1 100% 1 100%
Sabor a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 i 2 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 13 13 1 i 100% 1 100%
Bromatos pg/L Bro3 10 7,7 7,7 1 1 100% 0 %
Aluminio pg/LAl 200 194 194 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 --= 110 110 1 1. 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona g/l 0,1 <0,03 | <003 1 1 100% 0 0%
Linurdo Jg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo pe/L 0,1 <0,03 <0,03 1 i 100% 0 0%
Pesticidas Totais pg/L 0,5 <0,03 <0,03 dl 1 100% 0 0%
Mecoprope ng/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Desetilsimazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 3 1 100% 0 0%
Clorpirifos ue/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Volateis:
1,2 —dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio g/l <3 <3 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pe/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pe/L — <3 <3 1 1. 100% 0 0%
Bromoférmio pe/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pg/L - <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos g/l 100 <3 <3 1 1 100% 0 %
Tetracloroeteno pe/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano g/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno ng/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pe/L --- <0,010 <0,010 1 ! 100% 0 0%
Benzo(a)pireno g/l 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pg/L --- <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares He/L 0,1 <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total Ba/L | 0,1 [ <00 [ <008 [ 1 [ 1 | 100% | o | o%
Dose indicativa msv_ | 0,1 [ <010 <010 | 1 [ 1 | 100 | o | ow%
Compostos Orgdnicos:
Benzeno pe/l | [ <03 [ <03 [ 1 1 [ 0% [ o %
TOTAL [ n 2 | 1o0% | 2 3%
Taxa de Cumprimento 97%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Tanoeiro 27/10/2022
Fontanério de Tanoeiro 14/12/2022

Castro Marim, 27 de margo de 2023

=



INFORMAGAO COMPLENVIENTAR RELATIVA A AVERIGUACAQ DAS SITUACOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parimetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
o foram tomadas medidas porque
Ferro Fontandrio 27/10/2022 Aaveriguacio das causas foi inconclusiva  |as anélises posteriores nio
confirmaram o incumprimento
Nio foram tomadas medidas porgue
Turvagdo Fontandrio 27/10/2022 Aaveriguagio das causas foi inconclusiva  [as anélises posteriores ndo

confirmaram o incumprimento

Castro Marim, 27 de margo de 2023
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Castro Marim, 27 de margo de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM ' CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) | Méximo | Minimo Eietuadas{ Previstasl % N.2 | %
Desinfetante residual mg/LCl 04 | o3 2 |2 [ 00% o [ o%
Parametros Microbiolégicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Ndmero de coldnias a 22 °C col./mL == >300 >300 1 1 100% 0 0%
Numero de coldnias a 37 €C col./mL >300 >300 1 1 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 81 81 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 i 1 100% 0 0%
Antiménio pg/LSh 5 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Merctrio pg/L Hg 1 <0,20 <0,20 1 4l 100% 0 %
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio g/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 i, 1 100% 0 0%
Cadmio ug/L cd 5 < <1 1, 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0.3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Chumbo 1g/LPb 10 <3 <3 1 i 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 5 0,18 0,18 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 %1;5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 25°C Fator diluigdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade pS/em 2500 253 253 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNHa 0,5 0,03 0,03 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 %
Sédio mg/LNa 200 17 17 1 1 100% 0 0%
Célcio mg/LCa o 22,6 22,6 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 12 12 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 32 32 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 35 35 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 257 257 1 1 100% k) 100%
Sabor a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 11 11 4. 1 100% 1 100%
Bromatos jg/L Bro3 10 7,2 iz 1 1 100% 0 0%
Aluminio ug/LAl 200 191 191 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - 110 110 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 i 100% 0 0%
Linurio g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais pg/L 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Simazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 i 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 4 1 100% 0 %
Imidaclopride pg/L. 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Compostos Organicos Volateis:
1,2 —dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L 8 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano g/l 5 5 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano g/L --- 4 4 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pg/L <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 17 17 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno pg/L - 3 3 1 1 100% 0 %
Tricloroetano e Tetracloroetano pg/L 10 3 3 L N 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromiticos
Policiclicos (HAP): .
Benzo(b)fluoranteno ug/L 0,010 [ 0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno g/L --- 0,010 0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno ug/L 0,01 0,003 [ 0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno ug/L 0,010 0,010 1 1 100% 0 %
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L --- ’ 0,010 0,010 1 i 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 0,1 0,010 0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total B/l | 0,1 [ <004 [ <0oa [ 1 [ 1 [ a00% | o [ o%
Doseindicativa msv_ | 01 | <010 [ <00 [ 1 [ 1 [ a00% | o | o%
Compostos Orgdnicos:
Benzeno ng/t | [ <03 | <03 [ 1 1 [ 100% 0 0%
TOTAL [ = 72 | 100 [ 2 3%
Taxa de Cumprimento 97%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Vale Andreu 27/10/2022
Fontanario de Vale Andreu 14/12/2022
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INFORMACAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUACGES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parémetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
N&o foram tomadas medidas porque
Ferro Fontandrio 27/10/2022 Aaveriguacio das causas foi inconclusiva  |as analises posteriores nio
confirmaram o incumprimanto
3o foram tormadas medidas porque
Turvaggo Fontanério 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as andlises posteriores ndo

confirmaram o incumprimento

Castro Marim, 27 de margo de 2023



Castro Marim, 27 de marco de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAINHAS
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Mdaximo | Minimo Efemadas{ Previstasl % N.e [ %
Desinfetante residual mg/LCl 03 | o2 2 2 100% 0o | %
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 %
Bactérias coliformes col./100mL 0 18 0 2 2 100% 1 100%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 22 °C col./mL = <1 <1 1 1 100% 0 0%
Ndmero de colénias a 37 &C col./mL <1 <1 1 1 100% 0 %
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,9 7,9 1 i 100% 0 0%
Arsénio ug/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio ug/LSh 5 <1,5 <15 1 1 100% 0 0%
Merctrio pg/L Hg 1 <0,20 <0,20 1 1 100% 0 %
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio ug/L Cr 50 <« <2 1 1 100% 0 0%
Miquel pg/L Ni 20 <5 <5 1. i 100% 0 0%
Cadmio pg/L Cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 %
Cobre mg/LCu 2 <0.020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo pg/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 15 0,12 0,12 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <15 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 d 100% 0 0%
Condutividade ps/cm 2500 242 242 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Sodio mg/LNa 200 14 14 1 1 100% 0 0%
Célcio mg/LCa o 22,6 22,6 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg - 12 12 g Y 100% 0 0%
Selénio ug/L Se 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 33 33 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 16 16 1 1 100% 0 0%
Ferro ug/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 25C Fator diluigdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100% 0 0%
Bromatos 1g/L Bro3 10 9,6 9,6 1 1 100% 0 0%
Aluminio g/LAI 200 49 49 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 m=e 100 100 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurio /L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro g/l 0,1 <0,03 <0,03 1 i 100% 0 0%
Desetilterbutilazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1, 100% 0 0%
Terbutilazina pe/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo /L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais e/l 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope g/l 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Voldteis:
1,2 —dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 1 bl 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L e 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L 3 3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pg/L B 3 3 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio ug/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano v/l - <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 9 9 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno pg/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pe/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 _ 0% |
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno pg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pg/L --- <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 <0,003 <0,003 1 3 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pg/L - <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pe/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 0,1 <0,010 | <0,010 al: 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total Ba/L | 01 [ <001 [ <004 [ 1 1 [ 1w00% | o | o%
Doscindicativa msv__ | 0,1 | g0 [ <00 [ 1 1 | a00% | o | o%
Compostos Orgénicos:
Benzeno pe/l | [ <03 [ <03 [ 1 1 [ 100% 0 0%
TOTAL 72 72 | doo% [ 1 1%
Taxa de Cumprimento 99%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandrio de Fontainhas 19/10/2022
Fontandrio de Fontainhas 07/12/2022




INFORMACAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUACOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Fontanario de . Abasteci i
Bactérias coliformes 3 07/12/2022 Aaveriguagio das causas foi inconclusiva astacimento alternativa
Fontainhas temporério

Castro Marim, 27 de marco de 2023
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Castro Marim, 27 de margo de 2023

IMUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fomecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE AMENDOEIRA-MARROQUIL
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Maximo | Minimo Efetuadas’ Previslasl % Ne [ %
Desinfetante residual mg/LCl 04 | o3 2 | 2 | 100% o | o
Parémetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 %
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 %
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 Kl 1 100% 0 0%
Ndmero de colénias a 22 2C col./mL - <1 <1 1 1 100% 0 0%
Namero de colénias a 37 °C col./mL - <1 <1 1 1 100% 0 %
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-95 8 8 1 1 100% 0 %
Arsénio ng/LAs 10 <3 <3 1 1 100% [} 0%
Antiménio pg/LSh 5 <15 <1,5 1 1 100% 0 0%
Mercdrio pg/L Hg 1 <0,20 <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos ug/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio iig/L Cr 50 <2 <2 1 i 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cadmio pg/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 0,33 0,33 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <15 <1,5 1 1. 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 i 1 100% 0 0%
Cheiroa 25°C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade pS/cm 2500 249 249 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Sodio me/LNa 200 17 17 1 1 100% 0 0%
Calcio mg/LCa == 23 23 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/LMg 12 12 1 1 100% 0 0%
Selénio ug/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 %
Cloretos mg/LCl 250 30 30 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 35 35 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 26 26 1 1 100% 0 0%
Ferro ug/L Fe 200 258 258 1 1 100% 1 100%
Sabor a 25°C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 b 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 10 10 1 1 100% i 100%
Bromatos pg/L BrO3 10 8 8 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 188 188 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - 110 110 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 3. <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona Lg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linuréo e/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina Lg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais Jg/L 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos g/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Voliteis:
1,2 - dicloroetano pg/L 3 <03 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio Lg/L 11 11 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano ng/L - 7 1 1 100% 0 %
Dibromoclorometano pg/L 5 5 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L 2=z <3 <3 1 1 100% 0 %
Tricloroetano g/l <03 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 23 23 1 i 100% 0 0%
Tetracloroeteno ng/L - 3 3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano 2/L 10 3 3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonet.. Aruomaticos
Policiclicos HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/L - <0,010 | <0,010 1 I 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno e/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g hijperilenc g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 %
Indeno(1,2 3-cd)pireno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Polinucleares ug/L 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radioldgicos:
Alfa total Ba/L | 01 [ <008 [ <0os [ 1 [ 1 | 100% | o | o
Doseindicativa msv_ | 01 [ 010 wwo | = [ 3 | 0% | o | o
Compostos Organicos:
Benzeno | [ <03 [ <03 [ 1 1 [ 0% [ o 0%
TOTAL 72 72 | 100% | 2 3%
Taxa de Cumprimento 97%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Amendoeira - Marroquil 27/10/2022
Fontanério de Amendoeira - Marroquil 14/12/2022



INFORMACAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUACGES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Mio foram toradas medidas porque
Ferro Fontandrio 27/10/2022 Asveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as anilises posteriores nSo
confirmaram o incumprimento
Nio foram tomadas medidas perque
Turvagdo Fontanério 27/10/2022 Aaveriguacdo das causas foi inconclusiva  |as anélises posteriores ndo

confirmaram o incumprimento

Castro Marim, 27 de marco de 2023
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Castro Marim, 27 de marco de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecidaatravés de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pelaautoridade competente (ERSAR) outa3ldez
- ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES
Valores Obtidos N.2 de Anilises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Ma’ximol Minimo Efetuadasl Previstasl % N.2 | %
Desinfetante residual mg/Lcl 04 | o4 2 | 2 | 100% o | o%
Pardmetros Microhioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Nimero de coldnias a 22 °C col./mL --- <1 <1 i 1 100% 0 0%
Ndmero de colénias a 37 °C col./mL <1 <1 i1 1 100% 0 0%
Parametros Fisico-Quimicos:
oH unid. de pH 6,5-9,5 78 | 78 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio pg/LSb 5 <1,5 <1,5 A 1 100% 0 0%
Merctrio ug/L He 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 i 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 i1 100% 0 0%
Cédmio pg/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <03 <0,3 1 1 100% 0 0%
Chumbo pg/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 %
Fluoretos me/LF 15 0,28 0,28 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <1,5 1 1, 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Condutividade ps/cm 2500 1200 1200 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 0,03 0,03 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
sédio mg/LNa 200 85 85 1 1 100% 0 %
Célcio mg/LCa 74 74 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 82 82 i 1 100% 0 0%
Selénio ug/Lse 10 <3 <3 1 i 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 150 150 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 120 120 1 1 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabor a 25°C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvacio UNT 4 0,36 0,36 1 1 100% 0 0%
Bromatos pg/L BrO3 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAI 200 42 42 i i 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 . 520 520 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 5 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 % 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 ! 100% 0 0%
Diurdo g/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais g/l 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 i 1 100% 0 %
Imidaclopride pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Voliteis:
1,2 - dicloroetano ug/L 3 <0,3 <03 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pe/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano g/l <0,3 0,3 g 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno pg/L - <3 <3 1 i 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pg/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pg/L s <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g h,iJperileno ug/L <0,010 | <0,010 1 i 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L - <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares g/l 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total B/l | 0,1 [ <004 [ <004 [ 1 [ 1 [ 100% | o | o%
Doseindicativa msv_ | 0,1 | <010 <010 | 1 | 1 | 100 | o | o%
Compostos Orgénicos:
Benzeno we/l | [ <03 | <03 | 1 1 | w00% [ o 0%
TOTAL 72 72 | 100% | o 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Casa Particular 5 27/10/2022
Casa Particular 6 14/12/2022
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Castro Marim, 27 de margo de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 4° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela idade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTQ DE PEGO DOS NEGROS
Valores Obtidos N.2 de Anélises (PCQA) Anilises > VP
Parémetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Ma’ximol Minimo Efetuadaﬂ Previstasl % N.2 | %
Desinfetante residual me/LCl 0,4 02 2 2 | 100% o | o
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 i 1 100% 0 0%
Niimero de col énias a 22 2C col./mL <1 <1 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 37 °C col./mL <1 <1 1 1 100% 0 0%
Par@metros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9, 8 8 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio pg/Lsb 5 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Mercdrio Lg/L Hg 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 i 1 100% 0 %
Crémio ug/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niquel ug/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cadmio pg/L cd 5 <1 <1 1 i 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 <3 3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 0,13 0,13 1 g 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <15 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 i i 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 i 100% 0 0%
Condutividade pS/cm 2500 245 245 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNH4 0,5 <0,02 <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/LNa 200 18 18 1 1 100% 0 0%
Célcio mg/L Ca 22,1 21 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 10 10 1 1 100% 0 0%
Selénio ug/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 35 35 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 E: 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 14 14 1 ik 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 0%
Sabora 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100% 0 0%
Bromatos ug/L Bro3 10 9,6 9,6 1 1 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 49 49 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 = 97 97 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurdo ug/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais pg/L 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride g/l 01 <0,03 | <003 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Volsteis:
1,2 - dicloroetano g/l 3 <1,2 <1,2 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio ug/L [ 3 3 1 1 100% 0 %
Bromodiclorometano pg/L s 3 3 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano /L 3 3 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio pe/L <3 <3 1 1 100% 0 %
Tricloroetano ug/L <0,3 <0,3 i 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 9 g 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno pe/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano ug/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno pg/L - <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(K)fluoranteno pg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno /L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 %
Benzo(g,h,i)perileno pe/L - <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares pg/L 01 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total B/l | 01 | <004 [ <001 | 1 1 | 0% | o | o%
Dose indicativa msv_ | 01 | <010 [ <010 | 1 1 [ 0% | o | 0%
Compostos Organicos:
Benzeno we/t | | <03 | <03 [ 1 1 | 1w00% | o 0%
TOTAL 7 72 | w0% [ o 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Pego dos Negros 19/10/2022
Fontanario de Pego dos Negros 07/12/2022
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PONTOS DE COLHEITA DATA
Casa Particular 5 27/10/2022
Casa Particular 6 14/12/2022

Castro Marim, 27 de marco de 2023

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DLn.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periédicas previstas no PCQA aprovado pela idade c (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE GAGO
Valores Obtidos N.2 de Analises (PCQA) Anilises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) | Méaximo | Minimo Efetuadasl Previstas| % N.2 | %
Desinfetante residual mg/Lcl 04 | 02 2 2 100% o [ s
Pardmetros Microbiolégicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 i) 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 22 2C col./mL e 55 55 1 1 100% 0 0%
Ndmero de colénias a 37 °C col./mL o 60 60 1 1 100% 0 0%
Parametros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,9 7,9 1 1 100% 0 0%
Arsénio ug/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio pg/LSb 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Merctirio pg/L Hg 1 <0,20 <0,20 i d. 100% 0 %
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 %
Niquel pg/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% [ 0%
Cadmio pg/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <03 <03 1 1 100% 0 0%
Chumbo ug/LPb 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 0,19 0,19 1l il 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <1,5 1 i, 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 3. 1 100% 0 0%
Cheiro a 25°C Fator dilui¢do 3 <1 <1 1 1 100% 0 %
Condutividade pS/cm 2500 250 250 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 0,02 0,02 1 1 100% 0 %
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/LNa 200 15 15 1 1 100% 0 0%
calcio mg/LCa 21,9 21,9 1 1 100% 0 %
Magnésio mg/L Mg 11 1 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/LSe 10 <3 <3 1, 1 100% 0 0%
Cloretos mg/Lcl 250 31 31 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 37 37 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 35 35 1 b 5 100% 0 0%
Ferro ng/L Fe 200 260 260 1 1 100% 1 100%
Sabor a 259C Fator diluicio 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 13 13 1 1 100% 1 100%
Bromatos pg/L BrO3 10 71 7,1 1 1 100% 0 0%
Aluminio ug/LAl 200 198 198 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - 100 100 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1. 100% 0 0%
Linurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina /L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Pesticidas Totais pg/L 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 %
Simazina ug/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Volsteis:
1,2 - dicloroetano g/l 3 <03 <03 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio g/l 9 9 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L 6 6 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pg/L 4 4 ) 1 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L <3 3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pe/L --- <0,3 <0,3 1 1. 100% 0 %
Trihalometanos pe/L 100 19 19 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno Lg/L <3 3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano g/l 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pg/L --- <0,010 <0,010 1, 1 100% 0 0%
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pg/L === <0,010 <0,010 1 i d 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos
Polinucleares g/l 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total Bg/L 01 | <004 [ <00s [ 1 [ 1 00% | o | o%
Doseindicativa msv 01 | <010 [ <00 | 1 | 1 00% | o0 | o%
Compostos Organicos:
Benzeno ng/L [ <03 [ <03 [ 1 1 00% [ o 0%
TOTAL 72 72 100% | 2 %
Taxa de Cumprimento 97%

28



INFORMACAG COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUACGES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parémetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
M3o foram tomadas medidas porque
Ferro Casa Particular 27/10/2022 Aaveriguacéo das causas foi inconclusiva  {as andlises posteriores ndo
confirmaram o incumprimento
Nio foram tomadas medidas porque
Turvacdo Casa Particular 27/10/2022 Aaveriguag@o das causas foi inconclusiva  |as andlises posteriores ndo

confirmaram o incumprimento

Castro Marim, 27 de margo de 2023
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecidaatravés de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTEC/IVIENTO DE CARVALHINHOS
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Anidlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) | Méximo ' Minimo Efetuadas‘ Previstas] % N.2 %
Desinfetante residual mg/LCl o5 | o3 2 | 2 | 100% o | o
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 %
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
Nimero de colénias a 22 °C col./mL son <1 <1 1 1 100% 0 0%
Nimero de coldnias a 37 °C col./mL - <1 <1 1 1 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 7,8 7,8 1 1 100% 0 0%
Arsénio ug/LAs 10 <3 <3 il 1 100% 0 0%
Antiménio ug/Lsb 5 <15 <1,5 1 1 100% 0 0%
WMercirio Lg/L Hg 1 <0,20 | <020 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio pg/L Cr 50 <2 2 1 1 100% 0 0%
Niquel ug/L Ni 20 <5 <5 i 1 100% 0 0%
Cadmio ug/L cd 5 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo pg/LPb 10 3,2 3,2 1 1 100% 0 0%
Fluoretos ma/LF 1,5 <0,10 | <0,10 1 3 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 1,6 1,6 1 1 100% 0 0%
Cor mg/L PtCO 20 <2 <2 i 1 100% 0 0%
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 0%
Cheiroa 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 il 1 100% 0 0%
Condutividade pS/cm 2500 254 254 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNHa 05 <0,02 | <0,02 1 1 100% 0 0%
Nitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/LNa 200 16 16 1 1 100% 0 0%
Célcio mg/LCa s 22,1 22,1 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/L Mg 1 1 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 86 86 1 1 100% 0 0%
Manganés jg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 14 14 1 1. 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 1 1 100% 0 %
Sabor a 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100% 0 0%
Turvagdo UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100% 0 0%
Bromatos ug/L BrO3 10 8,2 8,2 1 i 100% 0 0%
Aluminio pg/LAI 200 63 63 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - 100 100 1 1 100% 0 0%
Boro mg/LB 1 <0,15 <0,15 1 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
linurdo e/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Metolacloro g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina g/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Terbutilazina ug/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurdo pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 il 100% 0 0%
Pesticidas Totais pg/L 0,5 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope g/l 0,1 <0,03 | <0,03 i 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Imidaclopride pg/L 01 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Organicos Volateis:
1,2 -dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Cloroférmio pg/L e 15 15 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano pg/L s 9 9 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano ug/L om 7 7 1 1 100% 0 0%
Bromoférmio pg/L - <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano pe/L <0,3 <0,3 1 b 100% 0 0%
Trihalometanos e/l 100 31 31 1 1 100% 0 0%
Tetracloroeteno pe/L --- <3 <3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pg/L 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Policiclicos {HAP):
Benzo(b)fluoranteno pe/L == <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)luoranteno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 %
Benzo(a)pireno je/L 0,01 <0,003 | <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(gh,i)perileno pe/L <0,010 | <0,010 1 1 - 100% 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ne/L =-= <0,010 <0,010 1 i 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Polinucleares g/l 01 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total Ba/L | 0,1 [ <004 | <008 [ 1 | 1 | 100% | o | o
Dose indicativa msv_ | 01 | 00| <00 | 1 [ 1 | 1006 | o | o
Compostos Organicos:
Benzeno we/l | [ <03 [ <03 | 1 1 [ 0% | o 0%
TOTAL 72 2 | 100 [ o 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Carvalhinhos 19/10/2022
Fontandrio de Carvalhinhos 07/12/2022

Castro Marim, 27 de marco de 2023




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 42 TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) outa3ldez
ZONA DE ABASTECIIVIENTO DE FORTES
Valores Obtidos N.2 de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades | Valor Paramétrico (VP) Méximol Minimo Efetuadas’ Previstas| % N.2 %
Desinfetante residual mg/Lcl 05 | o3 2 | 2 100% 0 0%
Pardmetros Microbioldgicos:
<i>Escherichia coli (E. coli)</i> col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Bactérias coliformes col./100mL 0 0 0 2 2 100% 0 0%
Enterococos col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 0%
<i>Clostridium perfringens</i> col./100mL 0 0 0 1 1 100% 0 %
Nimero de coldnias a 22 °C col./mL <1 <1 i 1 100% 0 0%
Nimero de coldnias a 37 oC col./mL <1 <1 1 1 100% 0 0%
Pardmetros Fisico-Quimicos:
pH unid. de pH 6,5-9,5 8 8 1 1 100% 0 0%
Arsénio pg/LAs 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Antiménio 1g/LSb 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Mercirio pg/L Hg 1 <0,20 | <0,20 1 1 100% 0 0%
Cianetos pg/L Cn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Crémio ng/L Cr 50 <2 <2 1 1 100% 0 0%
Niguel pg/L Ni 20 <5 <5 1 1 100% 0 0%
Cadmio pg/L cd 5 <1 <1 1 i | 100% 0 0%
Cobre mg/LCu 2 <0,020 <0,020 1 1 100% 0 0%
Chumbo ng/LPb 10 33 3.3 1 1 100% 0 0%
Fluoretos mg/LF 1,5 0,11 0,11 1 1 100% 0 0%
Oxidabilidade mg/L02 5 <1,5 <1,5 1 1 100% 0 0%
Cor mg/LPtCO 20 <2 <2 1 1 100% 0 %
Nitratos mg/LNO3 50 <10 <10 1 1 100% 0 %
Cheiroa 252C Fator diluicdo 3 <1 <1 1. 1 100% 0 0%
Condutividade nS/cm 2500 253 253 1 1 100% 0 0%
Azoto Amoniacal mg/LNHa 0,5 <0,02 | <0,02 1 1 100% 0 0%
Hitritos mg/LNO2 0,5 <0,020 | <0,020 1 1 100% 0 0%
Sédio mg/L Na 200 16 16 1 1 100% 0 %
Cilcio mg/LCa 22,9 22,9 1 1 100% 0 0%
Magnésio mg/LMg - 11 11 1 1 100% 0 0%
Selénio pg/LSe 10 <3 <3 1 1 100% 0 0%
Cloretos mg/LCl 250 35 35 1 1 100% 0 0%
Manganés pg/L Mn 50 <15 <15 1 1 100% 0 0%
Sulfatos mg/L S04 250 14 14 1 1 100% 0 0%
Ferro pg/L Fe 200 <50 <50 5§ 1 100% 0 0%
Sabor a 252C Fator diluigdo 3 <1 <1 1 il 100% 0 0%
Turvagio UNT 4 <0,30 | <0,30 1 1 100% 0 0%
Bromatos pg/L Bro3 10 93 9,3 1 i 100% 0 0%
Aluminio pg/LAl 200 60 60 1 1 100% 0 0%
Dureza total mg/L CaCO3 - 100 100 1 i 100% 0 0%
Boro mg/L B 1 <0,15 <0,15 1. 1 100% 0 0%
Pesticidas:
Bentazona e/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Linurio e/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Metolacloro g/l 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 i 1 100% 0 0%
Terbutilazina e/l 01 - <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Diurio pg/L 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Pesticidas Totais Lg/L 0,5 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Mecoprope pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Simazina pg/L 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Desetilsimazina pe/L 01 <0,03 <0,03 1 1 100% 0 0%
Clorpirifos pg/L 0,1 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 %
Imidaclopride g/l 01 <0,03 | <0,03 1 1 100% 0 0%
Compostos Orgénicos Voléteis:
1,2 ~dicloroetano pg/L 3 <0,3 <0,3 i 1 100% 0 0%
Cloroférmio g/l 8 3 1 1 100% 0 0%
Bromodiclorometano g/l 5 5 1 1 100% 0 0%
Dibromoclorometano pg/L 4 4 1 1 100% 0 %
Bromofdrmio Lg/L <3 <3 1 1 100% 0 %
Tricloroetano pe/L - <0,3 <0,3 1 1 100% 0 0%
Trihalometanos pg/L 100 17 17 1 1 100% 0 %
Tetracloroeteno pe/L e 3 3 1 1 100% 0 0%
Tricloroetano e Tetracloroetano pg/L 10 3] 3 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Aromdticos
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno pg/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Benzo(k)fluoranteno pe/L <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 %
Benzo(a)pireno pe/L 0,01 <0,003 <0,003 1 1 100% 0 0%
Benzo(g,h,i)perileno pe/L - <0,010 <0,010 1 1 100% 0 0%
Indeno(1,2 3-cd)pireno g/l <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos
Polinucleares pg/L 0,1 <0,010 | <0,010 1 1 100% 0 0%
Radiolégicos:
Alfa total B/l | 01 [ <004 [ «oos [ 1 [ 1 [ 100% | o 0%
Dose indicativa msv_| 01 | <010 [ <020 |1 | 1 T 1% [ o 0%
Compostos Orgénicos:
Benzeno we/l | [ <03 [ <03 [ 1 1 [ 0% | o 0%
TOTAL 72 72 | 1w0s | o 0%
Taxa de Cumprimento 100%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Fortes 19/10/2022
Fontandrio de Fortes 07/12/2022

Castro Marim, 27 de marco de 2023




