MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
i TOTAL DO CONCELHO
» : . Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N 7
Desinfectante Residual mglL Cl - 1,7 <02 73 73 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCM00mL 0 2 0 73 73 100,0% 2 27%
Bactérias coliformes UFCM00mL 0 18 0 73 73 100.0% 5 6.8%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0.5 <0,12 <0,12 25 25 100,0% 0 0.0%
N.? de colonias 2 22° C UFC/mL --- > 300 0 25 25 100,0% 0 0.0%
N.” de colonias a37° C UFC/mL .- > 300 0 25 25 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSicm 2500 2000 210 25 25 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <50 <50 25 25 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 87 7,2 25 25 100,03% 0 0.0%
Manganés ug/L Mn 50 199,00 <50 25 25 100,0% 2 8,0%
Nitratos mg/L HO3 50 10 <50 21 21 100,0% 0 0.0%
fOxidabilidade mygiL 02 5 26 <10 25 25 100,0% 0 0.0%
[Cheiro Fator diluigao 3 <1,0 <10 25 25 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigdo 3 <10 <1,0 25 25 100,0% [4] 0,0%
Turvagio UNT 4 8.0 <04 25 25 100,0% 2 8.0%
[Aluminio nglL Al 200 41,0 <10 16 16 100,0% 1 6.3%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 16 16 00,0% 0 0.0%
Ferro uall Fe 200 4730 <20 14 14 00,0% 1 7.1%
litritos mg/L NO2 0,5 <01 <01 14 14 00,0% 0 0.0%
Antimdnio ug/L Sb 5 31 <10 12 12 00,0% 0 0.0%
Arsénio ugll As 10 <10 <10 12 12 00,0% 0 0.0%
Benzeno ugll 1 <020 <0,20 12 12 00,0% 0 0,0%
- Benzo( a ) pireno ugil 0,01 < 0,0050 < 0,0050 14 14 00,0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 0,261 0,012 12 12 00,0% 0 0.0%
Bromatos ng/L BrO3 10 104,0 <50 12 12 00,0% 3 25,0%
Cadmio ug/L Cd 5 03 <0,20 12 12 00,0% 0 0,0%
Célcio mg/l Ca see 118,0 19,5 14 14 00,0% 0 0.0%
Chumbo ug/L Pb 10 106 <10 14 14 00,0% 0 0.0%
Cianetos ug/L Cn 50 <5 <5 12 12 100,0% 0 0.0%
Cobre mgil. Cu 2 0,1990 <0,001 14 14 00,0% 0 0.0%
Crémio ugll Cr 50 12,2 <10 12 12 00,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano uall 3 <0,750 <0,750 12 12 00,0% 0 0.0%
Dureza Total mgiL. CaC03 .. 8230 81,2 14 14 00,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 [i 14 14 00,0% 0 0.0%
Fluoretos mg/L Fe 1.5 1,660 <0,200 12 12 00,0% 0 0.0%
[Magnésio mgil Mg ses 161,000 6,870 14 14 00,0% 0 0.0%
Mercirio g/l Hg 1 <0,010 <0,010 12 12 00,0% 0 0,0%
Niquel pal/L Ni 20 8,30 <20 14 14 00.0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromat. Polic: uall 0.1 <008 <0,08 14 14 00,0% 0 0,0%
| - Fluoranteno ugiL 0.1
| - Benzo( b ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 <0,020 14 14 100,0% 0 0.0%
- Benzo( k ) fluoranteno ngll 0,1 < 0,020 < 0,020 14 14 100,0% 4] 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno ugiL 01 < 0,020 < 0,020 14 14 100,0% 0 00%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ngll 01 <0,020 < 0,020 14 14 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: uall 05 <0.15 <0.15 12 12 100,0% 0 00%
- Diurdo ugll 01 < 0,050 < 0,050 12 12 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ugll 0,1
- Terbutilazina ug/L 0,1 <0.050 < 0,050 12 12 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina ug/l 0,1 <0,050 <0,050 12 12 100,0% 0 0.0%
- Dimetoato ugll 0,
Selénio 1g/L Se 10 1,5 <10 2 12 100.0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 400 25 2 12 100.0% 1 8,3%
Tetracloroeteno ug/l 1] <020 <020 2 12 100.0% 0 0.0%
Tricloroeteno g/ 0 <0,10 <0,10 2 12 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: g/ 00 222,00 <0,50 4 14 100,0% 2 14,3%
- Triclorometano (Clorof.) uglL 00 18,30 <0,10 4 14 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano ug/L 0 38,40 <010 4 14 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano pgll 0 87,70 <0,10 4 14 100,0% 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) g/l 100 80,80 <0,20 4 14 100,0% 0 0,0%
Sodio mg/L Na 200 2540 14,3 12 12 100,0% 1 8,3%
Sulfatos mg/L S04 250 200,0 11,0 12 12 100,0% 0 0.0%
Radao Bg/lL 100 <10,0 <100 14 14 100,0% 0 0.0%
Alfa Total BglL 05 0,05 <0,04 12 1 100,0% 0 0.0%
Beta Total Bg/lL i 0,28 <0,10 12 . 100.0% 0 0,0%
Dose Indicativa msv 01 <01 <01 12 2 100,0% 0 0,0%
TOTAL 1129 1129 100,0% 20 1,8%
Taxa de_Cfmpn'menta 98,2%
1) Durante 0s meses de Janeiro, Fevereiro e Margo de 2018, foram realizadas 1129 analises na agua para consumo humano.

2) Com base nas andlises efetuadas, conclui-se que, neste perioda de tempo, registaram-se

Filomena Pascoal Sinlra, Vice-Presidente do Municipio de Castro Marim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lel n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, toma piiblicos, 0s

20

incumprimentos na qualidade da &gua.

resullados oblidos nas anélises efeluadas & qualidade da agua para consumo humano no concelho de Castro Marim previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA), aprovado pela auteridade competente (ERSAR).

Dr.? Fi!onqra &3coal Sintra

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
_ RESUMO DE INCUMPRIMENTOS
Pardmetros Data Zona de Ahastecimento Causa Medidas Corretivas
Bromatos 10:0172018 Alcarias Grandes Néoidentifcada Abastecimento a'ternativo temporério
Turvagdo 17/01/2018 CasaBranca Carzleristicas naturas da origem de dqua Abastecimento aernadvo temporério
Alumiria 171012018 CasaBranca Naoidenificada Abastecmento aernativo temporério
Ferra 1710172018 CasaBranca Naoidentfcada Abastecmento aternajvo temporério
Bactérias cotformes 2410112018 Corujos Naoidentficada Abastecmento aernasvo lemporério
Bactérias cotormes 2410172018 Fortes Naoidentficada Abastecimento 2*ernaivo temporério
Manganés 14032018 Va'e Andreu Caraleristcas nzturas da origem de dqua Abastecimento 2ernaivo temporério
Turvagéo 141032018 Vale Andreu Caralerisfcas naturas da origem de &qua Abastecimento 2ternaivo lemporério
Broma'os 0710372018 Fon'e Chicd Nao identfcada Abastecmento a%ernativo lemporério
Cloreltos 0710372018 Fonte Chicd Caraleristcas natura’s da onigem de aqua Abastecimento aternaivo temporério
Trihalomelanos 07/03/2018 Fon'e Chicd Naoidentfcada Abastecimento 2%ernative temporério
Sodo 07/03/2018 Fonte Chicd Naoidentfcada Abastecimento aternativo temporério
Bactérias cotformes 28/032018 Fortes Maoidentfcada Abastecimento aternativo temporério
Escherichia coli 2110212018 Alcaria da Araa Naoidentfcada Abastecimento 2%ernativo temporario
Bacténias cotformes 210272018 Alcariada Araia Naoidentifcada Abastecimento 2%ernativo temporério
Triha'ometznos 07/402/2018 Vdes Nao identficada Abaslecimento 2%ernativo temporario
Escherichia col 281032018 Sozhera Néo identfcada Abastecimento 2'ernativo temporério
Bactérias colformes 28032018 Sozheira Nao identficada Abastecimento g%ernativo temporério
Manganés 2803/2018 Sozheira Nao identfcada Abastecimento a'ternativo temporério
Bromalos 07/02/2018 Vales Nao identfcada Abastecimento a*ernativo temporério
TOTAL 20 20
ZA 01 - Altura Ativa
ZA 02 - Principal Ativa
ZA 03 - Cerro do Enho Ativa
ZA (04 - Campeiros Ativa
ZA 05 - Tanoeiro Ativa
ZA 06 - Soalheiras Ativa
ZA 07 - Vale das Zorras Ligada 8 ZA 02
ZA 08 - Vale Andreu Aliva
ZA 09 - Pisa Barro de Baixo Aliva
ZA 10 - Pisa Barro de Cima Ativa
ZA 11 - Malos Ativa
ZA 12 - Cabego de Junqueira Ligadaa ZA 02
7A 13 - Corvjos Ativa
7A 14 - Sentinela Aliva
ZA 15 - Pigarral Ativa
7A 16 - Murteira de Cima Ativa
ZA 17 - Murteira de Baixo Ativa
7A 18 - Corte do Gago Ativa
ZA 19 - Cortelha Ativa
ZA 20 - Alcarias Grandes Ativa
ZA 21 - Marroquil - Amendoeira Ativa
ZA 22 - Fonte Chicd Ativa
7A 23 - Eira Grande Ativa
ZA 24 - Fortes Aliva
ZA 25 - Corte Pequena Aliva
ZA 26 - Portela Alta de Baixo Ativa
ZA 27 - Portela Alta de Cima Ativa
ZA 28 - Cabacinhos Ativa
ZA 29 - Funchosa de Cima Ativa
ZA 30 - Funchosa de Baixo Ativa
ZA 31 - Monte da Estrada Aliva
ZA 32 - Ferndo Gil Aliva
ZA 33 - Alfarrobeira Aliva
ZA 34 - Alcaria da Arraia Ativa
ZA 35 - Magoito Ativa
7A 36 - Brenhosa Ativa
ZA 37 - Casa Branca Aliva X ! r ket : £ s 4 W,
7A 38 - Choga Queimada Aliva : AR e ) ' 102
ZA 39 - Quebradas Ativa ¢ W
ZA 40 - Carvalhinhos Aliva
ZA 41 - Pego dos Negros Ativa o ‘ 3 Py
7A 42 - Pernadeira Ativa - 7 R pmr ; { Castro!Marim
ZA 43 - Alla Nora Ativa (LI L J '
7A 44 - Vales Ativa
ZA 45 - Fonlainhas Ativa
ZA 46 - Casa Velha - Eira Verde Ativa
ZA 47 - Soa'heira Ativa
ZA 48 - Nora Nova - Nora Velha Ativa I
TOTAL DE ZONAS DE ABASTECIMENTO

Castro Marim, 21 de Maio de 2018 o1



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTURA
" ; _ Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parimelros Unidades | Valor Paramétrico (VP) gz i ™ ginimo | Efeluadias] Previsias | % No %
Desinfectante Residual mg/L Cl .= <02 <02 3 3 10-0.0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFCHO0mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NHA_ 0.5 <0,12 <0,12 2 2 100,0% 0 0.0%
2 de colonias a22°C UFCImL aes 2 0 2 2 100.0% 0 0,0%
. de colonias a37° C UFCImL aa 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Condutividade uslem 2500 220 200 2 2 100,0% 0 0,0%
ICor mg/L PICO 20 <5 <5 2 2 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 86 7.8 2 2 100,0% 0 0,0%
Manganés ua/l Mn 50 1,33 1,00 2 2 100,0% 0 0,0%
Hitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,30 1,20 2 2 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigao 3 <1,0 <10 2 2 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <10 <1,0 2 2 100,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 <04 <04 2 2 100,0%. 0 0.0%
Aluminio ug/L Al 200 209 200 2 2 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 479 479 i 1 100,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L HO2 0,5 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio pglL Sb 5
Arsénio pg/l As 10
Benzeno pg/l 1
- Benzo(a) pireno pg/ 0,01 < 10,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L Bro3 10
Cadmio ug/L Cd 5
Calcio mg/L Ca = 233 233 1 i 100,0% 0 0.0%
Chumbo pgil Pb 10 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2 0,0037 0,0037 1 1 100,0% 0 0.0%
Cromio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ngll 3
Dureza Total mg/L CaCO3 s 85,2 86,2 1 1 100,0% 0 0,0%
[Enterococos UFCMO00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
[Fluoretos mglL Fe 1,5
IMagnésio mg/L Mg s 6,350 6,350 1 1 100.0% 0 0,0%
[Mercirio g/l Hg 1
INiquel ug/L Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
[Hidrocarb. aromat. Polic: uglL 01 <0,08 <008 1 1 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno ug/L 01
- Benzo(b ) fluoranteno ng/L 01 < (0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo(k ) fluoranteno pgll 01 < (,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno 1g/L 01 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
= Indeno (1,2,3-cd ) pireno 1/l 0.1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Peslicidas organoclor.: uglt 05
- Diurdo ngll 01
- Linurdo ugll 0.1
- Terbutilazina ngll 01
- Desetilterbutilazina ngll 01
- Dimetoato nall 0.1
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mg/L CI 250
etracloroeleno nall 10
ricloroeteno ug/l 10
| Trihalometanos: ug/l 100 36,20 36,20 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) ug/L 100 12,80 12,80 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano ug/l 100 12,10 12,10 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano pg/l 100 9.41 9.41 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) ug/L 100 1,92 1.92 1 100,0% 0 0.0%
odio mgiL Na 200
ulfatos mg/L S04 250
Radio Bg/L 100 <100 <100 1 1 100,0% 0 0,0%
Alfa Total Byll 0.5
Beta Total B/l 1
Dose Indicativa m8v 0,1
TOTAL 56 56 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Alagoinha - Ca% "0 Carrapat’ 0301/2018
02 - Altura - Centro de Sadde 0710272018
03 - Altura - Cen'ro Escolar 07i03/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Correlivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumicores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL
i : ; Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anilises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | _Minimo | Fietuadas | Previstas % N %
Desinfectante Residual mglL Cl .- 0.7 0.2 3 3 100.0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 3 3 100.0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 3 3 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 05 <0,12 <012 2 2 100,0% 0 0.0%
N.? de colonias a22° C UFC/mL --- 0 0 2 2 100,0%. 0 0.0%
N.° de colonias a 37°C UFC/mL --- 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSicm 2500 210 210 2 2 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L P1CO 20 <5 <5 2 2 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 8,1 7.7 2 2 100.0% 0 0,0%
Manganés ug/L Mn 50 <0,50 <050 2 2 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,40 <10 2 2 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluicdo 3 <1,0 <10 2 2 100,0% 0 0,0%
abor Fator diluicdo 3 <1,0 <10 2 2 100,0% 0 0,0%
urvagio UNT 4 04 <04 2 2 100,0% 0 0,0%
| Aluminio g/l Al 200 230 17,8 2 2 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 (] 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 32 32 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 05 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio ug/lL Sb 5
Arsénio ug/L As 10
Benzeno ugll
- Benzo( a ) pireno ugll 0,01 <0,0050 <0,0050 i 1 100,0% 0 0,0%
Boro myg/L B
Bromatos ug/L Bro3 10
Cédmio ugil Cd 5
Calcio mglL Ca - 225 225 00,0% 0 0,0%
Chumbe ugil Pb 10 <10 <10 00,0% 0 0,0%
Cianetos ugil. Cn 50
Cobre mgl/L Cu 2 0.0011 0,0011 i 1 100,0% 0 0,0%
Crémio ug/L. Cr 50
1,2 - dicloroetano uall 3
Dureza Total mglL CaCO3 - 834 834 00,0% 0 0,0%
Enterococos UFCI100mL 0 0 0 00,0% 0 0.0%
|Fluoretos mglL Fe 15
Magnésio malL Mg - 6,690 6,690 1 i 100,0% 0 0,0%
Mercirio ugfl Hy 1
Hiquel uafl Ni 20 <20 <20 100,0% 0 0,0%
IHidrocarb. aromét. Polic: ugll K < 0,08 < 0,08 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno ugfL 1
- Benzo( b ) fluoranteno pall Kl < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0.0%
- Benzo(k ) fluoranteno uall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno ugll 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: ugll 0,5
- Diurdo g/l 0,1
| - Linurdo pa/l 01
- Terhutilazina ugll 01
- Desetilterbutilazina pall 0,4
- Dimetoato ug/l 0.4
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mgi/L Cl 250
Tetracloroeteno ugll 10
Tricloroeteno pa/l 10
Trihalometanos: uglL 100 30,00 30,00 1 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) /L 100 12,60 12,60 1 1 100,0% 0 00%
- Bromodiclorometano pg/lL 100 8,55 855 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ug/lL 100 7,31 731 1 1 100,0% 0 0,0%
» Tribromometano (Brom.) ng/L 100 1,59 1,59 1 1 100,0% 0 0,0%
Sédio mg/L Ha 200
Sulfatos mg/L $04 250
|Radéo Bg/L 100 <100 <10,0 1 1 100,0% 0 0,0%
JAlfa Total Ba/L 0,5
IBeta Total Bg/L 1
IDose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 56 56 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Va'e das Zorras - Ofcina 03012018
02 - Prala Verde - Hotel Praia Verde 07/02/2018
03 - Ode'eite - Casa "Merca® 07/03/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Dafa Causa Medidas Correlivas
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CERRO DO ENHO
i i . Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
IDesinfectante Residual mgl/L Cl - 05 0.2 7 2 100,0% 0 0,0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
|Bactérias coliformes UFCH00mL 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,12 <0,12 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a22°C UFC/mL === 0 0 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a37°C UFG/mL === 0 0 i 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 1000 1000 i 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PICO 20 <50 <50 1 1 00,0% 0 0.0%
eH unid. de pH 65<pH<90 74 74 1 1 00,0% 0 0,0%
Manganés ug/L Mn 50 14,20 14,20 1 1 00.0% 0 0.0%
Hitratos mg/L HO3 50 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 13 1,30 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigio 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pg/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro uglL Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio uall Sb 5
Arsénio ug/l As 10
|Benzeno pg/ll 1
| - Benzo(a) pireno ng/L 0,01
[Boro mg/L B 1
|Bromatos g/l Bro3 10
Cadmio ugil Cd 5
Célcio mglL Ca “ee
Chumbo pg/L Pb 10
Cianelos g/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio uglL Cr 50
1,2 - dicloroetano pgil 3
Dureza Total mg/L CaCO3 “an
|Enlerococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg “us
Mercirio uail Hg 1
Niguel _ug/LNi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pa/l 0.1
- Fluoranteno pg/l 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pa/l 0,1
- Benzo( k) fluoranteno ug/L 0,1
- Benzo( ghi ) perileno ugll 0,1
- Indeno { 1,2,3-cd ) pireno pall 0,1
Pesticidas organoclor.: ugll 0,5
- Diurao pgll 0.1
- Linurdo ug/L 0.1
- Terbutilazina ngllL 0,1
- Desetilterbutilazina pg/l 0.1
- Dimetoato ug/L 0.1
Selénio ugll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pa/l
Tricloroeteno pall
Trihalometanos: pa/l 00
- Triclorometano (Clorof.) pafl 00
- Bromodiclorometano ug/L 00
- Dibromoclorometano pa/l 00
- Tribromometano (Brom.) pg/lL 00
Sédio mgl/L Na 200
Sulfatos mglL $04 250
Radio Bg/L 100
Alfa Total Bo/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSy 01
TOTAL 18 18 100,0% 0 0,0%
Taxade (ﬂr‘nprimenlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Cerro do Enho - Casa Partcular 1 10:01/2018
02 - Cerro do Enho - Casa Parteular 2 14/03/2018

INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIROS
: : - Valores Ohtidos N.° de Anadlises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades o Méximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N. %
Desinfectante Residual mg/L Cl —u 02 02 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
M.? de colonias a 22° C UFCImL e
M.° de colonias a37° C UFC/mL see
Condutividade uSlcm 2500
Cor my/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés g/t Mn 50
JHitratos mg/L HO3 50
[oxidabilidade mgiL 02 5
[Cheiro Fator diluigdo 3
ISahor Fator diluigdo 3
Turvagao UNT 4
Aluminio pall Al 200
[Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro nglL Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antimdnio ug/L Sb 5
Arsénio ua/l As 10
IBenzeno ugiL 1
| - Benzo( a ) pireno pgll 0,01
IBore mg/L B 1
[Bromatos ug/L BrO3 10
|cadmio uglL Cd 5
[cilcio mglL Ca .-
Jchumbo ug/l Pb 10
[Cianetos ugll Cn 50
[Cobre mg/L Cu 2
ICrémio g/l Cr 50
[1,2 - dicloroetano g/l 3
[Dureza Total mglL CaCO3 aen
[Enterococos UFC/00mL 0
[Fluoretos mall. Fe 1,5
[tagnésio mglLMg e
[Mercirio pglLHg 1
[Niquel ug/L Ni 20
[Hidrocarb. aromét. Polic: pgll 01
- Fluoranteno ugll 01
- Benzo( b ) fluoranteno ugliL 0.1
- Benzo( k ) fluoranteno ngll 0.1
- Benzo( ghi ) perileno pall 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 0.1
|Pesticidas organoclor.; nall 0,5
| - Diurdo pall 0.1
| - Linurdo pall 0.1
- Terbutilazina pall 0.1
- Desetilterbutilazina pall 0,1
- Dimetoato pgll 0,1
Selénio uglL Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
etracloroeteno uglL 10
ricloroeteno pg/L 10
[rihalometanos: uglL 100
- Triclorometano (Clorof.) uglL 100
- Bromodiclorometano pgll 100
- Dibromoclorometano ugll 100
- Tribromometano (Brom.) ugll 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Raddo BglL 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total BqglL 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de_ﬁlr'nprimenlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Campeiros - Casa Particular 1 14/02/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Cloretos

01

221112017

Carateristeas naturals da origem de 2gua

Abastecimento aternativo tempoerério

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.® 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE TANOEIRO
i . _ Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anélises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo [ Efetuadas] Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Ci === 04 0.3 2 2 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL [i i 2 2 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22°C UFCImL san
N.° de colonias a 37°C UFCImL men
Condutividade uSlem 2500
Cor mglL PtCO 20
H unid. de pH 65<pH<90
Manganés pg/L Mn 50
HNitratos mgl/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigdo 3
Turvagao UNT 4
Aluminio ngll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro uall Fe 200
HNitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio uglL b 5
Arsénio g/l As 10
Benzeno pgll 1
- Benzo(a) pireno pall 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L Bro3 10
Cédmio pg/l Cd 5
Célcio mg/L Ca “e
Chumbo ugil Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio uglL Cr 50
1,2 - dicloroetano pgll 3
IDureza Total mg/L CaCO3 e
[Enterococos UFC/00mL 0
[Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg e
Mercirio pg/l Hg 1
Niquel palL Ni 20
[Hidrocarb. aromét. Polic: pall 0.1
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo(b ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo( ghi ) perileno pgll 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall 01
Pesticidas organoclor.: pgll 0,5
- Diurdo pa/L 0,1
- Linurdo pa/l 0,1
- Terbutilazina nall 0,1
- Desetilterbutilazina pall 0.1
- Dimetoato pall 0,1
Selénio uglL Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pa/l
Tricloroeteno ug/ll
Trihalometanos: pg/L 00
- Triclorometano (Clorof.) na/L 100
- Bromodiclorometano pa/L 00
- Dibromoclorometano pa/L 100
- Tribromometano (Brom.) pa/l 100
Sodio mall. Na 200
Sulfatos my/l 504 250
Radio Ba/L 100
Alfa Total Ba/L 0,5
Beta Total Ba/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - TanoeTo - Reservatdrio 1001/2018
02 - TanoeTo - Reservatiio 140312018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS
" . T Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paraméirico: (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
IDesinfectante Residual mg/L Cl - - 0.5 05 00,0% 0 0,0%
|Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 00,0% 0 0,0%
|Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 00,0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.° de colonias a22° C UFC/mL ---
N.° de colonias a37°C UFC/mL -- -
Condutividade usSlem 2500
Cor mg/L PICO 20
H unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/L Ko 30
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mglL 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
Sabor Fator diluicio 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio uglL Al 200
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0
Ferro g/l Fe 200
Nitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio uall Sb 5
Arsénio ugll As 10
Benzeno pall 1
- Benzo(a) pireno uglL 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ugll BrO3 10
Cadmio ug/L Cd k]
Célcio mg/L Ca -
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cohre mg/L Cu 2
Crémio pg/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ugit 3
Dureza Total mgl/L CaCO3 ---
Enterococos UFC/M00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg --
Mercirio ug/l Hg 1
Niguel pa/L Hi 20
Hidrocarh. aromét. Polic: ugllL 0,1
- Fluoranteno ugll 0.1
- Benzo(b ) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( k ) fluoranteno nall 01
- Benzo({ ghi ) perileno pafllL 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno nall 0,1
Pesticidas grganoclor.: uall 0,5
- Diurdo ug/lL 0.1
- Linurdo ugil 0.1
- Terbutilazina pgll 0,1
- Desetilterbutilazina pall 0,1
- Dimetoato pa/l 0,
Selénio uglL Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pa/l 0
Tricloroeteno pa/l 0
Trihalometanos: pa/l 00
- Triclorometano (Clorof.) pa/l 00
- Bromodiclorometano 180118 0
- Dibromoclorometano ua/l 0
- Tribromometano (Brom.) ng/l. 0
Sodio mgl/L Na 20
Sulfatos mg/L S04 25(
|Radao BglL 100
JAlfa Total BalL 0,5
IBeta Total BalL i
IDose Indicativa mSy 0,1
| TOTAL 3 3 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Soa'heiras - Reservaldrio 14022018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parémetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1. TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU
E ; . Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) =g = T Efotuadas Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl 5 04 03 2 2 100.0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0.5 <012 <0,12 1 100,0% 0 0,0%
. de colonias a22°C UFCImL .- 0 0 1 100,0% 0 0.0%
.° de colonias a37°C UFCImL === 0 0 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade nSlcm 2500 900 900 1 100,0% 0 0,0%
Cor myglL PtCO 20 <5 <5 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 78 79 1 100.0% 0 0,0%
Manganés ug/l Mn 50 65,30 65,30 i 100,0% 1 100,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 i 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,6 1,60 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigio 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigzo 3 <1,0 <1,0 i 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 15,0 15,0 i 1 100,0% 1 100,0%
Aluminio uglL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
IFerro na/l Fe 200
[Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio uglL As 10
|Benzeno pgll 1
|- Benzo(a ) pireno ugll 0,01
IBoro mg/L B 1
[Bromatos ug/L BrO3 10
Cédmio uglL Cd 5
Calcio mg/L Ca =
Chumbo __uglLPb 10
Cianelos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano 19/ 3
Dureza Total mg/L CaC0O3 -
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg -n
Merciirio pg/L Hg 1
Niguel ualL Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ugll 0,1
- Fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ug/L 1
- Benzo( k ) fluoranteno ug/L Al
- Benzo[ ghi ) perileno uglL 0.1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno uglL 0,1
|Pesticidas organoclor.: ugll 05
- Diurdo uail 0,1
- Linurdo uail 0,1
- Terbutilazina na/l 0,1
- Desetilterbutilazina gl 0,1
- Dimetoato pall 0.1
Selénio ng/l Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pg/lL 10
Tricloroeteno pa/l 10
Trihalometanos: ug/L 100
- Triclorometano (Clorof.) _ugll 100
- Bromodiclorometano _mall 100
- Dibromoclorometano __ugll 100
- Tribromometano (Brom.) ugll 100
Sddio mg/L Na 200
Sulfatos mglL S04 250
Radao Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 05
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa msv 01
TOTAL 18 18 100,0% 2 11,1%
Taxa de Cumprimento 88,9%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Vale Andreu - Reservalorio 10:01/2018
02 - Vale Andreu - Reservatorio 14:03/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Manganés 02 14:03/2018 Carateristoas naturals da origem de &qua Abastecimento a%ernativo temporario
Turvaj3o 02 140312018 Caraleristcas nature’s da origem de 2qua Ahastecimento atternativo temporério

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE BAIXO
. ; i Valores Obfidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Parametros Umdaief Valor Paraméirico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
|Desinfectante Residual mg/L Cl see 03 0.3 1 1 00,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 1 1 00,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 1 i 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5
2 de colonias a 22° C UFCImL “as
° de colonias a37°C UFCImL sas
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH<9,0
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluicio 3
Sabor Fator diluigdo
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ug/L Fe 200
Nitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio pg/L Sb 5
Arsénio uall As 10
Benzeno ugll 1
- Benzo(a) pireno pall 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos uail Bro3 10
Cadmio g/l Cd 5
Célcio mg/L Ca .-
Chumbo ugll Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio ng/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ualt 3
Dureza Total mg/L CaCO3 -u
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mgil Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg -.-
Mercirio 1/l Hg 1
[Higuel ug/L Hi 20
[Hidrocarb. aromit. Polic: ug/L 01
- Fluoranteno pgll 01
- Benzo( b ) fluoranteno ngll 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno nall 0,1
- Benzo( ghi ) perileno g/l A
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pg/lL 1
Pesticidas organoclor.: pg/l 5
- Diurdo uoll K
- Linurao pgll ,
- Terbutilazina pall 3
- Desetilterbutilazina ug/L 0,
- Dimetoato uglL 0.1
Selénio g/l Se 10
Cloretos mg/L CI 250
[etracloroeteno nall 10
lricloroeteno palL 10
[rihalometanos: uglL 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano g/l 100
- Dibromoclorometano pail 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
odio mg/L Na 200
ulfatos mglL S04 250
Radao Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total BalL 1
Dose Indicativa msv 0.1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Pisa Barro de Baixo - Reservatério 14/02/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTEGIMENTO DE PISA BARRO DE CIMA
. . . Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VF) Maximo | Minimo [ Efetuadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl sen 04 04 100,0%, 0 0.0%
Escherichia coli UFCM00mL 0 0 0 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <012 <0,12 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a22°C UFC/mL - 0 0 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL - 0 0 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 210 210 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 75 75 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pg/l Mn 50 <050 <(,50 1 100,0% 0 0,0%
Hitratos mg/L HO3 50 <5 <5 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,6 1,60 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluicio 3 <10 <1,0 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluicio 3 <10 <10 1 100,0% 4] 0,0%
Turvagdo UNT 4 04 04 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio ugiL Al 200 133 133 1 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
Hitritos mg/L HO2 0,5 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio uail Sh 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ugll As 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
|Benzeno ugll 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
| - Benzo( a) pireno ugll 0,01 <0,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
IBoro mg/L B i 0,01 0,01 1 1 100,0% 0 0.0%
IBromatos ng/L Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
[Cédmio g/l Cd 5 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 00%
IcCilcio mglL Ca aee 220 220 1 1 100,0% 0 0,0%
IChumbo uglL Ph 10 <10 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
[Cianetos ug/L Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
ICobre mg/L Cu 2 0,0220 0,0220 1 1 100,0% 0 0.0%
ICrémio ug/L Cr 50 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
[1,2 - dicloroetano ugil 3 <0,750 < 0,750 1 1 100,0% 0 0.0%
IDureza Total mg/L CaC03 “en 83,2 83,2 1 1 100,0% 0 0.0%
[Enterocacos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
IFluoretos mglL Fe 1,5 <0,200 <0,200 1 1 100,0% 0 0,0%
IMagnésio mg/L Mg “ae 6,760 6,760 1 1 100,0% 0 0.0%
[Mercirio ug/L Hg 1 <0,010 < 0,010 1 1 100,0% 0 0,0%
Niquel uglL Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromat. Polic: ugll 0,1 <0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 0.0%
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ng/ll 0,1 < (0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo(k ) fluoranteno uglL 0,1 <(,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno ngll 0,1 <(,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ng/L 0,1 <(,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Peslicidas organoclor.: ngll 0,5 <(,15 <0,15 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo ug/L 0,1 <(,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pgll 0.1
- Terbutilazina ug/L 0,1 <(,050 < 0,050 1 100,0% 0 0,0%
- Deselilterbutilazina ugll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato ugll 0.1
Selénio pg/l Se 10 <1,0 <10 1 00,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Ci 250 26 26 1 00,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno ngll i0 <020 <020 1 00,0% 0 0,0%
Tricloroeteno ngll i0 <0.10 <010 1 00.0% 0 0,0%
Trihalometanos: nall 100 24,80 24,80 1 00,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) nall 100 9.21 9.21 1 00.0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ngll 100 7,59 7.59 1 00.0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano nall 100 6,58 6,58 1 1 00.0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pall 100 1,47 1,47 1 1 00,0% 0 0.0%
Sédio mg/L Na 200 135 135 1 1 00,0% 0 0.0%
Sulfates mglL S04 250 12,0 12,0 1 1 00,0% 0 0.0%
Radio Bg/L 100 <10,0 <100 1 1 00,0% 0 0,0%
Alfa Total Bg/L 0,5 <0,04 < 0,04 1 1 00,0% 0 0.0%
Beta Total Bg/L 1 <0,10 <0,10 1 1 00,0% 0 0.0%
Dose Indicativa msv 01 <0,10 <0,10 1 1 00,0% 0 0.0%
TOTAL 62 62 100,0% 0 0%
B Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Pisa Barro de Cima - Reservatrio 14022018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MATOS
R ; _ Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Wi Tl | Efoindzs] Bragiclis % o %
Desinfectante Residual mg/L Cl e 0,7 07 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFCI100mL 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
M. de coloniasa22°C UFCImL see
N2 de colonias a 371° C UFC/mL .ee
[Condutividade nSlem 2500
ICor mg/L PtCO 20
H unid. de pH 65<pH<9,0
Manganés Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
[oxidabilidade mg/L 02 5
[Cheiro Fator diluigao 3
Isabor Fator diluigo 3
Turvagao UNT 4
Aluminio nalL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ng/L Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/L b 5
Arsénio ugil As 10
Benzeno uail 1
- Benzo(a ) pireno uail 0,01
Boro mg/lL B 1
Bromatos ug/L Bro3 10
Cédmio ug/L Cd 5
Cilcio mg/L Ca -
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mglL Cu 2
Crémio po/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mg/L CaC03 .=
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ==
Mercirio ug/l Hg 1
Hiquel uglL Ni 20
[Hidrocarb. aromét. Polic: ugl/l 0,1
= Fluoranteno uag/l 0,1
= Benzo( b ) fluoranteno ug/L 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno ugll 0,
- Benzo( ghi ) perileno uall 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1
|Pesticidas organoctor.: uglL 0,5
| - Diurdo g/l 0,
| - Linurdo g/l 0,
- Terbutilazina ugll 0,
- Desetilterbutilazina ugll 0,
- Dimetoato ugll 0,
Selénio ug/L Se 10
ICloretos malL Cl 250
Tetracloroeteno poll 10
Tricloroeteno uoll 10
Trihalometanos: ug/l 100
- Triclorometano (Clorof.) ugll 100
- Bromodiclorometano uglL 100
- Dibromoclorometano ugll 100
- Tribromometano (Brom.) uglL 100
Sadio mglL Na 200
Sulfatos mg/L $04 250
Radio Bg/L 100
Alfa Total Bg/lL 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 00% |
Taxa demprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Matos - Reservatino 140272018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Paramelro

Ponto

Dala

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORUJOS
5 : ; Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) —pre = fnimo_| Efeluadas | Previstas % e m
ﬁesinfectante Residual mg/L Cl . 02 <02 2 2 100,0%. 0 0.0%
[Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 1 1 2 2 100,0% 1 50.0%
|Azo!o Amoniacal mg/L NH4 0,5 <(,12 <0,12 1 1 100,0% 0 0.0%
N2 de colonias a 22° C UFC/mL s 3 3 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a37° C UFCImL s 1 i 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSiem 2500 1200 1200 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid, de pH 65<pH<9.0 74 74 1 i 100,0% 0 0.0%
Manganés g/l Ma 50 4,21 4,21 1 1 100,0% 0 0,0%
Hitratos mg/L HO3 50 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/l. 02 5 11 1,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigio 3 <1,0 <10 1 1 00,0% 0 0,0%
Sabor Fator dilui¢ao 3 <1,0 <1,0 1 1 00,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 0.7 0.7 1 1 00,0% 0 0.0%
Aluminio ug/L Al 200 <10 <10 1 00,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 1] [i] 0 1 00.0% 0 0.0%
Ferro ugll Fe 200 109,0 109,0 1 00,0% 0 0.0%
Hitritos mgl/L HO2 0,5 <01 <01 1 100,0% 0 0.0%
Antiménio ugil. Sb 5 4,0 40 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ug/l As 10 <20 <20 100,0% 0 0.0%
Benzeno ug/L 1 <020 <020 i 100,0% 0 0.0%
- Benzo( a ) pireno pg/L 0,01 <0,0050 <0,0050 i 100,0% 0 0,0%
Boro mylL B 1 0,04 0,04 i 100,0% 0 0.0%
|Bromatos ua/l BrO3 10 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Cédmio uglL Cd 5 <020 <020 i 100,0% 0 0,0%
Cilcio mgl/L Ca s 64,2 64,2 1 100,0% 0 0,0%
Chumbe uglL Pb 10 <10 <10 1 100,0% 0 0.0%
|Cianetos ug/L Cn 50 <50 <50 1 100,0% 0 0.0%
ICobre mg/L Cu 2 0,0129 0,0129 1 100,0% 0 0,0%
ICrémio no/L Cr 50 <10 <10 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano nail 3 <0,750 < 0,750 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaCO3 “ue 525,0 5250 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/00mL 0 0 0 100,0% 0 0.0%
I_Fluoretos mg/L Fe 1,5 <0,200 < 0,200 100,0% 0 0,0%
[Wagnésio mglL Mg .- 92,200 92,200 100,0% 0 0.0%
Merciirio naf/l Hg 1 < 0,010 < 0,010 100,0% 0 0.0%
Niquel ug/L Hi 20 <20 <20 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: ng/l 041 <0,08 <008 1 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno ngll 0.1
- Benzo(b ) fluoranteno ng/L 01 < 0,020 < 0,020 1 00,0% 0 0,0%
- Benzo(k) fluoranteno ug/L 01 <0,020 <0,020 1 00,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno ug/L 0,1 <0,020 < 0,020 1 00,0% 0 0.0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ug/L 0,1 < 0,020 < 0,020 i 1 00,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pgll 0,5 <0,15 <015 1 1 00,0% 0 0,0%
- Diurdo ugll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 i 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina uglL 1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina ugll 1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dimetoato uglL 1
Selénio nglL Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mal/L Cl 250 200 200 1 1 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno uglL <0,20 <020 1 i 100.0% 0 0,0%
Tricloroeteno uglL <0,10 <0,10 1 1 100.0% 0 0,0%
Trihalometanos: uglL o <0,50 <0,50 1 1 100.0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) uall 00 <0,10 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ug/L 100 <0.10 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano uagll 100 <010 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano {Brom.} pa/l 100 <0,20 <020 1 1 100,0% 0 0.0%
Sddio mg/L Na 200 107,0 107,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 88,0 88,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Radio Bg/L 100 <100 <100 1 1 100,0% 0 0.0%
JAlfa Total Bg/L 05 <0,04 < 0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
|Beta Total Bg/L 1 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
IDose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 1 100,0% 0 0.0%
TOTAL 65 65 100.0% 1 15%
Taxa de Cumprimento 98,5%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Conujos - Reservaidrio 249012018
02 - Corujos - Reservatério 281032018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parémetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Bactérias cotforme 01 24/01/2018 N2o ldenficada Abastecimento alernative lemporério

Castro Marim, 21 de Maio de 2018 12



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida afravés de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SENTINELA
5 ; iy Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previsias % e %
Desinfectante Residual mglL Cl s 0,6 0.6 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/{00mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal ma/L HH4 05 —
N.° de colonias a22° C UFC/mL s
N.° de colonias a37°C UFC/mL .
Condutividade uSicm 2500
Cor mg/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés pgll Mn S0
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigio 3
Sabor Fator diluigio 3
Turvagéo UNT 4
Aluminio pa/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ug/L Fe 200
Nitritos mg/L. HO? 0,5
Antiménio uafl Sb 3
Arsénio pall As 10
Benzeno ugfl 1
- Benzo( a) pireno uall 0,01
1Boro mgiL B 1
|Bromatos uall Bro3 10
[Cadmio uglL Cd ]
Célcio mglL Ca =
Chumbo ug/l Pb 1
Cianetos g/l Cn 50
ICobre mg/L Cu 2
ICrémio gL Cr 50
11,2 - dicloroetano uall 3
mg/L CaC03 s
UFC/100mL 0
mglL Fe 15
mglL Mg it
Merclrio ua/l Hg 1
Niquel ug/L Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: ug/L 5
- Flugranten pg/l A
- Benzo(b ) fluoranteno uglL 1
- Benzo(k ) fluoranteno ugll A
- Benzo( ghi ) perileno pa/l A
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugflL 1
Pesticidas organoclor.: gl 5
- Diurdo gl .
- Linurio uall L
- Terbutilazina nall A
- Desetilterbutilazina ugll s
- Dimetoato uglL A
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mgl/L Cl 250
Tetracloroeteno pall 10
Tricloroeteno ugll 10
Trihalometanos: uall 100
- Triclorometano {Clorof.) ug/l 100
- Bromodiclorometano ng/l 100
- Dibromoclorometano ug/L 100
- Tribromometano (Brom.) ug/l 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L $§04 250
Radio Bg/L 100
Alfa Total Bq/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
{Dose Indicativa mSv 01
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Sentnela - Reservatdrio 17/01/2018
02 - Sentnela - Reservatdrio 211032018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PICARRAL
" ; g Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anélises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Sodine T Wiitic | Eltuatas T Pavisias % Ne %
Desinfectante Residual mglL Cl .- 05 05 1 1 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.° de colonias a 22°C UFCimL s
N.° de colonias a 37°C UFC/mL s
Condutividade uSlcm 2500
Cor mg/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés pg/L Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo ]
Sabor Fator diluicdo
Turvagio UNT 4
Aluminio ugil Al 200
Clostridium Perfringens UFCI100mL
IFerro ng/L Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio uglL Sb 5
Arsénio ugil As 10
Benzeno pgll 1
- Benzo(a) pireno uglL 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ugfl Bro3 10
Cédmio ug/L Cd 5
Célcio mg/L Ca -
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn S0
Cobre myil. Cu 2
Crémio ug/l Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
|Dureza Total mg/L CaC03 ---
[Enterococos UFC/100mL 0
[Fluoretos mg/L Fe 1,5
[Magnésio mg/L Mg .-
IMercirio ugil Hg 1
IMiquel palL Ni 20
[Hidrocarb. aromt. Polic: gL 1
- Fluoranteno ugll A
- Benzo( b ) fluoranteno pagll A
- Benzo( k ) fluoranteno pagll A
- Benzo( ghi ) perileno uall ,
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno uglL X
Pesticidas organoclor.: uafl ,5
- Diurdo pall A
- Linurdo ug/l 0,
- Terbutilazina ug/l 0.1
- Deseilterbutilazina pgil 0.1
- Dimetoato uglh 01
Selénio uail Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Telracloroeteno ugil 10
Tricloroeteno uglL 10
Trihalometanos: uglL 100
- Triclorometano (Clorof.) nglL 100
- Bromodiclorometano 1g/L 100
- Dibromoclorometano gl 100
| - Tribromometano (Brom.) ugll 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L §04 250
Radio Ba/L 100
Iﬂfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
IDose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0‘/-
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Pigarral - Reservatorio 280212018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MURTEIRA DE CIMA
2 ; i Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) —pe =, fnimo_| Efeluadas | Previstas | % e 7
Desinfectante Residual mg/L Cl - 04 04 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 i 1 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.° de colonias a 22°C UFCImL -
N.° de colonias a37° C UFCImL se
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigao 3
Turvagao UNT 4
Aluminio uglL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/I100mL 0
Ferro ugll Fe 200
Hitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio ugll Sb 5
Arsénio ugll As 10
Benzeno uglL 1
- Benzo( a ) pireno ug/L 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ugil Bro3 10
Cédmio ug/L Cd 5
Célcio mg/L Ca .-
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mgiL Cu 2
Cromio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mglL CaC03 ---
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ---
Merciirio ug/L Hg 1
Niquel ug/L Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ug/L 0.1
- Fluoranteno ug/l 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno ugll 0,4
- Benzo( k ) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( ghi ) perileno ugll 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1
Pesticidas organoclor.: ugll 0,5
- Diurdo ugll 0.1
- Linurdo ugll 0.1
- Terbutilazina uall 0,1
- Desetilterbutilazina uall 0,1
- Dimetoato ngll 0.1
Selénio uglL Se 10
Cloretos mg/L CI 250
Tetracloroeteno nall 10
Tricloroeteno nall 10
Trihalometanos: ua/l 00
- Triclorometano {Clorof.) ngll. 00
- Bromodiclorometano ngll 00
- Dibromoclorometano ug/L 00
- Tribromometano (Brom.) ugll 00
Sodio _mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Radio BglL 00
Alfa Total Ba/L ,5
Beta Total Bo/L 1
Dose Indicativa msy 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Murtera de Cima - Reservatério 28/02/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MURTEIRA DE BAIXO
R ; o Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Parémetros Umdeid_es Valor Paramétrico (VP) =z Minimo | Efeluadas | Previstas % N %

Desinfectante Residual mglL CI --- 0.3 03 1 1 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <012 <0,12 1 1 100.0% 0 0.0%
N.° de colonias a22°C UFC/mL .- 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL === 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade pSiem 2500 210 210 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
IpH unid. de pH 65<pH<90 15 75 1 1 100,0% 0 0,0%
Hanganés pgL M 50 0.56 0,56 1 1 100,0% 0 0.0%
HNitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,2 1,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <1,0 <1,0 1 i 00,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 0,6 06 1 1 00,0% 0 0,0%
Aluminio ug/L Al 200 14,4 14,4 1 1 00,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 0 0 i 1 00,0% 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 26,2 26,2 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L NO2 0,5 <01 <0,1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio ug/L Sb 5 <10 <10 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio ugll As 10 <10 <10 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno pall 1 <020 <0.20 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( a ) pireno pail 0,01 < 0,0050 <,0050 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,02 0,02 1 100,0% 0 0.0%
Bromatos ug/L Bro3 10 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Cadmio ug/L Cd 5 <0,20 <0,20 1 100,0% 0 0.0%
Ciélcio mg/L Ca .. 20,0 20,0 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo ug/L Pb 10 <10 <10 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos ug/L Cn 50 <5 <5 1 100,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0057 0.0057 1 100,0% 0 0.0%
Crémio pg/l Cr 50 <10 <10 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano nglL 3 <0,750 <0750 1 100,0% 0 0,0%
'_D_t_n_geza Total mgl/L CaC03 - 797 79.7 1 100,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 1,5 < 0,200 < 0,200 1 100,0% 0 0,0%
IMagnésio mg/L Mg - 6,510 6,510 1 00.0% 0 0,0%
Merciirio pa/l Hg 1 <0,010 < 0,010 i 00,0% 0 0,0%
Niquel ug/L Ni 20 <20 <20 i 00,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: ug/L 0, <0,08 <0,08 i 00,0% 0 0,0%

- Fluoranteno pgll 0,
- Benzo( b ) fluoranteno pg/lL 0, <(,020 < 0,020 i 1 00,0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno pall 0,1 <(,020 < 0,020 1 1 00,0% 0 0,0%
- Benzo( ght ) perileno pall 0,1 <(,020 < 0,020 1 1 00,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall 0,1 <(,020 < 0,020 1 1 00,0% 0 0,0%
|Pesticidas organoclor.: g/ 0,5 <0,15 <0,15 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurao ug/L 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%

- Linurdo uail 0,1
- Terhutilazina pgil 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pgil 0,1 < (0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato pafl 0,1
Selénio ugil Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 26 26 1 i 100,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno uglL 10 <0,20 <0,20 1 i 100.0% 0 0,0%
Tricloroeteno uglL 10 <0,10 <010 1 i 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pall 100 13,70 13.70 1 1 100.0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) uall 100 447 447 1 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano pall. 100 4,61 461 1 1 100.0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano ugll 100 413 413 1 1 100.0% 0 00%
- Tribromometano {Brom.) uall 100 0,51 51 1 1 100,0% 0 0,0%
Sédio mgfl Na 200 130 30 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/l $04 250 120 20 1 1 100,0% 0 0.0%
Radio Bg/L 100 < 10,0 <10,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Alfa Total Bg/L 0,5 <004 <0,04 1 1 100,0% Q 0,0%
|Beta Total Bg/L 1 <0,10 <0,10 1 1 100.0% 0 0,0%
[Dose Indicativa mSv 0,1 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
TOTAL 62 62 100,0% 0 0,0%

Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Murie'ra de Baixo - Reservatbrio 2810212018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE DO GAGO
" ; ; Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % e %

Desinfectante Residual mg/L Cl === 06 02 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 0,5 <012 <012 ] 1 100.0% 0 0,0%
|H.° de colonias a22° C UFC/mL === 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
N.° de colonias a37° C UFCImL =-- 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 1000 1000 i 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L. PICO 20 <5 <5 i 1 100,03% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<9,0 76 78 i 1 100,0% 0 0,0%
Manganés uglL Ko 50 0.98 0,28 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mgil NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mglL 02 5 1,6 1,60 i 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigio 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigio 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT 4 1.9 1.9 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pa/L Al 200 434 434 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 248 24.8 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitritos mg/L HO2 0.5 <01 <0.,1 1 1 100.0% 0 0,0%
Antiménio pg/L Sb 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio ug/l As 10 <10 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Benzeno ua/L 1 <0,20 <0,20 1 i 00,0% 0 0,0%
- Benzo(a) pireno ugll 0,01 <(,0050 <0,0050 1 i 00,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,03 0,03 1 1 00,0% 0 0.0%
Bromatos ug/L BrO3 10 <50 <50 1 1 00,0% 0 0,0%
Cadmio ugll Cd 5 <020 <020 1 1 00,0% 0 0,0%
Calcio mglL Ca - 40,8 40,8 1 1 00,0% 0 0,0%
Chumbo ug/l Pb 10 <10 <10 1 00,0% 0 0.0%
Cianetos ugit Cn 50 <5 <5 1 00,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 00072 0,0072 1 00,0% 0 0.0%
Crémio pgll Cr 50 <10 <10 1 1 00,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano gl 3 < 0,750 <0,750 1 1 00,0% 0 0,0%
IDureza Total mg/L CaCO3 .- 408,0 4080 1 i 00,0% 0 0,0%
|Enterococos UFCI100mL 0 0 0 1 i 00,0% 0 0,0%
{Fluoretos mglL Fe 1,5 < 0,200 <(,200 1 1 00,0% 0 0,0%
[Magnésio mg/L Mg -- 64,400 64,400 1 i 00,0% 0 0,0%
[Merciirio pg/L Hg 1 <0010 <0010 1 1 100,0% 0 0,0%
INiquel ugfL Hi 20 <20 <20 1 i 100,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromat. Polic: ugil 0.1 <008 <008 1 i 100,0% 0 0.0%

- Fluoranteno pail 0.1
- Benzo( b } fluoranteno ugil 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno ng/l 0,1 <0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno ng/L 0,1 <0,020 <0,020 1 i 100,0% 0 0.0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ug/L 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
|Pesticidas organoclor.: na/l 0,5 <0,15 <0,15 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo pg/l. 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100.0% 0 0,0%

- Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina g/l 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina ug/L 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato ngit 0.1
ISelénio ugil Se 10 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0.0%
[Cloretos mglL Cl 250 140 140 1 1 100.0% 0 0.0%
Tetracloroeteno pall 0 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
Tricloroeteno ugll 0 <010 <0,10 1 1 100.0% 0 0.0%
Trihalometanos: pglL 00 21,60 21,60 i 1 100,0% 0 0.0%
| - Triclorometano (Clorof.) uglL 00 0,12 0,12 i 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ugll 00 0,85 055 1 1 100,0% 0 0.0%
| - Dibromoclorometano ug/l 00 278 218 1 1 100.0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) uglL 00 18,20 18,20 1 i 1000% 0 0.0%
1Sddio mg/L Na 200 87,0 87,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 60,0 60,0 1 i 100,0% 0 0.0%
Raddo Bg/L 100 <100 <10,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Alfa Total Bg/L 0,5 < 0,04 <004 1 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total Bg/L 1 0,16 0,16 1 i 100,0% 0 0,0%
Dose Indicativa msy 0,1 <010 <010 1 1 100,0% 0 0.0%
TOTAL 65 65 100,0% 0 0,0%

Taxa dEEumpn'menlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Corte do Gago - Casa Particular 5 10.01/2018
02 - Corte do Gago - Casa Particular 6 14032018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |

CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL 2018

Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &qua
fornecida através de analises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1.° TRIMESTRE
01 Jan a 31 Mar

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA

R s i Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efetuadas | Previstas | _ %_ e %

Desinfectante Residual mg/L Cl sae 0.3 0.2 2 2 100,0%. 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mgfl NH4 0,5 <0,12 <012 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22° C UFC/ImL au 0 0 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37° C UFC/mL “ae 1 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSlem 2500 210 210 1 100,0% 0 0.0%
Cor mglL P{CO 20 <5 <5 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9,0 1.7 .7 i 100,0% 0 0.0%
Manganés pa/L Mn 50 071 0,71 1 100,0% 0 0.0%
HNitratos mg/L HO3 50 <50 <50 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,3 1,30 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <10 <1,0 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigio 3 <1,0 <1,0 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio uglL Al 200 17,8 17.8 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 1000% 0 0.0%
Ferro pglL Fe 200 <20 <20 1 1 100,0%. 0 0.0%
I-Hlﬁtos mg/L NO2 05 <0,1 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
Antimédnio uglL Sb 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio ugll As 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno na/L 1 < 0,20 <0,20 1 1 100,0% 1] 0,0%
- Benzo(a) pireno ug/L 0,01 <0,0050 <0,0050 1 1 100.0% 0 0.0%
Boro mg/L B 1 0,02 0,02 1 1 100,0% 0 0,0%
Bromatos pgil Bro3 10 <50 <50 i 1 100,0% 0 0,0%
Cédmio ug/L Cd 5 <020 <0,20 i 1 100,0% 0 0,0%
Célcio mglL Ca --- 25 225 i 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 <10 <10 i 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos pgll Cn 50 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mglL Cu 2 0,0044 0,0044 i 1 100,0% 0 0,0%
Crémio uglL Cr 50 <10 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano ugll 3 <(),750 < 0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaC03 --- 86,5 86,5 i 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 <(,200 < (0,200 1 1 100,0% 0 0,0%
[Magnésio mgiL Mg .- 7,040 7,040 1 1 100,0% 0 0.0%
[Mercirio ug/L Hg 1 <0,010 <0010 1 1 100,0% 0 0.0%
Iniquel ug/L Ni 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
[Hidrocarb. aromét. Polic: nalL 0,1 <(0,08 <008 1 1 100,0% 0 0,0%

- Fluoranteno ug/L 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ugll 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Benzo(k ) fluoranteno ugil 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno ugil 0,1 < 0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugil 0.1 <0,020 < 0,020 1 i 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: ugil 05 <015 <015 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo ugll 01 < 0,050 < 0,050 1 i 100,0% 0 0,0%

- Linurao il 041
- Terbutilazina ugll 0,1 < 0,050 < 0,050 i 100,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina uglL 0.1 < 0,050 < 0,050 1 100,0% 0 0.0%

- Dimetoato uglL 0.1
Selénio nall. Se 10 <1,0 <10 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 25 25 1 100,0% 0 0.0%
Tetracloroeteno ug/L 10 <0,20 <020 i 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno ng/l 10 <0,10 <0,10 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: ugll 100 46,60 46,60 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) uall. 100 19,40 1940 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano ugll 100 13,70 13,70 1 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano ng/L 100 11,40 11,40 1 100,0% 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) ug/L 100 2,11 2,11 1 100,0% 0 0.0%
Sédio myg/L Na 200 14,2 14,2 1 00,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L $04 250 130 13.0 1 00,0% 0 0,0%
IRadéo 3g/L 100 <10,0 <100 1 00,0% 0 0,0%
JAlfa Total 3/l 0,5 <0,04 <0,04 1 00,0% 0 0.0%
IBeta Total /L 1 <0,10 <0,10 1 00,0% 0 0,0%
[Dose Indicativa mSv 0,1 <0,1 <01 i 1 00,0% 0 0,0%
TOTAL 65 G_§ 100,0% 0 op%

Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Cortelha - Reservatdrio 03:01/2018
02 - Cortelha - Reservadnio 07/03/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018




-MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.® 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES
N . s s Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas [ Previstas % Ne %
Desinfectante Residual ma/L Cl s 03 0.2 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Bactérias colifermes UFC/00mL 0 0 0 2 2 1000% 0 0.0%
Azolo Amoniacal mg/L NH4 0,5 <012 <012 1 1 100,0% 0 0,0%
N de colonias a22° C UFCimL “ne 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
N de coloniasa 37°C UFCimL s 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 1100 1100 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mag/L. PLCO 20 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 7.5 75 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ug/L Mn 50 1,73 1,73 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos ma/l. HO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mylL 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluicio 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator dilui¢io 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 0,5 05 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pa/L Al 200 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro ua/l Fe 200 59,2 59,2 1 1 100,0% i 0.0%
Nitritos mg/L HO2 0,5 <01 <01 1 1 00,0% 0 0,0%
Antiménio nail Sh 5 <10 <10 1 1 00,0% 0 0,0%
Arsénio pagfl As 10 <10 <10 1 1 00,0% 0 0,0%
|Benzeno ug/L 1 <0,20 <0,20 1 1 00,0% 0 0.0%
|- Benzo(a) pireno nall 0,01 <0,0050 | <0,0050 1 1 00,0% 0 0,0%
IBoro mg/L B i 0,04 0,04 i 1 00,0% 0 0,0%
IBromatos ug/L Bro3 10 15,0 15,0 i 1 00,0% 1 100,0%
Cadmio ug/L Cd 5 <020 <0,20 1 1 00.0% 0 0.0%
Cilcio mg/L Ca s 69,9 69,9 i 1 00,0% 0 0.0%
Chumbo ug/L Pb 10 <10 <10 1 1 00,0% 0 0.0%
Cianetos ug/l Cn 50 <50 <50 1 i 00,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0144 0,0144 1 i 00,0% 0 0.0%
Crémio ugfl Cr 50 <10 <10 1 i 00,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano pgll 3 < 0,750 < 0,750 1 i 00,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaC03 i 500,0 500,0 1 i 00,0% 0 0.0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 00,0% 0 0.0%
Fluoretos mgl/L Fe 1,5 0,314 0,314 1 1 00,0% 0 0.0%
Magnésio mg/L Mg i 67,500 67,800 1 1 00,0% 0 0,0%
Merciirio ugll Hg 1 <0,010 <0,010 1 1 00,0% 0 0,0%
Niquel pall Ni 20 <20 <20 1 1 00,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromat. Polic: g/l 0,1 <0,08 <0,08 1 1 00,0% 0 0,0%
- Fluoranteno pagll 01
- Benzo( b ) fluoranteno pall 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo( k ) fluoranteno uall 0.1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno ngll 0.1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: ugll 05 <0,15 <015 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo na/l. 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ng/l 0.1
- Terbutilazina ugfl 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina poll 0,1 < 0,050 <0,050 1 1 100.0% 0 0.0%
- Dimetoato pa/l 01
Selénio ugll Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos myil Cl 250 170 170 i 1 100,0%. 0 0,0%
Tetracloroeteno ug/l 10 <0,20 <0,20 i 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno g/l 10 <010 <010 i 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: uglL 100 14,30 14,30 i 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano uglL 100 <0,10 <0,10 1 i 100,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano uglL 100 0,82 0,82 1 i 100,0% 0 0,0%
- Tribremometano (Brom.) ugil 100 13,50 13,50 1 i 100,0% 0 0,0%
Sadio mg/L Na 200 102,0 1020 1 i 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250 81,0 81,0 i 100,0% 0 0,0%
Radio Bg/L 100 <100 < 10,0 1 100,0% 0 0,0%
Alfa Total Bg/L 0,5 0,07 0,07 1 100,0% 0 0,0%
Beta Total Bg/L 1 <0,10 <010 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <01 1 100,0% 0 0.0%
TOTAL 65 65 100,0% 1 1,5%
Taxa de Cumprimento 98,5%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Alcarias Grandes - Casa Partcular | 10:01/2018
02 - Alcarias Grandes - Casa Partcular 2 14032018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Bromatos 0f 10001/2018 N3oidenttcada Abastecimento aernadivo lemporério

Castro Marim, 21 de Maio de 2018 19



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 1.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 Jan a 31 Mar
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MARROQUIL-AMENDOEIRA
- . Lo Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo 1 Winimo | Efotaatas | Provistas % e %
|Desinfectante Residual mglL ClI o 05 03 2 2 100,0% 0 0.0%
[Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
IBaclérias coliformes UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
In2 de colonias a 22° C UFC/mL ee
IH.2 de colonias a 37° C UFC/mL ee
ICondutividade uS/cm 2500
ICor mg/L PICO 20
IPH unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/L Mn 50
[Nitratos ma/L NO3 50
JOxidabilidade mg/L 02 5
[Cheiro Fator diluicdo
Sabor Fator diluicio
Turvagio UNT i
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFCH00mL
IFerro g/l Fe 200
Hitritos mgfl NOZ 0.5
Antiménio ug/l Sh 5
|Arsénio ug/l As 10
Benzeno na/l 1
- Benzo(a ) pireno ugll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L Bro3 10
[Cédmio gL Cd 5
Cilcio mg/L Ca -
Chumbo ng/L Pb 10
Cianetos pgll Cn 50
Cobre mglL Cu 2
Crémio paiL Cr 50
1,2 - dicloroetano ug/l 3
Dureza Total mg/L CaC03 s
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg -
Mercirio ua/l Hyg 1
Higquel ug/L Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pall 0,1
- Fluoranteno pall 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno ug/l 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno pg/l 0,1
| - Benzo( ghi ) perileno ug/l. 0,1
- Indeno (1,2,3-¢d ) pireno ugll 0,1
Pesticidas organoclor.: pg/ll .5
= Diurdo pa/l A
= Linurao pg/l A
- Terhutilazina pg/l ,
- Desetilterbutilazina ugll A
- Dimetoato ug/l A
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mgiL Cl 250
Tetracloroeteno po/l 0
Tricloroeteno o/l 0
Trihalometanos: ug/L 100
- Triclorometano (Clorof.) pg/l 100
- Bromodiclorometano ug/L 100
- Dibromoclorometano uglL 100
- Tribromometano (Brom.) pg/l 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
IRadéo Bg/L 100
JAlfa Total Bg/L 0,5
IBeta Total Bg/L 1
IDose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
01 - Mamoqul-Amendoe’ra - Reservatorio 10/01/2018
02 - Mamoqui-Amendoera - Reservatorio 14032018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Dala

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 21 de Maio de 2018
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