- __MUNICIPIO DE CASTRO MARIM

1) Durante os meses de abril, maio e junho de 2022, foram realizadas

2) Com base nas and'ises efetuadas, conclui-se que, neste periodo de tempo, registaram-se

| CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2.°TRIMESTRE
fornecida através de anilises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra30jun
TOTAL DO CONCELHO
" ; i Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % N° %
Desinfectante Residual mglL Cl “ee 07 <01 43 43 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 i 43 43 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFCHO00mL 0 39 0 43 43 100,0% 6 14.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22°C UFCImL s > 300 0 2 23 100,0% 0 00%
N.? de colonias a37°C UFCImL == > 300 0 23 23 100,0% 0 0,0%
Condulividade uSicm 2500 1400 242 23 23 100,0% 0 00%
Cor mafL PICO 20 <20 <20 23 23 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<90 80 74 23 23 100,0% 0 0,0%
Manganés ugl Mo 0 <15 <15 5 5 100,0% 0 0.0%
Nitratos _mg/L HO3 50
Oxidabilidade mgfL 02 >
Cheiro Fator diluigio 3 <1 23 23 100,0% 0 0.0%
[Sabor Fator diluigio 3 3 <1 23 3 100.0% 0 00%
Turvagdo UNT 4 23 <030 23 23 100,0% 0 0,0%
[Aluminio Al 200 690 <30 6 6 100,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 _0_ 6 6 100.0% 0 0.0%
Ferro gl Fe 200 <50 <50 4 4 100,0% 0 0,0%
Nitritos mgfL NO2 05
Antiménio T <15 <15 1 1 100,0% 0 0.0%
Arsénio pal As 10
Benzeno ugiL 1
- Benzo{ a ) pireno pafll 0,01
Boro mo/L B 1
Bromatos pall Bro3 10
Cédmio gl Cd 5
Calcio mg/L Ca se-
Chumbo g/ Pb 1
Cianetos uglt Cn 30
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ugiL Cr 50
1,2 - dicloroetano pafll 3
Dureza Total mg/L CaC03 e
|Enterococos UFC/100mL 0 0 0 23 23 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mglL Fe 1,5 <0,10 <0,10 2 2 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg ves
lMerdJrio gl Hg 1
[Niquel gl Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ugl A
Simazina uglL X
- Benzo(b ) fluoranteno pgll ]
- Benzo{ k } fluoranteno pofl 0,
= Benzo{ ghi ) perileno pal 0,
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno na/l 0,1
Peslicidas organoclor.: ugll 05 <003 < 0,03 17 17 100,0% 0 0,0%
- Diurdo natl 0,1 <003 <0,03 17 17 100.0% 0 0,0%
- Linurdo pnaf 0,1
- Terbutilazina pgll 01
- Desetilterbutilazina poll 01
Betazona nol 01
Selénio pafl Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 250 11 10 10 100,0% 0 0,0%
TricloroJTetracloroeteno pal 10
Cloropifos pall 01 <0,03 <003 17 17 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pgl 100
- Triclorometano (Clorof.) ugll 100
- Bromodiclorometano pgll 100
- Dibromoclorometano ugl 100
« Tribromometano (Brom.) ual 100
Sédio mg/L Na 200 750 130 6 6 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 11,0 <10 3 3 100,0% 0 0.0%
iDeselilsimazina pgll 0,1
Alfa Total BaglL 0,5
Metalocloro pall 0,1 <0,03 <0,03 17 17 100,0% 0 0,0%
|Dose Indicativa mSv 0,1
TOT? 447 447 100,0% 6 1.3%
— Taxa de Cumprimento 98,1%

447 andfises na égua para consumo humano.,

6 incumprimentos na quafidade da agua.

Jodo Manuel Afonos Pereira, Vereador do Municipio de Castro Marim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, torna publicos, os resultados
obtidos nas analises efetuadas & qualidade da &gua para consumo humano no concelho de Caslro Marim previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA),
aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
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Dr. Jodo Manuel Afonso Pereira

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM

CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL 2022

Em conformidade com o disposto no DL n.° 152

12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

2.° TRIMESTRE
01 abra 30 jun

RESUMO DE INCUMPRIMENTOS

ZA 37 - CasaBranca

ZA 38 - Choga Queimada

Ligadaa 7A 02

7A 39 - Quetradas

Ligada 8 ZA 02

ZA 40 - Carva'hinhos Ativa
7A 41 - Pego dos Negros Aliva
ZA 42 - Pernadeira Ligada & ZA 02
7A 43 - Alta Mora Ligada & ZA 02
ZA 44 - Vales Ligada 4 ZA 02
ZA 45 - Fonlainhas Aliva
ZA 46 - Casa Velha - Eira Verde Ligada & ZA 02
ZA 47 - Soa'helra Ligada 87A 02

ZA 48 - Nora Nova - Nora Velha

Ligada & 7A 02

TOTAL DE ZONAS DE ABASTECIMENTO IAS

Pardmetros Data Zona de Abastecimento Causa Medidas Corretivas
Colformss lota's 04052022 Sstema Principal Caraleristicas natra’s da ofigem ds dgua Abastecmento 2%ernatvo empardrio
Colformes tota's 200042022 Carvatinhos Carateristcas nalura's da origem de dgua Abastecmen's a%ernztio lempordrio
Colformes tots's 20042022 Fonla Chicd Caraterisicas nalra’s da origem do &gua Abastecimento a"ernafvo temporério
Cofformes fota's 200472022 Fontainhas Carateristcas nauras da origem de dqua Abastecimen's a%ernatvo lemporério
Colformes ota's 20042022 Pego dos Negros Caraterisicas naiura's da origem da égua Abastecimento a%ernatvo tempordrio
Colformes tatz's 200472022 Fortas Carateristoas nara's da origem da &gua Abasteciment a%ernaivo Emporénio
TOTAL 6 6
ZA 01 - Altura Ativa
ZA 02 - Principal Ativa
ZA 03 - Cerro do Enho Ativa
ZA 04 - Campelros Atva
7A 05 - Tanoeiro Ativa
7A 06 - Soa'heiras Ativa
ZA 07 - Va'e das Zorras Ligada & ZA 02
7A 08 - Va'e Andreu Ativa
7A 09 - Pisa Barro de Baixo Ativa
ZA 10 - Pisa Barro de Cima Ativa
ZA 11 - Matos Ativa
ZA 12 - Cabeqo de Junquelra Ligada a ZA 02
ZA 13 - Corujos Ligada & ZA 02
7A 14 - Sentinela Ligada & ZA 02
ZA 15 - Picarral Ligada & ZA 02
ZA 16 - Murtelra de Cima Ligada 8 ZA 02
ZA 17 - Murleira de Baixo Ligada & ZA 02
Atva
Ativa
Ativa
Aliva
Ativa
Ligada & ZA 02

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM ] CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra30jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTURA
R ; i Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anélises > VP
Parametros Umdacies Valor Paramétrico (VP) Méximo |_Minimo | Efetuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual malL Ci i 02 0.1 3 3 100.0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFCJML 0 0 0 3 3 100.0% 4] 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22°C UFCImL nes >300 <1 3 3 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFCImL .- > 300 <1 3 3 100,0% 0 00%
Condutividade uSlem 2500 253 250 3 3 100,0% 0 0,0%
Cor ma/L PICO 20 <20 <20 3 3 100,0% 0 0.0%
oH unid. de pH 65<pH<90 77 73 3 3 100,0% 0 0,0%
IManganés ugl Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/l. 02 5
Cheiro Fator dilui¢do 3 <1 <1 3 3 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigao 3 <1 <1 3 3 100,0% 1] 0.0%
Turvacao UNT 4 <030 <030 3 3 100,0% 0 0.0%
IAIuminlo ugh Al 200 <30 <30 3 3 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/{00mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 0.0%
Ferro Fe 200
Nitritos mg/L NO2 .5
Antimbnio uglL b 5
Arsénio uﬁ As 10
Benzeno pgll 1
- Benzo{ a ) pireno palL 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ugl BrO3 10
Cadmio pgll Cd 5
Calcio malL Ca ses
Chumbo ugl Pb 10
Cianelos ugl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio gl Cr 50
1,2 - dicloroetano ugiL 3
Dureza Total mg/L CaC03 s
|Enterococos UFCH00mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mglL Fe 15
Mésio ma/L Mg .-
Mercirio ug/L Hg 1
[Niguel g Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pal 01
Simazina poll 0,1
= Benzo{ b ) fluoranteno nal 01
- Benzo{ k ) fluoranteno _uoh 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno nalL 0,1
| - Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgfll 0,1
Peslicidas organoclor.: poll 05
- Diurdo poll 01
- Linurio ol 01
| - Terbutilazina pal 0,1
- Desetilterbutilazina pall 0,1
Betazona pal 0,1
Selénio pgfl Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
TricloroJTetracloroeteno nglL 10
Cloropifos nafl 0,1
Trihalometanos: ual 100
- Triclorometano (Clorof.) pol 100
- Bromodiclorometano pol 100
- Dibromoclorometano pofl 100
= Tribromometano (Brom.) pnoll 100
|Sodio mg/L Na 200
ISulfatos mall S04 250
Desetilsimazina pall 0,1
Alfa Total Bg/L 05
Maloclom pafl 01
Dose Indicaliva mSy 0,1
TOTAL 42 42 100,0% 0 0,0%
= -ﬂmlr'npnmento 10Q-h-ﬁ.?a_
PONTOS DE COLHEITA DATA
Zona Abastecimenty Atura 05042022
Zona Abaslecments Atura 04/05/2022
Zona Abastecimentn Athura 02/06/2022

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL
% : _ Valores Obtidos N.? de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Haximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N° %
Desinfectante Residual mg/L Cl e 02 <041 6 6 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 6 6 100,0% 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 31 0 6 6 100,0% 1 16,7%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22°C UFCImL == > 300 <1 3 3 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37° C UFCimL .- > 300 <1 3 3 1000% 0 00%
Condutividade psiem 2500 257 253 3 3 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 3 3 100.0% 0 00%
pH unid. de pH 65<spH<9,0 7.8 73 3 3 100,0% 0 0.0%
[Manganés pall Mo 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Chelro Fator diluigdo 3 <1 <1 3 3 100.0% 0 0.0%
Sabor Fator diluicdo 3 <1 <1 3 3 1000% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 <030 <0,30 3 3 100,0% 0 0.0%
Aluminio ugl Al 200 <30 <30 3 3 100.0% 0 0,0%
Closlridium Perfringens UFC/{00mL N 0 0 3 3 100.0% 0 0.0%
Ferro pgl Fe 200
Nitritos mg/L HO2 05
Antiménio ugl Sb 5
Arsénio nafL As 10
Benzeno pgll 1
- Benzo{ a ) pireno nall 0,01
Boro mg/L B 1
IBromatos uall Bro3 10
Cadmio uglL Cd 5
Célcio mgll Ca i
Chumbo ugi Pb 10
Cianelos g/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pgl Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Tolal mgfL. CaC03 aun
Enterococos UFC/00mL 0 0 0 3 3 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mgll. Fe 15
Magnésio mg/L Mg - -
IMerct'm'o ugl Hg 1
Niquel na/L Ni 20
[Hidrocarb. aromat. Polic: gl )
Simazina polt A
- Benzo{ b ) fluoranteno pugl 0.1
- Benzo{ k ) fluoranteno ngl 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno pol 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ugl 0,1
[Pesticidas organoclor.: uoll 05
- Diurdo ol 01
- Linurdo pol 01
- Terbutilazina uolL 0,1
- Deselilterbutilazina poll 01
IBetazona uoll 0,1
[Selénio ugl Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tricloro/Tetracloroeteno ugl 10
Cloropifos noll 0,1
Trihalometanos: pol 00
» Triclorometano (Clorof.) uall 00
- Bromodiclorometano poll 00
- Dibromoclorometano uglL 00
- Tribromometano (Brom.) pol 00
Sodio mglL Na 200
Sulfatos mg/l S04 250
Desetilsimazina palL 0,1
Alfa Total BglL 0,5
Metalocloro pal 01
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 51 51 100,0% 1 20%
Taxa de Mpnmenm 93,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Zona Abasscmento Principal 080472022
Zona Abastacimento Principal 040572022
Zona Abastzcimentn Principal 02:06/2022
Zona Abastsciments Principal 111052022
Zona Abastecimenty Principal 111052022

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Colformas Tota's

02

04052022

Caraleristess nalura's da origem da dgqua

Abaslzcimenta

aernaivo temporério

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2.° TRIMESTRE
fornecida alravés de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CERRO DO ENHO
5 . - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Parémetros Unidades Valor Paramétrico (VP) e = == Efeluadas | Previstas % N %
Desinfectante Residual mg/L C = 06 05 2 2 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 05
N.° de colonias a22°C UFCImL ae- <1 <1 1 1 100.0% 0 0.0%
N.° de colonlas a37° C UFCImL ann <i <1 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade uSicm 2500 1200 1200 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 7.7 1.7 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pgl Mn 50
[Nitratos mag/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Falor dilvi¢do 3 <1 <1 1 1 100.0% 0 0,0%
Sabor Fator dilvigdo 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagao UNT 4 2 23 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pall Al 200
Clostridium Perfringens UFC{100mL 0
iFerro ualL Fe 200
WHiLritos mg/L NO2 05
Antimdnio pgh Sb
Arsénio pofl As 10
Benzeno poll 1
- Benzo{ a ) pireno nafl 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pgl BrO3 10
Cadmio ugiL Cd 5
Célcio mg/L Ca se-
Chumbo ugl Pb 10
Cianetos uall Cn 50
Cobre _mglLCu 2
Crémio _ nglLcCr 50
1,2 - dicloroetano pal 3
Dureza Total mg/L CaC03 s
Enterococos UFCI100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg =-
Mercirio uag/l Hg 1
IHique| ngll Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ugh 0,1
Simazina ugl 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno ugll 0,1
+ Benzo{ k ) fluoranteno _ugh 01
+ Benzo{ ghi ) perileno poll 0,1
- Indeno (1,2,3-¢cd ) pireno gl 0,1
Pesticidas organoclor.: uall 05 <0,03 <003 i 1 100,0% 0 0.0%
« Diurdo gl 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo nal 0,1
= Terbutilazina ol 0,1
- Desetilterbutilazina noll 01
|Betazona nall 0,1
Selénio ngl Se 10
Cloretos mglL Ci 250 130 130 1 1 100,0% 0 0.0%
TricloroTetraclorogteno polL 10
Cloropifos pglL 0,1 <0,03 < 0,03 1 1 100.0% 0 0,0%
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano ugl 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sodio mg/L Na 200 750 750 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L $04 250
Desetilsimazina nall 0,1
Alfa Total Bg/L 0,5
Metalocloro ual 0,1 <003 <0,03 1 i 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 21 21 100,0% 0 0,0%
o o iaxm:umprimemo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Cero do Enho 200472022
Cemro do Ento 220612022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 05 de agosto de 2022 04




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abr a 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIROS
5 5 ; Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % N 7
Desinfectante Residual mglL Cl -e- 02 02 2 2 100,0% 0 0.0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a 22’ C UFC/mL s <1 < 1 1 100,0% 0 0.0%
N.” de colonias a37°C UFCImL s <i <i 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade uslem 2500 1400 1400 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 76 7.6 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ugll Mn 50 <15 <15 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigio 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
.S_ab-or Fator diluigio 3 <1 <1 i 1 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 038 08 i 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio uglL Al 200
IE:chsln'dium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ugll Fe 200
Nitritos mgfl NO2 05
Antiménio gl Sb 5
[Arsénio ol As 10
Benzeno pafl 1
- Benzof a ) pireno ual 0,01
Boro ma/L B 1
Bromatos gl BrO3 10
Cadmio ugh Cd 5
Calcio mg/L Ca “e
Chumbo ugl Pb 10
Cianetos ugll Cn 50
Cobre mg/L. Cu 2
Cromio pgl. Cr 50
1,2 - diclorogtano pol 3
I_ll\uraza Total mg/L CaC03 -- -
Enterococos UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mal/L Fe 15
Magnésio mg/L Mg i
Mercirio pall Hg 1
[hiquel ualL NI 20
IHidrocarb. aromat. Polic: pal 0,1
Simazina pall 01
« Benzo{ b ) fluoranteno ol 0,1
+ Benzo{ k ) fluoranteno pal 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno ugll 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pofl 0,1
Pesticidas organoclor.: ugll 0,5 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo pol 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100.0% 0 00%
- Linurdo poll 0,1
- Terbutilazina poll 0,1
- Desetilterbulifazina poll 4]
Betazona poll 01
Selénio ual Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 250 250 i 1 100,0% 0 0,0%
IMroIT etracloroeteno poll 10
Cloropifos pol 0,1 <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: poll 100
- Triclorometano (Clorof.) poll 100
|- Bromodiclorometano ugl 100
- Dibromoclorometano poll 100
« Tribromometano (Brom.) poll 100
Sédio ma/L Na 200
[Sulfatos mg/L S04 250
Desetilsimazina pall 0,
Alfa Total Bl 0,
Metalocloro pgl 0, <0,03 <0,03 1 1 _1000% 0 0,0%
Dose Indicativa mSv 0, _
TOTAL 21 21 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumpnimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
CampeTos 220472022
CampeTos 030382022
Verificagdo

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Paradmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE TANOEIRO
i ; ; Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) [—5 iximo | _Minimo | Efeluadas | Previstas % N° %
Desinfectante Residual mg/L Cl - 05 03 2 2 100,0% 0 0,0%
UFC/H00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
mg/L NH4 05
UFC/mL = <1 <1 1 1 100.0% 0 00%
[H.2 de colonias a 37°C UFC/mL res <1 <1 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade pSlem 2500 263 283 1 1 100.0% 0 0.0%
Cor mg/L PiCO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<90 79 79 1 1 100,0% 0 0.0%
{Manganés pgl Mn 50 <15 <15 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos my/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigio 3 <1 <1 i 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluicdo 3 <1 <1 i 1 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 1,6 1,6 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pof Al 200
Clostridium Perfringens UFCi100mL 0
Ferro uoll Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
[Antiménio pafl Sb 5
Arsénio ugl As 10
Benzeno pa/l 1
- Benzo{ a ) pireno palt 0,01
Boro mg/L B 1
q_Bromatos gl Bro3 10
Cadmio pgl Cd §
'C_élcio mgfl Ca e
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos uglL Cn %0
Cobre mgiL Cu 2
[Crémio nglL Cr 50
1,2 - dicloroetano polL 3
Dureza Total mg/L CaCO3 .-
[Enterococos UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
[Fluoretos malL Fe 15 0
Fagnésio mg/L Mg .-
Mercirio Hg 1
Niquel pglL Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pgl 0,1
ISimazina pal 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno pall 01
- Benzo( k ) fluoranteno gl 01
- Benzo( ghl ) perileno pal A
-Indeno (1,2,3-cd ) pireno uglL ;
Peslicidas organoclor.: pal ; <003 <003 1 1 100.0% 0 0,0%
- Diurdo uglL ; <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ugl A
- Terbutilazina gl A
- Deselilterbutilazina ol )
Betazona gl 0,1
Selenio ngl Se 10
Cloretos mgiL Cl 250
TricloroJTetracloroeteno uall 10
Cloropifos ugll 0,1 <0,03 <0,03 i 1 100.0% 0 0.0%
Trihalometanos: ugl 100
- Triclorometano (Clorof.) uglL 00
- Bromodiclorometano ugi 00
- Dibromoclorometano pgll 00
= Tribromometano (Brom.) pgl 00
Sodio malL Na 200 13.0 130 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250
Desetilsimazina pgl Al
Alfa Total BalL 5
Metalocloro uglL A <0,03 <0,03 1 1 100.0% 0 0,0%
IDose Indicativa mSy i
1 TOTAL 21 21 100,0% 0 0,0%
- Taxade (Tr'npnmenlo 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlanério de Tanoero 200042022
Fontan&rio ds Tanoero 220612022

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAQ DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da d4gua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS
5 s s Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) xino | _Minimo | Efeluadas | Previstas % N %
Desinfectante Residual mg/L C =en 04 03 2 2 100,0% 0 0,0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 [1] 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22° C UFCImL .- <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCImL .- <1 <1 1 1 100.0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 247 247 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PtCO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
H unid. de pH 65<pH<90 78 7.6 1 1 100,0% 0 0,0%
I%anganés pgl Mn 50
INitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mglL 02 5
Cheiro Fator diluigao 3 <1 <1 i 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigao 3 <i <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 05 0.5 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio pgl Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
o — T A —0
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio pgll b 5
IA:sénio uall As 10
Benzeno pol 1
I- Benzo{a) pireno pugll 0,01
Boro _mglLB i
IB:omatos pgll BrO3 10
Cédmio gl Cd 5
Célcio mglL Ca -
[Chumbo g Pb 10
Cianetos ugl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano pa/l 3
{Oureza Total mg/L CaCO3 ==
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Imfelos mg/l Fe 1,5
Magnésio mglL Mg “ue
Iﬁe:cﬁrio ugl Hg 1
Niguel gl Ni 2
Hidrocarb. aromét. Polic: ugl 01
Simazina pgll 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo(k ) fluoranteno ual 0,4
- Benzo( ghi ) perileno ualL 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pal 0,1
Pesticidas organoclor.: ngll 05 <003 <003 1 i 100,0% 0 00%
- Diurao gl 0,1 <0.03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linuréo pal 01
- Terbutilazina pal 0,1
- Desetilterbutifazina pgl 0.1
Betazona pglL 01
Selénio ugh Se 10
Cloretos mg/L CI 250
TricloroTetracloroeteno pal 10
Cloropifos pgl 0,1 <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pal 00
- Triclorometano (Clorof.) pall 00
- Bromodiclorometano uglL 00
- Dibromoclorometano pgll 00
- Tribromometano (Brom.) 100
Sédio my/L Na 200
Sulfatos mgiL §04 250
Desetilsimazina ugl 01
IAifa Total Bgll 05
Metalocloro gl 01 <0,03 <0,03 1 i 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa m8v 04
TOTAL 19 19 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonitandrio de Soatheras 220472022
Fontznéro da Sosheras 03062022

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Correlivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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. MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU
. ; ge Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anélises > VP
Parametros Umdad_es Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas| Previstas % N %
Desinfectante Residual mg/L Cl . 05 03 2 2 00,0% 0 0,0%
|Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 00.0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/00mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22°C UFCImL “es <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFC/mL ses <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 251 251 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 1 1 100.0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH <90 78 78 i 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ugl Mn 50 <15 <15 1 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L O3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator dilvi¢io 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
Sabor Fator diluigao 3 <1 < 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 1,6 1,6 1 1 100,0% Q 0.0%
Aluminio Lg/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 —
[Ferro uall Fe 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
HNitritos mgfl. NO2 0,5
Antiménio jah Sb 5
Arsénio gl As 10
Benzeno ngll 1
- Benzo{ a ) pireno poll 0,01
Boro mglL B 1
Bromatos pg/l BrO3 10
Cadmio ugil Cd 5
Célcio mglL Ca e
Chumbo pafl Pb 10
Cianetos uglL Cn 50
Cobre mag/L Cu 2
Crémio ugh Cr 50
1,2 - dicloroetano gl 3
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Poretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mgl/L Mg e
Mercario ugll Hg 1
INiqueI o Ni 20
[Hidrocarb. aromat. Polic: ngll 0,1
Simazina pafl 01
- Benzo{ b ) fluoranteno gl 04
- Benzo{ k ) fluoranteno pal 01
« Benzo{ ghl ) perileno ug/lL i
« Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall X
Pesticidas organoclor.: gl 5 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo ugl A <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo uoll A
- Terbulilazina uol 0,
- Desetilterbutilazina ugl 0,
fBetazona uoll 0,1
Selénio ugll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 1 11 1 i 100,0% 0 0,0%
TricloroJ/Tetracloroeteno pafl 10
Cloropifos pgl 0,1 <0,03 <0,03 i 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pofl 100
- Triclorometano {Clorof.) ug/l 00
- Bromodiclorometano g/l 00
|- Dibromoclorometano gl 100
- Tribromometano (Brom.) ngfl 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L 804 250 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Deselilsimazina pgh 0,1
ﬁf_a Total Bg/L 05
Metalocloro pnalt 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 00%
Dose Indicativa mSy 0,1
TOTAL E 23 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério da Va'a Andreu 290472022
Fontanério d2 Va'a Andreu 22006/2022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA AAVERIGUACAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parimetro Ponto Data Causa Medidas Cormetivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022

03



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2° TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE BAIXO
= z i Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Un[dad_es Valor Paramétrico (VP) fiaximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % Ne %
'BEinfectame Residual mg/L C .- 05 03 2 2 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 1%00.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5
N.° de colonias a22°C UFCimL nes <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
N.° de colonias a 37°C UFCImL = <1 <1 1 1 100.0% 0 0.0%
Condutividade uSicm 2500 243 243 1 i 100,0% 0 00%
Cor mg/L PiCO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<spH<90 7.7 PAd 1 1 100,0% 0 00%
Manganés pgll Mo 50 <15 <15 1 i 100.0% 0 00%
Nitratos mg/l. NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigio 3 <1 <1 1 1 100.0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigéo 3 <1 <1 1 1 100.0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 1.8 18 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio ugh Al 200
Clostridium Perfringens UFCH00mL 1]
IFeno gl Fe 200
Jnitritos mg/L NOZ 05
Antiménio ugll b 5
Argénio pall As 10
Benzeno noll 1
I - Benzo( a ) pireno uall 0,01
[Boro mg/L B 1
Bromatos pall BrO3 10
Cédmio ug/L Cd 5
Célcio mg/L Ca .-
Chumbo g Pb 10
Cianelos g/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio gl Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mglL CaC03 "ee
Enterococos UEC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0,0%
|Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio ma/l Mg -
Mercirio pgl Ha 1
Niguel uol Ni 20
Hidrocarh. aromat. Polic: ugll 0,1
Simazina ugh 01
- Benzo{ b ) fluoranteno nall 0,1
- Benzo{ k) fluoranteno poll 041
- Benzo{ ghi ) perileno ugll 0,1
-Indeno (1,2,3-cd ) pireno poll 0,1
Pesticidas organoclor.: ngll 05 <0,03 <(0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo ugll 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo gl 0,1
« Terbutilazina gl 0,1
- Desetilterbutilazina pg/ll 0,1
IBelazona ugll 01
Selénio ugl Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 2 29 1 1 100,0% 0 0,0%
TricloroJTetracloroeteno pgll 10
Cloropifos pgll 0,1 <0,03 <0,03 i 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pa/l 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pgl 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pofl 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Desetilsimazina pgll 0.1
Alfa Total BglL 05
Metalocloro pglt 01 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSv 0,1 ]
TOT, L 21 21 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério da Pisa Bamo de Bairo 22042022
Fontanério da Pisa Bamo da Bairo 080672022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 2.°TRIMESTRE
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra30jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE CIMA
i ; o Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Miximo 1 Miniie | Etetuadas | Frevistas % N° %
Desinfectante Residual mglL Cl e 40 0,3 2 2 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC{100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mgfl NH4 05
hl.” de colonias a22°C UFCImL -s <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
IN.° de colonias a 37° C UFCImL e <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSiem 2500 242 242 1 1 1000% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 i i 100.0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<9.0 7.7 1.7 1 i 100,0% 0 0,0%
Manganés pal Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mglL 02 5
Cheiro Fator diluigio 3 <1 <1 1 1 100.0% 0 0.0%
Sabor Falor diluigio 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagao UNT 4 18 18 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pall Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro ugl Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio pgh Sb 5
Arsénio uall As 10
Benzeno nglL 1
- Benzo{a ) pireno ngll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pgl BrO3 10 .
[Cidmio gl Cd 5
Calcio mg/L Ca -
Chumbo uglL Pb 10
Cianetos ug/L Cn 1)
Cobre mg%L Cu 2
Crémio uall Cr 50
1,2- dicloroetano ugi 3
Dureza Total mgll CaCO3 axx
UFCI100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
mg/L Fe 15
ms Mg aaw
ugll Hy 1
gL Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pofl. 01
Simazina pgll 0,1
« Benzo( b ) fluoranteno ugll 01
« Benzo{ k ) fluoranteno pal 0,1
+ Benzo{ ghi ) perileno pafll 0,
« Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgi 0,1
|Pesticidas organoclor.: ugll 05 <0,03 <0.03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurao nglL Al <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ugh A
+ Terbutilazina pol Kl
- Desetilterbutilazina uglL K
Betazena pall 0,1
Selénio uall Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
TricloroJTetracloroeteno ugl 10
Cloropifos uglL 01 <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: __ugh 100
- Triclorometano (Clorof.) __ ol 100
- Bromodiclorometano ugll 100
| - Dibromociorometano ugh 100
- Tribromometano (Brom.) ugh 100
Sédio mg/l Na 200
Sulfatos mg/L. S04 250
Desetilsimazina pall 01
Alfa Total BglL 05
Metalocloro ugl 01 <003 < 0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSy 01
TOTAL 19 19 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério da Pisa Bao d2 Cima 22042022
Featanério de Pisa Baro d2 Cima 030872022
INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA AAVER[GUAQEO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022 10



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MATOS
5 : - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Analises > VP
Parametros Umdaies Valor Paramétrico (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Gl e 04 03 2 2 100,0% 0 0,0%
UFCH00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
mg/L NH4 0,5
UFC/mL i <1 <4 1 i 100,0% 0 0.0%
I_N." de colonias a37°C UFCImL =ss <1 <1 1 i 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 244 244 i 1 100,0% 0 0,0%
ICor mglL PICO 20 <20 <20 i 1 100,0% 0 00%
H unid. de pH 65<pH=<90 Ffd 7.7 1 1 100,0% 0 0,0%
Iﬁ!ﬁganés pglL Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
IOxidahiIidade mg/L 02 5
Cheiro Fator dilui¢gdo 3 <1 <1 1 1 100.0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigdo 3 <1 <1 1 1 100.0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 1,0 10 1 1 100,0% 0 0.0%
gl Al 200
UFC/100mL 0 _ _
uol Fe 200 <50 <50 1 1 1000% 0 0.0%
mg/L NO2 05
pgh Sb 5
Arsénio pail As 10
Benzeno na/ll 1
I - Benzof a ) pireno pglL 001
Boro mg/LB 1
Bromatos ug/L Bro3 10
ICédmio ugh Cd 5
Célcio mglL Ca -
Chumbo uall Pb 10
Cianetos pa/L Cn 50
Cobre ma/L Cu 2
Crémio ol Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mg/L CaCO3 sen
Enlerococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
malL Fe 15
mg/L Mg -
ugl Hg 1
pall Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ugll 01
Simazina ug 01
- Benzo{ b ) fluoranteno ugll 01
- Benzo( k ) Auoranteno uglL 01
- Benzof ghi ) perileno pall 0,
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pa/ll A
Pesticidas organoclor.: na/ll , <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo pa/l ; <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo pgll !
- Terbutilazina ugl A
- Desetilterbutilazina pgl A
Betazona ugll 0.1
1Selénio pgl Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 27 27 1 1 100,0% 0 00%
TricioroJTetracloroeteno gl 10
Cloropifos pa/ll 0 <003 <003 i 1 100,0% 0 00%
Trihalometanos: ugl 0
- Triclorometano (Clorof.) gl )0
- Bromodiclorometano gl )0
- Dibromoclorometano polL 0
- Tribromometano (Brom.) ol 100
Sédio mg/L Na 200 20 2,0 1 1 100,0% 4] 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250
Desetilsimazina poll 0.
ﬁfa Total BglL 05
Metalocloro pol 0,1 <(,03 < 0,03 1 1 100,0% [4] 00%
Dose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 22 22 100,0% 0 0,0%
= = menmenlo _ﬂfMJT
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlanério da Matos 220472022
FontanZrio da Matos (30572022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de anilises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE DO GAGO
& i : Valores Ohtidos N.° de Anélises (PCQA) Anilises > VP
Parimelras Unidades | Valor Paramélrico (VP) =5 o =T Yivimo | Eistuadas] Previstas [ % NS %
Desinfectante Residual mg/L Cl =2 05 04 2 2 100.0% 0 00%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFCI100mL 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N. de colonias a22°C UFCimL . <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a37°C UFCimL " <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 1200 1200 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 1 i 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<9,0 79 79 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ua/ll Mn 50
Nitratos mgfl NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluicao 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0.0%
| Sabor Falor diluicdo 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvago UNT 4 i1 1,1 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio pgl Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro uglL Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio ugl Sb 5
Arsénio _ngh As 10
Benzeno pall 1
- Benzo{ a ) pireno pgll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pgll BrO3 10
Cadmio jgh Cd 5
l&cio mg/L Ca aes
Chumbo uall Pb 10
Cianetos ugll Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio gl Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total ma/l CaCO3 -
Enlterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mg/L Fe 15
Magnésio mg/L Mg s
Mercirio ugl Hg 1
Niquel Lgll Ni 20
Hidrocarb. aromé&t. Polic: uglL 0,1
Simazina ol 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pgll 01
- Benzo( k ) fluoranteno ugll 01
- Benzo( ghi ) perileno uol 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno _uol Al
Pestlicidas organoclor.: palL i <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo pgl ) <0,03 <003 i 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo pgl A
- Terbutilazina pall 0,
- Deselilterbutilazina gL 0,1
Betazona pagfl 0,1
Selénio _ngll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 110 110 1 1 100,0% 4] 0,0%
Tricloro/Tetracloroeteno pgl 10
Cloropifos gl 01 <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: ugll 00
- Triclorometano (Clorof.) poll 00
= Bromodiclorometano nol 00
- Dibromoclorometano pgl 100
- Tribromometano (Brom.) pnall 100
Sédio mgll Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Desetilsimazina it 0.1
Alfa Tolal Bﬁ 05
Metalocloro ugh 0, <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSv 0,
TOTAL 20 20 100,0% 0 0,0%
~ Taxade Eumprlmento T'O‘0,0T
PONTOS DE COLHEITA DATA
Corte Gago 200472022
Corls Gago 22005/2022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA
; ; s Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo |_Minimo | Efetuadas | Previstas % N %
F)esinfec--anle Residual mglL Cl ... 04 02 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichla coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFCH00mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22°C UFCImL - <{ <1 1 1 1000% 0 0,0%
N.° de colonias a37°C UFC/mL = <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade pslem 2500 248 248 1 1 100,0% 0 00%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
I_pH unid. de pH 65<pH<9,0 79 79 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pgfl Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mgfl 02 5
Cheiro Fator diluigao 3 <1 <1 1 i 100.0% 4] 0,0%
Sabor Fator diluigéo 3 <1 <1 1 i 100.0% 0 00%
Turvagio UNT 4 03 03 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pgll Al 200
Clostridium Perfringens UFCI100mL 0
Ferro ngl Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio uglL Sb 5
Arsénio pgfl As 10
|Benzeno ugll 1
| - Benzo{ a) pireno uglL 0,01
|Bore mg/L B 1
Bromatos g/l Bro3 10
Cadmio ngl Cd 5
Calcio mg/L Ca .-
Chumbo uall Pb 10
Cianetos ugi Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio uglh Cr 50
1,2 - dicloroetano uail 3
Dureza Total mg/L CaCO3 ==
Enterococos UFCi100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
[Fluoretos mafl. Fe 15
Magnésio mglL Mg “ea
Mercirio ugl Ha 1
HNiquel pgl Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pal 04
Simazina g/l 01
- Benzo{ b ) flucranteno pal 0,1
- Benzo{ k ) fluoranteno pglL 01
- Benzo{ ghi ) perileno ugl 0,1
| - Indeno (1,23-¢d ) pireno pgll 01
Pesticidas organoclor.: pal 5 <003 <0,03 1 i 100,0% 0 0,0%
- Diurdo uglL ; <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo poll A
- Terbutilazina pgiL A
« Deselilterbutilazina pal 0,1
Betazona pgl 01
Selénio pall Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tricloro/Tetracloroeteno uall 10
Cloropifos pgll A <(,03 < 0,03 i i 100.0% 0 0,0%
Trihalometanos: pal 00
- Tricloremetano (Clorof.) pgl 00
- Bromodiclorometano pall 00
- Dibromoclorometano pofl 100
- Tribromometano (Brom.) poll 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L 804 250
Desetilsimazina palt 04
Alfa Total Bgll. 0,5
Melalocloro pal 0,1 <003 <0,03 1 1 100,03 0 0,0%
Dose Indicativa mSv 01
== TOTAL 19 19 1000% 0 00%
_ Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontznério de Cortzha 20042022
Fontanério d2 Cortzha 15032022

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022




Ponto

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da gua 2.°TRIMESTRE
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01abra30jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES
E . o Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Anilises > VP
Pardmetios Unidades _ | Valor Paramétrico (VP) [f5yimo | Winimo | Eictuadas | Previstas [ % | N %
Desinfectante Residual mg/L Ci 0.7 04 2 2 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL_ 0 0 2 2 00,0% 0 00%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 2 p 100,0% 4] 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.° de colonias a 22°C UFCIimL .- <1 < 1 1 100,0% 0 0.0%
N.* de colonias a 37°C UFC/mL === <1 <1 1 i 100,0% 0 0.0%
Condutividade uslem 2500 1200 1200 1 1 100.0% 0 0.0%
Cor —_mglLPICO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
H unid. de pH 65<5pH <90 7.7 7.7 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ugiL Wn 50
Nitratos mgil. NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0.0%
Sabor Fator dilui¢do 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 1,6 16 1 1 100.0% 0 0.0%
Aluminio pafll Al 200
Clostridium Perfringens UFCI100mL
Ferro ugl Fe 200
[Nitritos mg/L NO2 05
[Antiménio ug/l Sb 5
JArsénio ugl As 10
|Benzeno ugll 1
- Benzo{ a ) pireno gl 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos gl Bro3 10
Cédmio _ugl cd 5
Cilclo —_molLCa ...
Chumbo ugl Pb 10
Cianetos gl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio g/l Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mg/L CaCO3 aae
Enterococos UFC/00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 00%
Fluoretos mag/L Fe 1,5
Magnésio mo/L Mg ==
Mercirio _ugl Hg 1
Niquel polL Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pgl 01
Simazina pgl 01
- Benzo{ b ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo{ k ) fluoranteno uglL 01
- Benzo{ ghi ) perileno pall 0,1
« Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pa/ll 0,1
Pesticidas organoclor.: uglL 05 <(0,03 <(,03 1 1 100,03% 0 0,0%
- Diurdo gl 0.1 <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo poll 01
- Terbulilazina palL 01
- Desetilterbutilazina uoll 01
IBetazona pgl 0,4
Selénio ugl Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 120 120 1 1 100,0% 0 00%
Tricloro/Tetracloroeteno pal 10
Cloropifos pglL 0,1 <0,03 <003 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pgl 10¢
= Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano na/ll 100
- Dibromoclorometano gl 100
- Tribromometano (Brom.) pol 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L 804 250
[Deselilsimazina pgll 0,4
Alfa Total BqlL 05
Metalocloro pgfl 0,4 <0,03 <003 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSy 01
TOTM_._ 20 20 100,0% 0 0.0%
- Taxa de (ﬂ'r'npnmento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Alcarias Grandss 29/04/2022
Alcarias Grandas 22052022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, Informa-se os consumidores da qualidade da 4gua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MARROQUIL-AMENDOEIRA
. . a3 Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mg/L Cl -. 05 04 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 00%
Coliformes totais UFC{100mL 0 0 0 2 100,0% 0 0.0%
IAzo!o Amoniacal mgfL NH4 05
IH2 de colonias a 22 C UFC/mL e | <1 1 1 100,03 0 0.0%
[N de colonias a 37° C UFCImL sus <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 253 253 1 1 100,0%. 0 0.0%
Cor ma/L PtCO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<90 7.9 79 1 1 100,0% 0 0.0%
I‘ﬁganés uglL hin 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mall 02 5
Cheiro Fator diluigio 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0.0%
|&or Fator diluicao 3 <1 <1 i 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 1,1 1,1 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pgll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/H00mL 0
Ferro pgll Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio pgl As 10
Benzeno pgll 1
- Benzo(a ) pireno nall 0,01
Boro mo/L B 1
|Bromatos uolL Bro3 10
Cadmio gl Cd 5
Célcio mg/L Ca -
Chumbo ug/lL Pb 10
Cianetos gl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio pg/l Cr 50
1,2 - dicloroetano pal 3
Dureza Total mg/L CaC03 .-
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mglL Fe 15
IMagnésio ma/lL M ===
|Mercirio ugll Hg 1
Hiquel ugl Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ugll 0,1
Simazina pall 0,1
- Benzo{ b ) fluoranteno pgl 01
- Benzo{ k ) fluoranteno pafl 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno pal 0,1
- Indeno { 1,2,3-cd ) pireno pal 0,1
Peslicidas organoclor.: pall 0,5 <003 < (0,03 i 1 100,0% Q 0.0%
« Diurdo pall 0.1 <003 <0,03 i 1 100,0% 0 0,0%
« Linurdo __uol 0,1
- Terbutilazina pal 0,1
- Desetilterbutilazina pgl 01
|Betazona pol 0,1
|Selénio uagll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 28 28 1 1 100,03% 0 00%
Tricloro/Tetracloroeteno pal 10
Cloropifos T 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pol 100
« Triclorometano (Clorof.) pol 100
- Bromediclorometano gl 100
- Dibromoclorometano pgl 100
« Tribromometano (Brom.) ngfl 100
Sédio mgfl Na 200 140 14.0 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mg/L S04 250
Desetilsimazina pall 01
Alfa Total BglL 05
Metalocloro pgl 0, <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 21 21 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fonlanirio d2 Amendoera-Marroqul 200472022
FontanZrio da Amendoeira-Marroquil 22/08/2022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 05 de agosto de 2022




. MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2°TRIMESTRE
fornecida através de analises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICO
: ; gt Valores Obtidos N.° de Anlises (PCQA) Anilises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Ffeluadas | Previstas [ % N %
Desinfectante Residual mgiL Cl se- 04 02 2 2 100.0% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/{100mL 0 30 0 2 2 100.0% 1 50.0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 05
N.° de colonias a22° C UFCImL “en <1 <1 1 1 100,03 0 0,0%
N.? de colonias a37°C UFCimL sas < i <1 1 1 100,03% 0 0,0%
Condutividade uSicm 2500 247 247 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<90 8.0 80 1 1 100,0% 0 0,0%
‘Manganés uglL Mn 50 <15 <15 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/l 02 5
Cheiro Fator dilui¢ao 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
{Sabor Fator dilui¢ao 3 3 3 1 1 100,0% 0 00%
Turvagio UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100,0% 0 0,0%
IAluminio poll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro gl Fe 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Nilritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ugfl Sb 5 <15 <15 1 i 100,0% 0 0.0%
{Arsénio uoll As 10
Benzeno ng/ll 1
- Benzo{ a ) pireno pgl 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ugl Bro3 10
Cédmio uolL Cd 5
Cilcio maol/L Ca ses
Chumbo uglL Pb 10
Cianetos gl Cn 50
Cobre mglL Cu 2
Crémio gl Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
Dureza Total mg/L CaCO3 v
Enterococos UFC/{00mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mg/L Fe 15 <0,10 <0,10 i 1 100,0% 0 0,0%
Magnésio mg/L Mg .
IMercdn‘o ugil Hg 1
Niquel uglL Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: uall 04
Simazina ugll 01
- Benzo{ b ) fluoranteno palL 01
- Benzo{ k ) fluoranteno ngll 01
- Benzo( ghi ) perileno gl 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno poll 0,1
Pesticidas organocior.: uoll 0,5 <003 <003 1 i 100,0% 0 0,0%
- Diurdo pgl 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Linurdo ugll 0,1
- Terbutilazina pgll 0,1
- Deseilterbutilazina pgit 0,1
IBetazona pal 0,1
'Selénlo ugll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 kil 31 1 1 100.0% 0 0,0%
Tricloro Tetracloroeteno pgll 10
Cloropifos pgll 0,1 <003 <0,03 i 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) ngiL 100
- Bromodiclorometano gl 100
- Dibromoclorometano pal 100
- Tribromometano (Brom.) pol 100
Sédio mg/L Na 200 290 290 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 <10 <10 1 1 100,0% 0 00%
Desetilsimazina poll 0,1
Alfa Total BglL 0,5
Metalocloro pgl 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 26 26 100,0% 1 38%
Taxa dempnmenlo 96,2%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério da Fon'a Chicd 200472022
Fontanério da Fon's Chicd 150872022
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Cofformes Tota's 01 200472022 Caralerisicas nalura's da crigem de dqua Abastecimento 2'2rnaTeo kemporério

Castro Marim, 05 de agosto de 2022



MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FORTES
Z : _ Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anédlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N° %
Desinfectante Residual mg/L C see 04 03 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% [4] 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL [1] 28 0 2 2 100,0% 1 50,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.? de colonias a22°C UFCImL .- <1 <1 1 i 100,0% 0 0,0%
[N de colonias a 37°C UFCImL .-- <1 <1 1 1 100,03 0 0,0%
Condutividade _ pSlem 2500 27 237 1 1 100.0% 0 0,0%
Cor ma/l PtCO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<9,0 78 7.8 1 1 100,0% 0 0,03
Manganés Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/l 02 5
Cheiro Fator dilui¢ao 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigio 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
Turvagio UNT 4 05 05 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pagl Al 200
Clostridium Perfringens UFCI100mL 0
Ferro ugl Fe 200
Nitritos ma/L NO2 05
Antiménio pagll Sb S
Arsénio ugl As 10
Benzeno pal 1
- Benzof a ) pireno ngl 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pg/l Bro3 10
Cadmio pglt Cd 5
Célcio mgll. Ca ..
Chumbo uglL Pb 10
Cianetos ugl Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pgl Cr 50
1,2 - dicloroetano pglt 3
Dureza Total mg/L CaCO3 ae-
Enterococos UFCHO00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Fluorelos mglL Fe 1,5 <010 <010 1 1 100,0% 0 00%
Magnésio mg/L Mg .-
Hercirio pol Hg 1
Niquel ugll Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pglL 0,
Simazina uglL 0,
- Benzo( b ) fluoranteno pglL 0,
- Benzo( k ) fluoranteno ug/lL 0,
- Benzo( ghi ) perileno pall 01
+Indeno (1,2,3-cd ) pireno gl 0,1
IPesticidas organoclor.: pa/l 0,5 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo ua/ll 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 00%
- Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina pall 0d
- Desetilterbutilazina pgl 01
|Betazona pgll [IA]
|Selénio gl Se 10
Cloretos mglL. Cl 250
TricloroJTetracloroeteno pafll 10
Cloropifos pgl 0 <003 <003 1 1 100.0% 0 0.0%
Trihalometanos: pal 100
- Triclorometano (Clorof.) poll 100
= Bromodiclorometano pal 100
- Dibromoclorometano ugfll 100
- Tribromometano (Brom.) poll 100
Sédio _mg/L Na 200 16,0 16,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfalos mg/L $04 250
Desetilsimazina ugll (Al
Alfa Total Ba/L 05
Metalocloro ual 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
Dose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 21 21 100,0% 1 4.8%
Taxa de Cumprimento 952%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério ds Fertes 20042022
Fontanério da Fortes 15:0872022
Verifeasdo
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Correlivas
Cofformes Tota's 01 200472022 Carateristicas nalra's da crigem da dgua Abastecimento 2%rnaivo tempordrio

Castro Marim, 05 de agosto de 2022




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM ] CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS
N . v Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) [Méximo | Minimo | Efetuadas Previstas % N m
Desinfectante Residual mg/L Cl == 03 02 2 2 00,0% 0 0,0%
lEscherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 00,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 39 0 2 2 100,0% 1 50.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
qHF de colonias a22°C UFCImL “ee <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37°C UFCImL .- <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade 1Slem 2500 247 247 i i 100,0% 0 0,0%
Cor _mg/L PtCO 20 <20 <20 1 1 100.0% 0 0.0%
leH unid. de pH 65<pH <90 80 80 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pgl Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigao 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 3 3,00 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagéo UNT 4 <030 <030 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio poll Al 200
Clostridium Perfn‘ngens UFCH00mL 0
Ferro ug/L Fe 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitritos mg/L NO2 0,5
[Antiménio gl Sb 5
Arsénio pafl As 10
Benzeno uglL 1
- Benzo{ a ) pireno nall 0,01
Boro mg/l. B 1
Bromatos uglt Bro3 10
Cadmio ol Cd 5
Cilcio mgfl Ca .-
Chumbo gl Ph 10
Clanetos __ngh Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crdmio pall Cr 50
1,2 - dicloroetano pall 3
IDureza Total mg/L CaCO3 T
Enterococos UFC/00mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Fluoretos mg/L Fe 15
Magnésio mg/L Mg sas
Mercirio gl Hg 1
Niguel _ugh Hi 20
[Hidrocarb. aromat. Polic: gl 01
Simazina ugil 0,1
- Benzo{ b ) flucranteno pafll 0,1
-Benzo( k ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno pgll 01
| - Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugll 01
Pesticidas organoclor.: pall 0,5 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo ugl 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo ngil 0,1
= Terbutilazina ugll 0,1
- Deselilterbutilazina pgll 04
Betazona ualL 0,1
Selénio ugll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250 32 32 i 1 100,0% 0 0,0%
TricloroJTetracloroeteno poll 10
Cloropifos palL 0.4 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 1] 0,0%
Trihalometanos: ugh 100
- Triclorometano (Clorof.) pol 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pgll 100
- Tribromometano (Brom.) uglL 100
Sodio mo/l Na 200
Sulfatos mg/L S04 250 11,0 11,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Desetilsimazina pal 0,1
Alfa Total Bl 0,5
Metalocloro pgl 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0,03%
Dose Indicativa mSyv 01
TOTAL 22 22 100,0% 1 45%
Taxa de Cumpnmento 05,5%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontznirio d2 Carvatinhos 20042022
Fontanério da Carvathinhos 150672022

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Cofformes Totz's

01

2000472022

Ceraterisicas nalura’s da origem da dqua

Abastecmenta a%rnafvo emperdrio

Castro Marim, 05 de agosto de 2022




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua 2° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra 30 jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS
. . 5 Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Andlises > VP
L Parametros U"'d_ad_es Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo_| Efetuadas | Previstas | % NS %
Desinfectante Residual mafL Cl == 03 03 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 kil 0 2 2 100,0% 1 50.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
N.° de colonias a 22°C UFCImL " <1 <1 i i 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 37° C UFCImL ue <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade uSlem 2500 242 242 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L P{CO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
JoH unid. de pH 65<pH<90 7.9 79 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pgll Mn 50
Nitratos mglL NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3 <1 <1 1 1 100,0%, 0,0%
Sabor Fator dilui¢do 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Turva¢do UNT 4 05 05 1 1 100,0%, 0 0.0%
Aluminio pgl Al 200
Clostridium Pedringens UFC/100mL 0
Ferro pafl Fe 200
Nitritos mg/LNOZ 05
Antiménio uglL Sb 5
Arsénio ugl As 10
Benzeno pgl 1
- Benzof a ) pireno ol 0,01
1Boro mg/L B 1
Bromatos pafl BrO3 10
Cadmio g/l Cd 5
Calcio mg/L Ca “ee
Chumbo ngfL Ph 10
Cianelos uglL Cn 50
Cobre mgiL Cu 2
Crémio ugl Cr 50
1,2 - dicloroetano pnal 3
Dureza Total mg/L CaCO3 ==
|Enterococos UFC/100mL 0 Q 0 1 4 100,0% 0 0,0%
Fluoretos myfL Fe 15
Magnésio mgll. Mg =e
Mercirio H 1
Niquel ug/LNi 20
Hidrocarb. aromat. Polic; pngll 0,
Simazina pgl 0,
- Benzo{ b ) fluoranteno ugl 0,
- Benzo{ k ) fluoranteno ngll 0,1
- Benzo{ ghi ) perileno pal 01
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno nall 0,1
Peslicidas organoclor.: pa/l 0,5 < 0,03 < 0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo unot 0.1 <0,03 <0,03 1 1 100,0%. 0 0,0%
- Linurdo ngll 0,1
- Terbutilazina gt 0,4
- Deselilterbutilazina ng/lL 01
Belazona nat 0.4
Selénio pall Se 10
[Cloretos mg/L Cl 250
Tricloro/Tetracloroeteno pgl 10
Cloropifos nafL 0,1 <0,03 < (0,03 1 1 100,0% 0 0,0%
Trihalometanos: nall 100
- Triclorometano (Clorof.) ngL 100
- Bromodiclorometano ngL 100
- Dibromoclorometano pgh 100
- Tribromometano (Brom.) ugh 100
@o mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Deselilsimazina puat Al
Alfa Total BglL 5
IMetalocloro ot ) <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Dose Indicativa msv A
TOTAL 19 19 100.0% 1 53%
Taxa de Cumprimento 84 7%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Foritznério da Pego dos Negros 2000472022
Fonlznario de Pega dos Negros 1508/2022

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Cofformas Tolzs

01

2000472022

Caraleristicas naturals da origem de dqua

Ahastecmentn a%ermnatvo temporaro

Castro Marim, 05 de agosto de 2022




MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2022
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua 2.° TRIMESTRE
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 01 abra30jun
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAINHAS
3 : L Valores Obtidos N.° de Anélises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unldad_es Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeuadas | Previstas % N© %
Desinfectante Residual mg/L Ci s 03 0,2 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totals UFC/100mL 0 23 0 2 2 100.0% 1 50,0%
Azoto Amoniacal mg/l. NH4 05
|N= de cotonias a 222 C UFCImL i <1 <1 1 i 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 37° C UFCImL .- <1 <1 1 1 100,0% 0 00%
Condutividade uSlem 2500 250 250 1 1 100,0% 0 00%
Cor mg/L PICO 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9,0 80 80 1 1 100,0% 0 00%
Manganés Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidada mg/l 02 5
Cheiro Fator diluicio 3 <1 <1 1 1 100,03 0 0,0%
Sabor Fator diluicdo 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 <0,30 <0,30 1 1 100,0% 0 00%
Aluminio ugll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
|Ferro ugl Fe 200
Nitritos mg/L NO2 05
Antiménio gh Sb 5
Arsénio ugl As 10
Benzeno I i
- Benzof a ) pireno H%LL 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos uglt BrO3 10
[Cadmio pgh Cd 5
Célcio mg/L Ca .un
Chumbo nglL Pb 10
Cianetos ugiL Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio uglL Cr 50
1,2 - dicloroetano gl 3
Dureza Total mg/L CaCO3 se
[Enterococos UFCI100mL 0 0 0 ] i 100.0% 0 00%
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mglL Mg aa
Merciirio gl Hg 1
Niguel pa/L Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: _ngh 0,
Simazina pal 0,
- Benzo{ b } flucranteno pgl 0,
- Benzo{ k ) fluoranteno uag/L 0,1
- Benzo( ghi ) perileno ugll 0,1
-Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno uall 0,1
Pesticidas organoclor.: nglL 0,5 < 0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo nol 0,1 <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo poll 0,4
- Terbutilazina o/l 0,1
- Deselilterbutitazina pol 0,4
Betazona ng/ll 0,1
Selénio ugl Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tricloro/Tetracloroeteno pall 10
Cloropifos pgll 01 <003 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pa/L 100
- Triclorometano (Clorof.) nall 00
+ Bromodiclorometano pgll 100
« Dibromoclorometano pglt 100
- Tribromometano (Brom.) ol 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/l. S04 250
Desetilsimazina ugl L
Alfa Total Ba/ll 5
Metalocloro pal A <0,03 <0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
|Dose Indicativa m$v 0.1
TOTAL 19 19 100,0% 1 53%
— Taxade Cumprimento 047%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério ds Fonlanhas 2000412022
Fonlanério ds Fonlanhas 150872022

INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Cofformes Tota's 01 20042022 Carateristcas nalwra’s da origem de Squa Abastecimen'o a%mafvo tempardrio

Castro Marim, 05 de agosto de 2022
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