MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da d4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE BAIXO
" ; b Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo [ Efetuadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mglL Cl .- <02 <02 1 00,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 00,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 i 00,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5
N.° de colonias a 22° C UFCImL -
N.° de colonias a 37° C UFCImL we-
Condutividade uSicm 2500
Cor mg/L PICO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés g/l Mn 50
Hitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mglL 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigio 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio pglL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/00mL 0
Ferro ugil Fe 200
Nitritos mg/L HO2 05
Antiménio pa/L Sb 5
Arsénio pglL As 10
Benzeno ngll 1
- Benzo( a ) pireno pgll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pafl BrO3 10
Cédmio pg/L Cd 5
Célcio mglL Ca .-
Chumbo pa/l Pb 10
Cianetos pg/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pall. Cr 50
1,2 - dicloroetano ug/L 3
Dureza Total mg/L CaC03 “a
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg "
Mercirio pg/L Hg 1
Niquel wolL Ni 20
|Hidrocarb. aromat. Polic: pgll 01
- Fluoranteno pgll 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( k) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( ghi ) perileno ug/lL 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ug/L 01
Pesticidas organoclor.: ng/L 0,5
- Diurdo uglL 0,1
- Linurao ug/L 0,
- Terbutilazina uglL )
- Desetilterbutilazina uglL A
- Dimetoato pgll A
Selénio pgll Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
Tetracloroeteno ug/lL 0
Tricloroeteno uglL 0
Trihalometanos: pglL 00
- Triclorometano (Clorof.) ugiL 00
- Bromodiclorometano ugiL 00
- Dibromoclorometano gl 100
- Tribromometano (Brom.) gl 100
Sodio mgll Na 200
Sulfatos mg/l. $04 250
Radio Ba/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bqg/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontan&rio de Porte'a Alta de Bairo 22082018
INFORMA(}AO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVER!GUAQAO DAS SITUA(}OES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA ALTA DE CIMA
s ; i Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo T Minimo | Efetuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mgl/L Cl -- 04 03 2 ] 100.0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 2 2 1000% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5 <(,12 <012 1 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a 22’ C UFCImL ek 22 2 1 1 100,0%. 0 0,0%
N2 de colonias a37° C UFCImL --- 19 19 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade pSlem 2500 1000 1000 1 1 100,0%. 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<90 75 7.9 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pglL Mn 50 196,00 196,00 1 1 100.0% 1 100,0%
Hitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1,1 1,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagao UNT 4 1,5 1.5 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pgiL Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Ferro pglL Fe 200 2000 200,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Hitritos mg/L NO2 0,5 <01 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio uglL Sb 5 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio uglL As 10 <10 <1,0 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno pgil 1 <0,20 <020 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo(a) pireno pgil 0,01 < 0,0050 <0,0050 1 100,0% 0 0,0%
|Boro mg/L B 1 0,02 0,02 1 100,0% 0 0,0%
|Bromatos ng/L BrO3 10 <50 <50 1 100,0% 0 0.0%
Cédmio ugll Cd § <0,20 <020 1 100,0% 0 0,0%
Cilcio mg/L Ca wen 1140 114,0 1 100,0% 0 0.0%
Chumbo pg/L Pb 10 28 28 1 100,0% 0 0.0%
|Cianetos poll Cn 50 <5 <5 1 100,0% 0 0,0%
ICobre mg/L Cu 2 0,0239 0,0239 1 100,0% 0 0,0%
ICrémio ng/L Cr 50 <10 <10 1 100,0% 0 0,0%
|12 dicloroetano pglL 3 <0750 | <0750 i 100,0% 0 0,0%
IDureza Total mg/L CaCO3 - 616,0 616,0 1 100,0% 0 0,0%
[Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0,0%
IFluoretos mglL Fe 1,5 <0,200 <(,200 1 100,0% 0 0,0%
IMagnésio mg/L Mg - - 89,100 89,100 1 i 100,0% 0 0,0%
IMercirio g/l Hg 1 < 0,010 <0,010 1 i 100,03% 0 0,0%
IHiquel gL Hi 20 <20 <20 1 1 100,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromét. Polic: g/l 0,1 <0,08 <0,08 1 [ 100,0% 0 0,0%
- Fluoranteno ug/L 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno uglL 0, <0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno ug/L 0, <0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno ugll 0, < 0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0.0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgll 0, < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
|Pesticidas organoclor.: ugiL 0,5 <015 <015 1 1 100,0% 0 0.0%
- Diurdo uglL 0, <0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Linurdo pall A
- Terbulilazina pg/L ) <0050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina pg/L Al < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dimetoato pg/ll Al
Selénio ug/L Se 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
ICioretos —mglLCl 250 310 310 1 i 100,0% 1 100,0%
Tetracloroeteno pgll 10 <(,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Tricloroeteno pgll 10 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pgll 100 <050 <0,50 1 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) pg/lL 100 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano pg/L 100 <0,10 <0,10 1 1 00,0% 0 0,0%
- Dibromoclorometano pgll 100 <010 <0,10 1 1 00,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pa/l 100 <0,20 <0,20 1 1 00.0% 0 0.0%
|Sédio mglL Na 200 79,7 79,7 1 1 00,0% 0 0.0%
[Sulfatos mg/L S04 250 140,0 140,0 1 1 00.0% 0 0.0%
Ba/L 100 < 10,0 <100 1 1 00,0% 0 0,0%
Ba/L 0,5 <0,04 <0,04 1 00,0% 0 0,0%
Ba/L 1 <011 <0,11 1 00,0% 0 0,0%
mSv 0,1 <01 <01 1 00,0% 0 0.0%
TOTAL 65 65 00,0% 2 31%
Taxa de Cumprimenio 96,9%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Porlela Ata de Cima 18/07/2018
Foritan&rio de Pertela Alta de Cima 18/09/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parametro Ponto Data Causa Medidas Correlivas
Mangarés 01 181072018 Cara'erisfcas natura’s da origem de dqua Abastecimento a*ernatvo temporéario
Cloretos 01 18:07/2018 Cara'eristcas nalura's da origem de dqua Abastecimento a%ernzivo lemporério

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTROMARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises peridicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CABACINHOS
‘ " . Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Parametros Umdad_es Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efetuadas] Previstas % Ne %
Desinfectante Residual mg/L Cl == 03 <02 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
M.° de colonias a 22°C UFC/mL
[H2 de colonias a 37° C UFC/mL
[Condutividade pSlcm 2500
[Cor mglL PICO 20
H unid. de pH 65<pH<90
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
[Oxidabilidade mg/L 02 5
[Cheiro Fator diluigio 3
[sabor Fator dilui¢io 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
|Ferro ugfl Fe 200
Hitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio pglL Sb 5
Arsénio ugll As 10
Benzeno ug/L 1
- Benzo(a) pireno ugll 0,01
Boro mg/lLB 1
Bromatos pg/l Bro3 10
Céadmio ug/L Cd 5
Calcio mgl/L Ca -
Chumbo ug/L. Pb 10
Cianetos ug/L. Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio ugll. Cr 50
1,2 - dicloroetano pgll 3
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mgl/L Fe 1,5
Magnésio mglL Mg .-
Mercirio ngil Hg 1
Niquel pg/L Ni 20
Hidrocarb. aremét. Polic: pall 0,1
- Fluoranteno pall 0,
- Benzo( b ) fluoranteno pg/l 0,
- Benzo( k ) fluoranteno o/l 0,
- Benzo( ghi ) perileno ng/L 0,
- Indeno ( 1,2,3-¢d ) pireno pall 0,
Peslicidas organoclor.: uglL 0,5
| - Diurdo g/l 0,1
| - Linurdo uglL 0,1
- Terbulilazina ugiL 0,1
- Desetilterbutilazina pgiL 0,1
- Dimetoato pglL 01
Selénio pall Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno g/l 10
ricloroeteno g/l 10
rihalometanos: uall 100
- Triclorometano (Clorof.) _ngll 100
- Bromodiclorometano 1g/L 100
- Dibromoclorometano pa/ll 100
- Tribromometano (Brom.) pa/l 100
Sédio mylL Ha 200
Sulfatos mg/l. $04 250
Radéo Ba/L 100
Alfa Total Ba/L 0,5
Beta Total Bo/L 1
Dose Indicativa msy 0,1
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Cabatinhos 04:07/2018
Fontanério de Cabacinhos 0509/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parimetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 15212017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da d4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE CIMA
4 ¢ - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo T Minimo | Efetuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl = 04 04 1 i 100,0% 0 0.0%
[Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
[N de colonias a 22°C UFCImL o
JH.2 de colonias a 37° C UFCImL -en
Condutividade uSlcm 2500
Cor mglL PICO 20
H unid. de pH 6,5<pH<9,0
Iﬁlanganés pg/L Mn 5
[Nitratos mg/L HO3 5(
JOxidabilidade mglL 02 5
ICheiro Fator dilui¢zo
ISabor Fator dilui¢io
Turvagdo UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
IFerro uglL Fe 200
Hitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio pg/L Sb 5
Arsénio ug/L As 10
Benzeno ug/L 1
- Benzo{ a ) pireno g/l 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L BrO3 10
Cédmio ug/L Cd 5
Célcio mg/L Ca ==
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ug/l 3
Dureza Total mg/L CaC03 ---
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ===
Merciirio ugll Hg 1
Niquel ug/L Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: pg/l 1
- Fluoranteno po/L ;
- Benzo( b ) fluoranteno po/L I
- Benzo(k ) fluoranteno po/L A
- Benzo( ghi ) perileno pg/L A
- Indeno { 1,2,3-cd ) pireno pall i
Pesticidas organoclor.: ug/lL 5
- Diurdo ug/ll 0,1
- Linurdo pg/ll 0,4
- Terbutilazina ug/L 041
- Desetilterbutilazina pg/ll 0,1
- Dimetoato poll 0.1
Selénio pgll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno ugll 10
Tricloroeteno ugll 10
Trihalometanos: ugll 100
- Triclorometano (Clorof.) ugll 100
- Bromodiclorometano uagll 100
- Dibromoclorometano ngll 100
- Tribromometano (Brom.) ngll 100
Sodio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L §04 250
Radio Bg/lL 100
Alfa Total Bg/lL 0,5
|Beta Total BglL 1
IDose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 Olﬂ’fa
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Furchosa de Cima 01/08/2018
IMFORMA(}f\O COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 13 de Novembro de 2018 28




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FUNCHOSA DE BAIXO
" . sy Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades | Valor Paramétrico (VP) oo ™ Winimo | Efetuadas] Previstas | % N° %
|Desinfectante Residual mg/L CI S 03 03 1 1 100,0% 0 0,0%
[Escherichia coli UFC/00mL 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
|Cu!iformes totais UFC/100mL 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 05
[N2 de colonias a 22° C UFCImL -
[H2 de colonias a 37° C UFCImL -e-
ICondutividade uSicm 2500
ICor mg/L PtCO 20
I_pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés pgiL Mn 50
[Hitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mglL 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
Sabor Fator diluigao 3
Turvagao UNT 4
Aluminio pglL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro gL Fe 200
Nitritos mg/L NOZ 05
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio nglL As 10
Benzeno ng/L 1
- Benzo( a ) pireno ng/L 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pg/L BrO3 10
Cédmio ug/L Cd 5
Cilcio mg/L Ca s
Chumbo pglL Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pa/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ug/L 3
Dureza Total mg/L CaCO3 s
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mgl/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg s
Merciirio ua/L Hg 1
Hiquel ug/L Hi 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ug/L 01
- Fluoranteno ug/L 01
- Benzo( b ) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( k ) fluoranteno ug/L 01
- Benzo( ghi ) perileno g/l 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1
Pesticidas organoclor.: uglL 5
- Diurdo uglL ;
- Linurdo nglL 5
- Terbutilazina ng/l A
« Deselilterbutilazina pall L
- Dimetoato pgll A
Selénio uglil Se 10
Cloretos mg/L C 250
Tetracloroeteno gl 10
Tricloroeteno gl 10
Trihalometanos: ugll 100
- Triclorometano (Clorof.) gL 100
- Bromodiclorometano pgil 100
- Dibromoclorometano pgiL 100
- Tribromometano (Brom.) ugil 100
bdio mg/L Ha 200
ulfatos mg/L S04 250
addo Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
|Beta Total BgiL 1
[Dose Indicativa mSv 0.1
TOTAL 3 3 100,0% 0 00% |
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontandrio de Funchosa de Baixo 14/08/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Hovembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA
" ; fi Valores Obtidos N.° de Anédlises (PCQA Anélises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) i 1 o | Eledaz] Provictas % e %

Desinfectante Residual mg/L Cl “na 03 0.3 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L. NH4 0,5

N2 de colonias a22° C UFCImL -e-

N.° de colonias a37°C UFCImL s

Condutividade puSlcm 2500

Cor mg/L PtCO 20

pH unid. de pH 65<pH=<90

Manganés ug/L Mn 50

Nitratos mg/L NO3 50

Oxidabilidade mglL 02 5

Cheiro Fator diluigao 3

Sabor Fator diluigao 3

[urvacio UNT 4
Aluminio ug/L Al 200

Clostridium Perfringens UFC/100mL 0

Ferro pall Fe 200

Hitritos mg/L NO2 0,5

Antiménio nglL Sh 5

Arsénio uglL As 10

Benzeno ugll 1

- Benzo(a ) pireno ugll 0,01

Boro mg/L B 1

Bromatos pg/L Bro3 10

Cadmio uglL Cd 5

Célcio mg/L Ca ---

Chumbo g/l Pb 10

Cianetos uglL Cn 50

Cobre mg/L Cu 2

Cromio ug/L Cr 50

1,2 - dicloroetano ng/L 3

Dureza Total mg/L CaCO3 ...

Enterococos UFC/100mL 0

Fluoretos mgiL Fe 1,5

Magnésio mglL Mg wia

Mercirio ng/L Hg 1

Niquel pgiL Hi 20

Hidrocarb. aromit. Polic: pgil. 0.1

- Fluoranteno ngll 01

- Benzo( b ) fluoranteno gL 01

- Benzo( k ) fluoranteno na/l 01

- Benzo( ghi ) perileno pgil 01

- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno _ pgll 0,1

Pesticidas organoclor.: pall 0,5

- Diurdo pgll 0.1

- Linurdo pglL 0.1

- Terbutilazina [T 0,

- Desetilterbutilazina pg/ll 0,

- Dimetoato po/L 0,

Selénio ug/L Se 10

Cloretos mg/L Cl 250

Tetracloroeteno pgll 0

Tricloroeteno pa/l 0

Trihalometanos: ug/l 00

- Triclorometano (Clorof.) ug/l 00

- Bromodiclorometano ng/l 00

- Dibromoclorometano uglL 00

- Tribromometano (Brom.) ugll 00

Sddio mg/L Na 200

Sulfatos mglL 804 250

Radio Bg/L 100

Alfa Total BglL 05

Beta Total Bg/L 1

Dose Indicativa msv 0,1

TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontznario de Mon'e da Eskrada 01/08/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Dala

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Hovembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 1522017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FERNAO GIL
5 ; i Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anilises > VP
Parimeies Unidaes ValorFRamASIHRR (V] Méaximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N° %
IDesinfectante Residual mg/L C .- 0,6 0,6 1 1 100,0% 0 0.0%
|Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0.0%
I%ﬁm‘nes totais UFC/100mL 0 0 0 i 1 100.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
° de colonias a22°C UFCImL “a
.° de colonias a 37°C UFCI/mL “an
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH<9,0
Manganés uglL Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
Sabor Fator diluicio 3
Turvacgao UNT 4
Aluminio uglL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/H00mL 0
Ferro ugiL Fe 200
Hitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio poll As 10
|Benzeno ugll 1
| - Benzo( a) pireno gl 0,01
[Boro mg/L B 1
IBromatos ug/L BrO3 10
[Cadmio pglL Cd 5
[cilcio mg/L Ca v
Chumbo pg/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre my/L Cu 2
Cromio uglL Cr 50
1,2 - dicloroetano ug/L 3
Dureza Total mgfl. CaCO3 pa
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ---
Mercdrio ug/L Hg 1
Niquel ug/L i 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ugll 0,1
- Fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno pgll 0,1
- Benzo( ghi ) perileno uall 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pall 0,1
Pesticidas organoclor.: g/l 0,5
- Diurdo ug/l 0.1
- Linurdo pgll 0.1
- Terbutilazina pglL 0.1
- Desetilterbutilazina pg/l 0,1
- Dimetoato ng/lL 01
Selénio ugiL Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno g/l 10
Tricloroeteno nglL 10
Trihalometanos: gl 100
- Triclorometano (Clorof.) ugll 00
- Bromodiclorometano ug/L 00
- Dibromoclorometano ug/L 00
- Tribromometano (Brom.) ug/l 00
Sadio mg/L Na 00
Sulfatos mg/L §04 50
Radio Bg/lL 00
Alfa Total BglL 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSy 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 00% |
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOQS DE COLHEITA DATA
Ferndo Gl 01/08/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018

3




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALFARROBEIRA
" - i Valores Ohtidos N.° de Analises (PCQA Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) g s =g o Efetuadas Previstas % ne %
Desinfectante Residual mg/L Cl - 0.4 04 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 100,0%. 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal ma/L NH4 0,5
. de colonias a22°C UFCimL e
.° de colonias a3 C UFCImL -
Condutividade pSlem 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH=<90
IManganés pglL Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
Sahor Fator diluigao 3
Turvagao UNT 4
Aluminio palL Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro nglL Fe 200
Nitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio pg/L Sh 5
Arsénio pg/L As 10
Benzeno pgll 1
I - Benzo(a) pireno pa/l 0,01
IBoro mg/L B 1
Bromatos g/l Bro3d 10
Cadmio uglL Cd 5
Calcio mglL Ca ---
Chumbo ngiL Pb 10
Cianetos uglL Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio uglL Cr 50
[1.2 - dicloroetano nglL 3
[Dureza Total mglL CaC03 “ua
[Enterococos UFCH00mL 0
[Fluoretos mg/L Fe 15
[Magnésio mg/L Mg “en
IMercirio pg/L Hg 1
INiquel pall. Ni 20
[Hidrocarh. aromét. Polic: poll 0.1
- Fluoranteno ug/l 0,1
- Benzo( b } fluoranteno ngll 0.1
- Benzo(k ) fluoranteno ng/L 0,1
- Benzo( ghi ) perileno ng/L 0,1
-Indeno (1,2,3-cd ) pireno pgll 0,1
]Pestlcidas organoclor.: pg/L 0,5
= Diurdo pglL 0,1
- Linurdo pglL 0,
- Terbutilazina ug/lL 0,
- Desetilterbutilazina pall 0,
- Dimetoato gl 0,
Selénio pglL Se 10
Cloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pgll 0
Tricloroeteno uglL 0
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) pg/l 100
- Bromodiclorometano pgll 100
- Dibromoclorometano pgllL 100
- Tribromometano (Brom.) pgll 100
Sédio mylL Na 200
Sulfatos mglL $04 250
Radao Ba/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Ba/L 1
Dose Indicativa msv 01
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Affarrobeira 01/08/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parémetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIA DA ARRAIA
R . . Valores Qbtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parimetios Unidades Valor Faramgtrice (VF) Maximo | Minimo | Efetuadas | Previstas % N. %
ﬁesinfectante Residual mgl/L CI - <02 <02 1 1 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal m_gJL NH4 0,5
N.° de colonias a22° C UFCImL -
N.° de colonias a 31° C UFCImL -
Condutividade pslem 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH<9,0
Manganés pg/l Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
Sabor Fator diluigao 3
Turvagao UNT 4
Aluminio no/l. Al 200
Clostridium Perfringens UFCH00mL 0
Ferro ugll Fe 200
Hitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio pa/L Sb 5
Arsénio pa/L As 10
|Benzeno polL 1
| - Benzo( a ) pireno pall 0,01
IBoro mg/L B 1
IBromatos ngll BrO3 10
ICadmio ngiL Cd 5
Célcio mg/L Ca --
Chumbo uglL Pb 1
Cianetos pg/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio uglL Cr 50
1,2 - dicloroetano ngfl 3
Dureza Total mg/L CaCO3 .-
Enterococos UFCH00mL 0
Fluoretos mg/L Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg .-
Mercirio na/L Hg 1
Hiquel pa/l Ni 20
Hidrocarh. aromat. Polic: pgil. 01
- Fluoranteno gL 0.1
- Benzo(b ) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo(k ) fluoranteno pgil 0,1
- Benzo( ghi ) perileno pgil 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno gl 0,1
Pesticidas organoclor.: pgll 0,5
- Diurdo pail 0.1
- Linurao pgil 01
- Terbutilazina pgil 01
- Deselilterbutilazina pgil 01
- Dimetoato ngll 0,
Selénio g/l Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
Tetracloroeteno pall 10
Tricloroeteno pgiL 10
Trihalometanos: pgiL 100
- Triclorometano (Clorof.) ugiL 100
- Bromodiclorometano ugiL 00
| - Dibromoclorometano g/l 00
- Tribromometano (Brom.) ng/L 00
18édio mg/L Na 00
Sulfatos mgl/L S04 50
Radao Bg/L 00
Alfa Total Bgll 05
Bela Total Bg/L 1
Dose Indicativa msv 01
TOTAL 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Alcaria da Arraia 14:08/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Paramelro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018

3




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/12017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MAGOITO
x . yoot Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas | % e %
Desinfectante Residual mg/L Gl === 0.4 04 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFCH00mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Coliformes tolais UFCH00mL 0 0 0 1 i 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <012 <012 1 i 1000% 0 00%
. de colonias a22° C UFCImL .- 236 236 1 1 100,0% 0 0,0%
2 de colonias a 37° C UFCImL .- 298 288 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 1000 1000 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor my/L PICO 20 <5 <5 1 1 100.0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9,0 7.9 7.9 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ug/L Mn 50 0,76 0.76 i 1 100,0% 0 0,0%
Hitratos mg/L HO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mglL 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluicao 3 <1 <1 i 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluicao 3 <1 <1 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 06 0,6 1 1 100,0% 0 00%
Aluminio ug/L Al 200 <50 <50 1 1 100,0% 0 00%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100.0% 0 0.0%
Ferro uglL Fe 200 214 214 1 1 100,0% 0 0,0%
Hitritos mgiL NO2 0,5 <01 <01 1 1 100,0%. 0 0,0%
Antimdnio uglL Sb 5 <10 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
Arsénio pglL As 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Benzeno pgll 1 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0.0%
- Benzo( a ) pireno pgll 0,01 <(,0050 < 0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
Boro mg/L B 1 0,03 0,03 1 1 100,0% 0 0.0%
1Bromatos pgll Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cédmio ug/L Cd § <0,20 <0,20 1 i 100,0% 0 0,0%
Cilcio mg/L Ca = 86,2 86,2 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 154 154 1 i 100,0% 1 100,0%

Cianetos ug/L Cn 50 <5 <5 1 1 100,0%, 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 0,4090 0,4020 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio pg/L Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
1,2 - dicloroetano pglL 3 <0750 <0,750 1 1 100,0% 0 0.0%
Dureza Total mg/L CaC03 e 640,0 640,0 1 1 100,0% 0 0,0%
|Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
[Fluoretos mglL Fe 1,5 0,256 0,256 1 1 100,0% 0 0,0%
[Magnésio mglL Mg -e- 96,000 96,000 1 1 100.0% 0 00%
IMercirio ug/l Hg 1 <0,010 < 0,010 1 1 100,0% 0 00%
INiquel pglL Ni 20 340 340 1 1 100,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromt. Polic: pglL 0,1 <0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 0,0%

- Fluoranteno ng/L 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno uglL 0.1 <0,020 < 0,020 1 1 100.0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno pgll 0,1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno gl 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ug/L 0.1 < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
|Pesticidas organoclor.: ugil 05 <0,15 <0.15 1 1 100,0% 0 0,0%
= Diurdo pgil 01 < 0,050 < 0,050 i 1 100,0% 0 0,0%

- Linurdo ugiL 0.1
- Terbutilazina ugil 0.1 <0,050 <0,050 i 1 100,0% 0 0,0%
- Deselilterbutilazina nall 01 < 0,050 <0,050 i 1 100,0% 0 0.0%

- Dimetoato ngll 0,1
Selénio pglL Se 10 <1,0 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 230 230 i 1 00,0% 0 0.0%
etracloroeteno na/L 10 <0,20 <0,20 1 1 00,0% 0 0.0%
ricloroeteno ngll 10 <0,10 <0,10 1 00,0% 0 0.0%
rihalometanos: pg/L 100 7.95 7,95 1 00,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) pa/l 100 585 585 1 00,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pgll 100 0,33 0,33 00.0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pgll 100 1,12 1,12 00,0% 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) pall 100 065 0,65 00,0% 0 0.0%
Sadio mg/L Na 200 89,7 89,7 00,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 74,0 74,0 100,0% 0 0.0%
Radio BglL 100 < 10,0 <100 1 100,0% 0 0,0%
[Aifa Total BqlL 05 <0,04 < 0,04 [ 100,0% 0 0,0%
|Beta Total BglL 1 0,19 0,19 1 [ 100,0% 0 0,0%
|Dose Indicativa mSv 0,1 <01 <0,1 1 i 100,0% 0 0,0%
TOTAL 62 62 100,0% 1 1,6%

~ " Taxa de Cumprmento A%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontansrio de Magot 14082018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parimetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Chumto

01

14/08/2018

Cargleristcas naturals da origem de dgua

Abas'ecimento aernativo temporario

Castro Marim, 13 de Hovembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da dgua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jula 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE BRENHOSA
< ; it Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anilises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) e e =S Frotuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mglL Cl 0.5 04 2 2 100,0% 0 00%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05
N.° de colonias a22° C UFC/ImL ses
N.° de colonias a 37° C UFC/mL “ee
Condutividade pSlem 2500
Cor mglL PICO 2
H unid. de pH 65<pH<90
Manganés pall Ma 50
Hitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluiggo 3
Sabor Fator diluicdo
Turvagao UNT 4
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL
Ferro ug/L Fe 200
Hitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/L Sbh 5
Arsénio uglL As 10
Benzeno g/l 1
- Benzo(a) pireno pglL 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos pgll BrO3d 10
Cadmio ug/L Cd 5
Ciélcio mg/L Ca -
Chumbo 1g/L Pb 10
Cianetos ug/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano g/l 3
|Dureza Total mg/L CaCO3 ---
|Enterococos UFC/100mL 0
[Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ---
Mercirio ug/L Hg 1
Niquel pglL Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: uglL 0,
- Fluoranteno uglL 0,
- Benzo(b ) flucranteno uglL 0,
- Benzo( k ) fluoranteno pglL 0,
- Benzo( ghi ) perileno pgil 0,
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgil i
|Pesticidas organoclor.: pgll 5
- Diurdo pgll 01
- Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina pgilL 01
- Desetilterbutilazina ugll 01
- Dimetoato g/l 0.1
Selénio pg/l Se 10
Cloretos mgfl. Cl 250
Tetracloroeteno pgll 10
Tricloroeteno pg/ 10
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) po/ll 100
- Bromodiclorometano pglL 100
- Dibromoclorometano pa/L 100
| - Tribromometano (Brom.) pall 100
Sddio mg/L Ha 200
Sulfatos mg/L S04 250
Radio Ba/L 100
Alfa Total Ba/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Brenhosa 18.07/2018
Fontanario de Brenhosa 19/09/2018
INFORMA(}AO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Parimetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM |  CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de analises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CASA BRANCA
. . cos Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA) Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo T Minimo | Efetuadas | Previstas % N %
ﬁesinrectante Residual mglL Cl e 0.2 0.2 2 2 100,0% 0 0.0%
[Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
ICo!iformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5 <0,12 <0,12 1 1 100,0% 0 0,0%
N2 de colonias a 22° C UFC/mL .e- 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
N2 de colonias a 37° C UFC/mL " 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
ICondutividade uSlem 2500 840 840 1 1 100,0% 0 0,0%
ICor mg/L PICO 20 <5 <5 1 [ 100,0% 0 0,0%
I_pH unid. de pH 65<pH<90 78 7.8 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pall Mn 50 542 542 1 1 100,0% 0 0.0%
[Hitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 100,0% 0 0.0%
fOxidabilidade mg/L 02 5 <1,0 <10 i 100,0% 0 0,0%
[Cheiro Fator diluigio 3 <1,0 <1,0 i 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigao 3 <1,0 <10 1 100,0% 0 0.0%
Turvagéo UNT 4 05 05 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio pgll Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
iFeno ng/L Fe 200
Nitritos mg/L HO2 05
Antiménio ugiL Sb 5
Arsénio uglL As 10
Benzeno gl 1
- Benzo(a ) pireno ugll 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ug/L BrO3 10
Cédmio ng/L Cd 5
Cilcio mgl/L Ca “e
Chumbo ug/L Ph 10
Cianetos pg/l Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ua/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ngll 3
Dureza Total mg/L CaCO3 s
Enterococos UFC100mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg “ae
Mercirio pglL Hg 1
Niquel pg/L Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pg/l 0,1
- Fluoranteno g/l 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno pg/L 0,1
- Benzo(k ) fluoranteno uglL 0,1
- Benzo( ghi ) perileno uglL 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pg/lL 0.1
Pesticidas organoclor.: ng/L 0
- Diuréo ngll Al
- Linuréo pglL A
- Terbutilazina pgllL 5
- Desetilterbutilazina pgll A
- Dimetoato pg/L 5
Selénio pglL Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno gl 10
Tricloroeteno pg/l 10
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100
- Bromodiclorometano pg/l 100
- Dibromoclorometano pgll 100
- Tribromometano (Brom.) pgll 100
Sodio ma/L Na 200
Sulfates mg/L S04 250
Raddo Ba/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa m&v 0,4
TOTAL 18 18 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Casa Branca 18.07/2018
Fontanério de Casa Branca 180972018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da d4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periédicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CHOGA QUEIMADA
N R (e Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | Minimo | Efeluadas | Previstas | % o %
Desinfectante Residual mg/L Cl --- 05 02 2 1 200,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 1 200,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 1 200.0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <0,12 <0,12 1 1 100,0% 0 0,0%
M. de colonias a22° C UFC/mL -. - 7 7 1 1 100,0% 0 0.0%
M. de colonias a37°C UFC/mL .- 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSlem 2500 210 210 1 1 100,0% 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 £h 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<9,0 7.6 1.6 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pa/L Mn 50 4,56 4,56 1 1 100,0% 0 0.0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 i 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1.1 1,10 i 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluicdo 3 <1 <1 i 1 100,0% 0 0.0%
abor Fator diluicdo 3 <1 <1 i i 100,0% 0 0.0%
urvagao UNT 4 06 06 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio ug/L Al 200
|Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro nglL Fe 200
Nitritos mafl. NO2 05
Antiménio ug/L Sb 5
Arsénio ugll As 10
|Benzeno pg/L 1
| - Benzo(a) pireno pgll 0,01
[Boro mg/L B 1
Bromatos pg/L BrO3 10
|Cédmlo g/l Cd 5
[calcio mglL Ca ‘--
[Chumbo pg/L Pb 10
[Cianetos pgil Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio pg/L Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mg/L CaCO3 s
[Enterococos UFCH00mL 0
[Fluoretos mglL Fe 15
[Magnésio mg/L Mg .-
[tercirio pg/L Hg 1
Iil_ique! pg/L Hi 20
Hidrocarh. aromét. Polic: ugll 0.1
- Fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ngll 0,1
- Benzo( k) fluoranteno pgll 0,1
- Benzo( ghi ) perileno ngll 0,1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno ngll 0,1
[Pislicidas organoclor.: uall 0,5
- Diurdo pgll 0.1
- Linurdo pgll 0.1
- Terbutilazina ugll 0,1
- Desetilterbutilazina ugll 0,1
- Dimetoato uglL 0,1
ISelénio pgll Se 10
ICloretos mglL Cl 250
Tetracloroeteno pgll 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano {Clorof.) pg/l 100
- Bromodicloremetano g/l 100
- Dibromoclorometano g/l 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
Sddio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
|Radao Bg/L 100
JAlfa Total BglL 0,5
IBeta Total BglL 1
IDose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 18 15 120,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Choga Quemada 18/07/2018
Fontanério de Choga Quemada 19/09/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parémetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da &gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE QUEBRADAS
" : < Valores Ohtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Waximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N %

Desinfectante Residual mgiL Cl 0.7 03 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <0,12 <0,12 i 100,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 22°C UFCImL - 2 2 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a37°C UFCImL - 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade pSlem 2500 1000 1000 1 100,0% 0 0.0%
Cor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 65<pH<90 7.9 7.9 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pg/L Mn 50 < 0,50 <050 100,0% 0 0.0%
Hitratos mgfL NO3 50 <5 <5H 100,0% 0 0.0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <1 < 00,0% 0 0.0%
Sabor Fator diluigao 3 <1 < 00,0% 0 0.0%
Turvagido UNT 4 <04 <04 00,0% 0 0.0%
Aluminio ug/L Al 200 <50 <50 00,0% 0 0.0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 00,0% 0 0.0%
Ferro pgil Fe 200 37 37 1 00,0% 0 0,0%
HNitritos mg/L NO2 0,5 <0,1 <01 1 00,0% 0 0.0%
Antimdnio ng/L Sb 5 <10 <10 1 i 00,0% 0 0,0%
Arsénio ugll As 10 1,7 1,7 1 1 00,0% 0 0,0%
IBenzeno ug/L 1 <020 <020 1 i 100,0% 0 0,0%
| - Benzo( a ) pireno ugll 0,01 < 0,0050 < 0,0050 1 i 100,0% 0 0,0%
IBoro mg/L B 1 0,06 0,06 1 i 100,0% 0 0,0%
Bromatos ug/L BrO3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
Cadmio uglLCd 5 <0.20 <0.20 1 1 100,0% 0 0,0%
Cilcio mgl/L Ca .- 40,8 40,8 1 1 100,0% 0 0,0%
Chumbo ug/L Pb 10 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cianetos pg/L Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0074 0,0074 1 1 100,0% 0 0,0%
ICrémio uglL Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
11,2 - dicloroetano ug/L 3 < 0,750 < 0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
IDureza Total mglL CaC03 .- 580,0 580,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/100mL 0 0 0 1 100,0% 0 0.0%
Fluoretos mgl/L Fe 1,5 0,206 0,206 1 00,0% 0 0.0%
Magnésio mgl/L Mg == 102,000 102,000 1 00,0% 0 0.0%
Mercirio ua/l Hg 1 < 0,010 <0,010 1 00,0% 0 0.0%
Niquel pg/L Ni 20 5,60 560 00,0% 0 0,0%
Hidrocarb. aromét. Polic: pg/L A <0,08 <0,08 00,0% 0 0,0%

- Fluoranteno po/L R
- Benzo(b ) fluoranteno pg/L \ < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno pg/llL 0, < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo{ ghi ) perileno pg/L 0, < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgll 0, < 0,020 <0,020 1 1 100,0% 0 0.0%
Pesticidas organoclor.: gl 0,5 <015 <015 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo pg/L 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%

- Linurdo pg/lL 0,1
- Terbutilazina ugll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina ugll 0,1 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato pa/l 0.1
Selénio ugll Se 10 <10 <1.0 1 1 100,0% 0 0.0%
Cloretos mglL Cl 250 170 170 1 1 100,0% 0 00%
elracloroeteno pall 10 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
ricloroeteno pall 10 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
| Trihalometanos: pg/L 100 <0.50 <0.50 1 1 100,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof,) pall 100 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano pa/L 100 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano pall 100 <010 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) pa/l 100 <0,20 <0,20 1 1 100,0%. 0 0,0%
Sddio mg/L Ha 200 170,0 170,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mg/L S04 250 730 730 1 1 100,0% 0 0.0%
Raddo Bg/L 100 < 10,0 <100 1 1 100,0% 0 0.0%
Alfa Total Bg/L 05 <0,04 <0,04 1 1 100,0% 0 0.0%
Beta Total Bg/L 1 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
Dose Indicativa mSv 0,1 <0,10 <0,10 1 1 100,0%, 0 0,0%
TOTAL 65 635 100,0% 0 0%

Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Quebradas 18:07/2018
Fontanério de Quetradas 19.082018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 13 de Novembro de 2018 3%




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.® 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jula 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS
a ; s Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Andlises > VP
Parameltros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
Desinfectante Residual mglL Cl e 03 03 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFCI100mL 0 0 0 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/l. HH4 0,5
2 de coloniasa22°C UFCImL ne-
2 de coloniasa37°C UFCImL .-
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PICO 20
H unid. de pH 65<pH<9,0
Manganés ug/l Mn 5(
Hitratos mgl/l HO3 5(
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluicao
Sabor Fator diluicao
Turvagao UNT 4
Aluminio pg/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
[Ferro pglL Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio pall Sb 5
Arsénio ug/L As 10
Benzeno pgll 1
| - Benzo(a) pireno ngll 0,01
IBoro mg/L B 1
IBromatos pglL Bro3 10
ICadmio uail Cd 5
ICalcio mglL Ca e
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ugiL Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano pgll 3
Dureza Total mg/L CaC03 ==
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg ---
Merciirio pg/l Hg 1
Higuel pg/L Hi 20
Hidrocarb. aromat. Polic: pg/l ;
- Fluoranteno pglL ;
- Benzo( b ) fluoranteno pgil ;
- Benzo( k) Mluoranteno pgll ;
- Benzo( ghi ) perileno pgll ;
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgll )
Pesticidas organoclor.: pgll 05
- Diurdo pgll 0.1
- Linurao pg/L 01
- Terhutilazina pgll 0.1
- Desetilterbutilazina pall 0,1
- Dimetoato pa/l 04
Selénio uglL Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pglL 10
Tricloroeteno ngll 10
Trihalometanos: pa/l 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pa/l 100
- Dibromoclorometano ng/L 100
- Tribromometano (Brom.) ug/lL 100
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Radio Bg/L 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 6 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Carva'hinhos 25107/2018
Fontanério de Carvaiinhos 26/09/2018
INFORMAGACQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAOQ DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS
i : g Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Anélises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Héximo | _Minimo | Efeluadas| Previstas % No %

Desinfectante Residual mg/L Cl .- 08 04 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5 <0,12 <012 1 1 00,0% 0 0,0%
N.° de colonias a 22°C UFCimL --- 3 3 1 1 00,0% 0 0.0%
IH2 de colonias a 37° C UFC/mL -e- 1 1 1 1 00,0% 0 0,0%
Condulividade uSlcm 2500 490 490 1 1 00,0% 0 0,03
ICor mg/L PtCO 20 <5 <5 1 1 00,0% 0 0,0%
H unid. de pH 65<pH<9,0 76 7.6 1 1 00,0% 0 0.0%
Manganés pg/l Mn 50 254 254 1 1 00,0% 0 0.0%
[Hitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 i 00,0% 0 0,0%
fOxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 1 i 00,0% 0 0,0%
ICheiro Fator diluigao 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Isabor Fator diluigdo 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio g/l Al 200 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
IFerro pglL Fe 200 50,6 50,6 1 1 100,0% 0 0,0%
[Hitritos mg/L NO2 0,5 <0,1 <0,1 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio pall Sh 5 <1,0 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio pgll As 10 <1,0 <1,0 i 1 100.0% 0 0,0%
|Benzeno pgll 1 <(,20 <0,20 i 1 100,0% 0 0.0%
| - Benzo(a) pireno g/l 0,01 < 0,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0.0%
|Bore my/L B 1 001 0.01 1 1 100,0% 0 0.0%
IBromatos ug/L Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0.0%
ICadmio pglL Cd 5 <020 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Icilcio mall. Ca .- 396 396 1 1 100,0% 0 0,0%
JChumbo pail Pb 10 6.8 6.8 1 1 100,0% 0 0,0%
[Cianetos ug/L Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
[Cobre mg/L Cu 2 0.0445 0,0445 1 1 100,0% 0 0,0%
JCrémio pgll Cr 50 <10 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
11.2 - dicloroetano pglL 3 <0.750 <0,750 1 1 100,0% 0 0,0%
[Dureza Total mgll. CaC03 .- 236,0 2360 1 1 100,0% 0 0,0%
[Enterococos UFCH00mL 0 0 0 1 i 100,0% 0 0,0%
[Fluoretos mg/L Fe 15 0422 0422 i 1 100,0% 0 0.0%
[Magnésio mg/L Mg --- 33,500 33,500 1 1 100,0% 0 0,0%
[Mercario ugiL Hg 1 <0010 <0010 1 1 100,0% 0 0,0%
[Niquel pg/L i 20 <20 <20 1 i 100,0% 0 0,0%
[Hidrocarb. aromét. Polic: pglL 0.1 <008 <008 1 1 100,0% 0 0,0%

- Fluoranteno po/l 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno pgll 0.1 <0,020 <0,020 1 00,0% 0 0.0%
- Benzo(k ) fluoranteno ngll 0.1 <0,020 <0,020 1 00,0% 0 0.0%
- Benzo( ghi ) perileno pgll 0.1 <0,020 <0020 1 00,0% 0 0.0%
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ugll 0,1 < 0,020 < 0,020 1 00,0% 0 0,0%
|Pesticidas organoclor.: ngll 0.5 <015 <015 1 100.0% 0 0.0%
- Diurdo pall. 0,1 <0,050 < 0,050 1 100,0% 0 0,0%

- Linurdo pgll 0.1
- Terbutilazina g/l 0,1 < 0,050 < 0,050 1 100,0% 0 0,0%
- Desetilterbutilazina ngll 0,1 <0,050 <0,050 1 100,0% 0 0,0%

- Dimetoato pgiL 0,1
Selénio gL Se 10 <1,0 <1,0 i 1 100,0% 0 0,0%
Cloretos mg/L Cl 250 34 M4 i i 100,0% 0 0,0%
letracloroeteno pgil 10 <(,20 <(,20 1 1 100,0% [4] 0,0%
[ricloroeteno pgll 10 <0,10 < 0,10 1 1 100,0% 0 0,0%
[rihalometanos: nglL 00 < 0,50 < 0,50 1 1 100,0% 0 0,0%
- Triclorometano (Clorof.) nglL 00 0,2 0,28 1 1 100,0% 0 0.0%
- Bromodiclorometano pgil 00 <0,10 <0,10 1 1 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano uglL 0 017 0,17 1 1 100,0% 0 0,0%
- Tribromometano (Brom.) ngll 0! <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Sodio mglL Na 0 30,7 30,7 1 1 100,0% 0 0,0%
Sulfatos mglL S04 5( 19,0 19,0 1 1 100,0% 0 0.0%
Radzo Bg/L 0 <100 <10,0 1 i 100,0% 0 0,0%
Alfa Total Bg/L 0,5 <004 <0,04 1 i 100,0% 0 0,0%
Beta Total BglL <010 <010 1 1 100,0% 0 0,0%
Dose Indicativa mSv 0,1 <010 <0.10 1 i 100,0% 0 0,0%
TOTAL 65 65 1000% 0 0,0%

Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Pego dos Neqros 0407/2018
Fontanério de Peqo dos Neqros 050972018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardmetro

Ponto

Data

Causa Medidas Corretivas

Caslro Marim, 13 de Hovembro de 2018 40




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PERNADEIRA
i ; - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Andlises > VP
Parametros Umdad_ei Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo [ Efetuadas| Previstas % N. %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 05 05 1 00,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 00,0% 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
. de colonias a22°C UFC/mL -
.° de colonias a 37°C UFC/mL -n
Condutividade uSlem 2500
Cor mg/L PtCO 20
pH unid. de pH 6,5<pH<9,0
Manganés pg/L Mn 50
Nitratos mg/L NO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigio 3
Turvagio UNT 4
Aluminio _pg/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro uglL Fe 200
Hitritos mg/L NO2 05
Antiménio pall Sb 5
Arsénio pg/l As 10
Benzeno g/l 1
- Benzo( a ) pireno gl 0,01
Boro _mg/LB 1
Bromatos ug/L BrO3 10
Cadmio pgiL Cd 5
Cilcio “mylL Ca -
Chumbo pg/l Pb 10
Cianetos pall Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Cromio pg/L Cr 50
1,2 - dicloroetano _noll 3
Dureza Total mgil CaCO3 il
Enteracocos UFCH00mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,3
Magnésio mgl/L Mg i
Merciirio jglL Hg 1
Hiquel pg/L Ni 20
Hidrocarb. aromat. Polic: ugll 0.1
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( k ) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo( ghi ) perileno uglL 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ng/L 0,1
Pesticidas organoclor.: ugll 0,5
= Diurdo ugll 0,1
= Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina ngll 0.1
- Desetilterbutilazina pgil. 0,1
- Dimetoato g/l 0,1
Selénio pgll Se 10
Cloretos mg/L C 250
Tetracloroeteno pglL 10
Tricloroeteno pg/L 10
Trihalometanos: pgil 00
- Triclorometano (Clorof.) ngll 00
- Bromodiclorometano pgll 00
- Dibromoclorometano ugll 00
- Tribromometano (Brom.) ngiL 00
Sédio mg/L Na 00
Sulfatos mg/L S04 50
Radio BglL 100
Alfa Total Bg/L 0,5
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSy 0,1
TOT/ 3 3 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanério de Pernadera 140812018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Pardimetro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM [ CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periodicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jula 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTA MORA
" ; - Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anilises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) s = Frotuadas Previstas % R %
Desinfectante Residual mglL Cl --- 04 04 1 100,0%. 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 1 1 100,0%. 0 0.0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0.5
N.° de colonias a 22°C UFC/mL -
N.° de colonias a 37° C UFCImL =
Condutividade uSlem 2500
Cor mgiL PICO 20
pH unid. de pH 6,5<pH=<9,0
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigao 3
Sabor Fator diluigao 3
Turvagéo UNT 4
Aluminio pg/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/f00mL 0
Ferro ug/L Fe 200
itritos mg/L NO2 0,5
Antiménio pg/L Sb 5
Arsénio uglL As 10
Benzeno uglL 1
- Benzo(a) pireno ug/L 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ng/L Bro3 10
Cédmio pg/L Cd 5
Célcio mg/L Ca “e
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos pg/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio nglL Cr 50
1,2 - dicloroetano ugiL 3
| Dureza Total mg/L CaCO3 -
Enterococos UFCi100mL 0
Fluorelos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg - -
Merciirio ug/L Hg 1
Niquel palL Hi 20
Hidrocarh. aromat. Polic: pall 0,1
- Fluoranteno pg/L 0,1
- Benzo(b ) fluoranteno pagll 5
- Benzo( k) fluoranteno pglL A
- Benzo( ghi ) perileno pglL A
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pgll A
Pesticidas organoclor.: ug/L ,9
- Diurdo ug/L 0,
- Linurdo ugll 0,
- Terbutilazina uglL 0,1
- Desetilterbutilazina uglL 0,1
- Dimetoato ug/L 0,1
Selénio pg/L Se 10
[Cloretos _mg/LCl 250
Tetracloroeteno 1g/l 10
Tricloroeteno ngll 10
Trihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100
- Bromodiclorometano g/l 100
- Dibromoclorometano pgll 100
- Tribromometano (Brom.) ugiL 100
1Sédio ma/l Ha 200
[Sulfatos mglL $04 250
IRadio BqlL 100
JAlfa Total BalL 05
IBeta Total Bqll i
IDose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 3 3 100,0% 0 0.0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Alta Mora 14103/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Dala

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Hovembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM l CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALES
i : - Valores Obtidos N.° de Andlises (PCQA Analises > VP
Parametros Unidades Valor Paramétrico (VP) Méximo | _Minimo | Efetuadas | Previstas % e %
Desinfectante Residual mg/L Cl --- 03 03 1 1 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Coliformes tolais UFC/100mL 0 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L HH4 0,5 <0,12 <0,12 1 i 100,0% 0 0,0%
. de colonias a 22°C UFCImL - 6 6 1 1 100,0% 0 0.0%
.° de colonias a 37°C UFC/mL --- 5 5 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlem 2500 240 240 1 i 100,0% 0 0.0%
mg/L PICO 20 <5h <h 1 i 100,0% 0 0,0%
unid. de pH 65<pH=<90 79 7.9 1 i 100,0% 0 0,0%
ug/L Mn 50 1.27 1,27 1 i 100,0% 0 0,0%
mg/L HO3 50 <5 <5 i 1 100,0% 0 0.0%
mg/L 02 5 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Fator diluicio 3 <1,0 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
Fator diluiczo 3 <1,0 <10 i 1 100,0% 0 0,0%
Turvagio UNT 4 3.0 30 1 1 1000% 0 0.0%
Aluminio ug/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro uglL Fe 200
Nitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio pg/l Sb 5
Arsénio ug/L As 10
Benzeno 118 1
- Benzo( a ) pireno ugll 0,01
Boro mg/L B 1
IBromatos ng/L BrO3 10
fcadmio pglL Cd 5
fcalcio mg/L Ca .-
IChumbo nglL Pb 10
[Cianetos pgil Cn 50
ICobre mg/L Cu 2
[Crémio pgiL Cr 50
J1.2- dicloroetano gl 3
[Dureza Total mg/L CaC03 .-
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos _mglL Fe 1,5
[Magnésio ma/L Mg sen
Mercario pg/l Hg 1
Niquel pglL Ni 20
Hidrocarb. aromét. Polic: pgll 0,1
- Fluoranteno pall 0.1
- Benzo( b ) fluoranteno ugll 0,1
- Benzo(k ) fluoranteno pall 0.1
- Benzo( ghi ) perileno ugll 0.1
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno pgll 0.1
Peslicidas organoclor.: ugll 0.5
- Diurdo uglL 0,1
[ - Linurdo ugll 0,1
- Terbutilazina ugll 0.1
- Desetilterbutilazina pgll. 0.1
- Dimetoato ug/l 0.1
Selénio ugll. Se 10
Cloretos mg/L Ci 250
elracloroeteno pall 10
ricloroeteno ug/L 10
rihalometanos: pglL 100
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100
- Bromodiclorometano g/l 100
- Dibromoclorometano glL 100
- Tribromometano (Brom.) pgiL 100
Sodio mg/L Ha 200
Sulfatos mg/L S04 250
Raddo Bqll 100
Alfa Total BglL 0,5
Beta Total BglL 1
Dose Indicativa mSv 0.1
TOTAL 15 15 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Vales 01/08/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardnetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Novembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da agua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAINHAS
N . . Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Mximo | Minimo | Efetuadas] Previstas % o %
Desinfectante Residual mg/L Cl .- 0.7 0.2 2 2 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totals UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <012 <012 1 1 100,0% 0 0,0%
N.® de colonias a 22° C UFC/mL --- 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
N de colonias a 37° C UFCImL --- 0 0 1 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSlcm 2500 240 240 1 1 100.0%. 0 0,0%
Cor mg/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
H unid. de pH 65<pH=<90 76 76 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés pg/l Mo 50 7.10 7.10 1 1 100,0% 0 0.0%
Hitratos mg/L HO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 12 1,20 1 1 100,0% 0 0,0%
Cheiro Fator diluigdo 3 <1,0 <10 1 i 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator diluigzo 3 <1,0 <10 i 1 100,0% 0 0.0%
Turvagdo UNT 4 <04 <04 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio ug/lL AY 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0
Ferro uglL Fe 200
Hitritos mgil. NO2 05
Antiménio pg/L Sb 5
Arsénio ug/L As 10
|Benzeno pgll 1
|- Benzo(a) pireno pglL 0,01
{Boro mg/L B i
Bromatos ug/L BrO3 10
Cédmio pa/L Cd 5
Célcio my/L Ca D)
Chumbo pg/L Pb 10
Cianetos pg/L Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ng/L Cr 50
1,2 - dicloroetano pg/lL 3
Dureza Total mg/l CaCO3 (X
Enterococos UFC/100mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio mg/L Mg .-
Merciirio pg/l Hg 1
Niquel pg/L Ni 20
Hidrocarh. aromat. Polic: pa/l 0,1
- Fluoranteno pglL 01
- Benzo(b ) fluoranteno pall 01
- Benzo(k ) fluoranteno pall 0,1
- Benzo( ghi ) perileno pa/L 01
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pall 0.1
Pesticidas organoclor.: pall 0,5
- Diurdo pg/l 01
- Linurdo pgll 0.1
- Terbutilazina ng/l 0,1
- Desetilterbutilazina ng/l 0,1
- Dimetoato ng/L 0,1
Selénio pgll Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pgll 10
Tricloroeteno ng/llL 10
Trihalometanos: ng/lL 100
- Triclorometano (Clorof.) ng/llL 100
- Bromodiclorometano ug/L 100
- Dibromoclorometano ngllL 100
- Tribromometano (Brom.) ug/L 100
Sadio mg/L Na 200
Sulfatos mgl/L S04 250
|Radio BglL 100
|Alfa Total BglL 0,5
|Beta Total BglL 1
[Dose Indicativa mSv 0,1
TOTAL 18 18 100,0% [1] 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Fontainhas 04072018
Fontanario de Fontz'nhas 05092018
INFORMAGAQ COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Corretivas
Castro Marim, 13 de Novembro de 2018 44




MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de andlises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jula 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE EIRA VERDE-CASA VELHA
i ; woc g Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Analises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (V) Maximo | Minimo | Efetuadas| Previstas % N.° %
LDesinfectanle Residual mg/L Ci - 03 0,2 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/100mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5
2 de colonias a 22°C UFC/mL -
.° de colonias a 37°C UFC/mL -
Condutividade uSlcm 2500
Cor mglL PtCO 20
pH unid. de pH 65<pH<90
Manganés pg/L Mn 50
Nitratos mg/L HO3 50
Oxidabilidade mg/L 02 5
Cheiro Fator diluigdo 3
Sabor Fator diluigdo 3
Turvagdo UNT 4
Aluminio ng/L Al 200
Clostridium Periringens UFC/100mL 0
Ferro ug/L Fe 200
Nitritos mg/L HO2 0,5
Antiménio ug/L Sh 5
Arsénio uglL As 10
Benzeno gl 1
- Benzo( a) pireno pg/l 0,01
Boro mg/L B 1
Bromatos ng/L BrO3 10
Cadmio nglL Cd 5
Cilcio mg/L Ca e
Chumbo ng/L Pb 10
Cianetos pgll Cn 50
Cobre mg/L Cu 2
Crémio ug/L Cr 50
1,2 - dicloroetano pg/l 3
|Dureza Total mg/L CaCO3 -
[Enterococos UFCH00mL 0
[Fluoretos mglL Fe 1,5
[Magnésio mg/L Mg -
[Mercirio g/l Hg 1
[Niquel ugfL Hi 20
[Hidracarb. aromt. Polic: ngil 0,1
- Fluoranteno pall 0,1
- Benzo( b ) fluoranteno gl 0.1
- Benzo(k ) fluoranteno pafl 0,1
- Benzo( ghi ) perileno pgil 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno ug/L 0,1
|Pesticidas organoclor.: pagll 0,5
- Diurdo pgil 0,
- Linurdo gl 0,
- Terbutilazina gl 0,
- Desetilterbutilazina pgll 0,
- Dimetoato pall 0,1
Selénio ug/L Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
etracloroeteno pgll 10
[ricloroeteno ngll 10
[rihalometanos: pgll 100
- Triclorometano (Clorof.) pgll 100
- Bromodiclorometano pgil 100
- Dibromoclorometano pgll 100
- Tribromometano (Brom.) pgll 100
Sodio mglL Na 200
Sulfatos mgll S04 250
Radio BglL 100
Alfa Total B/l 05
Beta Total Bg/L 1
Dose Indicativa mSv 01
TOTAL [ 6 100,0% 0 0,0%
Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Eira Verde-Casa Velha 25:07/2018
Fontanério de Eira Verde-Casa Ve'ha 26092018
INFORMAQAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmelro Ponto Data Causa Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Hovembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM I CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da 4gua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jul a 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRA
R ] (e Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA) Anélises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Maximo | Minimo | Efeluadas | Previstas % e %

Desinfectante Residual mg/L Cl ne 03 03 2 2 100,0% 0 0,0%
Escherichia coli UFC/00mL 0 0 0 2 2 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFCH00mL 0 0 0 2 2 100.0% 0 0.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 05 <012 <0,12 i i 100,0% 0 0.0%
N.? de colonias a 22° C UFCImL “e 0 0 i i 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias a37° C UFCImL nee 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Condutividade uSlem 2500 210 210 1 1 100,0% 0 0.0%
Cor my/L PICO 20 <5 <5 1 1 100,0% 0 0.0%
pH unid. de pH 6,5<pH=<90 7.7 1.7 1 1 100,0% 0 0,0%
Manganés g/l Mn 50 3.61 3,61 1 1 100,0% 0 0.0%
Hitratos mg/L NO3 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 1.1 1,10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator dilui¢io 3 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator dilui¢do 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Turvagdo UNT L <04 <04 1 1 100,0% 0 0.0%
Aluminio pg/L Al 200 171 171 1 1 100,0% 0 0,0%
Clostridium Perfringens UFC/100mL 0 0 1 1 100,0% 0 0.0%
Ferro pgll Fe 200 314 34 1 1 100,0% 0 0,0%
Hitritos mg/L NOZ 0,5 <0,1 <01 1 1 100,0% 0 0,0%
Antiménio uglL Sb 5 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Arsénio nglL As 10 <10 <1,0 1 1 100,0% 0 0,0%
Benzeno uglL 1 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
| - Benzo( a) pireno pglL 0,01 <(,0050 <0,0050 1 1 100,0% 0 0,0%
IBoro mg/L B 1 0,01 0,01 1 1 100.0% 0 0,0%
IBromatos ug/L Bro3 10 <50 <50 1 1 100,0% 0 0,0%
ICadmio ug/L Cd 5 <0,20 <0,20 1 1 100,0% 0 0,0%
ICalcio mgl/L Ca aen 238 238 1 1 100,0% 0 0,0%
[Chumbo palL Ph 10 <1,0 <10 1 1 100.0% 0 0,0%
Cianetos ug/L Cn 50 <5 <5 1 1 100,0% 0 0,0%
Cobre mg/L Cu 2 0,0044 0,0044 1 1 100,0% 0 0,0%
Crémio ug/L Cr 50 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
1,2 - dicloroetano uglL 3 <0,750 <0,750 1 i 100,0% 0 0,0%
Dureza Total mg/L CaCO3 - 854 854 1 i 100,0% 0 0,0%
Enterococos UFC/M00mL 0 0 0 1 i 100,0% 0 0,0%
Fluoretos mgl/L Fe 1,5 < 0,200 < 0,200 1 i 100,0% 4] 0,0%
Magnésio mg/L Mg === 7,230 7,230 1 1 100,0% 0 0.0%
Mercirio ug/L Hg 1 <0010 <0,010 1 1 100,0% 0 0.0%
Niquel pg/L Ni 20 320 3.20 1 1 100,0% 0 0.0%
Hidrocarb. aromét. Polic: paiL 0, <0,08 <0,08 1 1 100,0% 0 0.0%

- Fluoranteno pail 0,
- Benzo( b ) fluoranteno pgiL 0, < 0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Benzo( k) fluoranteno pgiL 0.1 <0,020 < 0,020 1 1 100,0%, 0 0,0%
- Benzo( ghi ) perileno uglL 0,1 <0,020 < 0,020 i 1 100,0% 0 0,0%
- Indeno ( 1,2,3-cd ) pireno gl 0,1 < 0,020 < 0,020 1 1 100,0% 0 0,0%
Pesticidas organoclor.: pgil 05 <015 <015 1 1 100,0% 0 0,0%
- Diurdo pg/l 01 < 0,050 < 0,050 1 1 100,0% 0 0.0%

- Linurdo pg/L 01
- Terbulilazina pall 0,1 <0,050 < 0,050 1 1 00,0% 0 0.0%
- Desetilterbutilazina pall 01 < 0,050 < 0,050 1 1 00,0% 0 0,0%

- Dimetoato ugil 01
Selénio pglL Se 10 <1,0 <10 1 1 00,0% 0 0.0%
Cloretos mg/L Cl 250 27 27 1 00,0% 0 0,0%
Tetracloroeteno pall 10 <0,20 <020 1 00,0% 0 0.0%
Tricloroeteno pgll 10 <0,10 <0,10 1 100,0% 0 0.0%
Trihalometanos: pgll 100 30,80 30,80 1 100,0% 0 0.0%
- Triclorometano (Clorof.) pgil 100 12,30 12,30 100,0% 0 0,0%
- Bromodiclorometano pall 100 9,01 9,01 100,0% 0 0.0%
- Dibromoclorometano po/l 100 8,10 8,10 100,0% 0 0.0%
- Tribromometano (Brom.) po/l 100 1,35 35 1 100,0% 0 0,0%
1Sédio mg/L Na 200 14,0 4,0 1 100,0% 0 0.0%
Sulfatos mglL S04 250 14,0 4.0 1 100,0% 0 0,0%
Radio Bg/L 100 < 10,0 <10,0 1 100,0% 0 0,0%
Alfa Total Bg/L 0,5 < 0,04 <(,04 1 100.0% 0 0,0%
IBLla Total Bg/L i <0,10 <0,10 1 100,0% 0 00%
Dose Indicativa mSv 0,1 <010 <0,10 1 1 100,0%. 0 0,0%
| TOTAL 65 65 100,0% 0 0.0%

Taxa de Cumprimento 100,0%
PONTOS DE COLHEITA DATA
Fontanario de Soatera 250712018
Fonlanrio de Sodhera 26:00/2018

INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS

SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS

Parametro

Ponto

Data

Causa

Medidas Corretivas

Castro Marim, 13 de Hovembro de 2018
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MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | CONTROLO ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL 2018
Em conformidade com o disposto no DL n.° 152/2017, de 7 de Dezembyro, informa-se os consumidores da qualidade da agua | 3.° TRIMESTRE 01
fornecida através de anélises periddicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR) Jula 30 Set
ZONA DE ABASTECIMENTO DE NORA NOVA-NORA VELHA
R . fos Valores Obtidos N.° de Analises (PCQA Anilises > VP
Pardmetros Unidades Valor Paramétrico (VP) Mo 1 Winlte | Eotuadas| Provisias % e %
[Desinfectante Residual mglL Cl - 02 <02 1 i 100,0% 0 0.0%
Escherichia coli UFCI100mL 0 0 0 i 1 100,0% 0 0,0%
Coliformes totais UFC/100mL 0 0 0 i 1 100.0% 1 100.0%
Azoto Amoniacal mg/L NH4 0,5 <012 <012 1 100,0% i 0.0%
N.° de colonias 2 22° C UFC/mL see 39 139 1 100,0% 0 0.0%
N.° de colonias 2 37° C UFCImL see 298 298 1 100,0% 0 0,0%
Condutividade uSiem 2500 00 800 1 100.0% 0 0.0%
Cor mg/L PiCO 20 <5 <5 i 1 100,0% 0 0,0%
pH unid. de pH 65<pH<9,0 78 78 i 1 100,0% 0 0,0%
Manganés ugfL Mn 50 2,04 204 i 1 100,0% 0 0,0%
Nitratos mg/L NO3 50 <5 <b i 1 100,0% 0 0,0%
Oxidabilidade mg/L 02 5 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Cheiro Fator diluicdo 3 <1,0 <10 1 1 100,0% 0 0,0%
Sabor Fator dilui¢io 3 <10 <10 1 1 100,0% 0 0.0%
Turvagio UNT 4 05 0.5 1 1 100,0% 0 0,0%
Aluminio ng/L Al 200
Clostridium Perfringens UFC/100mL
Ferro ugiL Fe 200
Nitritos mg/L NO2 0,5
Antiménio ug/L §b 5
Arsénio pgll As 10
Benzeno pgll 1
| - Benzo(a) pireno pgll 0,01
|Boro mg/LB 1
Bromatos ngil BrO3 10
Cadmio pg/L Cd 5
Célcio mglL Ca ===
Chumbo ug/L Pb 10
Cianetos ugil Cn 50
Cobre mglL Cu 2
Crémio pgiL Cr 50
1,2 - dicloroetano ugll 3
Dureza Total mg/L CaC03 "
Enterococos UFC100mL 0
Fluoretos mglL Fe 1,5
Magnésio ma/l. K "
Merciirio ugll Hg 1
Niquel pg/L Hi 20
Hidrocarb. aromét. Polic: g/l Al
- Fluoranteno pall A
- Benzo( b ) fluoranteno gl A
- Benzo( k ) fluoranteno pail 01
- Benzo( ghi ) perileno pgll 0,1
- Indeno (1,2,3-cd ) pireno pgll 01
|Pesticidas organoclor.: pgll 0,5
- Diurdo pgll 0,1
- Linurdo pall 0,1
- Terbutilazina pgll 0.1
- Desetilterbutilazina pall 0.1
- Dimetoato pall 0.1
Selénio nglL Se 10
Cloretos mg/L Cl 250
Tetracloroeteno pall 10
Tricloroeteno pall 10
Trihalometanos: pall 100
- Triclorometano (Clorof.) pall 100
- Bromodiclorometano pall 100
- Dibromoclorometano pall 100
- Tribromometano (Brom.) pall 100
|Sadio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Raddo Ba/L 100
Alfa Total Bq/L 0,5
Beta Total BagllL 1
Dose Indicativa msy 0,1
TOTAL 15 15 100,0% 1 6,1%
Taxa de Cumprimento 93,3%
PONTOS DE COLHEITA DATA
MNora Nova-Nora Vetha 14:08/2018
INFORMAGAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUAGAO DAS SITUAGOES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMETRICOS
Pardmetro Ponto Data Causa Medidas Correlivas
Co'ormes tota's 01 14/08/2018 Nao identfeada Abastecimento 2"ernatvo temporério
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